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SADRŽAJ PLANA 
 
1. Registracija pravne osobe 
2.  Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog Kampusa i Kliničkog  

bolničkog centra na Trsatu 
   (Klasa: 021-05/05-01/05, Ur.br.2170-01-10-05-2) 
 
  
A. TEKSTUALNI DIO PLANA 
 
I.    OBRAZLOŽENJE  
               
1.   POLAZIŠTA 

1.1  Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana  
1.1.1  Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti 
1.1.2       Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost 
1.1.3.  Obveze iz planova šireg područja 
1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora 
 
2.  PLAN PROSTORNOG UREĐENJA   

2.1.  Program gradnje i uređenja površina i zemljišta  
2.2.  Detaljna namjena površina 
2.2.1  Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i   
 planiranih građevina 
2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža 
2.3.1 Prometna i ulična mreža 
2.3.2 Vodoopskrbna mreža 
2.3.3 Kanalizacijska mreža 
2.3.4 Elektroopskrba i javna rasvjeta 
2.3.5 Telekomunikacijska mreža 
2.3.6 Opskrba plinom i toplinskom energijom 
2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina  
2.4.1. Uvjeti i način gradnje 
2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih  vrijednosti 
2.5. Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš  
 
 
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 
  
1. Uvjeti određivanja namjene površina  
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina  

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica 
2.2. Veličina i površina građevina   
2.3. Namjena građevina  
2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici  
2.5. Oblikovanje građevina    
2.6.  Uređenje građevnih čestica   
3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i   
 telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom    
3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže    
3.1.1.   Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja 
3.1.2. Gradske i pristupne ulice  
3.1.3. površine za javni prijevoz 
3.1.4. Javna parkirališta  
3.1.5. Javne garaže  
3.1.6.   Biciklističke staze 
3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine 
3.2.  Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže  
3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale telekomunikacijske mreže 
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3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale komunalne infrastrukturne mreže i vodova 
unutar prometnih i drugih javnih površina 

3.4.1 Opskrba pitkom vodom 
3.4.2 Kanalizacija 
3.4.3 Elektroopskrba i javna rasvjeta 
3.4.4 Opskrba plinom i toplinskom energijom 
4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina  
5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina  
6.  Uvjeti i način gradnje  
7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti      
8. Mjere provedbe plana  
9. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš  
9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni 
 
B. GRAFIČKI DIO PLANA 
 
1. Detaljna namjena površina      M 1:1000 
2.  Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža   

2.a. Prometna mreža      M 1:1000 
2.b. Vodoopskrbna mreža      M 1:1000 
2.c. Kanalizacijska mreža      M 1:1000 
2.d. Elektroopskrbna mreža i javna rasvjeta    M 1:1000 
2.e. Telekomunikacijska mreža     M 1:1000 
2.f. Plinoopskrba i toplifikacja     M 1:1000 

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina    M 1:1000 
4. Uvjeti gradnje   
 4.a. Uvjeti gradnje-visine, broj etaža i građevni pravci   M 1:1000 
 4.b. Uvjeti gradnje-građevne čestice i regulacijski pravci  M 1:1000 
 4.c. Uvjeti gradnje-faznost izgradnje     M 1:1000 
 
 
  



DPU PODRUČJA  SVEUČILIŠNOG KAMPUSA I KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA NA TRSATU 
 

 
 

6 

 
 
1.   POLAZIŠTA 
 
1.1 ZNAČAJ, OSJETLJIVOST I POSEBNOSTI PODRUČJA U OBUHVATU PLANA 
 
1.1.1 Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti 

 
 
SVEUČILIŠNI KAMPUS 

 
Položaj, granice i površina Sveučilišnog kampusa  
 

Lokacija Sveučilišnog Kampusa određena je Prostornim planom uređenja grada Rijeke unutar 
građevinskog područja oznake GP-20, a prikazana je u grafičkom prikazu broj 1. Korištenje i namjena 
površina, u mjerilu 1:25.000, odnosno grafičkom prikazu 1.1. Korištenje i namjena građevinskog područja 
naselja, u mjerilu 1:25.000, iz kojeg je razvidno da planirana lokacija Sveučilišnog kampusa unutar ovog 
građevinskog područja obuhvaća glavninu površine današnje vojarne Trsat, dio koje je namijenjen i 
razvoju Kliničkog bolničkog centra u neposrednom istočnom nastavku. 

 
Prijedlogom Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke pozicija i granica Sveučilišnog kampusa 
detaljnije su određene kartografskim prikazom 1. Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1:5.000. 

 
Jugozapadnu granicu Sveučilišnog kampusa predstavlja Ulica Slavka Krautzeka, a sjeveroistočnu granicu 
županijska cesta Orehovica-Kačjak. Jugoistočna granica ponešto je razvedena. U svom južnom dijelu ona 
dijeli Kampus od područja Prostornim planom namijenjenog razvoju Sveučilišne bolnice, a nakon Ulice 
Vjekoslava Dukića, prati rub tzv. Dukićevog naselja do spoja sa županijskom cestom. Sjeverozapadna 
granica kampusa položena je u svom većem dijelu u obliku pravca gotovo okomitog na Ulicu Slavka 
Krautzeka. Ova je granica ujedno rub planirane pristupne aleje u dubinu prostora kampusa i Trsata, a čije 
je ishodište u spoju ogranka ulice Vrtlarski put s Ulicom S. Krautzeka. 

 
Usporedbom granice današnje vojarne, koja obuhvaća područje površine i površine određene navedenim 
prostornim planovima za Sveučilišni Kampus, vidljivo je da površina Sveučilišnog Kampusa obuhvaća 
najveći dio površine današnje vojarne, ali da se ne podudara u cijelosti s njom. Naime, radi buduće 
ukupne prostorne i urbanističke sistematizacije, u područje Kampusa uključena je manja površina unutar 
koje se nalazi nekoliko obiteljskih kuća, a koja danas poput klina djelomično raskoljuje područje vojarne u 
njezinom središnjem dijelu. Istovremeno, prostorna sistematizacija rezultirala je potrebom korištenja 
rubnih zapadnih i sjevernih dijelova vojarne za vođenje prometnica , te uključivanjem dijela istočne zone 
vojarne za potrebe razvoja bolničkog zdravstva, tj. Kliničkog bolničkog centra. 

 
Sveučilišni Kampus, u površini predloženoj prostornim planovima, predstavlja dakle svojevrsnu insulu 
širine koja varira od 200 m, u krajnjem južnom dijelu, u zoni spoja s Ulicom S. Krautzeka, preko 350 m, u 
središnjem dijelu, u spoju na Ulicu V. Dukića, do 700 m u krajnjem sjevernom dijelu, u predjelu Kačjaka. 
Dubina insule od Ul. S. Krautzeka do sjevernih rubova zone, iznosi ujednačenih 700-800 m. Planom je za 
Kampus i njegove prateće i pomoćne prostore, predviđena površina od oko 23,40 ha. 
 

KBC RIJEKA 
 

Položaj, granice i površina KBC Rijeka 
 

Lokacija KBC Rijeka također je određena je Prostornim planom uređenja grada Rijeke unutar 
građevinskog područja oznake GP-20, a prikazana je u grafičkom prikazu broj 1. Korištenje i namjena 
površina, u mjerilu 1:25.000, odnosno grafičkom prikazu 1.1. Korištenje i namjena građevinskog područja 
naselja, u mjerilu 1:25.000, iz kojeg je razvidno da planirana lokacija KBC-Rijeka unutar ovog 
građevinskog područja obuhvaća postojeću površinu bolničkog kompleksa i dio površine današnje 
vojarne Trsat, namijenjen razvoju Kliničkog bolničkog centra u neposrednom istočnom nastavku. 

 
Prijedlogom Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke pozicija i granica KBC-a detaljnije su određene 
kartografskim prikazom 1. Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1:5.000. 
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Jugozapadnu granicu KBC-a predstavlja Ulica Slavka Krautzeka, a sjeveroistočnu granicu ulica Slavka 
Dukića. Sjeverozapadna granica je razvedena i dijeli KBC od područja Prostornim planom namijenjenog 
razvoju Sveučilišnog Kampusa. Jugoistočnu granicu KBC-a, koja je ujedno i granica područja obuhvata 
Plana čini ulica Tome Strižića. 
 
KBC, u površini predloženoj prostornim planovima, predstavlja dakle svojevrsnu insulu širine koja varira 
od 240 m, u krajnjem južnom dijelu, u zoni spoja s Ulicom S. Krautzeka, do 330 m u krajnjem sjevernom 
dijelu, u predjelu spoja s Dukićevom ulicom. Dubina insule od južnih do sjevernih rubova zone, također 
varira u rasponu od 330-250m. Površina planirana za KBC iznosi 8,40 ha. 

 
OSTALO 
 

Na ostale sadržaje unutar prostora obuhvata plana otpada oko 11,40 ha od čega na prometnice približno 
6,83 ha, na zonu stanovanja S u jugoistočnom, središnjem, zapadnom i sjeverozapadnom dijelu obuhvata 
plana približno 3,49 ha, a na zaštitne zelene površine otprilike 1,08 ha. 
 
Zona stambene namjene S nalazi se većim dijelom na sjeverozapadnom i zapadnom dijelu područja 
obuhvata. Površina koju zauzima ovaj prostor ima širinu od oko 170m, duljinu od oko 130m i s istočne 
strane ograničena je Sveučilišnom alejom, sa sjeverne servisnom prometnicom, a s južne strane njenu 
granicu čini opskrbna cesta koja se na istočnom kraju priključuje na Sveučilišnu aleju. Na ovom prostoru 
planirana je uglavnom nova gradnja.  
 
Središnji pojas stanovanja-“klin” i stanovanje u jugoistočnom dijelu prostora obuhvata je postojeće 
stanovanje koje se planom zadržava i dozvoljava mu se samo rekonstrukcija u postojećim gabaritima ili 
nadogradnja do maksimalne visine vijenca od 7,00m u odnosu na najnižu kotu uređenog terena. 
 
Ostali dijelovi zone obuhvata otpadaju uglavnom na javne prometnice površine oko 6,81 ha, te na pojas 
zaštitnog zelenila u sjevernom dijelu obuhvata površine oko 1,08 ha. Ovi prostori imaju uglavnom slične 
karakteristike kao i dva glavna područja. 
 

OSOBINE PODRUČJA OBUHVATA  
 

Topografija 
 
Područje planiranog Sveučilišnog Kampusa prostire se u smjeru sjeveroistok-jugozapad. Ovaj smjer 
ujedno predstavlja i (približan) smjer položenosti slojnica terena. Po svojoj dubini, područje Kampusa 
položeno je između (približno) 118 m.n.m (zona današnjeg ulaza u vojarnu s Ul. Slavka Krautzeka) i 150 
m.n.m. (zona današnjeg izlaza na spojnu cestu s cestom Orehovica- Kačjak) , s prosječnim nagibom 
terena od oko 4 %. Međutim, mora se ukazati na neujednačen nagib  terena unutar područja kampusa. 
Rub danas izgrađenog područja vojarne, na udaljenosti od oko 500 m od zone ulaza, nalazi se na koti 
(približno) 145 m.n.m, što znači da je ovaj dio područja u nagibu od oko 6.75 %, a da se ostatak područja 
nalazi na zaravni  približnog nagiba oko 2 %. Slični topografski uvjeti vladaju i u kontaktnom području, s 
izuzetkom sjeverozapadnog područja Strmice, brežuljkastog završetka Trsata s izraženim nagibima 
terena i s najvišom kotom od 206 m.n.m.  
 
Ostale visine, bitne za sagledavanje topografskih uvjeta ukupnog područja jesu: 

 
Raskrižje Ulica Tome Strižića-Ulica V. Dukića  -  122.8 m.n.m. 
Slijepi završetak Ulice V. Dukića,    - približno 141,0 m.n.m., 
Ulica Slavka Krautzeka -  ulaz u groblje Trsat, -   130,0 m.n.m. 
Spoj Vrtlarskog puta i Ulice Bože Felkera,  -  150,5 m.n.m., 
Spoj Kačjak- cesta Orehovica-Kačjak,  - približno 148,0 m.n.m. 

 
Područje planiranog KBC-a prostire se također u smjeru sjeveroistok-jugozapad, što predstavlja određeni 
otklon od smjera položenosti slojnica terena koje su na ovom dijelu obuhvata plana položene u smjeru 
sjeverozapad-jugoistok . Po svojoj dubini, područje KBC položeno je između (približno) 105 m.n.m (zona 
priključka Ul. Slavka Krautzeka na Strižićevu ul.) i 141 m.n.m. (završetak postojećeg dijela Dukićeve ulice) 
, s prosječnim nagibom terena od oko 12 %. Međutim, mora se ukazati na neujednačen nagib  terena 
unutar područja. Sjeverozapadni dio KBC-a, na udaljenosti od oko 300 m od zone ulaza, nalazi se na koti 
(približno) 141 m.n.m, dok je središnji dio zapadnog ruba na koti približno 125m.n.m.,  što znači da je ovaj 
dio područja u nagibu od oko 10,5 %. U donjem središnjem dijelu zapadnog ruba javlja se značajan 
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terenski skok u dijelu kojeg nagib terena doseže čak 15-18%. Drugi bitno nepovoljan dio lokacije je 
prostor sjeverno od postojeće bolničke zgrade gdje je napravljen jaki usjek na kojemu visina terena pada 
u dijelu čak s kote 137 m.n.m. na kotu 123 m.n.m., dok se ostatak područja u približnom nagibu od oko 5 
%. Ostale visine, bitne za sagledavanje topografskih uvjeta ukupnog područja jesu: 

 
Raskrižje Ulica Tome Strižića-Ulica V. Dukića  -  122.8 m.n.m. 
Slijepi završetak Ulice V. Dukića,    - približno 141,0 m.n.m., 
Raskrižje Ulica Tome Strižića-Ulica S. Krautzeka  -  104.8 m.n.m. 

 
Prikaz topografskih osobina lokacije unutar cjelokupnog sušačkog područja grada, u obliku dvaju 
karakterističnih presjeka, dan je u grafičkom prilogu ovoga zadatka. 

 
 Inženjersko geološka i hidrogeološka svojstva tla u području obuhvata 

 
Pokrivač pretežitog dijela područja obuhvata sastoji se od poluvezanih stijena oznake CI, čija se 
litostratigrafska svojstva podrazumijevaju gline srednje plastičnosti bez ili s vrlo malo odlomaka, dok se 
podloga sastoji od dolomita i vapnenaca u izmjeni. Dolomiti i vapnenci u izmjeni DV (K2 1,2 ) su slabe 
stijenske mase, čvrstoće 1 – 50 MPa, RQD = 0 – 30%, geološkog indeksa čvrstoće GSI = 20 – 40.   
Unutar područja obuhvata registrirani su lokalni rasjedi, a također su pretpostavljeni i neki lokalni rasjedi 
čiji je karakter i utjecaj potrebno detaljnije istražiti.  
Glede stupnja seizmičnosti, područje obuhvata nalazi se unutar područja 7+ stupnja.  
U kasnijim, projektnim fazama realizacije, potrebno je provesti dodatna istraživanja u cilju dobivanja 
konkretnih inženjersko-geoloških osobina tla na mikrolokaciji Kampusa. Glede hidrogeoloških svojstava 
tla, ona su takva da je cjelokupno Sušačko područje, temeljem Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za 
piće na riječkom području ("Službene novine" Primorsko-goranske županije 6/94., 12/94. i 12/95.), 
svrstano u vodozaštitno područje visoke, II kategorije zaštite, što podrazumijeva određena ograničenja, 
posebno usmjerena na vrstu i način korištenja energenata, ali i korištenja i postupanja s drugim otpadnim 
tvarima koje bi mogle ugroziti tokove podzemne vode.  
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KLIMATSKE PRILIKE  
  

Klasifikacija klime 
 

Prema mjerenjima i motrenjima meteoroloških veličina na glavnoj meteorološkoj postaji Rijeke, na Kozali, 
u 30-godišnje razdoblju (1971.-2000.) i Köppenovoj klasifikaciji klime, Rijeka ima Cfsa klimu. To je 
umjereno topla kišna klima (C), bez suhog razdoblja i s minimumom u godišnjem hodu oborine u toplom 
dijelu godine (fs) i s vrućim ljetom (a). 

 
Temperatura 
 

Srednja godišnja temperatura zraka iznosi 13.8 ºC.  
Apsolutni temperaturni maksimum iznosio je 38.1 ºC, a apsolutni minimum (–11.4 ºC). 
Godišnje apsolutne maksimalne temperature zraka javljaju se od lipnja do rujna,  s najvećom 
vjerojatnošću u kolovozu (63%) i srpnju (27%).  
Godišnja apsolutna minimalna temperatura zraka javlja se najčešće u siječnju (33% mjerenja), prosincu 
(27% mjerenja) i veljači (20% mjerenja).  
Najvjerojatniji datumi početka sezone grijanja su između 17. i 25. Listopada 
  
 Oborine, vlažnost, oblačnost, magla, snijeg 

 
Rijeka ima tzv. maritimni tip godišnjeg hoda mjesečnih količina oborine koji karakterizira maksimum u 
listopadu i minimum u srpnju. Srednja godišnja količina oborina iznosi 1552.4 mm. 
Prosječno trećina svih dana u godini su oborinski dani (količina oborina >0.1 mm), a prosječno samo 5 
puta na godinu u jednom danu padne količina oborine veća od 50 mm. Nastanku oblaka i razvoju 
oborinskih čestica pogoduje dizanje zraka koje pojačavaju uzvisine gradskog i prigradskog terena, planina 
Učka u zaleđu i planinsko zaleđe Gorskog Kotara. 
Srednja godišnja relativna vlažnost je 63%. Prosječno 29,3 dana u godini relativna vlažnost zraka je mala 
(≤ 30%), a broj izrazito vlažnih dana (relativna vlažnost u 14 sati: ≤80%) godišnje je 55.5. 
Srednja godišnja oblačnost je 5.5, srednji godišnji broj vedrih dana je 76,  a srednji godišnji broj oblačnih 
dana je 113.3. Prosječno godišnje dnevno trajanje sijanja sunca (dnevno osunčavanje) je 6 sati, a 
prosječni godišnji iznos na dan primljene sunčeve energije (globalno zračenje) je 3.7 kWh/m2 .  
Srednji godišnji broj dana s maglom je 3.8, s mrazom 31.9, s tučom 1.5, s grmljavinom 34.5. Godišnji 
prosječni broj dana sa snježnim pokrivačem odnosno sa snijegom na tlu je 1 dan.  
Snježna zima prosječno traje 11 dana. Karakteristično opterećenje snijegom je 0,87 kN/m2 .    

 
 

Vjetar 
 

Područje obuhvata poznato je kao područje izloženo vjetru. Unutar područja obuhvata ne postoji zaseban 
mjerač brzine vjetra. Stoga se mogu prezentirati podaci o vjetru sistematizirani temeljem podataka 
mjerenja provedenih u razdoblju 1981.-2000. godine.  
Najčešći smjer vjetra je iz NNE smjera (17.8%), a zatim iz N (14.3%) i NE smjerova (13.1%). Bura je u 
Rijeci najučestalija zimi (18.6% slučajeva) i u jesen (18.3%). Najjača bura javlja se podno nižih brdskih i 
planinskih prijevoja gdje kanalizirano strujanje zraka pojačava jačinu bure.  
Ljeti se osim bure, NNE vjetar (18.9%) javlja i kao noćni vjetar s kopna na more (kopnenjak) u sklopu 
obalne cirkulacije koji kod većih brzina prelazi u burin.   
U proljeće se pored bure češće javlja i jugo (6.5%). Smjer vjetra lokalno se modificira ovisno o reljefu tla. 
Nakon prolaska fronte i pomaka središta ciklone na istok vjetar najčešće skreće na buru.   
Prema jačini, u Rijeci prevladava vjetar od 1Bf do 3 Bf (od povjetarca do slabog vjetra) u 89 % slučajeva. 
Relativna čestina umjereno jakog vjetra (4–5 Bf) je 2.94%. Tišina je zastupljena u 8.13% slučajeva. Jak 
vjetar (≥ 6 Bf) javlja se relativno rijetko, prosječno 40 dana u godini, a olujni vjetar (≥ 8 Bf.) 12 dana. Taj 
broj dana jako varira od godine do godine. Godišnji hodovi dana s jakim i olujnim vjetrom pokazuje da se 
najveći broj takvih dana javlja u hladnom dijelu godine. Sezonske ruže vjetra i godišnja ruža su vrlo slične.  
Glede vjetrova na području obuhvata Plana, iskustvo, međutim, upućuje na vrlo slične prilike kao na 
obližnjoj Vežici, a to znači pojačanu prisutnost bure izraženije jakosti nego li u drugim dijelovima grada. 
Svakako je potrebno primijetiti da je utjecaj vjetra u uvjetima današnjeg stupnja izgradnje daleko izraženiji 
nego li će biti nakon izgradnje područja, njegovog ozelenjavanja i provedbe drugih zahvata uređenja. 
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Izgrađenost područja obuhvata 
 

Područje današnje vojarne Trsat karakteristično je po niskoj izgrađenosti ukupnog područja. Pokazatelji o 
izgrađenosti izgledaju ovako: 

 
Prostorni pokazatelji postojećeg stanja na području vojarne Trsat - Tablica 1. 

 m ² % Koeficijent  
izgrađenosti 

Koeficijent 
iskorištenosti 

Površina vojarne 360.900 100,0   
Površina pod građevinama 27.838 7,7 0,08  
Bruto razvijena površina 53.351   1,92 
Neto razvijena površina 33.894    

 
 
 

Za područje vojarne karakteristična je i razlika u izgrađenosti pojedinih dijelova površine kao i razlika u 
tipologiji gradnje pojedinih građevina. Ukoliko, radi analitičkih potreba, podijelimo vojarnu zamišljenom 
linijom, koja spaja završetak Ulice Vjekoslava Dukića sa spojem Vrtlarskog puta i Ulice Bože Felkera, na 
dva dijela, tada primjećujemo da je glavnina gradnje smještena na površini južno od navedene spojnice, 
dok s njezine sjeverne strane ostaje tek jedan markantan objekt na istočnom rubu zone, i markantna 
nadstrešnica po zapadnom rubu. 

 
Iako je kompleks do početka devedesetih održavan u funkciji potreba smještaja više tisuća korisnika, 
njegovo građevinsko stanje ne može se ocijeniti zadovoljavajućim.  

 
Također, s aspekta adaptibilnosti za nove sadržaje, u cijelosti nepovoljnu ocjenu zaslužuju sve 
pojedinačne građevine, s izuzetkom centralne građevine, jer svojom tipologijom i razinom prostornog 
standarda nameću bitna ograničenja za svaki oblik korištenja drugačiji od postojećeg, a svojom 
površinom/površinama ne udovoljavaju prostornom standardu i potrebama sveučilišnog sadržaja. 

 
Vrijednost centralne građevine ogleda se u njezinoj relativno velikoj razvijenoj površini (oko 8.000 m2 
BRP), međutim, njezino građevno stanje traži značajne zahvate radi podizanja kvalitete same građevine. 
Tipološka adaptacija za nove potrebe zahtijevala bi značajne korekcije zatečene tlocrtne dispozicije. 

 
 
Specifični problemi unutar područja obuhvata Plana 
 

Iz grafičkih priloga zamjetno je da se unutar površine planirane za Sveučilišni kampus, približno po 
njegovoj sredini, nalazi skupina građevina koja u obliku klina ulazi u područje Kampusa. Riječ je o 
obiteljskim građevinama koje su nastale na podlozi stvarnih vlasničkih odnosa prisutnih po rubu današnje 
vojarne i temeljem prostorno-planskih dokumenata koji nisu posebno određivali urbanističke uvjete ovog 
dijela Trsata i grada. 

 
Zatečene građevine relativno su novijeg vremena nastanka i imaju uporabnu i tržišnu vrijednost. Iako bi 
njihovo uklanjanje omogućilo kompaktnije i kvalitetnije rješenje prostora Kampusa, razlog njihova 
zadržavanja unutar površine Kampusa leži u nemogućnosti njihova uklanjanja. Kako bi se ostvarilo što 
kvalitetnije prostorno i funkcionalno rješenje u danima uvjetima Planom je potrebno formirati takva urbana 
pravila kojima će se fizionomija i uvjeti građenja i uređenja ove stambene enklave podrediti prostornoj 
organizaciji i urbanim pravilima Kampusa.  

 
Faznost izgradnje područja što uključuje rušenje dijela postojećih građevina opisano je u posebnom 
poglavlju. 
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Kulturno dobro  
 
Analiza kulturno-povijesne vrijednosti građevina vojarne 
 

U cijelosti gledajući, građevine vojarne Trsat nemaju posebnu graditeljsku vrijednost radi koje bi istu 
trebalo čak i djelomično štititi. 

 
U uvjetnom smislu, može se govoriti o određenoj vrijednosti centralne građevine vojarne, koja iako u 
bitnom stilskom odmaku u odnosu na vrijeme nastanka, svojim «zakašnjelim» stilom gradnje, te postavom 
u prostoru i njegovom organizacijom želi koristiti izražajna sredstva kojima se naglašavaju elementi moći i 
sigurnosti koje želi svojom pojavom u tadašnjem gradu izazvati među njegovim stanovnicima. 

 
Glavnina građevina južnog dijela građena je tridesetih godina 20. st. i vezana je za nastanak vojarne u 
razdoblju nekadašnje Kraljevine Jugoslavije, kada se njezinim podizanjem nastojalo uspostaviti vojnu 
ravnotežu s fortifikacijom na području Svete Katarine, koje je tada potpadalo pod vlast Kraljevine Italije. 

 
Tijekom tog prvog razdoblja, 1926/27. godine, izgrađena je središnja građevina, vojarna na tri kata, s 
ulazom u nju naglašenim jednostavnom lučnom altanom.  

 
Građevina je dojmljiva ponajprije svojim dimenzijama. Dužina građevine iznosi oko 105 m, a širina oko 30 
m, te je u svoje vrijeme bila najveća građevina Sušaka. Projektirana je primjenom vidljivo osne 
kompozicije, jednostavnih pročelja, reduciranog ukrasa, pravokutnih, ali uspravnih, otvora, rizalitno 
izbačenog centralnog dijela pročelja, koristeći reminescenciju historicističkog pristupa, ni u čemu ne 
slijedeći tada već aktualne zasade moderne arhitekture. S obzirom na tadašnjeg investitora (!) koji je 
nametnuo rješenje iz prijestolnice, ne čudi primjena zakašnjelog oblikovanja kakvo se tada još uvijek 
koristilo u Beogradu.  

 
Smještaj unutar parcele izveden je u pokušaju stvaranja centralne kompozicije unutar zone pristupa 
vojarni, a u odnosu na ulaznu građevinu smještenu na samom rubu Ulice S. Krautzeka. Iz snimka 
parcele, međutim, vidljivo je da ona nije do kraja i provedena, već postoji odmak pristupne aleje od 
željene osi simetrije, kao i odmak u paralelnom postavu centralne građevine prema osi ulice. Ove su dvije 
građevine povezane centralnom alejom, s obostrano zasađenim drvoredom, a koja neposredno pred 
ulaznom altanom završava manjim stepeništem, kojim se želi naglasiti položaj i važnost centralne 
građevine vojarne. Od začelja ulazne građevine, koja je nepotrebno opterećena pseudostilskom 
dekoracijom ulaznog pročelja volutama izvedenim u žbuci i boji, lijevo i desno od centralne aleje granaju 
se dvije bočne aleje namijenjene kretanju motornih vozila i koje ujedno rube park pred centralnom 
građevinom. 

 
Po zapadnom rubu vojarne smještene su prizemne građevine između kojih se veličinom i položajem ističu 
prve dvije građevine. One su nešto volumenoznije od ostalih jer su bile građene za potrebe časničke 
službe i svakodnevnih vojničkih aktivnosti. Međusobno su povezane prostranom ravnom površinom, 
prostorom za postrojavanje, vježbe i vojničke smotre. Iza opisanih, nalaze se na pravilnom razmaku 
građevine skladišta vojnog materijala, riješene i građene kao tipski objekti, gotovo identične tlocrtne 
organizacije i izgleda.  

 
Dominantne građevine iz poslijeratnog razdoblja nastale su kao višekatne građevine za smještaj vojnika, 
jednostavne bilateralne organizacije spavaonica s obje strane hodnika odnosno stepeništa, smještene s 
obje strane centralne građevine, te građevina kuhinje i blagovaonice u smještena u njezinom začelju. 

 
U sjevernom dijelu vojarne smještena je građevina za popravak vojne mehanizacije. Za razliku od zidanih 
građevina u južnom dijelu, ovaj voluminozni objekt karakterističan je po primjeni metalne i u cijelosti 
montažne konstrukcije. 
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Kontaktno područje obuhvata 
 

U odnosu na granice obuhvata, šire kontaktno područje možemo podijeliti u sljedeće cjeline: 
 

- stambeno područje Vojak, smješteno s južne strane Sveučilišnog kampusa, odnosno Ulice S. 
Krautzeka; 
- stambeno područje Trsat, uključujući i povijesnu jezgru, te stambeno područje Strmica, smješteni 
sa zapadne strane Sveučilišnog kampusa, 
- Sveučilišna bolnica, odnosno Klinički bolnički centar, smješten s istočne strane Sveučilišnog 
kampusa, te u nastavku kojeg se nalazi tkzv. Dukićevo naselje, 
- područje Draške doline, smješteno duž sjeverne strane Sveučilišnog kampusa. 

 
Veći dio površine stambenih područja navedenih u točkama 1.-4., pokriven je dokumentima prostornog 
uređenja, najviše detaljnim planovima uređenja. Iz tablice je vidljivo da je detaljnim planom uređenja 
pokriveno ukupna površina područja uokolo Sveučilišnog kampusa, s izuzetkom područja Kliničkog 
bolničkog centra. Urbanistički plan uređenja područja Bulevard uvršten je u ovaj prikaz jer je njime 
sistematizirano kontaktno područje Trsata i Vojaka unutar kojeg se nalaze i važne zelene površine koje 
povezuju postojeće parkovne površine Trsata s gradskim središtem. 

 
 
Pregled važećih prostornih planova područja obuhvata i kontaktnog područja - Tablica 5. 

 Vrsta plana Naziv plana Vrijeme izrade Površina (ha) 

. 
Detaljni  plan uređenja (DPU) PUP groblja Trsat (*) 1989. 3.75 

 DPU stambenog naselja Trsat 1994. 46.50 
  DPU područja Krimeja-Vojak 1996. 16.70 
  DPU povijesne jezgre Trsat 1993., 2003. 15.10 

. 
Urbanistički plan uređenja (UPU) UPU područja Bulevard 1995. 25.40 

 A+B, Ukupno   107,45 
  Napomena:  (*) plan je donesen korištenjem nekadašnje terminologije kao provedbeni urbanistički plan. 

 
Stambeno područje Vojak  
 

Smješteno je na površini između Trsatskog groblja na zapadu i Orijentovog igrališta, te Ulice S. Krautzeka 
i Ulice Stjepana Radića na jugu. Riječ je o naselju dominantno višestambenih građevina i stambenih 
tornjeva, uglavnom dovršenom tijekom kasnih sedamdesetih godina.  

 
Začeci urbanizacije ovog područja sežu u tridesete godine 20. st. kada se sistematizira područje uz 
tadašnju ulicu Dexa, danas Marohnićevu ulicu, uz koju se podižu urbane vile. Obiteljske vile tih se godina 
uglavnom podižu duž Mihanovićeve ulice i na samom završetku Ulice S. Krautzeka. 
 
Urbanizacija sedamdesetih godina impostira na slobodne prostore uglavnom dva tipa građevina: 
stambene tornjeve i višekatne stambene građevine.  
 
Stambeni tornjevi poredani su u dijelu Vojaka koji se može označiti pojmom svojevrsnog hrpta na kojem 
se zaravan Vojaka počinje naglije spuštati prema Krimeji, otvarajući tako topografiju ovog dijela sušačke 
padine grada prema moru. Stambeni tornjevi Vojaka sasvim su uočljivi u urbanoj topografiji grada tvoreći 
specifičan urbani horizont hrpta. 
 
Višestambene višekatnice zamjetne dužine od oko 60 m i katnosti do 5 etaža, dominantno su korištene za 
formiranje uličnih poteza Krautzekove ulice, stvarajući u nekim sekvencama i učinak zida.  
 
Markantan sadržaj Vojaka predstavlja igralište nogometnog kluba «Orijent», koji je lociran u težišnom 
prostoru šireg sušačkog područja. Aktualnim detaljnim planom, ovo bi igralište trebalo doživjeti sadržajnu i 
mikrolokacijsku transformaciju, translacijom na površinu vrtova istočno od njega, otvarajući tako nove 
površine ulica, trgova i urbanog sadržaja po svom obodu. 
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 Stambeno područje Trsat s povijesnom jezgrom i stambeno područje Strmica  
 
Ishodište stambenog područja Trsat svakako je cjelina koju danas promatramo kao povijesnu jezgru, tj. 
šira zona između bazilike Gospe trsatske i trsatske gradine. Radi topografske pogodnosti, ova se cjelina 
tijekom 19. st., a posebno tijekom 20 st. postupno širi na površine blagog nagiba sjeverno od povijesne 
jezgre. Urbanizacija s početka 20.st. rezultira djelomično pravilnom sistematizacijom dijela stambenog 
područja između Ulice S. Krautzeka i Puta B. Felkera (današnje Šenoina i Linićeva ulica i djelomično 
Vrtlarski put). Na području Strmice urbanizacija se najprije odvija gotovo spontano, prateći mrežu 
povijesnih putova, da bi se tek u najnovijem razdoblju urbanizacija odvijala planski, tj. temeljem detaljnog 
plana. 

 
Iz najnovijeg razdoblja, tj. razdoblja 70-ih godina 20 st. potječe građevina sportske dvorane «Dvorane 
mladosti», koja je unijela potpuno novo mjerilo u dio trsatskog prostora, otvarajući niz pitanja oko 
opravdanosti ugradnje baš ovog sadržaja u trsatski ambijent.  

 
Osnovna osobina ovog područja ogleda se primarno u kulturno-povijesnoj slojevitosti užeg područja, tj. 
povijesne jezgre, koja se do danas manifestira u: 

-očuvanom nepokretnom kulturnom dobru različitog vremena nastanka (trsatska gradina, bazilika 
Gospe trsatske s franjevačkim samostanom, Hrvatska čitaonica),  

-očuvanom ambijentu koji, iako mali površinom i brojem građevina koji ga čine, predstavlja prostor 
sasvim specifičnog ugođaja, različitog od nekih drugih centralnih prostora grada Rijeke, 

-očuvanom pokretnom kulturnom dobru, ponajviše očuvanom u bazilici Gospe trsatske i 
franjevačkom samostanu, 

-povijesnim događajima i osobama, ali i legendama vezanim za Trsat, 
-profiliranju Trsata kao specifičnog vjerskog prostora, te konačno  
-u pozicioniranju određenih vrijednosti nastalih kroz povijesni razvoj Trsata kao autonomne cjeline 

odnosno dijela grada Rijeke, u kontekst vrijednosti od nacionalnog značenja. 
 

Sve navedeno govori u prilog tezi kako se Sveučilišni Kampus ne ugrađuje u prostor bez ishodišta, nego 
u prostor sasvim specifičnih korijena. Svakako je, međutim, moguće govoriti o svojevrsnoj eroziji urbanog 
elementa Trsata u kontekstu nedostatka jakog sadržaja koji bi na sasvim novi način mogao u vrednovanju 
ukupnog ambijenta koristiti elemente njegovog svekolikog nasljeđa kao i pojedinačne slojeve tog istog 
nasljeđa.  

 
Mora se, doduše, ustvrditi da višeslojno značenje trsatskog prostora nije podržano osmišljenom 
urbanizacijom i uređenjem istog, a u cilju stvaranja novih vrijednosti unutar šireg prostora. Štoviše, val 
(polu)kontrolirane gradnje stambenih građevina niske arhitektonske vrijednosti negirao je i sam urbani 
kontekst unutar kojeg se, kao prepoznat prioritet, često isticalo očuvanje prirodnog zelenila, bilo kao 
javnog bilo kao dijela okućnica. Stoga postupni razvoj Sveučilišnog kampusa kao markantnog sadržaja, 
mora rezultirati podizanjem urbanog standarda šireg, još neizgrađenog, trsatskog prostora. 

 
Usporedno s prethodnim, prostor povijesne jezgre zasigurno će dobiti dodatno značenje i težinu. Kao 
povijesno formiran prostor, on ostaje trajnim žarištem interesa koje će, u kontekstu postupne izgradnje 
Sveučilišnog Kampusa, postati ne samo odredištem studentske populacije nego će njome biti i obilježen. 
Posljedično tome, povijesna jezgra i širi joj kontaktni prostor može i treba intenzivirati ne samo razinu 
urbanog uređenja i prezentacije svoje povijesne dimenzije, nego i vrstu i intenzitet ponude i događanja: 
kafeterije, podrumi, ateljei, galerije i drugi sadržaji i događanja koji, nošeni impulsom mladenaštva, trajno 
obnavljaju svježinu i zanimljivost.  
 

Klinički bolnički centar i tkzv. Dukićevo naselje  
 
 

Područje Sveučilišnog Kampusa neposredno graniči s područjem Kliničkog bolničkog centra. Postojeća 
površina KBC-a  lokaliteta Sušak iznosi približno 4,9 ha.   

 
Stvaranjem prostornih preduvjeta za izgradnju jedinstvenog Kliničkog bolničkog centra na Sušaku, 
stvaraju se i sasvim specifični odnosi između bolničkog i sveučilišnog sadržaja, a sve u svijetlu činjenice 
da bolnički sadržaj predstavlja ujedno i nastavnu bazu studija medicine.  
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Područje tkzv. Dukićevog naselja nalazi se istočno od Sveučilišnog Kampusa i neće se dalje širiti, već ga 
treba u ovom prostornom obuhvatu tretirati kao dovršeno. 

 
 
Područje Draške doline 
 

Geomorfološki, područje Draške doline predstavlja završetak Vinodolske kotline. Topografski, riječ je o 
zavali između 85 i 105 m.n.m., blagog nagiba u smjeru zapad-istok, koja se promjenjive širine (u najužem 
dijelu oko 350 m) prostire između Orehovice na zapadu i Svetog Kuzma na istoku. U odnosu na zonu 
Sveučilišnog kampusa, draška dolina je niža za oko 40 – 60 m. 
 
Unutar gusto izgrađenog sušačkog područja, Prostorni plan uređenja grada Rijeke drašku dolinu promatra 
kao područje rekreacije i zelenila, dakle, kao prostor oduška u neposrednom nastavku urbanog ambijenta. 
 

Kulturno dobro šireg kontaktnog područja 
 

Šire područje Sušaka, posebno povijesna jezgra Trsata, sadrži veći broj građevina koje su  registrirane 
kao kulturno dobro ili je njihova registracija u tijeku. Posebno značenje imaju kompleksi bazilike Gospe 
trsatske i gradina Trsat, koji su ujedno i reperi unutar  mikro i makroprostora. Organizacija prostora u 
smislu njihove dostupnosti i uključivanja u komunikacijsku matricu makroprostora  izuzetno je važna za 
cjelinu sušačkog i riječkog prostora. 

 
Pregled zaštićenog kulturnog dobra - Tablica 2. 

Razina zaštite Cjelina/građevina Br. reg. 
Povijesna graditeljska cjelina Urbanistička cjelina naselja Sušak (povijesno središte uz 

Rječinu) 
Urbanistička cjelina Trsat 

283 
211 

Povijesni sklop i građevina   
Nepokretno kulturno dobro unutar 
urbanističke cjeline Trsat 

Kaštel Trsat Z-342 
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Prirodne vrijednosti i baština 
 

Područje planiranog zahvata ne ističe se autohtonim zelenilom ili planski sađenim nasadima. Osim 
stablašica razvijenih u području pristupnih aleja glavnoj građevini vojarne, preostale površine uglavnom 
su zatravnjene s pojedinačnim cvjetnim ili crnogoričnim grmovima ili grupom grmova ponajviše vezanih za 
pristupe pojedinačnim građevinama. Nedostatak zelenila posve je sukladan osnovnoj namjeni područja 
unutar koje je ono moglo otežavati vizurne i druge komunikacije. 

 
Međutim, cjelina sušačkog područja i njemu kontaktna područja, posjeduju specifičnu profilaciju  radi 
postojećeg i/ili planiranog opsega zaštite prirodne baštine (koja dijelom sadrži i kulturno dobro), što je 
vidljivo iz podataka sadržanih u sljedećoj tablici: 

 
 

Pregled zaštićene prirodne baštine i prirodne baštine predložene za zaštitu - Tablica 3. 
 

Kategorija zaštite Zaštićeni dijelovi prirode Vrijedni dijelovi prirode predloženi za zaštitu 

I Županijsko značenje  Prostorni  plan Primorsko-goranske županije  
("Službene novine" 14/2001.) 

 
Zaštićeni krajolik -  

Kanjon Rječine 
Područje draškog potoka i stijene iznad 

Drage 

 Spomenik parkovne 
arhitekture - Park heroja (Trsatski park) 

  

II                                          Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja grada Rijeke 
 Lokalno značenje Vrijedni dijelovi prirode predloženi za zaštitu 

 

Zaštićeni krajolik Brdo Sveti Križ (Vežica) 
poplavna staništa u Dragi (Sveta Ana), 

Krajobrazna vrijednost 

Prirodni krajobraz 

Morska obala od Preluke do brodogradilišta “3.maj”   
Uvala i kanjonski potez uvale Razbojna 
Padine brdskih masiva Trsata unutar kanjona Rječine od Žaklja do Tvornice 

papira 

Kultivirani krajobraz 

Padine Bošketa s Trsatskom gradinom i povijesnom jezgrom Trsata 
Parkovne cjeline: Kazališni park, Krnjevo, Škurinje, Franjevački park na Trsatu 
Područje Bulevarda 
Područje Delte s pripadajućim vizurama 
Gradski drvoredi 

Izvor: Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja grada Rijeke 2000.-2020., tablica 36. 
 

 
Mjerama provedbe Prostornog plana grada Rijeke određene su opsežne mjere zaštite, usmjerene na 
zaštitu temeljnog fenomena područja predloženog za zaštitu. Međutim, područje kanjona Rječine i 
područje Draškog potoka i stijena iznad Drage dozvoljeno je koristiti za ekološko, stručno i znanstveno 
istraživanje i edukaciju te rekreaciju građana u prirodnom ambijentu, rekonstrukciju postojećih povijesnih 
lokaliteta i građevina u službi zaštite biljnog i životinjskog svijeta, unapređenja i prezentacije područja 
zaštićenog krajolika, te za pružanje osnovnih ugostiteljskih usluga i rekreacije.  

 
Sve navedeno stavlja područja pod zaštitom u specifičan odnos prema prostoru područja obuhvata Plana. 
S jedne strane stvara se ambijent od potencijalnog stručnog  studijskog i sličnog interesa, dok se s druge 
strane održava ambijent prirodnog područja toliko potrebnog u neposrednom vizurnom i komunikacijskom 
dosegu, što je svakako vrijednost s kojom treba računati u promišljanju određenih komunikacijskih 
obrazaca. 
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Pokrivenost kontaktnog područja dokumentima prostornog uređenja 

 
PUP groblja Trsat  (“Službene novine” 13/90, 19/93, 10/99) 
 

Ovim planom regulirano je područje groblja Trsat koje se kao komunalno groblje Sušaka započelo 
razvijati tijekom 19. st. Urbanizacijom Sušaka groblje je zadobilo konačan oblik unutar kojeg nema 
posebnih mogućnosti širenja jer je postalo posve okruženo urbanom strukturom, unutar koje funkcionira 
kao svojevrsna insula. Provedbeni plan izrađen je s ciljem sistematizacije sjeverne granice groblja, tj. 
njegovog poteza duž Ulice S. Krautzeka, na kojem se predlaže stvaranje tampon zone javnog zelenila i 
izgradnja niza grobnica-niša, kako bi se smanjila vizurna eksponiranost groblja prema uličnom potezu, ali 
i sistematizacije tipologije dijela ukopnih površina.  
 

DPU stambenog naselja Trsat (”Službene novine” 21/94) 
 

Ovim detaljnim planom dana je urbanistička sistematizacija i planerska osnova izgradnje i uređenja 
područja značajne površine (46 ha) između Ulice Slavka Krautzeka na jugu, ruba vojarne na istoku, ruba 
povijesne jezgre Trsata na zapadu te granice građevinskog područja na sjevernom rubu Strmice. 
 
Prvenstveni cilj izrade plana ogleda se u definiranju nove mreže komunikacija (poglavito cestovne) i 
planiranju nove tipologije izgradnje. 
 
Osnovna osobina planirane cestovne mreže ogleda se u njezinoj «nedovršenosti» kao sustava unutar 
granica obuhvata Plana. Naime, dio prometnica, posebno onih položenih područjem Strmice, koncipiran 
je tako da se sustav zaokružuje tek angažmanom prostora vojarne. S obzirom na razdoblje izrade Plana, 
kada se mnoga pitanja i rješenja glede prostora vojarne nisu mogla niti načeti a kamo li definirati, ovakvi 
se planski prijedlozi mogu ocijeniti veoma smjelima, ali nikako ograničavajućima za daljnja promišljanja 
područja obuhvata, odnosno njihove transformacije kao rezultat sagledavanja funkcioniranja cjeline 
prostora Trsata i Sveučilišnog kampusa. 
 
Glede planiranja vrste i opsega novih zahvata, Detaljnim planom određene su lokacije opskrbnih centara, 
podcentara stambenog područja, društvenih i javnih sadržaja, te površina javnog zelenila. Osim stambene 
izgradnje temeljene na tipologiji obiteljske kuće, kao svojevrsnog naslijeđenog arhetipa, unosi i tipologija 
urbane vile, tj. višestambene građevine visokog prostornog standarda stana i okućnice. 
 
Osnovna osobina cjelokupnog područja obuhvata, ogleda se u njegovom prostornom potencijalu u funkciji 
stanovanja. Tako se prijedlogom Prostornog plana uređenja grada Rijeke ovo područje planira s 
povećanjem broja stanovnika, kako je prikazano u tablici 3. 
 
Granica obuhvata DPU-a područja Sveučilišnog kampusa i KBC-a na Trsatu, obzirom na 
raspoloživu površinu bivše vojarne, se u svom zapadnom dijelu djelomično preklapa s PUP-om 
stambenog naselja Trsat i to u česticama 351, 372, 400, 401, 402, 415, 416, 417, 418, 419, 420, pZ, 
te u dijelu čestica 128, ceste A, ceste C i ceste G. U tom dijelu se navedene građevne čestice 
isključuju iz PUP-a stambenog naselja trsat i njihove površine se priključuju području obuhvata 
DPU-a područja Sveučilišnog kampusa i KBC-a na Trsatu. 
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DPU područja Krimeja-Vojak (”Službene novine”  22/96) 

 
Detaljni plan područja Krimeja-Vojak obuhvaća glavninu stambenog područja Vojak te šire područje 
stadiona N.K. «Orijent». Osnovni ciljevi izrade plana ogledaju se u sistematizaciji šireg područja stadiona, 
uključujući i obodnu cestovnu mrežu županijskog i gradskog značenja. Translacijom na površinu vrtova 
istočno od igrališta, ovaj bi stadion trebao doživjeti potpunu tipološku određenost te sadržajnu (sportski, 
javni, trgovački, garažni i drugi sadržaji), kapacitetsku (do 20.000 gledatelja) i mikrolokacijsku 
transformaciju, otvarajući tako nove površine ulica, trgova i urbanog sadržaja po svom obodu. 
 
Drugi splet rješenja odnosi se na sistematizaciju pojedinih mikroambijenata, bilo rješavanjem smještaja 
deficitarnih sadržaja (knjižnica, vrtić, parkirališta), bilo rješavanjem ambijenta unutar već definiranih 
dijelova naselja (opločenja, javno zelenilo i sl.). 
 
Planirana bruto razvijena površina novih građevina na području Vojaka neznatna je u odnosu na 
zatečenu. Međutim, bitnom povećanju na ukupnom području obuhvata Plana, značajno pridonose 
površine unutar novog stadiona čiji je podtribinski prostor, okružen javnim prostorom značajnih dimenzija i 
površine, planiran za smještaj nedostajućih centralnih sadržaja. 
 

DPU povijesne jezgre Trsat (”Službene novine” 7/93, 10/99) 
 
Ovim detaljnim planom obuhvaćeno je šire područje povijesne jezgre Trsat. Po svojoj istočnoj granici, 
ovaj se plan nadovezuje na DPU stambenog naselja Trsat, a dijelom južne granice na UP područja 
Bulevard. 
 
Osnovni cilj izrade ovoga plana ogleda se u sistematizaciji vrste, opsega i urbanističko-tehničkih uvjeta 
provedbe mogućih zahvata ponajprije na postojećim građevinama unutar područja povijesne jezgre 
zaštićenog kao kulturno dobro, na pojedinačnim građevinama u statusu kulturnog dobra, te na ostalim 
građevinama unutar područja obuhvata, sistematizaciji prometne mreže i uvjeta prometovanja, te 
konačno uvjeta uređenja javnih površina. 
 
Značajna urbanistička rješenja koja detaljni plan predlaže u sistematizaciji i uređenju ovog područja jesu: 

Uređenje pješačke zone na potezu Trsatska gradina-bazilika Gospe trsatske-Hrvatska čitaonica-
Osnovna škola «Trsat» s pristupnim ulicama zoni, 

Izgradnja nove tunelsko-galerijske veze Šetalište J. Rakovca- Ul. S. Radića, a u cilju skretanja 
prometa iz pješačke zone, osim vozila javnog prijevoza, 

Povezivanje Trsata s gradskim središtem uspinjačom, kao najizravnijom i najkraćom prometnom 
vezom, 

Sistematizacija šireg areala trsatske gradine s ciljem valorizacije i prezentacije kulturno-povijesnog 
razvoja, značenja i slojevitosti građevine i omogućavanja novih oblika korištenja, posebno otvorenih 
površina, 

Sistematizacija i gradacija zahvata gradnje i uređenja te korištenja šireg područja svetišta Gospe 
trsatske s posebnim naglaskom na aktiviranju otvorenih površina svetišta, a zelenih površina Trsatskog 
brijega  i kao javnih prostora Grada, 

Sistematizacija rješenja prometa u mirovanju, s posebnim naglaskom na rješenja parkirnih potreba 
za autobuse i osobna vozila čije je odredište svetište Gospe trsatske. 
 
Realizacijom navedenih rješenja pretpostavlja se ne samo podizanje razine kvalitete područja povijesne 
jezgre i njezina korištenja, nego se želi postići i sustavno «prebacivanje» težišta šireg područja Trsata s 
Frankopanskog trga na rubne površine Dvorane mladosti.  
 
"Prebacivanje" težišta neophodno je jer u današnjim uvjetima područje jezgre, osim povijesne i vjerske 
razine, ima ulogu i opskrbnog, ugostiteljskog i prometnog centra Trsata. Planirano diferenciranje trasa 
prometnih tokova, unutar kojeg se komponenta individualnih vozila i autobusa koji nisu u funkciji javnog 
gradskog prijevoza usmjerava na prometnice izvan povijesne jezgre, s povezivanjem istih na Ul. S. 
Krautzeka u zoni Dvorane mladosti, svakako pogoduje i diferenciranju oblika korištenja i uloge pojedinih 
dijelova trsatskog područja, unutar kojih će i područje Sveučilišnog kampusa preuzeti značajnu ulogu 
centra  javnih događanja Trsata i grada Rijeke uopće. 
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1.1.2 Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost 
 

PROMET 
 
 
Opće napomene 

 
Prostor obuhvata Plana predstavlja do određene mjere autonomnu prometnu zonu, s malim brojem ulaza s 
tangentnih jakih prometnica, dok u smislu pješačkog, i biciklističkog prometa treba afirmirati otvorenost i 
pristupačnost.  
 
Prometnice unutar samog Kampusa su servisne i opskrbne, te trebaju biti u posebnom režimu korištenja. 
Posebnu pažnju posvetiti oblikovanju i funkcionalnosti pješačkog prometa, te zelenilu koje treba ostati 
jednako vrijedni oblikovni element. Pješačke površine trebaju biti konstruirane na takav način da u 
izvanrednim okolnostima omogućuju kretanje urgentnih i interventnih vozila. U prostor Kampusa treba uvesti 
i biciklistički promet. Posebnu pažnju treba posvetiti uređenju ozelenjenih parkirališnih prostora uz svaki 
sadržaj Kampusa. Osim potrebe rješavanja funkcionalne organizacije svih vrsta prometa u kretanju i 
mirovanju u zoni Kampusa, potrebno je voditi računa i o integriranju prometnog rješenja i prometnih tokova i 
u cjelokupni prostor grada. 
 
Pažnju posvetiti formiranju javnih prostora, trgova i pješačkih ulica uz valorizaciju vizura prema moru, te 
prema obroncima zaleđa. Uz glavne prometnice su jednoredni ili dvoredni drvoredi s vrstama koje 
morfološkim obilježjima zadovoljavaju ekološke i estetske kvalitete. Pješačke komunikacije uz prometnice i 
kroz parkovne ili ozelenjene površine pretpostavljaju pregledne funkcionalne veze unutar Kampusa kojima se 
koriste studenti i zaposleni. To su veze između stanovanja i rada, fakulteta i studentske prehrane, fakulteta i 
sveučilišne knjižnice, stanovanja i kulturnog centra, stanovanja i sporta i rekreacije itd. Upravo ove veze 
trebaju biti funkcionalni i oblikovni generatori života u Kampusu.  
 

Sustav prometnica 
 
Prostornim planom uređenja grada Rijeke djelomično su tretirane prometnice koje neposredno tangiraju 
područje Sveučilišnog kampusa.   
Međutim, Prijedlogom Generalnog urbanističkog plana, mreža prometnica unutar područja Kampusa i šireg 
kontaktnog područja u cijelosti je određena. 
 
Postojeća Ulica Slavka Krautzeka ovim Planom se zadržava i rekonstruira s ciljem proširenja i povećanja 
kapaciteta. 
Po sjevernom rubu Kampusa prijedlog GUP-a pozicionira cestovnu vezu Kampusa i Trsata na postojeću 
cestu Orehovica-Kačjak. Djelomično, ova je trasa vođena stambenim područjem Trsata, a djelomično 
predstavlja granicu građevinskog i negrađevnog područja. Funkcionalno, ova nova trasa važna jer prometnu 
komponentu s glavnih obodnih prometnica uvodi u stambeno područje na način kojim rasterećuje dio 
prometne mreže na nižim kotama, te tako otvara mogućnost dodatnog prometnog servisiranja područja 
Kampusa. 
 
Po zapadnom rubu Kampusa, formira se široka kolno-pješačka aleja koja razdvaja budući Kampus od 
područja stambenog naselja. Prometni elementi aleje pretpostavljaju dvosmjernu dvotračnu prometnicu, s 
bogato dimenzioniranim pješačkim nogostupima i mogućnošću interpolacije biciklističkih staza, autobusnih 
postaja, urbane opreme i sl. Konačno dimenzioniranje broja prometnih traka odredit će se, međutim,  u 
kontekstu prostorne i prometne organizacije Kampusa i njegovog vremenskog razvoja. Stoga postavljenu 
širinu aleje više treba promatrati u kontekstu prostorne cezure dvaju različitih tipologija namjene (stambena-
javna) nego li u kontekstu primarnog osiguranja prostora  budućeg prometnog koridora. Opisana aleja vezuje 
se na Ulicu S. Krautzeka odgovarajuće dimenzioniranim raskrižjem, a potpuno nova raskrižja formiraju se  u 
spoju s produženom Dukićevom ulicom i s cestom po sjevernom rubu Kampusa. Ovisno o urbanističkoj, 
funkcionalnoj i prometnoj koncepciji Kampusa kao cjeline, moguće je Kampus vezati na aleju i izvan opisanih 
raskrižja, ali vodeći računa o ukupnom prometnom funkcioniranju poteza.  
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Osim opisanih, otprilike sredinom Kampusa pozicionirana je trasa nastavka Dukićeve ulice, a do spoja s 
Putom B. Felkera. U Prijedlogu Generalnog urbanističkog plana ucrtana trasa međutim, ima sugestivno a ne 
stvarno prostorno određenje. Naime, izvedeni dio Ulice V. Dukića, na koji se već danas izravno spaja 
kompleks KBC-a, dolazi do samog ruba današnje vojarne, što opravdano omogućuje povezivanje Kampusa 
na ovu cestu, tim više što je tom prometnicom omogućen pristup postaji gradske željeznice u zoni današnjeg 
«Istravina», u neposrednoj blizini Ulice Tome Strižića. Prometne tokove i prometnicu(e) kroz područje 
kampusa moguće je i potrebno voditi, dimenzionirati i oblikovati u skladu s urbanističkom, funkcionalnom i 
prometnom koncepcijom Kampusa kao cjeline. 
 

Javni gradski prijevoz 
 
Danas se odvija samo Ulicom S. Krautzeka. Izgradnjom Kampusa doći će do uspostavljanja nove(ih) linija 
javnog prijevoza, a načelna rješenja dana su u Prostornom planu i Prijedlogu GUP-a. Stajališta će se odrediti 
nakon definiranja faza i zona izgradnje. 
Prostorni plan predviđa uspostavu linije gradske željeznice na postojećoj pruzi. Postaja gradske željeznice u 
čiju zonu gravitacije ulazi i područje Kampusa i KBC-a, formirat će se u zoni današnjeg «Istravina», u 
neposrednoj blizini Ulice Tome Strižića. Uz postaju planirano je i manje parkiralište radi osiguranja 
prometnog transfera. 
 

Parkirališne površine 
 

Parkirališne potrebe rješavaju se, ovisno o namjeni, primjenom sljedećih normativa: 
Tablica 4. 

Namjena 1 PM na 2 PM na 3 PM na 

Stambena stan do 59 m2 neto RP stan od 60  -  100 m2 neto 
RP stan > od 101 m2 neto RP 

    
 1 PM na 1 PM na 1 PM na 
Trgovačka 25 m2 BRP   
Ugostiteljska  4 sjedeća mjesta 3 – 6 osoba 

(posjetitelja/zaposleni) 
Uredska 30 m2 BRP 5 sjedećih mjesta  
Kulturna (koncertna 
dvorana, kino i slično) 

   

Zdravstvena 30 m2 BRP u ambulanti, 
poliklinici, domu zdravlja i 
socijalnoj ustanovi 

5 kreveta u bolnici  

Vjerska  15 sjedala  
Školska  1 učionicu  
Šport  (športska dvorana i igralište)  10 sjedećih mjesta  

U odnosu na preporučene normative, urbanističkim i detaljnim planom uređenja mogu se na ovom području  utvrditi i 
strožiji i razrađeniji normativi. 
 
Poželjno je parkiranje rješavati uz punktove izrazite koncentracije korisnika, planiranjem javnih parkirališta i 
garažnih građevina. Javna parkirališta, parkirališta uz prometnice i druga parkirališta na otvorenom, a izvan 
čestica individualne gradnje, potrebno je ozeleniti sadnjom stablašica na način sadnje najmanja 1 stabla/4 
PM. Prostornim planom užeg područja mogu se odrediti i detaljniji uvjeti uređenja. 
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INFRASTRUKTURA 
 
 

Opće napomene 
 
Optimalno rješenje je da se svi tehnički sustavi programiraju i dimenzioniraju za cjelokupni prostor obuhvata 
Plana, a da se realiziraju u etapama. Ova odluka je od strateškog značaja i prije njenog donošenja u 
priloženim programima izgradnje orijentaciono su dimenzionirani prostori za tehničke pogone. U sljedećim 
fazama razrade, svakako će biti nužno očitovanje investitora i korisnika u odnosu na infrastrukturne i 
energetske izvore. 
Ulazni podaci za centralnu kotlovnicu bili bi za cjelokupni prostorni program definirani fazama izgradnje. 
Izostanak pojedinačnih rješenja po institucijama radikalno bi racionalizirao troškove izgradnje pogona i 
potrošnje. Također, s obzirom na veliki kapacitet i značaj planiranje izgradnje trebalo bi izraditi tehnološku 
studiju mogućnosti korištenja obnovljivih, prirodnih izvora energije (sunce, vjetar). 
 

Vodoopskrbni sustav-postojeće stanje 
 
Dio područja obuhvata Plana ima riješenu vodoopskrbu budući da na ovom području postoje izgrađeni 
sadržaji: vojni objekti, bolničke zgrade, te stambena naselja u blizini. Postojeća vodoopskrbna mreža 
priključena je na vodospremu Strmica (206/202 m n.m; V=5000m3). Razmatrano područje pripada visokoj 
zoni opskrbe (najniža kota terena je 104,8 m n.m., a najviša kota 173 m n.m.). 
 
Glavni vodoopskrbni cjevovodi smješteni su u prometnicama koje okružuju ovaj prostor: 
  
lijevano željezni cjevovod profila ∅ 250 mm u Krautzekovoj ulici južno od Kampusa i bolnice; 
lijevano željezni cjevovod profila ∅ 250 mm u ulici Tome Strižića istočno od bolnice; 
lijevano željezni cjevovod profila ∅ 100 mm u Dukićevoj ulici istočno od Kampusa. 
Svi cjevovodi su dio vodoopskrbne mreže priključene na vodospremu Strmica.  
 
Postojeći vodoopskrbni sustav nužno je rekonstruirati i dograditi u skladu s Detaljnim planom uređenja 
prostora Kampusa i KBC-a. U tom smislu potrebna je izgradnja novih cjevovoda kako bi se riješila 
vodoopskrba novih zgrada, te izgradnja prstenaste hidrantske mreže radi osiguranja kvalitetne protupožarne 
zaštite. 
 
A. Prostornim planom uređenja grada Rijeke, na području Strmice predviđena je izgradnja nove 
vodospreme, kapaciteta 250 m3, na 238 m.n.m. Uloga ove vodospreme je upravo pokrivanje novih potrošača 
na širem području Trsata, Strmice, Sveučilišnog Kampusa i Kliničkog bolničkog centra. 
 
B. Područjem obuhvata lociran je novi magistralni cjevovod promjera Ø 400 mm, dok trupom ceste 
Orehovica-Kačjak prolazi magistralni cjevovod promjera Ø 700 mm. 
 Položaj cjevovoda kroz Kampus nije fiksiran, tj. njegova trasa može se prilagoditi stvarnim 
rješenjima Kampusa. 
 
U smislu hidrogeoloških svojstava tla cjelokupno Sušačko područje, temeljem Odluke o sanitarnoj zaštiti 
izvora vode za piće na riječkom području (‘Službene novine’ primorsko goranske županije 6/94., 12/94. i 
12/95.) je svrstano u vodozaštitno područje visoke II kategorije zaštite.  
 
 

Odvodnja-postojeće stanje 
 
Postojeća kanalizacijska mreža na prostoru obuhvata Plana je mješovitog tipa. Glavni kanalizacijski kolektori 
ovog dijela sustava smješteni su u Krautzekovoj ulici južno o Kampusa i to profila ∅ 500 mm, u ulici V. 
Dukića profila od ∅ 300 do ∅ 400 mm, te profila 50/75 u ulici Tome Strižića. Unutar samog prostora bivše 
vojarne nije poznat položaj kao ni profili kolektora postojeće kanalizacijske mreže. Budući da se namjena 
prostora značajno mijenja, postojeći sustav neće se moći koristiti.  
 
U skladu sa planiranim sadržajima na području obuhvata Plana, te planiranim uređenjem terena potrebno je 
izgraditi novi kanalizacijski sustav za odvodnju otpadnih i oborinskih voda sa pripadnog prostora a koji će biti 
usklađen s dugoročnim rješenjem kanalizacijskog sustava Rijeke. Svi postojeći priključci će se ukinuti i 
izvesti će se novi. 
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Područje obuhvata Plana se priključuje na postojeći mješoviti sustav odvodnje.  
Otpadne vode područja obuhvata usmjeravat će se na glavni kolektor «Sušak» čija je trasa položena Ulicom 
Tome Strižića i Kumičićevom ulicom te usmjerena na centralni uređaj za pročišćavanje.  
 
Obzirom na male kapacitete postojećih kolektora, Planom je potrebno razraditi takav sustav odvodnje s 
područja obuhvata Plana da se omogući kvalitetna odvodnja i da se ublaži opterećenje na postojeću mrežu.  
 
Broj i položaj kolektora unutar samog Sveučilišnog Kampusa, kao i mjesto i način njihova povezivanja s 
kolektorom «Sušak» dani su u sljedećim poglavljima Plana.  
 

Elektroopskrba-postojeće stanje 
 
Sjeveroistočnim dijelom plana, jednim dijelom svoje trase, prolazi nadzemni 35 kV vod TS 110/35 kV Rijeka 
– TS 35/3 kV EVP Podvežica. Vod je izveden na betonskim stupovima, s bakrenim vodičima 3x70 mm2. 
Koristi se za osnovno napajanje elektro vučne stanice Podvežica, koja na 3 kV naponskom nivou osigurava 
napajanje kontaktne mreže željezničke pruge Rijeka – Zagreb. Vod je predviđen za napuštanje tek po 
prijelazu napajanja kontakte mreže na 25 kV naponski nivo.  
Napajanje električnom energijom postojećih potrošača unutar granica obuhvata ovog plana osigurano je iz 
trafostanice (TS) 35/10 kV Krimeja, koja je smještena izvan granica plana. Trafostanica je siguran izvor 
napajanja, izgrađena je za kapacitet 2x8 MVA. Vršno opterećenje joj se kreće na nivou 16 MVA, što znači da 
nema rezervnog kapaciteta za buduće potrebe sadašnjih potrošača, odnosno priključenje novih, na 
konzumnom području kojeg danas napaja. 
Unutar područja plana danas su izgrađene četiri trafostanice 10/0,4 kV. Tri su u vlasništvu potrošača, a jedna 
u vlasništvu elektrodistribucije. U krugu bolnice je smještena distributivna trafostanica TS Tome Strižića, 
izgrađena kao slobodno stojeći objekt, kapaciteta 1x100 kVA. Trafostanica napaja javnu rasvjetu i dio 
potrošača izvan granica plana uz istoimenu ulicu. Unutar kruga bolnice izgrađena je i trafostanica TS Bolnica 
Sušak, koja je u vlasništvu KBC Rijeka, s mjerenjem na 10 kV naponskom nivou. Trafostanica je izgrađena 
kao slobodno stojeći objekt, s ugrađenim transformatorima 2x630 kVA. Vršno opterećenje joj je na nivou 
snage jednog transformatora, što znači da kapacitetom osigurava sadašnje potrebe, uz potpunu rezervu u 
transformaciji 10/0,4 kV i mogućnost daljnjeg rasta opterećenja. Na 10 kV naponskom nivou trafostanica uz 
osnovno napajanje iz TS 35/10 kV Krimeja ima osigurano i rezervno napajanje iz TS 35/10 kV Martinšćica. U 
krugu vojarne izgrađene su dvije trafostanice u vlasništvu potrošača. Primarna, s mjerenjem na 10 kV 
naponskom nivou, je trafostanica TS Kasarna Trsat, za koju je osigurano napajanje radijalnim podzemnim 10 
kV kabelom Cu 3x70 mm2  iz distributivne trafostanice TS Deksa, odnosno TS 35/10 kV Krimeja. 
Trafostanica je izgrađena kao slobodno stojeći objekt, za kapacitet 2x630 kVA, a danas su u njoj ugrađena 
dva transformatora snage 2x400 kVA. Sekundarnim 10(20) kV kabelom, tip XHE 48 A 3x(1X150 mm2), 
priključena je druga trafostanica oznake TS 1. Trafostanica je izgrađena kao slobodno stojeći objekt, 
kapaciteta 1x630 kVA, a što odgovara snazi ugrađenog transformatora. Vršno opterećenje vojarne danas se 
kreće na nivou 100 kW, što je znatno ispod kapaciteta za koje su trafostanice izgrađene.  
Niskonaponska mreže unutar područja obuhvata plana izgrađena je podzemnim kabelima, koji su u 
vlasništvu sadašnjih korisnika područja. Individualne stambene građevine, u zapadnom dijelu plana, 
priključene su na niskonaponsku mrežu u vlasništvu elektrodistribucije, koja je izvedena kao nadzemna, na 
drvenim i betonskim stupovima s izoliranim kabelskim vodičima. Napajanje je izvedeno iz trafostanice 10/0,4 
kV Trsat 3, koja je smještena izvan granica obuhvata plana. U sklopu nadzemne niskonaponske mreže 
izvedena je i javna rasvjeta. Unutar područja današnje bolnice i vojarne nije izvedena javna rasvjeta, već 
rasvjeta koja je u vlasništvu i nadležnosti korisnika. 
 
Područje obuhvata Plana može se priključiti na elektroopskrbni sustav bez posebnih ograničenja. 
Sjevernim dijelom područja obuhvata prolazi 35 kV dalekovod, koji predstavlja dio užeg elektroopskrbnog 
sustava područja grada Rijeke. Ovaj je dalekovod predviđen s izvedbom zračne trase, međutim, Planom se 
dozvoljava i izvedba ukopanog dalekovoda, čija će trasa i uvjeti izvedbe biti određeni u sljedećim poglavljima 
Plana.  
Samim sjevernim rubom područja obuhvata prolazi magistralni elektroopskrbni dalekovod 2x110 kV, koji 
predstavlja dio mreže magistralnih državnih dalekovoda, a čija je trasa izvedena kao ukopana. 
Broj i položaj transformatorskih stanica unutar područja obuhvata, kao i položaj i uvjeti izvedbe 
elektroenergetskih trasa i drugih uređaja, također su dani u sljedećim poglavljima ovog Plana.  
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 TKC mreža-postojeće stanje  
 
U Krautzekovoj ulici postavljena je DTK kanalizacija dovoljnog kapaciteta da prihvati novo opterećenje koje 
će se pojaviti priključenjem svih korisnika unutar obuhvata plana. Iz Krautzekove ulice prema zgradi bivše 
komande postoji DTK vod koji se neće koristiti. 
Osim ovog smjera pružanja postojeće DTK mreže u kontaktnom području obuhvata plana, u Dukićevoj ulici 
postoji DTK vod malog kapaciteta koji služi naselju obiteljskih kuća sjeverno od ove ulice. Ovaj vod neće se 
rekonstruirati ili pojačavati već će ostati u služnosti korisnicima kojima je i sad namijenjen, dok će paralelno s 
njim biti postavljen novi DTK vod namijenjen spoju prostora obuhvata na DTK kanalizaciju u Strižićevoj ulici. 
 
 Opskrba plinom-postojeće stanje 
  
U Krautzekovoj ulici i u Marohnićevoj ulici (južno od područja vezanog za DPU u izradi) nalazi se postojeći 
niskotlačni (NT) plinovod.  Trasa visokotlačnog (VT) plinovoda za sada je provedena do sjevernog ruba 
Marohnićeve ulice, a prema podacima KD Energo tijekom 2005-e planirana je izgradnja novog visokotlačnog 
plinovoda trasom Krautzekove ulice do toplane Vojak. Plin za potrebe sveučilišnog KAMPUSA i KBC-a u 
Rijeci dobivat će se priključenjem na VT plinovod. 
Sadržaji na području obuhvata Plana bit će priključeni na plinoopskrbni sustav. U profilu Krautzekove ulice 
planirana je trasa magistralnog visokotlačnog plinovoda, na koji će se preko plinske redukcijske stanice 
priključiti mreža planiranog srednjetlačnog plinovoda. Ostali elementi planirane plinoopskrbe, trase i tehničke 
karakteristike, biti određeni u sljedećim poglavljima Plana.  
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1.1.3 Obveze iz planova šireg područja 
 
 

Prostorni plan uređenja grada Rijeke, kao temeljni planski dokument dugoročnog razvoja grada u 
razdoblju do 2020. godine, dokumentira prostorno-razvojni kontekst unutar kojeg ovaj planski dokument 
stavlja sveučilišnu funkciju. Potrebno je naglasiti da se značenje projekta svrstava u razinu tkzv. 
«gradskog projekta», tj. projekta čijom se realizacijom doprinosi stvarnoj razvojnoj i prostornoj 
transformaciji Grada Rijeke, te tako postiže nova kvaliteta ne samo u internom odvijanju same funkcije, 
nego i u ukupnim prostornim odnosima unutar gravitacijskog i metropolskog područja Grada. 
 
Pod pojmom ‚Gradskog projekta‘, u kontekstu značenja i koncepcije Prostornog plana, podrazumijeva se 
specifični zahvat u dijelu gradskog prostora, čiji razvoj ima posebno značenje za razvoj grada u cjelini, 
odnosno realizacija onog gradskog sadržaja čija je realizacija od posebnog interesa za razvoj Grada. 
Vođenje realizacije gradskog projekta predstavlja kvalitetan proceduralni iskorak s aspekta zadavanja 
programskog zadatka i s aspekta odabira najkvalitetnijih arhitektonsko-planerskih rješenja. U svrhu 
ukupne transparentnosti raspolaganja prostorom i u cilju dodatne valorizacije preostalih prostornih 
resursa Rijeke i prepoznavanja istih kao zamašnjaka očekivane urbane ekspanzije, želi se animirati 
svekolika javnost. Nositelj ukupnih aktivnosti trebao bi biti Grad u koordinaciji sa strukovnim i građanskim 
udrugama te mjesnim odborima.  
 
U skladu s razvojnim značenjem, gradski projekt sadrži i jednakovrijedne urbanističke i funkcionalne 
akcente te se u skladu s njim tijekom realizacije moraju doseći najkvalitetnija urbanistička i arhitektonska 
rješenja. Razina urbane i arhitektonske kvalitete budućeg zahvata svakako će pojačati ili umanjiti urbanu 
percepciju Grada.  
 
Tako određena prostorna razvojna struktura treba biti okosnica za daljnje planiranje užih područja, kako bi 
se onemogućila parcijalna i nepoželjna potrošnja prostornih potencijala, u gradu koji je već ionako 
dovoljno preopterećen neprimjerenim korištenjem prostora. 
 
S ciljem ostvarenja gore navedenih kriterija raspisan je urbanistički natječaj za prostor Sveučilišnog 
kampusa, a urbanistički koncept Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i KBC.a 
predstavlja nastavak rada na razradi prvonagrađenog rada. 
 
Kao obveze iz planova višeg reda, odnosno iz PPU-grada Rijeke potrebno je izdvojiti dio smjernica danih 
za pojedinu namjenu kako slijedi: 
 
Stambene građevine 
 
Stambene građevine planiraju se kao: 
Obiteljske, 
Višeobiteljske, 
Višestambene građevine. 
  
A. Obiteljska građevina je građevina s najviše 2 stana, čija najveća bruto razvijena površina iznosi 
400 m2, uključujući i površinu pomoćnih građevina, a najveći dozvoljeni broj etaža iznosi podrum ili 
suteren, plus još dvije (2) etaže. 
 
B. Višeobiteljska građevina, u smislu PPU-grada Rijeke, jest građevina čiji najveći dozvoljeni broj 
stanova iznosi 8 stanova, a najveći dozvoljeni broj etaža iznosi  podrum ili suteren, plus još tri (3) etaže. 
Do donošenja Generalnog urbanističkog plana neposrednom provedbom PPU-a omogućava se izgradnja 
višeobiteljske građevine s najviše 4 stana, ukupne bruto razvijene površine građevine do 600 m2 i uz 
uvjet poštovanja ostalih odredbi Plana. Najmanja površina stambene građevine iznosi 60 m2.  
 
Generalnim urbanističkim planom potrebno je podrobnije odrediti i normirati primjenu ove tipologije u 
kontekstu njezine pojavnosti unutar određenog gradskog područja, uzimajući u obzir volumensko-
morfološke učinke i učinke prostorne dispozicije ovakve tipologije. 
Obiteljske i višeobiteljske građevine mogu se graditi kao samostojeće, dvojne i građevine u nizu (skupne 
građevine). 
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C. Višestambena građevina jest građevina kojoj se broj stanova i najveći dozvoljeni broj etaža ne 
određuje PPU-om, u svrhu njegove neposredne provedbe, već isključivo Generalnim urbanističkim 
planom i planovima užeg područja.  
Višestambena građevina može se graditi isključivo temeljem urbanističkog ili detaljnog plana uređenja. 
Načelno, višestambena građevina  se gradi na jednoj ili više (građevnih) čestica, ne može imati pomoćnih 
građevina unutar iste građevne čestice, a parkirališna mjesta određuju se sukladno odredbama PPU-
grada Rijeke.  
PPU-om se određuju načelne smjernice za planiranje višestambene građevine u prostornom planu užeg 
područja, a iste su dane u tablici 25. Smjernice za planiranje višestambene građevine. 
Tipologiju gradnje kao i uvjete gradnje višestambenih građevina, moguće je detaljnije razraditi Generalnim 
urbanističkim planom po prostornim zonama. 
Ovim se Planom dozvoljava prizemlje višestambene građevine urediti kao poslovni prostor, prostor za 
javnu i društvenu namjenu, kao prostor za infrastrukturne instalacije ako iste ne ometaju stambenu 
namjenu, pješački prolaz i slično. 
 
Tablica 25. Smjernice za planiranje višestambene građevine  
 
Vrsta građevine Višestambena građevina Stambeni toranj 

Najveća dozvoljena visina do 18 m do 30 m 

Najveća dozvoljena katnost (S)+P+5 (S)+P+9 

Gustoća  izgrađenosti Gig 
Na razini obuhvata prostornog plana užeg područja, a 
respektirajući i stanje unutar prostorne cjeline i prostorne zone, 
ne bi trebala prelaziti vrijednost 0,35. 

Gustoća stanovništva, Gnst  
Na razini obuhvata prostornog plana užeg područja, a 
respektirajući i stanje unutar prostorne cjeline i prostorne zone, 
ne bi trebala prelaziti vrijednosti dane u tablici broj 22. 

Prometnice, parkiranje, javne 
zelene površine, dječja igrališta, 
građevine javne i društve 
namjene i dr. 

U suglasju s odredbama ovoga plana 

Napomena 
Građevine planirati 
urbanističkim ili detaljnim 
planom uređenja 

Prostornim planom užeg 
područja planirati samo kao 
prostorne akcente  

 
D. Pomoćna građevina, u smislu PPU-grada Rijeke, jest garaža, kotlovnica, spremište i slično. 
Pomoćnu građevinu potrebno je graditi unutar gradivog dijela građevne čestice. Izuzetno, izvan gradivog 
dijela građevne čestice dozvoljena je gradnja pomoćne građevine garaže, ako je razlika između 
nivelacijske kote građevine i nivelacijske kote pristupne ceste veća od 12% mjereno od mjesta 
priključenja građevne čestice na pristupnu cestu do građevnog pravca. U istom slučaju gradnja pomoćne 
građevine garaže izvodi se u razini pristupne ceste na udaljenosti od 3,0 m od regulacijskog pravca, a 
najveća dozvoljena visina garaže iznosi 3,0 m. 
Unutar građevinskog područja naselja ne dozvoljava se gradnja pomoćne ili druge građevine za držanje 
domaćih životinja. 
  
E. Detaljni uvjeti gradnje stambenih građevina na način neposredne provedbe, dani su u poglavlju 
3.4.2.1. Detaljni uvjeti gradnje, PPU-grada Rijeke. 
Dijelovi građevinskog područja te detaljniji uvjeti gradnje u dijelovima obuhvata izuzetim iz neposredne 
provedbe PPU-a utvrdit će se Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke. 
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Zdravstvene građevine 
 
Zdravstvene građevine obuhvaćaju građevine primarne zdravstvene zaštite, bolničkog zdravstva te hitne 
medicinske pomoći.  
 
 
.Uvjeti smještaja građevine i uređenja površine 
 
PPU-om grada Rijeke određuju se sljedeći uvjeti smještaja, građenja i korištenja zdravstvenih građevina: 
 
A.  PPU-om se uvažava mreža primarne zdravstvene zaštite te lokacija hitne medicinske pomoći na 
svim lokacijama na kojima su građevine izgrađene kao samostalne građevne i programske cjeline. 
B.  Plan ocjenjuje neprimjerenim smještaj ambulanti opće medicine u sklopu poslovno-stambenih 
građevina, posebno u gradskom središtu, kako radi općih uvjeta funkcioniranja zdravstvenog sadržaja u 
sklopu s poslovnim i stambenim, tako i glede dostupnosti (zgrade često bez liftova), troškova poslovanja i 
održavanja građevina, raspršenosti i rascjepkanosti mreže. 
C. Za lociranje građevina, PPU-om se daju sljedeći principi koje je, u suradnji s nositeljem primarne 
zdravstvene zaštite, potrebno poštovati prilikom izrade planova užih područja: 
 
Slijediti osnovni princip gradnje i uređenja kapaciteta primarne zdravstvene zaštite unutar gradskih 
područja, kao sastavnog dijela njihovih centralnih sadržaja. Ovaj princip posebno je važno poštovati u 
onim područjima u kojima je planiran opsežniji program izgradnje novih stambenih jedinica u odnosu na 
postojeće stanje, koje po broju stanovnika trebaju jedinicu primarne zdravstvene zaštite, u kojima su 
danas sadržaji smješteni u neadekvatnim prostorima, nacionaliziranim objektima i sl.; 
U sklopu planiranja Sveučilišnog kampusa na Trsatu, planirati lokaciju/građevinu za potrebe primarne 
zdravstvene zaštite; 
Osim navedenih, moguća su i druga prostorna rješenja, međutim uvijek je potrebno nastojati poštovati 
princip nemiješanja zdravstvene s drugim funkcijama unutar iste građevine, a ako to nije moguće, tada 
barem omogućiti autonomnost pristupa zdravstvenom sadržaju od pristupa drugim sadržajima na lokaciji, 
osigurati nesmetan kolni pristup i parkirne površine unutar čestice, odnosno građevine. 
 
D. Zadržava se lokalitet Rijeka Kliničkog bolničkog centra u njegovoj sadašnjoj površini tj. između 
Vukovarske i Krešimirove ulice, te Cambierijeve i ulice Pod Jelšun.  
 
PPU-om je predviđeno proširenje lokaliteta Sušak sa sadašnjih 4,9 ha na oko 8,1 ha, u svrhu stvaranja 
prostornog standarda KBC-a, te integracije sa sadržajima Sveučilišnog kampusa. 
Dječja bolnica na Kantridi se prenamjenjuje u područje ugostiteljsko-turističke namjene. Do privođenja 
namjeni određenoj ovim Planom, ovaj se lokalitet, kao i drugi bolnički lokaliteti, može koristiti za obavljanje 
zdravstvene djelatnosti a moguće je i poduzimati zahvate održavanja i rekonstrukcije u skladu s 
odredbama ovog PPU-a, do konačne odluke nadležnog ministarstva. 
Ukoliko se između navedenih, pretpostavi samo jedan lokalitet za jezgru razvoja, tada je potrebno drugi 
lokalitet i dalje zadržati u zdravstvenoj namjeni, ali s usmjerenjem na primarnu zdravstvenu zaštitu 
odnosno specijalističke i druge vidove zdravstvene zaštite.  
Gradnju i uređenje građevina kliničke bolnice provoditi temeljem Generalnog urbanističkog plana odnosno  
detaljnog plana uređenja.  
Unutar čestice riješiti parkirne i druge prometne potrebe prema odredbama ovoga Plana. 
 
Smjernice gradnje građevine 
 
PPU-om se pretpostavlja bolnički kapacitet od približno 1200 bolničkih kreveta, odnosno kapacitet u 
skladu s Mrežom zdravstvene djelatnosti, kako je propisuje Ministarstvo zdravstva. 
Planom se predlaže postizanje minimalnog normativa od 70 m2/bolničkom ležaju. Normativ kojem treba 
težiti, uzimajući u obzir rang kliničke bolnice, iznosi 80-100 m2/bolničkom ležaju. 
Za potrebe KBC-a, temeljem navedenog neophodno je osigurati površinu od najmanje 8,4 ha (70 
m2/bolničkom ležaju), odnosno od 9,6 ha (80 m2/bolničkom ležaju) do 12 ha (100 m2/bolničkom ležaju). 
 
PPU-om se daju sljedeće smjernice gradnje bolničkih građevina odnosno lokaliteta: 
Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,35; 
Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti 1,75; 
Najveći dozvoljeni koeficijent mase iznosti 6, 
Najmanje 40% površine urediti kao parkovno zelenilo. 
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Generalnim urbanističkim planom potrebno je navedene smjernice razraditi do razine uvjeta koji se imaju 
poštovati prilikom izrade prostornog plana užeg područja. 
Na području bolničke namjene, prilikom izrade prostornog plana užeg područja za cjelinu lokaliteta, može 
se odstupiti od preporučene vrijednosti najvećih dozvoljenih koeficijenata za pojedinačnu građevinu, ali je 
potrebno ostati u okvirima smjernicama preporučenih vrijednosti na razini ukupnog područja lokaliteta. 
 
 
Predškolske građevine 
 
Uvjeti smještaja građevine i uređenja površine  
 
Mrežu građevina temeljiti na pretpostavljenom udjelu populacije od 1-6 godina od oko 4%, te na 
očekivanju da će u predškolskim ustanovama biti smješteno  75 % djece. 
Građevinu planirati uvažavajući teritorijalni princip smještaja, tj. za jedno ili više gradskih područja koja 
brojem djece u populaciji unutar gravitacijskog područja opravdava planiranje i gradnju dječjeg vrtića. 
Građevinu graditi kao samostojeću i namijenjenu isključivu smještaju djece. 
Gradnja novih građevina moguća je temeljem prostornog plana užeg područja. 
Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi 6.0 m, a do ruba javne prometne površine 
10 m. 
Unutar čestice riješiti parkirne i druge prometne potrebe prema odredbama ovoga Plana. 
 
 
Smjernice gradnje građevine 
 
Do donošenja državnog prostorno-pedagoškog standarda, lokaciju i građevinu dječjeg vrtića planirati 
primjenom sljedećih normativa: 3 m2 zatvorenog prostora (dnevni boravak, svlačionice i sanitarije), te 15 
m2 otvorenog prostora (igrališta, zelene površine) po djetetu. 
 
PPU-om se daju sljedeće smjernice gradnje predškolske građevine:  
Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,30, 
Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti iznosi 0,60,  
Dozvoljena katnost: 2 etaže. 
 
C. Odstupanja od vrijednosti koeficijenata moguća su do 25%, u gusto naseljenim gradskim 
područjima odnosno u već formiranim gradskim područjima gdje nije moguće zadovoljiti tražene 
normative. 
 
D. Generalnim urbanističkim planom potrebno je navedene smjernice razraditi do razine uvjeta koji 
se imaju poštovati prilikom izrade prostornog plana užeg područja.  
 
 
 
Visokoškolske građevine 
 
Uvjeti smještaja građevine i uređenja površine 
 
A.  Prostorni razmještaj građevina temelji se na sljedećim osnovama: 
Zadržavanje dijela sadašnjih lokacija, 
Izgradnja Sveučilišnog kampusa koji čine sljedeći sadržaji: Sveučilišna knjižnica, studentsko naselje s 
pratećim kulturnim i sportskim sadržajima, fakultetske građevine, građevine za smještaj dijela sveučilišnog 
nastavnog osoblja, zgrade istraživačkih centara, instituta i sl. 
Postupnom napuštanju dijela sadašnjih lokacija, te njihovom prepuštanju drugim korisnicima, primarno u 
segmentu srednjeg školstva. 
 
Gradnja novih građevina moguća je temeljem prostornog plana užeg područja.  
Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice i ruba javne prometne površine 10,0 m. 
Unutar čestice građevine, odnosno područja kampusa, riješiti parkirne i druge prometne potrebe prema 
odredbama PPU-a. 
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Smjernice gradnje građevine 
 
A. Lokacije i građevine visokog školstva planirati primjenom sljedećih kriterija: 
Najmanje 6 m2/studentu za potrebe odvijanja društveno-humanističkog studija, 
Najmanje 15 m2/studentu za potrebe odvijanja tehničkog studija, 
Najmanje 2.5 m2/studentu za sportske sadržaje. 
 
PPU-om se daju sljedeće smjernice gradnje visokoškolske građevine: 
Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0.35, 
Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti iznosi 1.75, 
Najveći dozvoljeni koeficijent mase iznosi 7. 
Najmanje 30% čestice/područja urediti kao parkovno zelenilo. 
 
C. Navedene smjernice mogu se detaljnije razraditi i normativno postaviti Generalnim urbanističkim 
planom pojedinačno za svaku tipologiju gradnje (studij, stanovanje, sport i dr.). 
 
D. Prilikom izrade prostornog plana užeg područja za cjelinu Sveučilišnog kampusa, može se 
odstupiti od preporučene vrijednosti najvećih dozvoljenih koeficijenata za pojedinačnu građevinu odnosno 
njoj pripadajuću česticu, ali je potrebno ostati u okvirima preporučenih vrijednosti na razini ukupnog 
promatranog područja Sveučilišnog kampusa. 
 
 
 
Građevine za kulturu 
 
Uvjeti smještaja građevine i uređenja površine 
 
A. PPU-om se određuju lokaliteti na kojima je potrebno smjestiti nove građevine namijenjene 
sljedećim kulturnim sadržajima, odnosno ustanovama : 
 
Koncertna dvorana - Delta (GP-5), 
Prirodoslovni muzej s akvarijem (na istoj lokaciji ili odijeljeni) - Delta (GP-5), odnosno  šire gradsko 
središte (GP-4), 
Gradska knjižnica Rijeka – GP-4, unutar područja užeg ili šireg gradskog središta,  
Sveučilišna knjižnica – GP-9, Sveučilišni kampus na Trsatu . 
 
B.  Generalnim urbanističkim planom odrediti lokacije i za druge ustanove kulture čiji je postojeći 
smještaj ocijenjen ograničavajućim za daljnji razvoj:  
Muzej grada Rijeke, 
Državni arhiv Rijeka, 
te druge koje Generalni urbanistički plan takvima ocijeni. 
C.  Prostorni razmještaj građevina kulture, kao i uvjete gradnje, potrebno je detaljnije utvrditi 
Generalnim urbanističkim planom. 
D. Gradnja novih građevina moguća je temeljem prostornog plana užeg područja. 
E.     Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice i ruba javne prometne površine 10,0 m.  
F. Prigodom planiranja ovih građevina, osigurati potreban broj parkirališnih mjesta unutar čestice i/ili 
građevine. Izuzetno, parkirna mjesta mogu se planirati i na javnom parkiralištu/garaži, ukoliko isto nije 
udaljeno više od 50 m od građevne čestice, a pod uvjetom da se tim brojem ne umanjuje potreban 
kapacitet javnog parkirališta/garaže. Smještaj vozila opskrbe, servisa i sl. mora se riješiti unutar čestice. 
Lokacije i građevine kulture planirati primjenom dimenzionalnih kriterija koji su propisani za svaku 
pojedinačnu vrstu odnosno namjenu. 
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Smjernice gradnje građevine 
 
PPU-om se daju sljedeće smjernice gradnje građevine za kulturu: 
Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0.6, 
Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti iznosi 2.4, 
Najveći dozvoljeni koeficijent mase iznosi 10. 
B. Navedene smjernice mogu se detaljnije razraditi i normativno postaviti Generalnim urbanističkim 
planom pojedinačno za svaku tipologiju gradnje (muzejska, glazbeno-scenska i sl.). 
 
Športske i rekreacijske građevine 
 
Kapacitiranje grada sportskim građevinama 
 
U svrhu iskaza broja sportskih građevina prema vrsti i njihovog prostornog razmještaja unutar 
građevinskog područja naselja i izdvojenih građevinskih područja, ovim Planom izvršen je izračun broja 
potrebnih jedinica u odnosu na potrebe stanovništva prostornih cjelina. Broj potrebnih jedinica prikazan je 
u tablici broj 34, a u skladu s člankom 62. Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske 
županije. 
 
 
Tablica 34. Kapacitiranje grada sportskim građevinama (u jedinicama korištenja) 
 

 
Jedinica korištenja 
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Dvorana 16,82 25,00 15,46 0,80 8,44 3,99 7,92 19,86 1,12 0,97 100,38 
Zatvoreni bazen 0,81 1,21 0,75 0,03 0,39 0,18 0,37 0,65 0,02 0,01 4,42 
Otvoreni bazen 1,59 2,32 1,40 0,09 0,77 0,35 0,73 1,58 0,08 0,05 8,96 
Zračna streljana 15,60 24,06 15,89 0,40 7,40 3,49 7,12 9,92 1,06 0,92 85,86 
Streljane ostale 5,47 8,44 5,59 0,12 2,70 1,28 2,55 4,16 0,38 0,33 31,02 
Kuglana  17,87 28,30 19,39 0,19 8,23 3,93 7,96 5,87 1,24 1,07 94,05 
Klizalište  0,27 0,40 0,22 0 0,12 0,05 0,12 0,29 0 0 1,47 
Ostali zatvoreni 2,80 4,06 2,65 0,05 1,32 0,62 1,24 1,40 0,19 0,14 14,47 
Atletika  0,38 0,60 0,35 0,02 0,19 0,08 0,20 0,65 0,01 0,01 2,49 
Nogomet 6,23 9,33 6,07 0,18 3,19 1,70 2,89 4,59 0,44 0,34 34,96 
Rukomet, odbojka, 
košarka,  
m. nogomet 

65,82 98,82 58,24 3,81 33,60 15,77 31,51 71,10 4,33 3,58 365,58 

Tenis  17,07 26,78 18,47 0,27 7,54 3,61 7,55 7,53 1,12 1,00 90,94 
Boćanje  9,98 15,83 11,39 0,10 4,04 1,96 4,24 2,56 0,63 0,41 51,14 
Ostali otvoreni 9,20 13,74 8,61 0,43 4,54 2,15 4,39 9,87 0,61 0,54 54,08 
Alpsko skijanje 1,73 2,60 1,83 0,06 0,87 0,43 0,81 1,43 0,11 0,09 9,96 

 
Izvor: Proračun temeljem odredbe članka 62. Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske 
županije (N.N. 14/2000.) 
 
 
Dobiveni rezultati nešto su veći (u rasponu od 5-25%) u odnosu na broj jedinica dan u elaboratu  
”Prostorni plan Primorsko-goranske županije-dopuna prijedloga” (knjiga 2.,  str. 50., Županijski Zavod za 
razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rijeka, 1999.). Razlike nastaju radi aproksimacije broja 
korisnika po dobnim skupinama koje predstavljaju osnovu izračuna.  
 
Dogradnja sustava sportskih građevina u svijetlu njihove prostorne distribucije 
 
A. Koristeći se prethodnim izračunima, kao i rezultatima studije “Sustav sportskih objekata grada 
Rijeke” (Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1994.), distribucija nedostajućih 
sportskih građevina, prema vrsti,  može se izvršiti kako je iskazano u tablici broj 35. 
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Tablica 35. Dogradnja sustava sportskih građevina prema vrsti  
 

Jedinica korištenja (*) Osnovne škole Srednje škole Sveučilišni 
kampus Građ. područje Sportski centri 

(**) 
Dvorana  25 34 5,5 9 9 
Mala igrališta 26 47 (***)   180 8 14 
Zatvorena plivališta 1-1,5  1 0 4-4,5 
Otvorena plivališta 0 0 0 4-4,5 
Zračne streljane 0 0 0 5 12 
Klizalište 0 0 1 Alter. 1 Alter. 1 
Kuglana 0 0 0 13 8 
Nogomet 0 0 2 0 2 
Tenis  0 0 6 71 9 
Boćanje 0 0 4 87 11 
Ostali objekti na otvorenom 0 0 5 7 5 
Ostali objekti u zatvorenom 0 0 0 4,5 1 

 
 Napomena:  
(*) Broj potrebnih jedinica zaokružen je na cijeli broj, odnosno polovicu njegove vrijednosti; 
(**) Pojam sportski centri označava skupinu sportskih građevina unutar građevinskog područja 
naselja odnosno unutar izdvojenog građevinskog područja sporta ili rekreacije; 
(**) Mala igrališta, osim zu kampus, mogu biti vezana i za druge lokacije visokoškolskih građevina. 
 
 
B. PPU-om se, radi realizacije novih potrebnih sportskih građevina, u opsegu izračunatom u 
prethodnoj tablici, određuju sljedeća prostorna rješenja: 
 
Povećanje broja dvoranskih jedinica (za dvostruko u odnosu na postojeći broj), potrebno je dovesti u vezu 
s izgradnjom novih školskih građevina, kao i rekonstrukcijom postojećih, uključujući u zahvat 
dimenzionalnu rekonstrukciju postojećih, odnosno gradnju novih sportskih sadržaja. 
Povećanje broja jedinica atletike također je, potrebno dovesti u vezu s izgradnjom novih školskih 
građevina, odnosno prostornim proširenjem postojećih lokacija gdje god je to moguće, izgradnjom 
namjenskog atletskog stadiona, odnosno rekonstrukcijom postojećeg stadiona Kantrida, te gradnjom 
sportskog centra Sveučilišnog kampusa. 
Jedinice igrališta rukometa, odbojke, košarke i malog nogometa, u odnosu na postojeće stanje, potrebno 
je gotovo utrostručiti. Rješenje je sagledivo na način rekonstrukcije postojećih, odnosno gradnje novih 
jedinica u sklopu razvoja mreže škola, te uređenje, odnosno gradnjom igrališta unutar površina koje su 
PPU-om određene kao područja za rekreaciju.   
Jedinice tenis igrališta potrebno je gotovo upeterostručiti. Rješenje je sagledivo na način gradnje novih 
jedinica u sklopu građevinskih područja koja su PPU-om namijenjena športu, odnosno rekreaciji. U 
lociranju tenis igrališta potrebno je voditi računa o njihovom broju, budući da punu učinkovitost postižu 
samo veće grupe tenis igrališta (5 i više).   
Povećanje broja zatvorenih i otvorenih bazenskih jedinica moguće je primarno izgradnjom unutar 
građevinskog područja sporta, gradnjom bazenskog kompleksa Kantrida i sportskog centra Sveučilišnog 
kampusa, te uz ostale školske/visokoškolske sadržaje. 
Otvorena plivališta moguće je razvijati u sklopu rekreacijskih područja obalnog pojasa, te sportskih 
centara. 
Nove dvoranske jedinice, te jedinica nogometa, atletike, i sl. potrebno je riješiti izgradnjom novih sportskih 
građevina unutar građevinskih područja sporta. 
Alpsko skijanje mora se riješiti razvojem sportsko-rekreacijskih područja županijskog značenja (Platak); 
Tema klizališta svakako je otvorena, ali s prethodnom procjenom o isplativosti ulaganja u razvoj takvog 
sadržaja kao sportskog, odnosno rekreacijskog. Stoga se PPU-om jednakovrijednim ocjenjuju lokacije 
unutar Sveučilišnog kampusa odnosno građevinskog područja naselja ili unutar jednog od izdvojenih 
građevinskih područja za sport. 
Streljane se, osim na području Grada, mogu razvijati i izvan Grada Rijeke, primjerice na Grobničkom 
polju, čime se otvaraju mogućnosti daljnjeg razvoja različitih streljačkih disciplina (leteće mete, pokretne 
mete i dr.).  
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Uvjeti smještaja građevine i uređenja površine 
 
Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke, u svrhu izrade prostornih planova užeg područja, 
potrebno je broj potrebnih jedinica, iskazanih u  t. 3.3.2.10.1. Kapacitiranje grada sportskim građevinama. 
Kapacitiranje grada sportskim građevinama, detaljnije utvrditi i locirati pojedinačno po prostornim zonama. 
Generalnim urbanističkim planom potrebno je izvršiti detaljniju prostornu distribuciju građevina u svijetlu 
njihovog vezivanja na obrazovni sustav, sustav stanovanja, odnosno druge sustave i/ili sadržaje. 
Unutar građevinskog područja naselja gradnja i uređenje pojedinačne športske građevine, poput športske 
dvorane, bazena, stadiona, igrališta, trim kabineta i slično, planirano je ili u obliku samostalne građevine ili 
kao sastavni dio građevine školske namjene. Iste građevine, odnosno sadržaji mogu se planirati odnosno 
koristiti za rekreativne potrebe građana. 
Sportske građevine koje se grade unutar građevinskog područja sporta dimenzionirati tako da 
udovoljavaju normama za održavanje međunarodnih sportskih natjecanja. 
Prigodom planiranja građevine potrebno je osigurati prometni pristup, parkirna mjesta i druge sadržaje 
potrebne za korektno odvijanje sportskog sadržaja u građevini kako za natjecatelje tako i za publiku.  
Potreban broj parkirališnih mjesta osigurati unutar čestice i/ili građevine. Izuzetno, parkirna mjesta mogu 
se planirati i na javnom parkiralištu/garaži, ukoliko isto nije udaljeno više od 50 m od građevne čestice, a 
pod uvjetom da se tim brojem ne umanjuje potreban kapacitet parkirališta/garaže za javne potrebe. 
Smještaj vozila opskrbe, servisa i sl. potrebno je riješiti unutar čestice. 
Neposrednom provedbom PPU-a dozvoljava se rekonstrukcija postojećih građevina. 
Gradnja nove sportske građevine moguća je temeljem prostornog plana užeg područja. 
Detaljniji uvjeti uređenja i korištenja građevina, kao i odstupanja od navedenih vrijednosti, mogu se utvrditi 
Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke za svaku prostornu cjelinu ili gradsko područje zasebno. 
 
 
Smjernice gradnje građevine 
 
 PPU-om se daju sljedeće preporuke gradnje sportske građevine i uređenja čestice, koje se mogu 
detaljnije razraditi i normativno postaviti Generalnim urbanističkim planom. 
 
 
A. Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi kako slijedi: 
 
Kada se sportska građevina gradi u sklopu čestice školske građevine (osnove, srednje, visoke škole), u 
skladu s dozvoljenim koeficijentom za školsku namjenu; 
kada se građevina gradi kao samostojeća građevina unutar građevinskog područja naselja (tj. nevezana 
na školsku ili drugu sličnu namjenu) i unutar izdvojenog građevinskog područja sporta, 0,40. 
Izuzetno, kada se građevina gradi kao sastavni dio morfologije centra gradskog područja, najveći 
dozvoljeni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,80 uz poštovanje svih drugih uvjeta funkcioniranja građevine 
(pristup, parkiranje, sigurnosni uvjeti i sl.) 
Izuzetno, kada se građevina gradi unutar izdvojenog građevinskog područja sporta, dozvoljava se 
dvostruko povećanje koeficijenta izgrađenosti pojedinačne čestice sportske građevine, ali u tom slučaju, 
izgrađenost ukupnog građevinskog područja ne smije prelaziti postavljenu vrijednost 0.40. 
 
B. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti građevne čestice iznosi kako slijedi: 
 
Kada se sportska građevina gradi u sklopu čestice školske građevine (osnove, srednje, visoke škole), u 
skladu s dozvoljenim koeficijentom za školsku namjenu; 
kada se građevina gradi kao samostalna namjena unutar građevinskog područja naselja i unutar 
izdvojenog građevinskog područja sporta, 1.2, 
Izuzetno, kada se građevina gradi kao sastavni dio morfologije centra gradskog područja, moguće je 
odstupiti od naznačenog koeficijenta i do 50%, poštujući sve druge uvjete funkcioniranja građevine 
(pristup, parkiranje, odmak od susjednih građevina, sigurnosni uvjeti i sl.) 
Izuzetno, unutar izdvojenog građevinskog područja sporta, dozvoljava se dvostruko povećanje 
koeficijenta izgrađenosti pojedinačne čestice sportske građevine, ali u tom slučaju, izgrađenost ukupnog 
građevinskog područja ne smije prelaziti postavljenu vrijednost 1.2. 
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C. Najveći dozvoljeni koeficijent mase iznosi kako slijedi: 
 
Kada se sportska građevina gradi u sklopu čestice školske građevine (osnove, srednje, visoke škole), u 
skladu s dozvoljenim koeficijentom za školsku namjenu; 
kada se građevina gradi kao samostalna namjena unutar građevinskog područja naselja i unutar 
izdvojenog građevinskog područja sporta, 4.0. 
Izuzetno, kada se građevina gradi kao sastavni dio morfologije centra gradskog područja, moguće je 
odstupiti od naznačenog koeficijenta i do 50%, poštujući sve druge uvjete funkcioniranja građevine. 
 
D. Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice  iznosi kako slijedi: 
 
Kada se sportska građevina gradi u sklopu čestice školske građevine u skladu s uvjetima za školsku 
namjenu; 
kada se građevina gradi kao samostalna namjena unutar građevinskog područja naselja i unutar 
izdvojenog građevinskog područja sporta udaljenost do granice čestice prema javnoj prometnoj površini 
iznosi najmanje 10 m, a do  ruba čestica 6,0 m. 
Izuzetno, kada se građevina gradi kao sastavni dio morfologije centra gradskog područja, moguće je 
odstupiti od udaljenosti do ruba čestice (ne i prema javnoj prometnoj površini),  poštujući sve druge uvjete 
funkcioniranja građevine. 
 
Na području namijenjenom rekreaciji, dozvoljena je gradnja i uređenje manje ugostiteljske građevine, kao 
prateće rekreacijskom sadržaju, čija najveća dozvoljena bruto razvijena površina iznosi 100 m2 na  5.000 
m2 rekreacijske površine. 
 
Navedene smjernice mogu se detaljnije razraditi i normativno postaviti Generalnim urbanističkim planom 
pojedinačno za svaku tipologiju gradnje. 
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1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora 
 

Okosnice razvoja – funkcije naselja 
 

Sveučilište  
 
Sveučilišna je funkcija među najvažnijim gradskim funkcijama. Jačanje sektora tercijarnih djelatnosti u 
Rijeci koje je nužno obzirom na njenu makroregionalnu ulogu i gravitacijske funkcije ne može se zamisliti 
bez jake sveučilišne funkcije. Međutim, kako gospodarstvo, bazirano isključivo na tercijaru, ne može 
egzistirati bez adekvatnog sekundarnog sektora, postavlja se pitanje o njegovom karakteru. Poželjan 
karakter sekundarnog sektora jest onaj koji nije sirovinski, koji je ekološki prihvatljiv, koji u ekonomskom 
smislu unosi velik dio finalnog rada u proizvodnju i koji sukladno tome ima potrebu za istraživačkim 
radom. Svako moderno sveučilište  istovremeno je i znanstveno-istraživačko, tj. usmjereno na primjenu 
znanstvene spoznaje u usavršavanju postojećih ili uspostavu sasvim novih tehnoloških procesa i/ili 
rješenja. Prema tome, bez jake sveučilišne funkcije ne može biti ni tehnološkog industrijskog napretka koji 
jedino može unijeti kvalitetu u gospodarstvo grada, Županije ali i šire. 
 
Osim toga, Sveučilište učvršćuje makroregionalnu ulogu Rijeke, poboljšavajući strukturu kulturnih i 
znanstvenih institucija i naobrazbe čime unaprjeđuje strukturu potrošnje, stimulira razvitak novih razvojnih 
tendencija u djelatnostima i svekoliko gradu podiže urbanitet. 
 
Iz svega navedenog jasno je da uloga sveučilišta mora biti osnažena odgovarajućim prostornim 
smještajem. Osnovna kvaliteta planiranog razvoja leži u formiranju kampusa i to na površini današnje 
vojarne Trsat. Bitne komparativne vrijednosti ove lokacije leže u njezinoj površini, koja svojom veličinom i 
izuzetno malom izgrađenošću omogućuje slobodu prostorne organizacije i arhitektonske interpretacije 
(zadanog) programa izgradnje, prometnom vezanošću na sustav auto-cesta te kulturno-povijesnom i 
vjerskom slojevitošću i simbolikom koju područje Trsata posjeduje u širem gradskom prostoru i izvan 
njega. Dodatna komparativna prednost leži u različitim stupnjevima integracije  
znanstveno-obrazovne funkcije s funkcijama Kliničkog bolničkog centra kao referentnog sadržaja i 
prostora u procesu edukacije.  
 
Sveučilišni kampus – područje vojarne Trsat (s površinama koje ju obrubljuju) Prostornim planom se iz 
vojne prenamjenjuje u visokoškolsku namjenu koja je ocijenjena visokourbanom ne samo u svijetlu 
sadržaja, već i kroz spektar sociološko-urbane transformacije sušačkog dijela Rijeke koju takav sadržaj 
svojim razvojem unosi. 
 
Budući da kampus pretpostavlja koncentraciju visokoškolskih građevina za odvijanje nastave, znanstveni i 
istraživački rad, građevina za smještaj studenata i nastavnika, građevine za kulturne, športske i uopće 
društvene potrebe, Sveučilišnu knjižnicu, prometnu i komunalnu infrastrukturu, te da se takva cjelina 
postupno razvija, radi uspostavljanja urbane i arhitektonske kvalitete rješenja,  potrebno je ta ista rješenja 
tražiti putem natječaja kako za cjelinu tako i za svaku značajnu građevinu pojedinačno. 

 
Bolničko zdravstvo 
 

Klinički bolnički centar se Prostornim planom grada Rijeke tretira kao bolnički sustav koji se razvija na 
dvije lokacije: lokalitet Rijeka i lokalitet Sušak.  
 
Lokalitet Rijeka, svojim smještajem u blizini planiranog integriranog putničkog terminala, te planiranog 
čvora Potok, u kojem se povezuju cestovne prometnice 3. koridora s gradskom auto-cestom (preko čvora 
Škurinje) lako je dostupan pješački i svakim oblikom prijevoza iz svakog dijela grada, riječkog 
metropolskog područja i šire.  Centralni položaj lokaliteta daje mu bitne komparativne prednosti za razvoj 
segmenta primarne zdravstvene zaštite, posebno u svijetlu redefiniranja odnosa bolničkih programa na 
ovom i lokalitetu Sušak. 
 
Lokalitet Sušak ovim se Planom funkcijski i prostorno nadovezuje na Sveučilišni kampus s kojim dijeli dio 
komparativnih prednosti, posebno u svijetlu njegove uloge nastavne baze Medicinskog fakulteta, ali i 
drugih znanstvenih programa. Prometna povezanost na gradsku auto-cestu omogućuje dostupnost iz 
svakog dijela grada i riječkog metropolskog područja, a planiranom dionicom ceste D-404 vrlo brzu vezu s 
gradskim središtem. 
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Povećanje opsega bolničkog kapaciteta na lokalitetu Sušak iziskuje podizanje prostornog standarda, 
stoga se ovim Planom predviđa znatno površinsko proširenje na zapad (duž Dukićeve ulice i na dio 
površine današnje vojarne). Konačna rješenja potrebno je uspostaviti daljnjim studiranjem ukupnog 
razvoja bolničkog sustava i dimenzioniranjem njegovih prostornih potreba te izradom prostornih planova 
užeg područja. 

 
 
Planerski i realizacijski kontekst - tipologija rješenja Sveučilišnog kampusa 

 
Planiranje Sveučilišnog Kampusa, kao tipologije rješenja, predstavlja urbanističko-planerski odgovor koji 
proizlazi iz više osnovnih analitičkih razina.  

 
Prva razina, koja je vezana uz analizu postojećeg stanja, pokazuje da glavnina postojećih lokacija i 
građevina ne posjeduje ni minimalne prostorne standarde, te da je iste moguće uspostaviti samo na 
ograničenom broju lokacija i s ograničenim učincima.  

 
Druga analitička razina, koja se odnosi na ocjenu prostornog potencijala daljnjeg razvoja, rezultira 
negativnom ocjenom koja pokazuje ne samo nedostatak osnovnog prostornog potencijala za daljnji razvoj 
na gotovo svim lokacijama, nego ukazuje i na nemogućnost uspostave fleksibilnosti lokacija, građevina i 
funkcijskih veza potrebnih u odvijanju postojećih programa odnosno razvijanju novih.  

 
Treća razina analizira sveučilišnu funkciju u kontekstu ideje stvaranja «Europe znanja», unutar koje neće 
biti mjesta za afirmaciju takvih sveučilišta i sveučilišnih sredina koje se neće moći izboriti za svoju 
nastavnu, stručnu i znanstveno-istraživačku prepoznatljivost, a ona se, između ostalog, temelji i na takvim 
prostornim rješenjima čiji standard ne samo što zadovoljava aktualne razvojne potrebe, nego pruža 
mogućnosti stalne prilagodbe novim potrebama i uvjetima novih programa i njihovog razvoja. 

 
Konačno, četvrta analitička razina uključuje u sebi razvojne tendencije i lokacijske aspiracije proizašle iz 
vizije dugoročnog razvoja Grada Rijeke unutar kojeg je jedna od temeljnih tendencija razvoj Rijeke kao 
znanstveno-obrazovnog središta, a vizija prostornog razvoja pretpostavlja vrlo promišljenu disperziju 
prostornih funkcija u dubinu, inače vrlo plitkog, prostora grada, uz osnovne radijalne pravce, u namjeri da 
se tako izravno i neizravno izazovu postupne i dugoročne promjene ne samo u prostornom razvoju Grada 
unutar njegovih teritorijalno-upravnih granica, nego i na prostoru (barem) obodnih gradova i općina. 

 
Ova je aspiracija značajna i radi dvije razine imanentne prostornoj manifestaciji projekta.  

 
Prva se razina očituje u značenju urbanističkog rješenja Sveučilišnog Kampusa na platou Trsata kao 
mikrocjeline i mirkoprostora, odnosno na razini sušačkog područja kao cjeline specifičnog razvoja gradske 
strukture. Uvođenje teme Kampusa predstavlja samo po sebi uvođenje teme novog urbanog mjerila, 
adekvatnog sadržaju kojeg utjelovljuje, što je vrlo značajno u kontekstu sagledavanja ukupnih prostornih 
odnosa grada, posebno u njegovom rubnom dijelu u kojem se, po nekim elementima zatečene strukture, 
očekivao razvoj gotovo periferijskih osobina. 

 
Druga se razina očituje u arhitektonici Kampusa, tj. željenoj ambiciji arhitektonske interpretacije budućeg 
programa koja, kao arhitektura od izuzetnog javnog značenja, ne samo što može (re)prezentirati aktualni 
presjek arhitektonske teorije i prakse, nego će, kroz postupnost realizacija, imati značajnog utjecaja na 
opće arhitektonske trendove. U tom smislu realno je očekivati provedbu tematskih arhitektonskih 
natječaja za pojedine građevine Kampusa. 
 
Kao podloga za izradu ukupne programske i prostorno-planske dokumentacije s ciljem rješavanja gore 
navedenih problema i zadovoljenja stvarnih potreba izrađena je od strane Arhitektonskog fakulteta u 
Zagrebu, Prostorno programska studija razvoja Sveučilišnog kampusa u Rijeci, koja je poslužila kao 
osnova za program urbanističkog natječaja i osnova za planiranje razvoja i izgradnje ovog prostora.  
 
Odabir lokacije Sveučilišnog Kampusa na području vojarne na Trsatu također proizlazi iz više razloga, dio 
kojih slijedi neke osnovne razvojne postulate grada Rijeke u sljedećem planskom razdoblju do 2020. 
Najvažniji razlozi očituju se u dovoljnoj površini područja, blizini postojećih i planiranih cesta i auto-cesta 
kojima se Kampus vezuje na mrežu gradskih, županijskih, nacionalnih i međunarodnih auto-cesta i, što 
nije manje važno, u specifičnom značenju i prepoznatljivosti koje Trsat posjeduje temeljem kulturno-
povijesne i vjerske baštine koncentrirane u materijalnom i nematerijalnom nasljeđu. Konačno, lociranje 
Sveučilišnog Kampusa na Trsatu, kao dijelu istočnog gradskog područja, dio je planerske vizije stvaranja 
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prstena markantnih gradskih sadržaja izvan područja šireg gradskog središta, a čijim se razvojem stvaraju 
nova prostorna žarišta razvoja.  
 
 
 
Iz navedenog je razvidno da se planiranjem Sveučilišnog Kampusa na ovoj lokaciji očekuju ne samo 
učinci u prostoru na funkcionalnoj razini, nego još daleko više, učinci u ukupnom mentalnom, kulturnom, 
psihičkom i psihološkom sklopu kako korisnika Kampusa, tako i ukupne zajednice kojoj će Kampus 
postati i trajno predstavljati određujući, identitetski reper prostora i vremena. 

 
Planiranje sadržaja Sveučilišnog Kampusa podrazumijeva planiranje građevina, prostora i površina 
namijenjenih: 
- smještaju pojedinih fakulteta-članica Sveučilišta, u svrhu izvođenja nastave, ali i znanstveno-

istraživačkog rada,  
- Sveučilišnoj knjižnici, 
- razvoju tehnološkog parka, 
- smještaju studenata,  
- kulturnom i zabavnom studentskom centru, 
- sportskom studentskom centru, 
- smještaju dijela nastavnika, 
- održavanju savjetovanja, kongresa i sličnih manifestacija, 
- gradnji i uređenju komunikacija, 
- parkiranju vozila,  
- uređenju parkovnog zelenila, 
- drugim, ovdje nespecificiranim, sadržajima i programima (primjerice, hostelski smještaj,   studentska 

razmjena i dr.)  
 

Osnovna osobina područja Sveučilišnog Kampusa svakako se ogleda u njegovoj okruženosti 
građevinskim područjem naselja, od kojega nije odijeljeno posebnom «tampon» zonom, nego se na njega 
izravno nastavljaju kako već izgrađena stambena područja (Krimeja-Vojak, Trsat, pa i Vežica), tako i ona 
koja su planirana za daljnju izgradnju. Ova, kao i druga stambena područja u neposrednom okruženju 
posjeduju samo najnužnije građevine javne i društvene namjene poput dječjeg vrtića, osnovne škole te 
prostorija Mjesnog odbora. Gotovo u cijelosti izostali su drugi sadržaji poput knjižnice, kazališne i/ili kino 
dvorane, sportskih otvorenih i zatvorenih prostora (s izuzetkom onih vezanih uz osnovne škole) i drugo. 
Iako se nabrojeni sadržaji, potrebni za odvijanje svakodnevnog života sušačkog područja, ne mogu 
dovoditi u vezu s istima ili sličnima u funkciji Sveučilišnog Kampusa, ipak je realno očekivati da će dio 
sadržaja Kampusa biti i u funkciji potreba njemu susjednih područja. Primjerice, građevine i sadržaji 
studentskog kulturnog i sportskog centra, u dijelu raspona i frekvencije događanja, svakako mogu 
udovoljavati i potrebama šireg korisničkog kruga, dok uloga Sveučilišne knjižnice nadilazi okvire potreba i 
važnosti za sam Kampus. 
 
 
Svakako je potrebno naglasiti da će razvoj Kampusa, tj. njegova gradnja i uređenje biti predmetom 
kontinuiranog procesa tijekom sljedećih dvaju desetljeća. Taj se proces može odvijati kroz više faza 
realizacije koje bi morale međusobno biti konzistentne na način da svaka sljedeća nadopunjava  
prethodnu, ne zahtijevajući prilagodbe ili prerade već izvedenih zahvata. Iako se  dinamika može 
sagledati u kontekstu fizičke gradnje građevina i njihova stavljanja u funkciju, ipak se stvarni vremenski i 
prostorni doseg ne može poistovjetiti sa samim fazama izgradnje. No, u kontekstu karaktera ove teme, 
svakako je bitno naglasiti potrebu da se od samog početka u realizaciju ovog projekta ugradi ona razina 
ambicije koja će u svakoj fazi gradnje htjeti u Kampusu utjeloviti najkvalitetnije urbano i arhitektonsko 
ostvarenje svoga vremena. 

 
U opredjeljenju za vrstu prostornog rješenja, kao temelj procesa realizacije i njegovih faza, bitnu ulogu 
ima promišljanje o samom karakteru prostornog rješenja u smislu ostvarenja prostornih, funkcijskih, 
sadržajnih i drugih veza koje će se postupnom gradnjom uslojavati i usložnjavati.  
 
Koncept prvonagrađenog rada na natječaju za urbanističko rješenje Sveučilišnog Kampusa koje je bilo 
podloga za izradu ovog Plana, upravo u tom smislu, ovom prostoru daje prepoznatljivost i osobnost i bez 
pukog prilagođavanja unutar šireg ambijentalnog konteksta (jer bi time negirali ambiciju stvaranja novog 
urbanog mjerila grada), stvara Kampus kao ambijent. Ovaj koncept ne tvori ambijent Kampusa samo 
arhitektonikom njegovih građevina ili međusobnim volumenskim odnosima, nego i kvalitetom javnih 
prostora i površina. 



DPU PODRUČJA  SVEUČILIŠNOG KAMPUSA I KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA NA TRSATU 
 

 

 

35  

 
U ovom smislu, unutar konteksta javnih prostora i površina (jer one obuhvaćaju različite vrste 
komunikacija, ali i zelene i parkovne površine), uveden je pojam Sveučilišnog «trga». Ovaj pojam treba 
međutim uzeti uvjetno jer on predstavlja samo središnji dio- fokalnu točku složene sheme pješačkih ulica, 
trgova, promenada, stepeništa, rampi, aleja i parkova uz koji se vezuju sadržaji i građevine Kampusa. Svi 
ovi prostori središnji su ne po geometriji smještaja nego po značenju koje imaju u smislu orijentacije i 
čitljivosti Kampusa za njegove korisnike, pri čemu se mora uzeti u obzir da oni nisu isključivo i samo 
studentska populacija.  
 
Urbanističko rješenje percipira i akceptira visoku eksponiranost prostora prema prirodnim kvalitetama 
šireg prostora (topografija, vizure, pogledi na more, pogledi s mora, draška dolina kao prostor «iza leđa» i 
dr.), te ih valorizira i koristi u kreiranju novih prostora i sadržaja.  
 
Ne manju važnost ima osmišljavanje prometne sheme, odnosno komunikacija i tehnologije prometnih 
komunikacija uopće. Visoki broj korisnika i očekivana razvijena površina nameću potrebu smještaja 
velikog broja parkirnih mjesta koji, posredno, traže i odgovarajuće rješenje kretanja. Upravo stoga 
urbanistički koncept nudi rješenje prometa u mirovanju na način stvaranja točkastog prstena podzemnih 
garaža koje rješavaju većinu potreba za parkiranjem i disperziraju korisnika po cijelom prostoru. 
 
Nadalje, urbanističko-arhitektonska koncepcija nudi suvremeno urbanističko rješenje, otvoreno budućoj 
arhitektonskoj interpretaciji u svrhu realizacije pojedinačnih programa, koje se temelji na analizi šireg 
prostora i afirmira otvorenost namjene prema gradskoj strukturi, te daje racionalno i provedivo rješenje uz 
obvezu etapnosti realizacije. 

 
Ne smije se smetnuti s uma nužnost uspostavljanja veze Kampusa i Kliničkog bolničkog centra. Položaj 
Medicinskog fakulteta vrlo je važan u postizanju optimalnih prostornih i funkcionalnih veza s Kliničkim 
bolničkim centrom kao nastavnom bazom medicinskih studija. Na ovaj način i realizacijom ove veze, iz 
Kampusa se dio prostornih kvaliteta prenosi i u prostor KBC-a. 

 
Planerski i realizacijski kontekst -tipologija rješenja KBC-a 

 
Planiranje KBC-a, kao tipologije rješenja, predstavlja kao i u slučaju Kampusa, urbanističko-planerski 
odgovor koji proizlazi iz više osnovnih analitičkih razina.  

 
Prva razina, koja je vezana uz analizu postojećeg stanja, pokazuje da glavnina postojećih lokacija i 
građevina ne zadovoljava prostorne standarde.  

 
Druga razina, se odnosi na ocjenu prostornog potencijala daljnjeg razvoja postojećih lokacija i rezultira 
negativnom ocjenom koja pokazuje nedostatak prostornog potencijala za daljnji razvoj na gotovo svim 
postojećim lokacijama KBC-a. Ova razina ukazuje i na nemogućnost uspostave fleksibilnosti lokacija, 
građevina i funkcijskih veza potrebnih u odvijanju postojećih funkcionalnih i tehnoloških elemenata 
odnosno razvijanju novih.  
 
Treća razina uključuje u sebi razvojne tendencije i lokacijske aspiracije proizašle iz vizije dugoročnog 
razvoja Grada Rijeke unutar kojeg je jedna od temeljnih tendencija razvoj Rijeke kao znanstveno-
obrazovnog središta. U tom smislu lociranje KBC-a neposredno uz prostor Kampusa otvara mogućnost 
formiranja vrlo jakog centralnog sadržaja koji bi trebao odgovoriti na ova traženja i očekivanja. 

 
Ova aspiracija se očituje u značenju urbanističkog rješenja KBC-a na platou Trsata kao mikrocjeline i 
mirkoprostora, odnosno na razini sušačkog područja kao cjeline specifičnog razvoja gradske strukture. 
Uvođenje teme KBC-a , kao i u slučaju Kampusa predstavlja samo po sebi uvođenje teme novog urbanog 
mjerila, adekvatnog sadržaju kojeg utjelovljuje, što je vrlo značajno u kontekstu sagledavanja ukupnih 
prostornih odnosa grada.  
 
Kao podloga za izradu ukupne programske i prostorno-planske dokumentacije s ciljem rješavanja gore 
navedenih problema i zadovoljenja stvarnih potreba izrađena je Prostorno programska studija razvoja 
KBC-a, koja je poslužila kao osnova za program urbanističkog rješenja. 
 
Odabir lokacije KBC-a na Trsatu također proizlazi iz više razloga, dio kojih slijedi neke osnovne razvojne 
postulate grada Rijeke u sljedećem planskom razdoblju do 2020. Najvažniji razlozi očituju se u dovoljnoj 
površini područja, blizini postojećih i planiranih cesta i auto-cesta kojima se KBC vezuje na mrežu 
gradskih, županijskih, nacionalnih i međunarodnih auto-cesta. Konačno, lociranje KBC-a na Trsatu kao 
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dijelu istočnog gradskog područja, jednako kao i za Kampus, dio je planerske vizije stvaranja prstena 
markantnih gradskih sadržaja izvan područja šireg gradskog središta, a čijim se razvojem stvaraju nova 
prostorna žarišta razvoja.  
 
Osnovna osobina područja KBC-a svakako se ogleda u njegovoj okruženosti građevinskim područjem 
naselja, od kojega nije odijeljeno posebnom «tampon» zonom, nego se na njega izravno nastavljaju kako 
već izgrađena stambena područja, tako i ona koja su planirana za daljnju izgradnju. 
 
Lociranjem ovako značajnog i funkcionalno zahtjevnog sadržaja pojačat će se opterećenja na okolnu 
infrastrukturu što znači da je planovima potrebno sagledati sve posljedice odabira ove lokacije te iznaći 
rješenja koja će ovom prostoru omogućiti nesmetani i kvalitetno korištenja uz poboljšavanje standarda 
okolnog kontaktnog prostora. 
 
Potrebno naglasiti da će razvoj KBC-a, tj. njegova gradnja i uređenje biti predmetom kontinuiranog 
procesa tijekom sljedećih dvaju desetljeća. Taj se proces može odvijati kroz više faza realizacije koje bi 
morale međusobno biti konzistentne na način da svaka sljedeća nadopunjava  prethodnu, ne zahtijevajući 
prilagodbe ili prerade već izvedenih zahvata. Iako se  dinamika može sagledati u kontekstu fizičke gradnje 
građevina i njihova stavljanja u funkciju, ipak se stvarni vremenski i prostorni doseg ne može poistovjetiti 
sa samim fazama izgradnje.  

 
U opredjeljenju za vrstu prostornog rješenja, kao temelj procesa realizacije i njegovih faza, bitnu ulogu 
ima promišljanje o samom karakteru prostornog rješenja u smislu ostvarenja prostornih, funkcijskih, 
sadržajnih i drugih veza koje će se postupnom gradnjom uslojavati i usložnjavati.  
 
Koncept urbanističkog rješenja KBC-a postavljan je tako da uspostavi kvalitetan odnos s urbanom 
matricom prostora Kampusa, te da osim osnovnih funkcionalnih zahtjeva zadovolji i urbanističko-
arhitektonske zahtjeve poglavito u smislu uklapanja novih volumena u prostor. Koncept stvara insulu 
KBC-a na način da je iako funkcionalno odvojen od okolnog prostora u smislu pješačkih, prometnih i 
zelenih površina predstavlja cjelinu s okolnim prostorom.  
 
Urbanističko rješenje percipira i akceptira visoku eksponiranost prostora prema prirodnim kvalitetama 
šireg prostora (topografija, vizure, pogledi na more, pogledi s mora, draška dolina kao prostor «iza leđa» i 
dr.), te ih valorizira i koristi u kreiranju novih prostora i sadržaja. Akceptiranjem prirodnih kvaliteta prostora 
i prilagođavanjem terenu, formatom i visinama planiranih građevina ostvaren je u mjeri koliko su to 
primarni funkcionalni zahtjevi dopustili, mirnu i uravnoteženu strukturu koja se slikom nastavlja na sliku 
Kampusa. 
 
Ne manju važnost ima osmišljavanje prometne sheme, odnosno komunikacija i tehnologije prometnih 
komunikacija uopće. Visoki broj korisnika i očekivana razvijena površina nameću potrebu smještaja 
velikog broja parkirnih mjesta koji, posredno, traže i odgovarajuće rješenje kretanja. Upravo stoga 
urbanistički koncept nudi rješenje prometa u mirovanju izgradnjom podzemnih garaža ispod glavnih 
građevina koje rješavaju većinu potreba za parkiranjem kontrolirajući pri tom pristup i kolni promet unutar 
kruga KBC-a. 
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2.   PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 
 
Koncept prostornog uređenja područja obuhvata, razrađen i definiran ovim Planom, rezultat je analize 
urbane strukture prostora te odnosa prema okolnom prostoru. 
 
2.1 PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA 
 
Izrada Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog Kampusa i KBC Rijeka potaknuta je potrebom 
izgradnje ovih sadržaja obzirom na nedostatnost i neadekvatnost prostora koje sada koriste. 
 
Planom je potrebno regulirati stanje u prostoru na način da se osigura normalno funkcioniranje svih 
sadržaja i građevina, svih vidova planiranog prometa točno određujući buduće građevne čestice, svih 
pješačkih i kolnih pristupa do pojedinih građevnih čestica, te da se osigura dostatan broj parkirališnih 
mjesta. 
 
Planom je potrebno regulirati i javne i zelene površine i zaštitne zelene površine kao i način njihovog 
uređenja i korištenja. 
 
Planom je također potrebno omogućiti da se pojedine cjeline mogu urbanizirati i realizirati neovisno i u 
fazama, te rekonstruirati ovisno o interesima sadašnjih i budućih vlasnika i korisnika. U skladu s tim 
potrebno je propisati način izrade detaljnije dokumentacije što je prikazano u mjerama provedbe plana. 
 
Granice obuhvata Detaljnog plana uređenja Sveučilišnog Kampusa i KBC Rijeka, određena je i ucrtana 
na svim kartografskim prikazima Plana. 
 
Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 43,2183 ha, odnosno 432.183 m2. 
 
Granica obuhvata DPU-a područja Sveučilišnog kampusa i KBC-a na Trsatu, obzirom na raspoloživu 
površinu bivše vojarne, se u svom zapadnom dijelu djelomično preklapa s PUP-om stambenog naselja 
Trsat i to u česticama 351, 372, 400, 401, 402, 415, 416, 417, 418, 419, 420, pZ, te u dijelu čestica 128, 
ceste A, ceste C i ceste G. U tom dijelu se navedene građevne čestice isključuju iz PUP-a stambenog 
naselja trsat i njihove površine se priključuju području obuhvata DPU-a područja Sveučilišnog kampusa i 
KBC-a na Trsatu. 
 
Granica obuhvata Plana se dijelom nalazi u zaštićenom obalnom području mora (u daljnjem tekstu 
ZOP), a granica ZOP-a ucrtana je u svim grafičkim prilozima ovog Plana. Unutar granice ZOP-a 
nalazi se približno 14,78ha površine obuhvata Plana odnosno približno 34,20% površine. U 
području zaštićenog obalnog područja nalaze se sljedeće planirane građevne čestice: GU-1, dio 
GU-2 i GU-3, dio PK-1, dio D3-1 D6-1, D5-1, D5-2, D5-3, D5-4, dio D5-5 i D5-6, D5-8, Z1-1, Z1-2, dio 
Z1-3, Z1-4, Z1-5, S-1, S-2, dio S-3, -21, S-22, S-23, S-24, S-25 i S-26. Namjene te svi uvjeti gradnje i 
uređenja građevina i površina navedenih građevnih čestica su, kao i namjene i uvjeti gradnje i 
uređenja svih građevnih čestica unutar obuhvata Plana, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti 
obalnog područja mora N.N.128/04. 
 
2.2 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 
 
Namjena površina, razgraničenja i smještaj određenih namjena prikazani su kartografskom prikazu broj 1- 
Detaljna namjena površina.   
 
Uvjeti određivanja namjena površina unutar granice obuhvata određeni su temeljem Prostornog plana 
grada Rijeke, Prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke i natječaja za urbanističko-
arhitektonsko rješenje dijela prostora obuhvata-Sveučilišni Kampus, a temeljem značaja područja te u 
skladu s mogućnostima prostora, odnosno prema situaciji na terenu. 
 
Prijedlogom Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke za područje obuhvata ovog Plana određena je 
pretežito javna i društvena namjena, odnosno D3-zdravstvena namjena, D5-visoko učilište, D6-kultura i 
D8-predškolska, javne zelene površine Z1, zaštitne zelene površine Z, te S-stambena namjena u dijelu 
zapadno od novoplanirane gradske ulice-Sveučilišne aleje kao i u središnjem i jugoistočnom dijelu 
obuhvata gdje se nalaze postojeće stambene građevine. 
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Detaljnim planom uređenja pojedine namjene određuje se: 
  
- javna i društvena namjena-zdravstvena     D3  
- javna i društvena namjena-visoko učilište     D5  
- javna i društvena namjena-kultura      D6 
- javna i društvena namjena-predškolska    D8  
- športsko rekreacijska namjena-šport     R1  
- javne zelene površine-javni park      Z1 
- stambena namjena        S  
- zaštitne zelene površine      Z  
-   komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska mreža 
 
 
javna i društvena namjena-zdravstvena D3   
 
Planom je predviđena izgradnja KBC Rijeka u istočnom dijelu obuhvata i to na građevnoj čestici D3-1. 
Osim osnovne namjene u sklopu ovih građevina moguće je predvidjeti i druge kompatibilne sadržaje kao 
što su znanstveni, nastavni, istraživački, poslovni i eventualno trgovački i ugostiteljski, a koji su u funkciji 
osnovne namjene. Svi sadržaji namjene različite od osnovne koji se planiraju graditi u sklopu ove 
namjene mogu biti realizirani isključivo u sklopu pojedinih građevina osnovne namjene, a nikako kao 
samostalne  građevine. Mikrolokacija i položaj ovih sadržaja ne definira se ovim Planom. 
U sklopu ove namjene planirana je izgradnja svih prometnih, energetskih, servisnih i infrastrukturnih 
sadržaja i prostora neophodnih za funkcioniranje osnovne namjene (KBC).  Na građevnoj čestici D3-1 
planirana je izgradnja 9 građevina označenih s D3-1.1 do D3-1.9. Garaža planirana kao izdvojena 
građevina u sklopu ove namjene pribraja se osnovnoj namjeni. 
 
javna i društvena namjena-visoko učilište D5  
 
Planom je predviđeno premještanje fakulteta Riječkog sveučilišta na prostor obuhvata plana, te je na 
ovom prostoru u tri faze predviđena izgradnja  fakulteta i sveučilišnih odjela. Za ovu namjenu su 
predviđene građevne čestice D5-1 do D5-22. Svaka od planiranih građevina je smještena na zasebnoj 
građevnoj čestici.  
 
Osim osnovne namjene-visoko učilište-D5, u površine definirane ovom namjenom uključene su i 
građevne čestice predviđene za izgradnju građevina kompatibilnih osnovnoj namjeni, kao što su 
građevine studentskog smještaja i studentskog centra (studentski dom i prehrana)-građevne čestice D5-
¸12,13,14,15, Sveučilišna knjižnica na građevnoj čestici D5-3 te studentska kapela na građevnoj čestici 
D5-17. U ovu namjenu su također uključene i infrastrukturne građevine neophodne za funkcioniranje 
kompleksa, kao što su plinska stanica na građevnoj čestici D5-8 i energetski blok-kotlovnica na građevnoj 
čestici D5-9.  
 
U sklopu građevina predviđenih za izgradnju unutar ove namjene, moguće je predvidjeti i druge sadržaje 
koji su u funkciji osnovne namjene ili su kompatibilni s njom, kao što su ugostiteljski sadržaji, trgovine, 
laboratoriji, istraživački centri, poslovni prostori i sl.  
 
Osim građevina plinske stanice i energetskog bloka na građevnim česticama definiranim kao javna i 
društvena namjena-visoko učilište moguće je planirati izgradnju i drugih energetskih, servisnih i 
infrastrukturnih sadržaja i prostora neophodnih za funkcioniranje osnovne namjene (Kampus). Ovi 
sadržaji mogu biti realizirani isključivo u sklopu pojedinih građevina osnovne namjene, a nikako kao 
samostalne  građevine.  
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javna i društvena namjena-kultura D6  
 
Planom je predviđena izgradnja Društveno-kulturnog centra na građevnoj čestici D6-1. Društveno-kulturni 
centar smješten je u južnom dijelu prostora Kampusa i planirani je za realizaciju u I. Fazi izgradnje.  
U sklopu građevine planirane za izgradnju na građevnoj čestici D6-1 moguće je predvidjeti i druge 
sadržaje koji su u funkciji osnovne namjene ili su kompatibilni s njom, kao što su ugostiteljski sadržaji, 
trgovine, poslovni prostori i sl.  Društveno-kulturni centar planiran je prvenstveno za potrebe Kampusa, ali 
je građevinu obzirom na istaknuto mjesto u širem prostoru prilikom programiranja i projektiranja potrebno 
dimenzionirati tako da može primiti i potrebe šire lokalne zajednice. 
 
javna i društvena namjena-predškolska D8  
 
Planom je predviđena izgradnja dječjeg vrtića na građevnoj čestici D8-1. Dječji vrtić smješten je u 
sjevernom dijelu područja obuhvata Plana i planirani je i služit će prvenstveno potrebama zaposlenika 
Sveučilišta, ali i potrebama stanovništva okolnih područja.  
U sklopu građevine planirane za izgradnju na građevnoj čestici D8-1 nije moguće predvidjeti druge 
sadržaje koji su različiti od osnovne.  
 
športsko rekreacijska namjena-šport R1  
 
U sjevero-istočnom dijelu područja obuhvata Planom je predviđena izgradnja športskih i rekreacijskih 
sadržaja. 
Na građevnim česticama R1-1 i R1-2 planirana je izgradnja sportskog centra s trodijelnom sportskom 
dvoranom, zatvorenim bazenom i ostalim pratećim sportskim i drugim sadržajima. Osim osnovne namjene 
u sklopu ove građevine moguće je predvidjeti i druge sadržaje koji su u funkciji osnovne namjene ili su 
kompatibilni s njom, kao što su ugostiteljski i uslužni sadržaji, trgovine, poslovni prostori i sl.  
 
Otvorene športsko rekreacijske površine planirane su na građevnoj čestici R1-3 u sjeveroistočnom dijelu 
prostora Kampusa. Na ovoj čestici dozvoljena je gradnja vanjskih-otvorenih sportskih terena i drugih 
kompatibilnih sadržaja koji će prostor oplemeniti i dati mu karakter sportsko-rekreacijskog centra. Za ovu 
česticu definirani su uvjeti gradnje kojima će se osigurati gradnja isključivo sportskih sadržaja. Osim 
namjene, obaveza kod izgradnje ovog prostora je da najmanje 50% površine čestice mora ostati 
ozelenjeno.  
 
Na građevnim česticama definiranim kao športsko-rekreacijska namjena-šport, moguće je planirati i 
izgradnju prometnih, energetskih, servisnih i infrastrukturnih sadržaja i prostora neophodnih za 
funkcioniranje osnovne namjene. Ovi sadržaji, ukoliko su nadzemni, mogu biti realizirani isključivo u 
sklopu građevina osnovne namjene, a nikako kao samostalne  građevine. BRP garaža u sklopu ove 
namjene pribraja sa osnovnoj namjeni. 
 
Športski sadržaji planirani na građevnim česticama R1-1, R1-2 i R1-3 služit će primarno potrebama 
Kampusa i studenata kao dio nastavnog i rekreacijskog procesa, ali ih je potrebno dimenzionirati tako da 
mogu imati natjecateljski karakter. 
 
javne zelene površine- javne pješačke površine, trgovi, javni parkovi Z1  
 
Prostori i površine koje spadaju u namjenu javnih (zelenih) površina su prostori Sveučilišnog trga, 
pješačkih ulica, mali trgova, tehnološkog parka i ostalih pješačkih komunikacija, javnih i zelenih površina 
unutar prostora Kampusa. Za ovu namjenu planirane su građevne čestice Z1-1 do Z1-14. Unutar površina 
ovih čestica nije predviđena nikakva gradnja osim uređenja okoliša, hortikulturnog uređenja građevnih 
čestica i postavljanja urbane opreme.  
 
Građevna čestica Z1-1 planirana je za izgradnju Sveučilišnog trga. Na ovom prostoru postoji kvalitetno 
visoko zelenilo pa ga je prilikom uređenja ove građevne čestice potrebno maksimalno sačuvati i poštivati 
prilikom projektiranja i gradnje ovog prostora. Obaveza kod projektiranja i izgradnje ovog prostora je da 
najmanje 60% površine čestice mora biti ozelenjeno visokim i  niskim zelenilom. 
 
Građevne čestice Z1-2, Z1-3, Z1-6, Z1-7, Z1-8 i Z1-9 predviđene su za izgradnju pješačkih ulica koje 
povezuju sve građevine i otvorene prostore Kampusa.  
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Građevne čestice Z1-4, Z1-5, Z1-8, Z1-10, Z1-11, Z1-12 i Z1-13 planirane su za izgradnju malih trgova, 
pješačkih i parkovnih površina Kampusa. U sklopu ovih građevnih čestica planirana je izgradnja raznih 
otvorenih prostora kao što su otvoreni amfiteatri, otvorene pozornice, mali trgovi, fontane i drugih 
elemenata urbane opreme. Kao i za građevnu česticu Z1-1, obaveza kod projektiranja i izgradnje ovog 
prostora je da najmanje 70% površine čestice mora biti ozelenjeno visokim i  niskim zelenilom. 
 
Na građevnim česticama definiranim kao javne zelene površine Z1, moguće je planirati i izgraditi trase 
podzemnih energetskih i infrastrukturnih vodova neophodnih za funkcioniranje Kampusa.  
 
Građevna čestica Z1-14 planirana je kao javni park koji predstavlja kontinuirani spoj zone zelenila istočno 
od granice obuhvata plana, odnosno njegov spoj s zonom zaštitnog zelenila u sjevernom dijelu granice 
obuhvata i sjeverno od granice obuhvata. Unutar površine ove građevne čestice nije predviđena nikakva 
gradnja osim hortikulturnog uređenja, postavljanja urbane opreme i izgradnje pješačkih i trim staza.  
 
stambena namjena S 
 
Planom je predviđena izgradnja novih građevina stambene namjene-S i to u sjevero-zapadnom dijelu 
obuhvata, te s zapadne strane Sveučilišne aleje. Za ovu namjenu su predviđene građevne čestice S-1 do 
S-11. 
 
Građevine planirane u zoni stambene namjene-S podrazumijevaju izgradnju isključivo višestambenih 
građevina. Planom je omogućena izgradnja poslovnih prostora  isključivo kao dijela prizemlja budućih 
građevina s tim da maksimalna bruto razvijena površina svih poslovnih prostora ne smije prelaziti 10% 
ukupne dozvoljene bruto razvijene površine građevine planirane na građevnoj čestici. Djelatnost 
poslovnih prostora smještenih u prizemljima planiranih građevina može biti trgovačka, ugostiteljska, 
uslužna, te druge djelatnosti kompatibilne s sadržajima Kampusa, s tim da se mogu realizirati samo 
djelatnosti koje se uklapaju u prometne mogućnosti područja i ekološke . 
 
Osim građevnih čestica S-1 do S-11, u stambenu namjenu spadaju i postojeće građevne čestice južno i 
istočno od KBC-a, te postojeće građevine u središnjem prostoru-“klin” u Planu označene kao S-12 do S-
26. Ove čestice kao i građevine izgrađene na njima Planom su definirane kao izgrađena i dovršena 
struktura, a na njima je dozvoljena rekonstrukcija s mogućnošću dogradnje i nadogradnje do najveće 
dozvoljene izgrađenosti građevne čestice od 30%, najveće dozvolene visine vjenca do 7,00 m mjereno od 
konačno zaravnatog terena do ruba krovnog vijenca. Najmanja dozvoljena udaljenost dograđene 
građevine iznosi 4,0m od ruba građevne čestice, odnosno 6,0m od javno-prometne površine. 
 
Zaštitne zelene površine Z1      
 
Kao prostor zaštitnog zelenila Planom je određen krajnji sjeverni dio prostora obuhvata, odnosno čestica 
Z-1. Na prostoru ove čestice nije dozvoljena nikakva gradnja. 
U sklopu ove građevne čestice omogućena je postava urbane opreme i drugih prostornih elemenata koji 
će omogućiti uređenje ove građevne čestice kao javnog parka. 
 
 
Ostale zelene površine planirane su i obvezne za realizaciju u okviru ostalih građevnih čestica, bilo kao 
drvoredi uz prometnice ili otvorena parkirališta ili kao parkovne površine i potezi zelenila, a uvjeti njihovog 
uređenja dati su u uvjetima uređenja i gradnje za pojedinu česticu. 
 
Površine za smještaj uređaja komunalne infrastrukture nisu izdvojene građevne čestice posebne 
namjene, osim dvije trafostanice smještene uz Sveučilišnu aleju, već su sastavni dio građevnih čestice 
druge namjene, odnosno prometnica.  
 
Generalno uzevši, prostor u zoni obuhvata Plana namijenjen je javnim I društvenim sadržajima, 
stanovanju I pratećim sadržajima stanovanja, te dijelom poslovnim sadržajima.  
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Ukupne površine građevnih čestica po određenoj namjeni date su u sljedećoj tablici: 
 
Namjena Površina % 
   
Javna i društvena namjena-zdravstvo (D3) 84.005 m2 19,44% 
Javna i društvena namjena-visoko učilište (D5) 123.870 m2 28,20% 
Javna i društvena namjena-kultura (D6) 4.400 m2 1,00% 
Javna i društvena namjena-predškolska (D8) 2.900 m2 0,70% 
Sportsko-rekreacijska namjena-sport R1 39.523 m2 9,14% 
Javne površine trgovi i parkovi (Z1) 63.350 m2 15,12% 
Stambena namjena (S) 35.035 m2 8,10% 
Zaštitne zelene površine (Z)  10.862 m2 2,50% 
Prometne površine 68.222 m2 15,80% 
   

Ukupna površina obuhvata 432.183 m2 100,0% 
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2.1.1 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih 

građevina 
 
 
Veličina i oblik građevinskih čestica prikazani su u grafičkom dijelu plana, posebno u kartografskim 
prikazima broj 3-Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, broj 4a.-Uvjeti gradnje -visine, broj etaža i 
građevni pravci i broj 4b.-Uvjeti gradnje-građevne čestice i regulacijski pravci.   
 
Građevne čestice se formiraju dijeljenjem I spajanjem dijelova postojećih čestica zemljišta, sve K.O. Trsat. 
 
Građevne čestice označene su oznakama D3-1, D5-1 do D5-22, D6-1, D8-1, Z1-1 do Z1-14, Z1, R1-1, 
R1-2, R1-3, S-1 do S-26, GU-1 do GU-8, PP-1 do PP-6, PK-1, TS-1 i TS-2.  
Na građevnim česticama D3-1, D51 do D5-22, D6-1, D8-1, R1-1, R1-3 i S-1 do S-11 planirana je nova 
gradnja, na građevnim česticama S-12 do S-26 planirana je rekonstrukcija postojećih građevina. 
Građ. čestice GU-1 do GU-8, PP-1 do PP-6 i PK-1 predviđene su za javnu kolno-pješačku namjenu I 
smještaj komunalne infrastrukture, a građevne čestice TS-1 i TS-2 predviđene su za smještaj trafo 
stanica. 
 
Površine građevinskih čestica očitane su na geodetsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000 te se u fazi 
provedbe plana dozvoljava usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-
knjižnom stanju, kada to ne remeti provedbu plana. 
 
Na građevnim česticama koje se zadržavaju i ovim Planom su definirane kao postojeća izgrađena i 
dovršena struktura dozvoljena je rekonstrukcija s mogućnošću dogradnje i nadogradnje do najveće 
dozvoljene izgrađenosti građevne čestice od 30%, odnosno najveće dozvolene visine vjenca do 7,00 m 
mjereno od konačno zaravnatog terena do ruba krovnog vijenca uz uvjet da je najmanja dozvoljena 
udaljenost dograđenog dijela 4,0m od ruba građevne čestice, odnosno 6,0m od javno-prometne površine. 
 
Površina, izgrađenost i iskorištenost pojedinih građevinskih čestica dana je u tabeli: 
 
građevinska čestica površina čestice 

(m2) Kig 

min 
Kig 

max 
Kis 

min 
Kis 

max 
1. D3-1 84.005  0,35  1,75 
2. D5-1 4.800  postojeće  postojeće 
3. D5-2 7.800  0,55  1,90 
4. D5-3 7.600  0,70  1,90 
5. D5-4 4.800  0,50  2,15 
6. D5-5 7.795  0,50  2,10 
7. D5-6 3.230  0,60  2,70 
8. D5-7 2.600  0,50  2,15 
9. D5-8 150  0,33  0,33 
10. D5-9 1.150  0,39  1,17 
11. D5-10 6.300  0,55  1,65 
12. D5-11 2.750  0,30  1,25 
13. D5-12 5.000  0,64  1,20 
14. D5-13 10.000  0,40  1,65 
15. D5-14 13.500  0,40  1,33 
16. D5-15 10.000  0,50  1,65 
17. D5-16 4.865  0,30  1,23 
18. D5-17 990  0,35  0,70 
19. D5-18 8.710  0,60  2,87 
20. D5-19 7.240  0,45  2,09 
21. D5-20 7.645  0,55  2,61 
22. D5-21 5.265  0,30  0,91 
23. D5-22 1.980  0,30  2,27 
24. D6-1 4.400  0,45  1,00 
25. D8-1 2.900  0,23  0,41 
26. R1-1 5.540  0,70  0,95 
27. R1-2 6.450  0,55  1,00 
28. R1-3 27.533  0,03  0,05 
29. Z1-1 9.964  -  - 
30. Z1-2 1.922  -  - 
31. Z1-3 2.751  -  - 
32. Z1-4 2.139  -  - 
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33. Z1-5 3.532  -  - 
34. Z1-6 733  -  - 
35. Z1-7 5.089  -  - 
36. Z1-8 4.007  -  - 
37. Z1-9 2.709  -  - 
38. Z1-10 3.237  -  - 
39. Z1-11 1.287  -  - 
40. Z1-12 2.750  -  - 
41. Z1-13 1.229  -  - 
42 Z1-14 22.001  -  - 
43. S-1 1.600  0,20  0,80 
44. S-2 1.440  0,23  0,90 
45. S-3 1.920  0,17  0,65 
46. S-4 2.065  0,22  0,75 
47. S-5 3.475  0,20  0,85 
48. S-6 2.420  0,28  1,20 
49. S-7 2.230  0,30  1,30 
50. S-8 2.270  0,30  1,30 
51. S-9 2.070  0,30  1,20 
52. S-10 2.150  0,30  0,93 
53. S-11 775  0,27  0,77 
54. S-12 940  postojeći-0,18  postojeći-0,55 
55. S-13 695  postojeći-0,15  postojeći-0,15 
56. S-14 1.204  postojeći-0,17  postojeći-0,50 
57. S-15 946  postojeći-0,30  postojeći-1,20 
58. S-16 546  postojeći-0,21  postojeći-0,83 
59. S-17 667  postojeći-0,11  postojeći-0,33 
60. S-18 615  postojeći-0,17  postojeći-0,50 
61. S-19 890  postojeći-0,15  postojeći-0,44 
62. S-20 952  postojeći-0,13  postojeći-0,27 
63. S-21 975  postojeći-0,16  postojeći-0,47 
64. S-22 1.087  postojeći-0,27  postojeći-1,63 
65. S-23 670  postojeći-0,20  postojeći-0,59 
66. S-24 711  postojeći-0,42  postojeći-2,53 
67. S-25 703  postojeći-0,25  postojeći-0,74 
68. S-26 1.019  postojeći-0,10  postojeći-0,29 
69. Z-1 10.862  -  - 
70. GU-1 9.372  -  - 
71. GU-2 7.445  -  - 
72. GU-3 9.409  -  - 
73. GU-4 4.162  -  - 
74. GU-5 6.687  -  - 
75. GU-6 2.045  -  - 
76. GU-7 6.505  -  - 
77. GU-8 8.149  -  - 
78. PP-1 2.803  -  - 
79. PP-2 4.469  -  - 
80. PP-3 2.273  -  - 
81. PP-4 1.345  -  - 
82. PP-5 866  -  - 
83. PP-6 326  -  - 
84. PK-1 1.892  -  - 
85. TS-1 100  0,30  0,30 
86. TS-2 90  0,33  0,33 
 

UKUPNO 432.183  0,28  0,98 

 
 
Koeficijent izgrađenosti (Kig ) i koeficijent iskorištenosti (Kis ) dano po namjenama iznosi: 
 
- za stambenu namjenu-S koeficijent izgrađenosti (Kig ) iznosi 0,24, koeficijent iskorištenosti (Kis ) 
iznosi 0,88, 
- za javnu i društvenu namjenu-zdravstvo-D3 koeficijent izgrađenosti (Kig ) iznosi 0,35, koeficijent 
iskorištenosti (Kis ) iznosi 1,75, 
- za javnu i društvenu namjenu-visoko učilište-D5 koeficijent izgrađenosti (Kig ) iznosi 0,59, 
koeficijent iskorištenosti (Kis ) iznosi 1,87, ali obzirom da u područje Kampusa ulaze javne zelene 
površine i površine namijenjene za sport i rekreaciju, te kulturu, predškolski odgoj i dio prometnih 
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površina, ukupni koeficijent izgrađenosti za područje Kampusa je Kig=0,297, odnosno koeficijent 
iskorištenosti Kis=0,88. 
 
Ukupno gledano koeficijent izgrađenosti (Kig) za zonu obuhvata Plana iznosi max. 0,28, dok koeficijent 
iskorištenosti (Kis) iznosi max. 0,98. 
 
 
U izgrađenost građevne čestice ne uračunavaju see podzemni dijelovi građevine ako je površina iznad 
njih urećena kao javna zelena površina, otvorena parkirališta, vanjske terase u razini okolnog terena 
ukoliko iste nisu konstruktivni dio podzemnih etaža, pristupna i sva vanjska stubišta koja ne služe za 
direktni ulaz u građevinu ili njen pojedini dio, eventualni mostovi za spoj građevine s terenom ili pristupnim 
stubištem. U izgrađenosti građevne čestice također ne ulaze, upojni bunari, cisterne za vodu, spremnici 
za gorivo koji su ukopani u teren i nadzemni spremnici za plin. 
 
Veličina i površina građevina definirana je ovim tekstom te kartografskim prikazom broj 4a.-Uvjeti gradnje 
-visine, broj etaža i građevni pravci. 
 
Na jednoj građevnoj čestici može se izgraditi samo jedna građevina. Uz nju nije dozvoljena gradnja 
pomoćnih građevina.  
 
Ukupna tlocrtna površina građevine izgrađene na građevnoj čestici ne smije prelaziti maksimalnu 
površinu izgrađenosti čestice. Građevina mora biti izgrađena unutar gradivog dijela građevne čestice. 
 
Građevine koje se ne nalaze na jednoj građevnoj čestici moguće je spojiti na višim etažama ukoliko je to 
iz funkcionalnih razloga potrebno i opravdano, te ako je ta mogućnost dana u grafičko dijelu plana. 
Spajanje građevina moguće je ostvariti iznad javne pješačke površine ili javne zelene površine koja se 
nalazi na drugoj građevnoj čestici. 
 
Prilikom spajanja građevina na višim etažama visina prolaza koji se na taj način stvara mora biti 
minimalno 7,50m. 
 
Ukupna bruto razvijena površina građevine uključivo dio dobiven spajanjem ne smije preći maksimalno 
dozvoljenu bruto razvijenu površinu građevina. 
 
Kota poda prizemlja-nivelete prizemlja definirana je i dana u graf. prilogu Uvjeti gradnje (grafički prilog br. 
4) u mjerilu 1:1000. Ispod prizemne etaže objekta dozvoljava se izgradnja podruma. 
 
Nivelacijsku kotu nove građevine i javne prometne površine potrebno je uskladiti s konfiguracijom terena 
u suglasju s katastarsko-topografskom podlogom, te je u tom smislu dozvoljeno odstupanje od planiranih 
nivelacijskih kota za +/- 1,00m. 
 
Prizemnom etažom, odnosno prizemljem se smatra etaža koja se u cijelosti ili jednim svojim dijelom 
nalazi na nivou konačno uređenog okolnog terena, bez obzira na Planom određenu nivelacijsku kotu i 
katnost građevine. Planom je definirana maksimalna brutto razvijena površina prizemnih etaža građevina i 
dana je u tablici. 
 
Podrumom se smatra etaža ili dio etaže koji je  s minimalno 50% površine obodnih zidova u direktnom 
kontaktu sa tlom ili podzemnim dijelovima drugih građevina. 
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Katnost, nivelacijske kote prizemlja, kote priključka građevine na prometnu mrežu i kote obavezne visine 
vijenca date su u sljedećoj tabeli, kao i na kartografskom prikazu broj 4a.-Uvjeti gradnje -visine, broj etaža 
i građevni pravci. 
 
Br. Građevna 

čestica 
Površina  
nadzemnog 
gradivog dijela 
čestice 

Površina  
podzemnog 
gradivog 
dijela čestice 

Max. bruto 
površina 
prizemlja 

Max. bruto 
površina 
nadzemnog 
dijela  
građevine 

Katnost Nivelacijsk
a kota 
prizemlja 

Kota 
priključka 
na 
prometnic
u 

Max 
visina 
vijenca 

1. D3-1 29.400 29.400 29.400 147.000 Prema graf. 
prilogu 

Prema graf. 
prilogu 

Prema graf. 
prilogu 

Prema 
graf. 

prilogu 
2. D5-1 Postojeća 

građevina-2.100 
Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-

8.400 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

3. D5-2 4.400 4.400 2.500 15.000 2xPo+P+2/ 
Po+P+8 

130,00/ 
138,00 

Prema graf. 
prilogu 

153,00/ 
170,00 

4. D5-3 5.300 5.300 2.800 15.000 Po+P+3 135,00 Prema graf. 
prilogu 

153,00 

5. D5-4 3.600 3.600 3.600 15.000 Po+P+3/ 
Po+P+4 

135,00/ 
140,00 

Prema graf. 
prilogu 

153,00/ 
162,00 

6. D5-5 4.600 4.600 2.300 16.000 Po+P+3/ 
Po+P+8 

144,00 Prema graf. 
prilogu 

162,00/ 
182,00 

7. D5-6 2.100 2.100 1.500 7.000 Po+P+3 144,00 Prema graf. 
prilogu 

162,00 

8. D5-7 1.400 1.400 700 5.500 Po+P+3 144,00 Prema graf. 
prilogu 

162,00 

9. D5-8 50 - - 50 P 150,00 Prema graf. 
prilogu 

- 

10. D5-9 450 - 450 1.350 P+2 143,00 Prema graf. 
prilogu 

155,00 

11. D5-10 3.600 3.600 1.800 10.500 Po+P+3 149,00 Prema graf. 
prilogu 

167,00 

12. D5-11 850 850 850 3.000 Po+P+3 149,00 Prema graf. 
prilogu 

167,00 

13. D5-12 3.000 3.000 3.000 6.000 Po+P+1 144,00 Prema graf. 
prilogu 

151,50 

14. D5-13 7.400 7.400 2.500 16.500 Po+P+3/ 
Po+P+5 

150,50/ 
153,00 

Prema graf. 
prilogu 

165,50 

15. D5-14 8.300 8.300 5.500 18.000 Po+P+1/ 
Po+P+5 

Prema 
terenu 

Prema graf. 
prilogu 

163,00 

16. D5-15 6.000 6.000 6.000 16.500 Po+P+4 Prema 
terenu 

Prema graf. 
prilogu 

167,00 

17. D5-16 1.500 2.950 1.500 6.000 2Po+P+4 155,00 Prema graf. 
prilogu 

175,00 

18. D5-17 350 - 350 700 P+1 153,00 Prema graf. 
prilogu 

160,00 

19. D5-18 6.250 6.250 4.000 25.000 2xPo+P+4 155,00 Prema graf. 
prilogu 

175,00 

20. D5-19 4.120 4.120 2.500 14.000 2xPo+P+3/ 
2xPo+P+8 

160,00/ 
165,00 

Prema graf. 
prilogu 

182,00/ 
196,00 

21. D5-20 5.330 5.330 4.000 20.000 Po+P+4 161,00 Prema graf. 
prilogu 

182,00 

22. D5-21 2.050 2.050 1.200 4.800 2xPo+P+2 163,50 Prema graf. 
prilogu 

175,00 

23. D5-22 690 690 690 4.500 2xPo+P+8 170,00 Prema graf. 
prilogu 

205,00 

24. D6-1 2.000 - 2.000 4.400 P+2 124,00 Prema graf. 
prilogu 

140,00 

25. D8-1 690 935 690 1.200 Po+P+1 175,00 Prema graf. 
prilogu 

185,00 

26. R1-1 3.950 3.950 3.950 5.500 2xPo+P+2 155,00 Prema graf. 
prilogu 

167,00 

27. R1-2 3.600 3.600 3.600 6.500 2xPo+P+2 160,00 Prema graf. 
prilogu 

172,00 

28. R1-3 1.000 - 1.000 1.500 P+1 - Prema graf. 
prilogu 

- 

29. Z1-1 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

30. Z1-2 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

31. Z1-3 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

32. Z1-4 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

33. Z1-5 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

34. Z1-6 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

35. Z1-7 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

36. Z1-8 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

37. Z1-9 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

38. Z1-10 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

39. Z1-11 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

40. Z1-12 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 
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41. Z1-13 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

42. Z1-14 - - - - - - Prema graf. 
prilogu - 

43. S-1 325 480 325 1.300 Po+P+3 136,00 Prema graf. 
prilogu 

149,00 

44. S-2 325 480 325 1.300 Po+P+3 139,00 Prema graf. 
prilogu 

152,00 

45. S-3 325 480 325 1.300 Po+P+3 141,00 Prema graf. 
prilogu 

154,00 

46. S-4 470 470 470 1.600 Po+P+3 163,00 Prema graf. 
prilogu 

176,00 

47. S-5 1.000 1.400 1.000 3.000 Po+P+2/4 168,00 Prema graf. 
prilogu 

184,00 

48. S-6 690 940 690 3.000 Po+P+4 168,00 Prema graf. 
prilogu 

184,00 

49. S-7 690 940 690 3.000 Po+P+4 169,50 Prema graf. 
prilogu 

185,50 

50. S-8 690 940 690 3.000 Po+P+4 171,00 Prema graf. 
prilogu 

187,00 

51. S-9 690 940 690 3.000 Po+P+3 177,00 Prema graf. 
prilogu 

190,00 

52. S-10 620 840 620 2.000 Po+P+3 177,00 Prema graf. 
prilogu 190,00 

53. S-11 210 210 210 600 Po+P+2 177,00 Prema graf. 
prilogu 

187,00 

54. S-12 Postojeća 
građevina-150 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-450 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

55. S-13 Postojeća 
građevina-100 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-100 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

56. S-14 Postojeća 
građevina-195 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-585 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

57. S-15 Postojeća 
građevina-283 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-

1.132 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

58. S-16 Postojeća 
građevina-113 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-452 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

59. S-17 Postojeća 
građevina-74 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-222 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

60. S-18 Postojeća 
građevina-104 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-312 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

61. S-19 Postojeća 
građevina-132 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-396 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

62. S-20 Postojeća 
građevina-128 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-256 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

63. S-21 Postojeća 
građevina-154 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-462 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

64. S-22 Postojeća 
građevina-296 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-176 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

65. S-23 Postojeća 
građevina-133 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-399 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

66. S-24 Postojeća 
građevina-299 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-

1.794 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

67. S-25 Postojeća 
građevina-174 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-522 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

68. S-26 Postojeća 
građevina-100 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-300 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

69. Z-1 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

70. GU-1 9.372 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

71. GU-2 7.445 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

72. GU-3 9.545 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

73. GU-4 4.162 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

74. GU-5 6.687 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

75. GU-6 2.045 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

76. GU-7 6.505 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

77. GU-8 8.149 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

78. PP-1 2.803 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

79. PP-2 4.469 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

80. PP-3 2.273 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

81. PP-4 1.345 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

82. PP-5 822 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

83. PP-6 326 - - - -  Prema graf. 
prilogu 

- 

84. PK-1 1.892 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

85. TS-1 30 - - 30 P - Prema graf. 
prilogu 

- 

86. TS-2 30 - - 30 P - Prema graf. 
prilogu 

- 

          

UKUPNO    424.618     

 



DPU PODRUČJA  SVEUČILIŠNOG KAMPUSA I KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA NA TRSATU 
 

 

 

47  

Za građevine se primjenjuju slijedeći uvjeti: 
 
-tlocrtna površina građevine je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivanih konstruktivnih 
dijelova građevine, osim balkona, građevinu česticu, uključivši i erase u prizemlju građevie kada su iste 
konstruktivni dio podzemne etaže. 
 
-građevinska bruto površina građevine, je zbroj svih razvijenih zatvorenih površina podzemnog i 
nadzemnog dijela građevine.  
 
-najveća dozvoljena visina građevine jest visina mjerena od konačno zaravnatog terena do najviše kote 
završetka plohe pročelja. Iznad kote završetka plohe pročelja dozvoljena je gradnja i postava: kućica za 
lift, izlaza na krov ili terasu, postavljanja drugih uređaja za funkcioniranje građevine, završetka 
ventilacijskih kanala I dimnjaka te antenskih i telekomunikacijskih naprava. 
 
-nivelacijska kota jest apsolutna visina poda prizemlja. Dozvoljeno je odstupanje od +/- 1,00m u odnosu 
kote date u tablici i kartografskom prikazu broj 4a.-Uvjeti gradnje -visine, broj etaža i građevni pravci 
ukoliko za to postoje opravdani arhitektonski i tehnički razlozi. 
 
 
Način uređenja i korištenja građevinskih  čestica definirano je ovim tekstom i grafičkim prilogom br.3 -
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina u mjerilu 1:1000. 
 
Svaka građevna čestica mora imati osiguran kolni prilaz javnoj prometnoj površini u širini od 5,0 m. Kao 
kolni pristup može se smatrati i javna pješačka površina ukoliko udovoljava tehničkim karakteristikama 
interventnog i servisnog kolnog prilaza. 
 
Nije dozvoljena izgradnja ograda između građevinskih čestica. Visina podzida u pravilu ne smije prelaziti 
1,5 m, a veće visinske razlike potrebno je urediti terasasto i ozeleniti. Iznimno, ukoliko morfologija i 
geomehanika terena to zahtijeva, moguća je izgradnja potpornih zidova isine veće od 1,5m. 
Teren oko građevine, potporni zidovi, terase i sl. trebaju se izvesti tako da ne narušavaju izgled prostora, 
te da se ne promijeni prirodno otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina. 
 
Pješačke i zelene površine unutar pojedine građevne čestice moraju biti adekvatno obrađene i izgrađene 
zajedno s izgradnjom osnovne građevine, te s njom predstavljati jedinstvenu oblikovnu cjelinu. 
 
Neizgrađeni dio građevne čestice kao i dio građevne čestice koji je izgrađen podzemno potrebno je urediti 
kao zelenu površinu, pješačku površinu ili ulicu.  
Planom je definirana minimalna površina građevne čestice koja mora biti ozelenjena visokim i niskim 
zelenilom i dana je u tablici na kraju poglavlja. Minimalna ozelenjena površina građevne čestice 
podrazumijeva površinu prirodnog terena i u nju ne mogu biti uključeni zeleni krovovi, žardinjere i sl. 
Odabir likovne i urbane opreme te materijala za izgradnju i oblikovanje okoliša građevine, mora biti 
suvremen i u skladu s arhitekturom građevine i ambijentalnim vrijednostima. Površine je potrebno urediti 
primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnim kockama, betonskim 
elementima , asfaltom u boji i sl. 
 
Prilikom izrade projekata za građevine koje se nalaze u obuhvatu ovog plana sastavni dio projektne 
dokumentacije obavezno mora biti projekt uređenja okoliša koji mora biti usklađen s odredbama plana. 
 
Potrebni broj parkirališnih mjesta određen je ovisno o namjeni prostora i prostornim mogućnostima 
građevne čestice i prostora u cjelini. 
 
Potrebe za parkiranjem KBC-a riješene su u okviru građevne čestice D3-1. Na građevnoj čestici potrebno 
je osigurati najmanje 1750 parkirališnih mjesta. 
 
Potrebe za parkirališnim mjestima u sklopu Kampusa riješene su izgradnjom podzemnih garaža na 
građevnim česticama D5-2, D5-10, D5-12, D5-16, D5-18, D5-19, D5-21 i D5-22, te na građevnim 
česticama R1-1 i R1-2. Na ovim građevnim česticama potrebno je osigurati najmanje 2500 parkirališnih 
mjesta. 
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Na građevnim česticama S-1 do S-11 stambene namjene potrebe za parkirališnim mjestima potrebno je 
riješiti u sklopu podzemnih garaža u okviru pojedine građevne čestice. Postojeće građevine stamene 
namjene na građevnim česticama S-12 do S-26 ukoliko se dograđuju ili nadograđuju moraju na svojoj 
građevno čestici osigurati potrebni broj parkirališnih mjesta. 
 
Planom je predviđena izgradnja dodatnih oko 350 parking mjesta na otvorenom u sklopu profila 
prometnica na građevnim česticama GU-2, GU-3, GU-5, GU-7, PP-1 i PP-2. 
 
Prilikom projektiranja pojedinih građevina odnosno parkinga i garaža, potrebno je obratiti pažnju da se 
predvidi minimalno 5% parkirališnih mjesta za invalidne osobe. 
 
Broj parkirališnih mjesta određen je primjenom normativa danih u Prostornom planu grada Rijeke. 
 
Broj parkirališnih mjesta dat je u sljedećoj tablici i predstavlja minimalni broj potrebnih parkirališta: 
 
Br. Građevna 

čestica 
Namjena Površina čestice 

(M2) 
Površina gradivog 
dijela čestice 
(M2) 

Min.  površina 
čestice pod 
zelenilom (%) 

Min. broj parking mjesta 

Garaža 
(PM) 

Otvoreno 
(PM) 

1. D3-1 Zdravstvena D3 84.005 29.400 40 1.750 - 
2. D5-1 Visoko učilište D5 4.800 Postojeća 

građevina-2.100 
20 - - 

3. D5-2 Visoko učilište D5 7.800 4.400 30 200 - 
4. D5-3 Visoko učilište D5 7.600 5.300 10 - - 
5. D5-4 Visoko učilište D5 4.800 3.600 10 - - 
6. D5-5 Visoko učilište D5 7.796 4.600 30 - - 
7. D5-6 Visoko učilište D5 3.230 2.100 30 - - 
8. D5-7 Visoko učilište D5 2.600 1.400 20 - - 
9. D5-8 Visoko učilište D5 150 50 30 - - 
10. D5-9 Visoko učilište D5 1.150 450 20 - - 
11. D5-10 Visoko učilište D5 6.300 3.600 15 200 - 
12. D5-11 Visoko učilište D5 2.750 850 35 - - 
13. D5-12 Visoko učilište D5 5.000 3.000 25 120 - 
14. D5-13 Visoko učilište D5 10.000 7.400 40 - - 
15. D5-14 Visoko učilište D5 13.500 8.300 40 - - 
16. D5-15 Visoko učilište D5 10.000 6.000 40 - - 
17. D5-16 Visoko učilište D5 4.865 1.500 40 250 - 
18. D5-17 Visoko učilište D5 990 350 - - - 
19. D5-18 Visoko učilište D5 8.710 6.250 25 550 - 
20. D5-19 Visoko učilište D5 7.240 4.120 35 300 - 
21. D5-20 Visoko učilište D5 7.645 5.330 25 - - 
22. D5-21 Visoko učilište D5 5.265 2.050 40 200 - 
23. D5-22 Visoko učilište D5 1.980 690 50 50 - 
24. D6-1 Kultura D6 4.400 2.000 30 - - 
25. D8-1 Predškolska D8 2.900 690 50 10 - 
26. R1-1 Sport-rekreacija R1 5.540 3.950 15 300 - 
27. R1-2 Sport-rekreacija R1 6.450 3.600 30 300 - 
28. R1-3 Sport-rekreacija R1 27.533 1.000 50 -  
29. Z1-1 Javne zelene p. Z1 9.964 - 70 - - 
30. Z1-2 Javne zelene p. Z1 1.922 - - - - 
31. Z1-3 Javne zelene p. Z1 2.751 - - - - 
32. Z1-4 Javne zelene p. Z1 2.139 - 70 - - 
33. Z1-5 Javne zelene p. Z1 3.532 - 70 - - 
34. Z1-6 Javne zelene p. Z1 733 - - - - 
35. Z1-7 Javne zelene p. Z1 5.089 - - - - 
36. Z1-8 Javne zelene p. Z1 4.007 - 50 - - 
37. Z1-9 Javne zelene p. Z1 2.709 - - - - 
38. Z1-10 Javne zelene p. Z1 3.237 - 70 - - 
39. Z1-11 Javne zelene p. Z1 1.287 - 70 - - 
40. Z1-12 Javne zelene p. Z1 2.750 - 70 - - 
41. Z1-13 Javne zelene p. Z1 1.229 - 70 - - 
42 Z1-14 Javne zelene p. Z1 22.001 - 95 -  
43. S-1 Stambena S 1.600 325 65 20 - 
44. S-2 Stambena S 1.440 325 60 20 - 
45. S-3 Stambena S 1.920 325 65 20 - 
46. S-4 Stambena S 2.065 470 65 20 - 
47. S-5 Stambena S 3.475 1.000 65 50 - 
48. S-6 Stambena S 2.420 690 50 30 - 
49. S-7 Stambena S 2.230 690 50 30 - 
50. S-8 Stambena S 2.270 690 50 30 - 
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51. S-9 Stambena S 2.070 690 50 30 - 
52. S-10 Stambena S 2.150 620 50 20 - 
53. S-11 Stambena S 775 210 30 10 - 
54. S-12 Stambena S 940 Postojeća 

građevina-150 - - - 

55. S-13 Stambena S 695 Postojeća 
građevina-100 - - - 

56. S-14 Stambena S 1.204 Postojeća 
građevina-195 - - - 

57. S-15 Stambena S 946 Postojeća 
građevina-283 - - - 

58. S-16 Stambena S 546 Postojeća 
građevina-113 - - - 

59. S-17 Stambena S 667 Postojeća 
građevina-74 - - - 

60. S-18 Stambena S 615 Postojeća 
građevina-104 - - - 

61. S-19 Stambena S 890 Postojeća 
građevina-132 - - - 

62. S-20 Stambena S 952 Postojeća 
građevina-128 - - - 

63. S-21 Stambena S 975 Postojeća 
građevina-154 - - - 

64. S-22 Stambena S 1.087 Postojeća 
građevina-296 - - - 

65. S-23 Stambena S 670 Postojeća 
građevina-133 - - - 

66. S-24 Stambena S 711 Postojeća 
građevina-299 - - - 

67. S-25 Stambena S 703 Postojeća 
građevina-174 

- - - 

68. S-26 Stambena S 1.019 Postojeća 
građevina-100 

- - - 
69. Z-1 Zaštitno zelenilo 10.862 - 95 - - 
70. GU-1 Gradska ulica  9.372 9.372 - - - 
71. GU-2 Gradska ulica  7.445 7.445 - - 52 
72. GU-3 Gradska ulica  9.409 9.545 - - 60 
73. GU-4 Gradska ulica  4.162 4.162 - - - 
74. GU-5 Gradska ulica  6.687 6.687 - - 60 
75. GU-6 Gradska ulica 2.045 2.045 - - - 
76. GU-7 Gradska ulica 6.505 6.505 - - 68 
77. GU-8 Gradska ulica 8.149 8.149 - - - 
78. PP-1 Pristupna promet. 2.803 2.803 - - 60 
79. PP-2 Pristupna promet. 4.469 4.469 - - 64 
80. PP-3 Pristupna promet. 2.273 2.273 - - - 
81. PP-4 Pristupna promet. 1.345 1.345 - - - 
82. PP-5 Pristupna promet. 866 822 - - - 
83. PP-6 Pristupna promet. 326 326 - - - 
84. PK-1 Prometno križanje 1.892 1.892 - - - 
85. TS-1 Trafo stanica 100 30 - - - 
86. TS-2 Trafo stanica 90 30 - - - 

        
        

UKUPNO  432.183  Cca. 35 4.510 364 
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2.3 PROMETNA, ULIČNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREŽA 
 
Svi infrastrukturni zahvati na području obuhvata Plana moraju se obavljati tako da se prethodnim 
istraživanjima osigura ispravnost zahvata i onemogući narušavanje tla oštećenjima i onečišćenjima. 
 
U slučaju da se tijekom realizacije plana otkrije da preko planirane građevne čestice prolaze neki do sada 
nepoznati, podzemni infrastrukturni vodovi, potrebno ih je preseliti uz obavezno geodetsko snimanje tako 
predložene trase i njeno ucrtavanje u katastarske karte. 
 
Priključci građevnih čestica na javne prometne površine planirani su kao kolno-pješački i pješački pristupi. 
 
Trase nove prometne mreže korištene su kao koridori unutar kojih je položena mreža komunalne 
infrastrukture.  
Planom su predviđeni zatvoreni podzemni infrastrukturni kanali okruglog ili pravokutnog presjeka, koji duž 
trase imaju odgovarajuće šahte-okna sa pokrovnom pločom na koju se ugrađuje ljevano-željezni 
poklopac, vidljiv na prometnoj površini sa istom kotom nivelete kao prometnica. 
 
2.3.1 Prometna i ulična mreža 
 
Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskom prikazu br. 2a-
Prometna mreža. 
 
Unutar obuhvata Plana dvije prometnice spadaju u ceste nadmjesnog značaja i to: Ulica Slavka 
Krautzeka, kao cesta županiskog načaja oznake Ž-5058 i Ulica Tome Strižića, kao cesta županiskog 
načaja oznake Ž-5057. Sve ostale prometnice koje se nalaze unutar obuhvata Plana spadaju u kategoriju 
gradskih ulica i pristupnih prometnica. Mjesta priključka građevnih čestica i internih prometnica definirana 
su Planom i prikazana u na kartografskom prikazu br. 2a-Prometna mreža. 
 
Za izgradnju i rekonstrukciju prometne i cestovne mreže planirane su građevne čestice GU-1 do GU-8, 
PP-1 do PP-6 i PK-1. 
 
Na građevnim česticama glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja, gradske ulice i pristupne 
prometnice planirana je izgradnja cjelokupnog prometnog profila, s elementima poprečnog presjeka: 
kolnikom, nogostupom, ugibalištem za vozila javnog prijevoza, drvoredom te cestovnom i uličnom 
opremom. 
 
Svaka građevna čestica unutar obuhvata plana mora imati osiguran kolni pristup za servisna i interventna 
vozila. 
 
Najmanja dozvoljena širina kolnika za dvosmjernu cestu iznosi 6,0m. Jednosmjernih cesta unutar 
obuhvata plana nema. Izuzetno od ovog, sukladno PPU grada Rijeke za prometnicu na čestici PP-4 
određena je najmanja širina od 5,50 m s planiranim okretištem na kraju. 
 
Najmanja širina nogostupa iznosi 1,6m, a ako se sadi drvored najmanja dozvoljena širina nogostupa 
iznosi 3,0m. 
 
Planom nije određen režim i regulacija prometa, te će on biti predmet posebnog elaborata. 
 
Rješenje internih prometnica unutar građevinske čestice i ukupno prometno rješenje pojedine 
građevinske čestice mora biti takvo da osigura nesmetan pristup servisnim, opskrbnim I vatrogasnim 
vozilima sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94 I 55/94), te 
vozilima hitne pomoći. 
 
Sve kolne prometnice koje se nalaze unutar područja obuhvata su dio prometne mreže predjela Trsata. 
Osnovnu mrežu prometnica unutar obuhvata čine: 
 
- Krautzekova ulica koja predstavlja južnu granicu obuhvata Plana, 
- novoplanirana Sveučilišna aleja koja prolazi zapadnim rubom prostora obuhvata,  
- postojeći dio i produžetak Dukićeve ulice u smjeru zapada s proširenjem u  
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 dijelu postojeće trase, 
- gradska prometnica na sjevernom rubu granice obuhvata  koja se veže na  
 pristupnu prometnicu Vrilje i planirano je da se spoji na cestu Kačjak, 
- pristupna-sabirna prometnica u središnjem dijelu prostora obuhvata-Studentska ulica,  
 koja se na svom južnom kraju veže na produženu Dukićevu ulicu, a na sjevernom  
 kraju slijepo završava, 
- pristupne prometnice u sjeverozapadnom dijelu obuhvata Plana koje novoplanirano  
 stambeno naselje povezuju sa Sveučilišnom alejom, 
- Prometnice unutar kompleksa KBC-a, s priključcima na mrežu javnih prometnica 
- Te postojeće prometnice koje se zadržavaju (produžetak B.Felkera i pristupni put na čestici PP-6. 
 
Kompletna novoplanirana mreža spaja se na Krautzekovu ulicu, cestu županijskog značaja, te na 
Dukićevu ulicu preko koje se spaja na ulicu T.Strižića koja je također cesta županiskog značaja.  
 
Glavne gradske ulice i ceste nadomjesnog značaja  (elementi trase i mjesta  priključka prometnica 
manjeg  značaja) 
 
Glavnih gradskih ulica na području obuhvata Plana nema, a ceste nadmjesnog značaja su: 
 
-Ulica Slavka Krautzeka-županiska cesta Ž-5058 i 
-Ulica Tome Strižića-županiska cesta Ž-5057. 
 
Obzirom na novo prometno opterećenje od novoplaniranih sadržaja na prostoru obuhvata Plana, 
postojeće prometnice na koje se spaja novoplanirani prometni prsten, Krautzekovu, Dukićevu i dijelom 
Strižićevu ulicu u dijelu križanja s Dukićevom i krautzekovom, bit će potrebno redimenzionirati i proširiti 
kako bi svojim profilom i čvorištima zadovoljile novonastale prometne uvjete. 
 
Krautzekova ulica 
 
Novoplanirani prometni prsten se na Krautzekovu ulicu spaja u čvoru 1. (126,00 m.n.m.)-Sveučilišna 
aleja. Krautzekova ulica je županjiska cesta, a po sadašnjem režimu prometa je jednosmjerna ulica s dva 
kolna traka širine 6m i s parkiranjem rješenim paralelno s osi prometnice u dvije bočne za parkiranje 
rezervirane trake. 
 
Priključenjem nove prometne mreže na Krautzekovu ulicu značajno će se pojačati promet naročito na 
dionici 1-4, te će biti potrebno ovu prometnicu rekonstruirati i proširiti tako da dobije tri kolnička traka 
ukupne širine 9,00m. Planom je predviđeno ukidanje parkirališta u profilu Krautzekove ulice. 
 
Na Krautzekovu ulicu također je planirano priključenje dva kolna ulaza u kompleks KBC-a i to u čvoru 2. 
(115,00 m.n.m.) i 3. (109,75 m.n.m.). U čvoru 2. planiran je jedan od dva glavna ulaza u prostor KBC-a, 
odnosno pristup garažama, pristup interventnim i bolničkim vozilima. Čvor 3 predviđen je isključivo za 
potrebe opskrbe i interventnih vozila. 
 
Novi režim prometa u Krautzekovoj ulici bit će određen detaljnom Studijom organizacije režima prometa 
na prostoru Trsata i nije predmet ovog Plana. 
 
U profilu Krautzekove ulice ovim planom predviđa se realizacija autobusnog stajališta s ugibalištem i to u 
blizini čvora 2. Osim ovog, detaljnijim planom regulacije i režima prometa odnosno Studijom javnog 
prometa ovog područja, moguće je odrediti još autobusnih stajališta  
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1. Građevna čestica GU-1 –Glavna gradska ulica –Krautzekova ulica 
Površina građ. čestice 9.372 m2 Horizontalni 

elementi trase 
3x3,00m+nogostup promjenjive širine, 
najmanje 1,60m+drvored sa sjeverne strane. 
S južne strane se zadržava postojeći 
nogostup i drvored. 
Nogostup i drvored od kolnika odvojen 
betonskim rubnjakom 18/24cm i uzdignut u 
odnosu na kolnik. 

Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Vertikalni  
elementi trase 

 
Postojeći uzdužni profil 

Promet Odredit će se Planom 
organizacije režima 
prometa 

Mjesto priključaka 
prometnica većeg 
značenja 

Građ. čestica  
Naziv ulice i 
kota priključka 

Strižićeva-104,70 
 

Broj PM na građ. čestici  
 
 

- 

Mjesto prikljućaka 
u zoni obuhvata 

Građ. čestica GU-2, D3-1 
Naziv ulice i 
kota priključka 

Sveučilišna avenija-
126,00  
KBC-115,00/109,75 

Vrsta  intervencije Rekonstrukcija-proširenje  
zadržava se južna granica, a prometnica se širi na sjever prema Kampusu. 

 
Ulica tome Strižića 
 
Ulica Tome Strižića je županijska cesta i ne nalazi se u granicama obuhvata plana, ali je zbog njene 
važnosti i povećanog prometnog opterećenja prostora planom određeno da se rekonstruira križanje s 
Dukićevom ulicom tako da se omogući kvalitetno uključivanje prometa iz te ulice. 
Ova prometnica bi svojim profilom u dijelu kojim graniči s prostorom obuhvaćenim ovim planom, trebala 
zadovoljiti novonastale prometne potrebe.  
 
Za rekonstrukciju križanja Strižićeve i Dukićeve ulice Planom je predviđena građevna čestica PK-1. Kod 
rekonstrukcije križanja čvor riješiti tako da se omogući nesmetano i pregledno skretanje i uključivanje 
prometa iz Dukićeve ulice, kao i uključenje prometa iz Strižićeve u Dukićevu ulicu bez zaustavljanja. 
 
2. Građevna čestica PK-1 –Križanje Dukićeve i Strižićeve ulice 
Površina građ. čestice 1.876 m2 Horizontalni 

elementi trase 
Prema projektu 

Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Vertikalni  
elementi trase 

Prema projektu 

Promet Dvosmjeran Mjesto priključaka 
prometnica većeg 
značenja 

Građ. čestica  
Naziv ulice i 
kota priključka 

 
 

Broj PM na građ. čestici  
 

 
- 

Mjesto prikljućaka 
u zoni obuhvata 

Građ. čestica GU-4 
Naziv ulice i 
kota priključka 

GU-4/124,50 
Strižićeva/120,00 
 
 

Vrsta  intervencije Rekonstrukcija-proširenje 
 
Prometno i tehničko rješenje rekonstrukcije križanja Planom je dano samo kao ilustracija, a stvarno 
rješenje bit će definirano glavnim projektom prometnica. 
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Gradske i pristupne ulice  
(situacijski i visinski elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima) 
 
Gradske i pristupne ulice na području obuhvata Plana su: 
 
   -Sveučilišna aleja, 
   -Dukićeva ulica, 
   -ulica na sjevernoj granici obuhvata-spoj na Kačjak, 
   -Studentska ulica, 
   -stambena ulica u sjevero-zapadnom dijelu granice obuhvata Plana, 
   -produžetak Puta B. Felkera 
 
Sveučilišna aleja 
 
Sveučilišna aleja je planirana kao gradska ulica s četiri kolnička traka u dva smjera ukupne širine kolnika 
12,00m. Kao i ostatak novoplanirane prometne mreže njena realizacija planirana je u fazama, i to; 
dionica A 1-10 (puni profil) u I. Fazi uključujući križanje u čvoru 9.; dionica B 10-14 (puni profil) u II. Fazi 
uključujući križanja u čvoru 13 i 14. 
 
Dionica A 1-10 
 
Za izgradnju ove dionice Sveučilišne aleje Planom je određena građevna čestica GU-2.  
U ovoj fazi izgradit će se puni profil prometnice s četiri kolnička traka ukupne širine kolnika 12,00m, 
križanje s Dukićevom ulicom-čvor 10., kao i priključak za podzemne garaže na građevnoj čestici D5-2 s 
cca. 200PM u točki 1.a (132,00 m.n.m.) i 1.b (136,50 m.n.m.) i građevnim česticama S-1 (135,00 m.n.m.), 
S-2 (137,50 m.n.m.) i S-3 (140,00 m.n.m.). U sklopu ovog dijela profila s njegove istočne strane planirana 
je izgradnja otvorenih javnih parkirališta okomito na os ceste, kao i nogostupa i drvoreda u punom profilu. 
Dionica se spaja na Krautzekovu ulicu u čvoru 1. na 126,00 m.n.m., a križanje s Dukićevom u čvoru 10. je 
na 145,00 m.n.m.  
 
Dionica B 10-14 
 
Ova dionica predstavlja realizaciju Sveučilišne aleje u punoj duljini i profilu. Za izgradnju ove dionice 
Planom je određena građevna čestica GU-3.  
U ovoj fazi izgradit će se puni profil prometnice s četiri kolnička traka ukupne širine kolnika 12,00m, 
križanje s stambenom ulicom produžetak puta B.Felkera-čvor 11 (150,00 m.n.m.), križanje s stambenom 
ulicom zapadno o SV. Aleje-čvor 13 (165,00 m.n.m.), križanje s gradskom ulicom-veza na Kačjak-čvor 14 
(171,50 m.n.m.), kao i priključak za podzemne garaže na građevnim česticama; D5-18 s cca. 550PM u 
čvoru 12 (157,50 m.n.m.), D5-19 s cca. 300PM u točki 12.b (166,00 m.n.m.) i S-4 (161,50 m.n.m.). 
 
U sklopu ovog dijela profila s njegove istočne strane također je planirana izgradnja otvorenih javnih 
parkirališta okomito na os ceste. Dionica se spaja na prvu fazu Sveučilišne aleje u čvoru 10. na 145,00 
m.n.m. i s gradskom ulicom-veza na Kačjak u čvoru 14. na 171,50 m.n.m. 
 
Režim prometa u Sveučilišnoj aleji je dvosmjeran, a detaljnije će bit određen Studijom organizacije režima 
prometa na prostoru Trsata i nije predmet ovog Plana. 
 
U profilu Sveučilišne aleje ovim Planom se predviđa realizacija dva autobusna stajališta i to u blizini čvora 
10. i čvora 14. Točan broj i položaj autobusnih stajališta bit će određen Studijom javnog prometa ovog 
područja.  
 
Planom je također predviđena mogućnost prometnog spajanja prostora zapadno i sjeverozapadno od 
granice obuhvata na profil Sveučilišne aleje i to na potezu od čvora 10 do čvora 12. Točna pozicija ovog 
spoja bit će definirana nakon izrade deetaljnog plana uređenja ovog područja.  
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1. Građevna čestica GU-2 –Gradska ulica –Sveučilišna aleja-I. Faza-dionica A 1-10 
Površina građ. čestice 7.445 m2 Horizontalni 

elementi trase 
4x3,00m+drvored/parking širine 5,60m i 
nogostup širine 4,80m sa istočne strane + 
drvored širine 2,00m i nogostup promjenjive 
širine najmanje 2,00m sa zapadne strane, u 
svemu prema grafičkom prilogu 2a. 
Nogostup i drvored od kolnika odvojen 
betonskim rubnjakom 18/24cm i uzdignut u 
odnosu na kolnik. 

Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Vertikalni  
elementi trase 

 
Maksimalni nagib do 8%-novi 

Promet Dvosmjeran Mjesto priključaka 
prometnica većeg 
značenja 

Građ. čestica GU-1 
Naziv ulice i 
kota priključka 

Krautzekova-126,00 
 

Broj PM na građ. čestici  
 
 
 

55 PM 

Mjesto prikljućaka 
u zoni obuhvata 

Građ. čestica GU-3, GU-5, D5-2,  
S-1, S-2, S-3 

Naziv ulice i 
kota priključka 

GU-3/145,00  
GU-5/145,00 
S-1/135,00 
S-2/137,50 
S-3/140,00 
D5-2-garaža/132,00-
136,50 

Vrsta  intervencije Nova izgradnja 
 
 
2. Građevna čestica GU-3 –Gradska ulica –Sveučilišna aleja-II. faza-dionica B 10-14 
Površina građ. čestice 11.847 m2 Horizontalni 

elementi trase 
4x3,00m+drvored/parking širine 5,60m i 
nogostup promjenjive širine najmanje 3,00m 
sa istočne strane + drvored širine i nogostup 
promjenjive  širine najmanje 2,00m, u svemu 
prema grafičkom prilogu 2a. 
Nogostup i drvored od kolnika odvojen 
betonskim rubnjakom 18/24cm i uzdignut u 
odnosu na kolnik. 

Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Vertikalni  
elementi trase 

 
Maksimalni nagib do 8%-novi 

Promet Dvosmjeran Mjesto priključaka 
prometnica većeg 
značenja 

Građ. čestica  
Naziv ulice i 
kota priključka 

 
 

Broj PM na građ. čestici  
 
 
 
 
 
 
 

50 PM 
 

Mjesto prikljućaka 
u zoni obuhvata 

Građ. čestica GU-2, GU-6, GU-7,PP-3, 
PP-4, PP-5,D5-18, D5-19, 
S-4 

Naziv ulice i 
kota priključka 

GU-2/ 147,00 
GU-6/172,00 
GU-7/171,00 
PP-3/165,00 
PP-4/150,00 
PP-5/157,50 
D5-18 garaža/157,50 
D5-19 garaža/166,00 
S-4 garaža/161,50 
 

Vrsta  intervencije Nova izgradnja 
 
Planom određen i prikazan broj parkirališnih mjesta u sklopu profila ove prometnice je minimalni broj. 
Kroz realizaciju i projektiranje prometnice dozvoljeno je i poželjno povećanje ovog broja ukoliko je to 
moguće. 
 
Dukićeva ulica 
 
Dukićeva ulica je dvosmjerna, sabirna prometnica sa slijepim krajem na istočnoj granici bivše vojarne. 
Prema GUP-om planiranoj prometnoj mreži ova prometnica je planirana kao gradska ulica s tri kolnička 
traka u dva smjera koja prolazi kroz cijeli središnji prostor područja obuhvata i križa se sa Sveučilišnom 
alejom i spaja na produžetak puta B. Felkera. 
 
Obzirom na planirani intenzitet prometa, poglavito u zoni KBC-a (čvor 5. do 8.), ovim planom predviđena 
je realizacija trase Dukićeve ulice kao glavne gradske ulice s tri kolnička traka u dva smjera ukupne širine 



DPU PODRUČJA  SVEUČILIŠNOG KAMPUSA I KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA NA TRSATU 
 

 

 

55  

kolnika 9,00m od čvora 5. do čvora 8. U potezu od čvora 8. do čvora 10., obzirom na prolazak kroz 
središnji pojas prostora Kampusa, s ciljem umirivanja prometa, produžetak Dukićeve ulice je planiran kao 
kombinirana trotračna i dvotračna prometnica s središnjim zelenim pojasom. Realizacija ove prometne 
dionice planirana je fazno tako da se sukcesivno odgovara novonastalim prometnim potrebama. Pa je za 
prvu fazu realizacije predviđena rekonstrukcija i proširenje Dukićeve ulice u dijelu postojeće trase (čvor 5. 
do kraja postojeće trase-čvor 8.), a za drugu fazu realizacija produžetka Dukićeve ulice do križanja sa 
Sveučilišnom alejom. 
 
Dionica C 5-8 
 
Za izgradnju ove dionice Dukićeve ulice Planom je određena građevna čestica GU-4.  
Rekonstruirani i prošireni dio Dukićeve ulice (čvor 5. do 8.) planiran je kao gradska dvosmjerna ulica s tri 
kolnička traka ukupne širine 9,00m. Na ovom dijelu Dukićeve ulice u čvorištima 6. (127,00 m.n.m.) i 7. 
(139,50 m.n.m.) planirano je priključenje druga dva kolna ulaza za KBC. U ovoj fazi izgradit će se puni 
profil prometnice s tri kolnička traka ukupne širine kolnika 9,00m, kao i priključak druga dva kolna ulaza 
KBC-a u čvorištima 6. i 7. Kolni ulaz u KBC u čvoru 7. predviđen je kao drugi glavni ulaz u prostor KBC-a 
koji će umnogome umanjiti prometno opterećenje Krautzekove ulice. Ovaj ulaz je ujedno i ulaz za vozila 
hitne službe. Ulaz u čvoru 6. služi potrebama tehničkog bloka i medicinske opskrbe. 
U sklopu ove faze planirana je izgradnja nogostupa i drvoreda u punom profilu. Dionica se spaja na 
Strižićevu ulicu u čvoru 5. na 120,00 m.n.m.. 
 
Dionica D 8-9 
 
Za izgradnju ove dionice Dukićeve ulice Planom je određena građevna čestica GU-5.  
Produžetak Dukićeve ulice (čvor 8. do 10.) planiran je kao gradska dvosmjerna ulica ukupne širine 9,00m. 
Poprečni profil ove dionice se mijenja i u zoni križanja s Sveučilišnom alejom (čvor 10) i s Studentskom 
ulicom (čvor 9.) ima tri kolnička traka, a u potezu između čvora 9. i čvora 10. iz razloga prolaska kroz 
središnji pješački pojas Kampusa poprečni profil jo je promijenjen na dva kolnička traka sa središnjim 
zelenim pojasom. 
Na ovoj dionici je planiran spoj dvije podzemne javne garaže za građevne čestice D5-12 s cca. 120PM u 
točki 9.a i  D5-10 s cca. 200PM u točki 9.b i točki 9.c, te spoj novoplanirane pristupne prometnice-
Studentske ulice u čvoru 9. U profilu Dukićeve ulice između točki 9. i 10. planirana je izgradnja otvorenih 
parkirališnih mjesta u profilu prometnice okomito na os ceste, kao i drvoreda i nogostupa. 
Dukićeva ulica, odnosno njen planirani produžetak spajaju se sa Sveučilišnom alejom u čvoru 10. (145,50 
m.n.m.), a u  čvoru 9. (142,50 m.n.m.) s Studentskom ulicom.   
 
Režim prometa u Dukićevoj ulici je dvosmjeran, a detaljnije će bit određen Studijom organizacije režima 
prometa na prostoru Trsata. 
 
U profilu Dukićeve ulice ovim Planom se predviđa realizacija jednog autobusnog stajališta i to u blizini 
čvora 9.. Točan položaj autobusnih stajališta bit će određen Studijom javnog prometa ovog područja. 
 
Broj parkirališnih mjesta u sklopu profila ove prometnice je dat kao minimalni broj potrebnih parkinga. 
Kroz realizaciju i projektiranje prometnice dozvoljeno je i poželjno povećanje ovog broja ukoliko je to 
moguće. 
 
3. Građevna čestica GU-4 –Gradska ulica –Dukićeva ulica-I. faza 
Površina građ. čestice 4.162 m2 Horizontalni 

elementi trase 
3x3,00m+drvored 1,50m i nogostup 
promjenjive širine 2,00-5,00m, u svemu prema 
grafičkom prilogu 2a. 
Nogostup i drvored od kolnika odvojen 
betonskim rubnjakom 18/24cm i uzdignut u 
odnosu na kolnik. 

Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Vertikalni  
elementi trase 

 
Maksimalni nagib do 7%-postojeći 

Promet Dvosmjeran Mjesto priključaka 
prometnica većeg 
značenja 

Građ. čestica PK-1 
Naziv ulice i 
kota priključka 

Strižićevava-124,50 
 

Broj PM na građ. čestici  
 

 
- 

Mjesto prikljućaka 
u zoni obuhvata 

Građ. čestica GU-5, D3-1 
Naziv ulice i 
kota priključka 

GU-5/142,00  
D3-1/139,50-127,00 
 

Vrsta  intervencije Rekonstrukcija-proširenje 
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4. Građevna čestica GU-5 –Gradska ulica –Dukićeva ulica-II. faza 
Površina građ. čestice 6.687 m2 Horizontalni 

elementi trase 
3x3,00m+drvored/parking 5,50m i nogostup 
širine 3,00m, u svemu prema grafičkom 
prilogu 2a. 
Nogostup i drvored od kolnika odvojen 
betonskim rubnjakom 18/24cm i uzdignut u 
odnosu na kolnik. 

Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Vertikalni  
elementi trase 

 
Maksimalni nagib do 1,5%-novo 

Promet Dvosmjeran Mjesto priključaka 
prometnica većeg 
značenja 

Građ. čestica  
Naziv ulice i 
kota priključka 

 
 

Broj PM na građ. čestici  
 

 
 
 
 

55 PM 

Mjesto prikljućaka 
u zoni obuhvata 

Građ. čestica GU-2, GU-4, PP-1, D5-10,  
D5-12 

Naziv ulice i 
kota priključka 

GU-2/145,00  
GU-4/142,00 
PP-1/142,50 
D5-10/144,50 
D5-12/145,00 
 

Vrsta  intervencije Nova izgradnja 
 
 
Gradska ulica-spoj na Kačjak 
 
Ova prometnica planirana kao gradska dvosmjerna dvotračna ulica spaja se na produženu ulicu Vrilje na 
zapadu i na Kačjak na istoku, te zatvara prometni prsten u području obuhvata plana. Prometnica je 
planirana kao dvosmjerna dvotračna ukupne širine kolnika 6m s parkiranjem okomito na os ceste unutar 
profila prometnice.  
Realizacija ove prometne dionice planirana je fazno tako da se sukcesivno odgovara novonastalim 
prometnim potrebama. Za prvu fazu realizacije predviđena izgradnja dionice od čvora 14. do čvora 16., za 
drugu fazu realizacije predviđena je izgradnja dionice od čvora 16. do spoja na Kačjak, a u trećoj fazi 
planiran je spoj s produžetkom ulice Vrilje u čvoru 17.  
U profilu ove ulice između čvorova  14. i 16. planirana je izgradnja otvorenih parkirališnih mjesta u profilu 
prometnice okomito na os ceste, kao i drvoreda i nogostupa. 
 
Za izgradnju ove prometnice Planom su određene građevne čestice GU-6, GU-7 i GU-8. 
 
Režim prometa u ovoj ulici je dvosmjeran. 
 
U profilu ove ulice Planom se predviđa realizacija autobusnog stajališta, kao i eventualnog okretišta. 
Točan položaj autobusnog stajališta i eventualnog okretišta bit će određen Studijom javnog prometa ovog 
područja. 
 
Broj parkirališnih mjesta u sklopu profila ove prometnice je dat kao minimalni broj potrebnih parkinga. 
Kroz realizaciju i projektiranje prometnice dozvoljeno je i poželjno povećanje ovog broja ukoliko je to 
moguće. 
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5. Građevna čestica GU-6 –Gradska ulica –veza na Kačjak-I. faza 
Površina građ. čestice 2.045 m2 Horizontalni 

elementi trase 
2x3,00m+ nogostup promjenjive širine 
najmanje 1,60m, u svemu prema grafičkom 
prilogu 2a. 
Nogostup i drvored od kolnika odvojen 
betonskim rubnjakom 18/24cm i uzdignut u 
odnosu na kolnik. 

Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Vertikalni  
elementi trase 

 
Maksimalni nagib do 4,5%-novo 

Promet Dvosmjeran Mjesto priključaka 
prometnica većeg 
značenja 

Građ. čestica  
Naziv ulice i 
kota priključka 

 
 

Broj PM na građ. čestici  
 

 
 

Mjesto prikljućaka 
u zoni obuhvata 

Građ. čestica GU-3, S-9, S-10, S-11 
Naziv ulice i 
kota priključka 

GU-3/172,00  
S-9/174,00 
S-10/175,00 
S-11/177,00 

Vrsta  intervencije Nova izgradnja 
 
6. Građevna čestica GU-7 –Gradska ulica –veza na Kačjak-II. faza 
Površina građ. čestice 6.505 m2 Horizontalni 

elementi trase 
2x3,00m+ drvored/parking 5,50m I nogostup 
promjenjive širine najmanje 1,60m, u svemu 
prema grafičkom prilogu 2a. 
Nogostup i drvored od kolnika odvojen 
betonskim rubnjakom 18/24cm i uzdignut u 
odnosu na kolnik. 

Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Vertikalni  
elementi trase 

 
Maksimalni nagib do 12%-novo 

Promet Dvosmjeran Mjesto priključaka 
prometnica većeg 
značenja 

Građ. čestica  
Naziv ulice i 
kota priključka 

Kačjak 
 

Broj PM na građ. čestici  
 

 
30 PM 

Mjesto prikljućaka 
u zoni obuhvata 

Građ. čestica GU-3, GU-8, R1-2, D5-21, 
D5-22, D8-1 

Naziv ulice i 
kota priključka 

GU-3/171,00 
GU-8/152,50 
R1-2/160,00 
D5-21/166,00 
D5-22/170,50 
D8-1/171,00 

Vrsta  intervencije Nova izgradnja 
 
7. Građevna čestica GU-8 –Gradska ulica –veza na Kačjak-III. faza 
Površina građ. čestice 8.149 m2 Horizontalni 

elementi trase 
2x3,00m+ drvored i nogostup promjenjive 
širine najmanje 2,00m, u svemu prema 
grafičkom prilogu 2a. 
Nogostup i drvored od kolnika odvojen 
betonskim rubnjakom 18/24cm i uzdignut u 
odnosu na kolnik. 

Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Vertikalni  
elementi trase 

 
Maksimalni nagib do 4,5%-novo 

Promet Dvosmjeran Mjesto priključaka 
prometnica većeg 
značenja 

Građ. čestica  
Naziv ulice i 
kota priključka 

 
 

Broj PM na građ. čestici  
 

 
 

Mjesto prikljućaka 
u zoni obuhvata 

Građ. čestica GU-7 
Naziv ulice i 
kota priključka 

GU-7/152,50  
 
 

Vrsta  intervencije Nova izgradnja 
 



DPU PODRUČJA  SVEUČILIŠNOG KAMPUSA I KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA NA TRSATU 
 

 

 

58  

 
Pristupna prometnica-Studentska ulica ( 9-18-19-20 ) 
 
Realizacija ove prometnice predviđena je u dvije faze i to trasa između čvorišta 9. i 18 predviđena je u I. 
Fazi, odnosno trasa između čvorova 19. i 20. u II. Fazi izgradnje. 
Ova prometnica je planirana kao dvosmjerna cesta s dva kolnička traka ukupne širine kolnika 6m i 
parkiranjem okomito na os ceste unutar profila prometnice. Prometnica se spaja na Dukićevu ulicu u 
čvoru 9. na 142,50 m.n.m. 
Dionica 9.-18. planirana je kao spoj studentskih domova na prometnu mrežu i na njoj je planiran 
priključak-gospodarski ulaz za građevinu Studentske prehrane. 
 
Druga faza realizacije ove prometnice zadržava isti profil i karakteristike ceste i služi kao južni spoj 
sportskog centra, odnosno izlaz iz garaža sportskog centra i u svom profilu djelomično zadovoljava 
potrebe za parkiranjem istog. Režim prometa u ovoj ulici je dvosmjeran. 
 
Za izgradnju ove prometnice Planom su određene građevne čestice PP-1 i PP-2. 
 
U profilu ove ulice Planom se ne predviđa realizacija autobusnog stajališta. 
 
8. Građevna čestica PP-1 –Pristupna prometnica –Studentska ulica 1 
Površina građ. čestice 2.803 m2 Horizontalni 

elementi trase 
2x3,00m+ drvored/parking 5,50m i nogostup 
širine 2,00m, u svemu prema grafičkom 
prilogu 2a. 
Nogostup i drvored od kolnika odvojen 
betonskim rubnjakom 18/24cm i uzdignut u 
odnosu na kolnik. 

Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Vertikalni  
elementi trase 

 
Maksimalni nagib do 4,5%-novo 

Promet Dvosmjeran Mjesto priključaka 
prometnica većeg 
značenja 

Građ. čestica  
Naziv ulice i 
kota priključka 

 
 

Broj PM na građ. čestici  
 

 
55 PM 

Mjesto prikljućaka 
u zoni obuhvata 

Građ. čestica GU-5, PP-2 
Naziv ulice i 
kota priključka 

GU-5/144,50  
PP-2/152,00 
 

Vrsta  intervencije Nova izgradnja 
 
 
9. Građevna čestica PP-2 –Pristupna prometnica –Studentska ulica 2 
Površina građ. čestice 4.469 m2 Horizontalni 

elementi trase 
2x3,00m+ drvored/parking 5,50m i nogostup 
širine najmanje 2,00m, u svemu prema 
grafičkom prilogu 2a. 
Nogostup i drvored od kolnika odvojen 
betonskim rubnjakom 18/24cm i uzdignut u 
odnosu na kolnik. 

Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Vetrikalni  
elementi trase 

 
Maksimalni nagib do 2,5%-novo 

Promet Dvosmjeran Mjesto priključaka 
prometnica većeg 
značenja 

Građ. čestica  
Naziv ulice i 
kota priključka 

 
 

Broj PM na građ. čestici  
 

 
65 PM 

Mjesto prikljućaka 
u zoni obuhvata 

Građ. čestica PP-1, R1-1, D5-16 
Naziv ulice i 
kota priključka 

PP-1/152,50 
R1-1/155,00 
D5-16/155,00/153,00 

Vrsta  intervencije Nova izgradnja 
 



DPU PODRUČJA  SVEUČILIŠNOG KAMPUSA I KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA NA TRSATU 
 

 

 

59  

 
Pristupne prometnice-stambene ulice 
 
Stambene ulice u sjevero-zapadnom dijelu granice obuhvata Plana, produžetak Puta B.Felkera i dva 
pristupna puta na PP-5 i PP-6 spadaju u kategoriju pristupnih prometnica. 
Realizacija prometnice na PP-3 predviđena je u jednoj fazi tako da se prostor-građevne čestice za 
gradnju višestambenih građevina potpuno komunalno opreme prije početka njihove gradnje. 
Ova prometnica planirana je kao dvosmjerne cesta s dva kolnička traka ukupne širine kolnika 6m i 
parkiranjem okomito na os ceste unutar profila prometnice. Prometnica se spaja na Sveučilišnu aleju u 
čvoru 13. na 165,00 m.n.m. 
U profilu ove prometnice planirana je izgradnja drvoreda i nogostupa. 
 
Na građevnoj čestici PP-4 planirana je rekonstrukcija i proširenje produžetka Puta B.Felkera na PPU-om 
najmanju dozvoljenu širinu od 5,50 m, te njegov završetak s okretištem. Ova prometnica se na 
Sveučilišnu aleju spaja u čvoru 11. (150,00 m.n.m.) 
 
Osim ovih prometnica Planom su obrađena i dva pristupna puta na građevnim česticama PP-5 i PP-6 koji 
služe za pristup pojedinim postojećim građevinama udaljenim od osnovne mreže glavnih prometnica. 
 
Režim prometa na ovim prometnicama je dvosmjeran. 
 
U profilu prometnica Planom se ne predviđa realizacija autobusnog stajališta. 
 
Broj parkirališnih mjesta u sklopu profila ove prometnice je dat kao minimalni broj potrebnih parkinga. 
Kroz realizaciju i projektiranje prometnice dozvoljeno je i poželjno povećanje ovog broja ukoliko je to 
moguće. 
 
 
10. Građevna čestica PP-3 –Pristupna prometnica –Stambena ulica 1 
Površina građ. čestice 2.273 m2 Horizontalni 

elementi trase 
2x3,00m+nogostup širine najmanje 1,60m, u 
svemu prema grafičkom prilogu 2a. 
Nogostup i drvored od kolnika odvojen 
betonskim rubnjakom 18/24cm i uzdignut u 
odnosu na kolnik. 

Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Vertikalni  
elementi trase 

 
Maksimalni nagib do 2,5%-novo 

Promet Dvosmjeran Mjesto priključaka 
prometnica većeg 
značenja 

Građ. čestica  
Naziv ulice i 
kota priključka 

 
 

Broj PM na građ. čestici  Mjesto prikljućaka 
u zoni obuhvata 

Građ. čestica GU-3, S-5, S-6, S-7, S-8 
Naziv ulice i 
kota priključka 

GU-3/165,00 
S-5/166,50 
S-6/166,50 
S-7/168,00 
S-8/169,50 

Vrsta  intervencije Nova izgradnja 
 
 
Prometnice V. unutar kruga KBC-a 
 
Rješenje prometne mreže unutar građevne čestice D3-1 KBC Planom je određeno kao mreža internih 
prometnica koje čini prsten i na četiri točke se spajaju na mrežu javnih prometnica. Spoj interne prometne 
mreže unutar KBC-a spojen je na Kautzekovu ulicu u čvorištima 2. i 3., te na Dukićevu ulicu u čvorištima 
6. i 7. 
 
Planom su definirani nužni uvjeti za postavljanje sistema prometnica u KBC-u, a to su: 
 
- potpuno rješavanje svih potreba za parkirališnim mjestima KBC-a unutar njegove građevne 
čestice D3-1, 
- razdvajanje parkiranja i ulaza za posjetitelje od ulaza za osoblje, 
- svođenje priključaka na javnu prometnu mrežu na minimalan broj (maksimalno 4), 
- obveza poprečnog i podužnog prometnog-kolnog povezivanja ulaza u bolnicu, 
- odvajanje kolnog ulaza za hitnu pomoć, 
- definiranje sjevernog ulaza kao glavnog ulaza u bolnicu, 
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- postavljanje prisilnih kota nivelete tako da se omogući neometan i kontinuirani opskrbni i servisni 
promet, 
Osim ovog Planom je određena mogućnost spoja interne prometne mreže KBC-a na Strižićevu ulicu, ali 
isključivo kao ulaza/izlaza za interventna vozila. 
 
Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta) 
 
Površine za javni prijevoz unutar obuhvata Plana nisu izdvojene kao posebne prometnice ili građevne 
čestice, nego je predviđeno integriranje javnog prijevoza unutar trasa i profila planiranih prometnica. Broj 
autobusnih stajališta, njihov položaj, kao i eventualna okretišta  nisu definirana ovim Planom, već će za 
rješenje sistema javnog prijevoza njegovih pruga i stajališta biti izrađena Studija javnog prometa ovog 
područja. 
Planom su unutar poprečnog i podužnog profila planiranih prometnica ostavljene prostorne rezerve za 
naknadno definiranje pruga javnog prijevoza, položaja i broja stajališta. 
 
Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta) 
 
Najveći dio potreba za parkiranjem riješen je u podzemnim garažama na pojedinim građevnim česticama, 
a ostali potrebni broj parkirališnih mjesta rješava se na otvorenim parkiralištima u profilu javnih prometnica 
unutar zone obuhvata. 
 
Javna parkirališta Planom nisu definirana kao zasebne cjeline i građevne čestice, već su integrirana u 
poprečni i podužni profil prometnica predviđenih Planom. 
 
Javna otvorena parkirališta planirana su na građevnim česticama GU-2, GU-3, GU-5, GU-7, PP-1 i PP-2. 
Prilikom projektiranja i izgradnje javnih parkirališta posebnu pažnju treba posvetiti kriteriju da najmanje 
5% parkirališnih mjesta treba biti predviđeno za invalidne osobe. 
 
Javna parkirališta u okviru građevne čestice prometnice treba projektirati primjenjujući kriterij da se na 
svakih 5 parkirališnih mjesta zasadi 1drvo. 
 
Na ovaj način riješenim potrebama za javnim parkirališnim mjestima dobiveni su sljedeći potrebni i 
obavezni podaci: 
 
Br. Naziv prometnice Građevna čestica PM na 

otvorenom 
PM u garaži 

1 Krautzekova ulica GU-1 0 0 
2 Sveučilišna aleja I.faza GU-2 52 0 
3 Sveučilišna aleja II.faza GU-3 60 0 
4 Dukićeva ulica I.faza GU-4 0 0 
5 Dukićeva ulica II. faza GU-5 60 0 
6 Ulica-veza Kačjak I.faza GU-6 0 0 
7 Ulica-veza Kačjak II.faza GU-7 68 0 
8 Ulica-veza Kačjak III.faza GU-8 0 0 
9 Studentska ulica I.faza PP-1 60 0 
10 Studentska ulica II. faza PP-2 64 0 
11 Stambena ulica 1. PP-3 0 0 
12 Stambena ulica 2. PP-4 0 0 
13 Pristupni put PP-5 0 0 
14 Pristupni put PP-6 0 0 

 364 PM 0 
UKUPNO 364 PM 0 
 
Broj parkirališnih mjesta u sklopu profila ovih prometnica je dat kao minimalni broj potrebnih parkinga. 
Kroz realizaciju i projektiranje prometnice dozvoljeno je i poželjno povećanje ovog broja ukoliko je to 
moguće. 
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Javne garaže (rješenja i broj mjesta) 
 
Na području obuhvata Planom predviđene javne garaže su isključivo u funkciji korištenja građevina 
Sveučilišnog Kampusa i KBC-a. Potrebe za parkirališnim mjestima na prostoru obuhvata plana najvećim 
dijelom su riješene u podzemnim garažama u sklopu pojedinih građevni čestica. 
 
 
Planom je ostavljena mogućnost izgradnje javne podzemne garaže s cca. 600 PM ispod Sveučilišnog trga 
isključivo ako se pokaže da planirani broj parkirališnih mjesta na zadovoljava. Ukoliko se pristupi izgradnji 
podzemne javne garaže ispod Sveučilišnog trga potrebno je pridržavati se sljedećih uvjeta: 
- maksimalna dozvoljena brutto površina garaže je 15.000 m2, 
- dozvoljena je izgradnja dvije podzemne etaže, 
- krovnu plohu garaže obavezno projektirati tako da je na njoj moguća sadnja visokog i niskog 
zelenila u punoj površini garaže, 
- ulaz/izlaz u garažu predvidjeti s prostora KBC-a odnosno s građevne čestice D3-1, 
- površinu Sveučilišnog trga potpuno arhitektonski i hortikulturno urediti na način da se garaža ne 
vidi. 
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2.3.2 Vodoopskrbna mreža 
 
Izgradnja budućeg Sveučilišnog kampusa i KBC-a planirana je na prostoru na kojem se danas nalaze 
objekti dosadašnje vojarne i postojeći objekti bolničkog kompleksa. Ovaj prostor danas ima znatno manje 
izgrađene površine u odnosu na planirane sadržaje zbog čega će se promijeniti svi čimbenici bitni za 
rješenje vodne infrastrukture. Za nove sadržaje unutar područja obuhvata Plana, planirana je izgradnja 
nove komunalne infrastrukture uključujući vodovod i kanalizaciju. U nastavku je dan prijedlog izgradnje 
vodoopskrbnog sustava kao i sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda sa prostora obuhvata Plana. 
Predložena rješenja su usklađena sa dugoročnim rješenjima vodovoda i kanalizacije šireg područja, te 
etapnom izgradnjom kampusa. 
 
Uvjeti priključenja na vodoopskrbni sustav     
 
Potrošači na širem prostoru obuhvata Plana su priključeni na vodospremu Strmica. Od strane gradskog 
komunalnog poduzeća predloženi su slijedeći uvjeti priključenja na postojeći sustav: 
novi vodoopskrbni sustav kampusa će se priključiti na vodospremu Strmica (206/202 m n.m) volumena 
5000 m3 i to posebnim novoizgrađenim cjevovodom; 
-vodoopskrbna mreža Kampusa će imati tri priključka na postojeću vodoopskrbnu mrežu, i to: dva 
priključka na cjevovod u Krautzekovoj ulici, te jedan priključak na cjevovod u Dukićevoj ulici; 
-vodoopskrbna mreža KBC-a će na vanjsku mrežu imati jedan priključak u Dukićevoj ulici, te jedan 
priključak u Krautzekovoj ulici; 
U slučaju da vodosprema Strmica svojim visinskim položajem ne može osigurati tlak za pojedine objekte, 
za te objekte potrebni tlak rješavati će se individualno. 
 
Elementi vodoopskrbne mreže planirati će se u skladu sa internim tehničkim pravilima za uređenje 
vodovoda za grad Rijeku. 
 
Koncept dugoročnog rješenja vodoopskrbnog sustava   
 
Osnovni koncept     
 
Postojeći vodoopskrbni sustav dograditi će se u skladu sa vodoopskrbnim potrebama prostora, te u 
skladu sa definiranim uvjetima priključenja.   
Dugoročno rješenje vodoopskrbnog sustava predviđa dogradnju postojećeg sustava u prstenasti sustav. 
Glavni prsten vodovodne mreže će se direktno priključiti na vodospremu ‘Strmica’ novim cjevovodom 
profila ∅ 250 mm. Od ovog cjeovoda dalje se grana vodoopskrbni prsten koji se sastoji od glavnog 
prstena postavljenog u rubnim prometnicama kampusa (Sveučilišna aleja, prometnica u sjevernom dijelu 
kampusa, prometnica uz zgrade studentskog doma, pješačka ulica prema Krautzekovoj ulici), te 
cjevovoda u kolnim prometnicama unutar kampusa. Rješenje je grafički prikazano u prilogu 2b-
Vodovodna mreža. 
 
Sekundarna mreža izvest će se u ostalim kolnim i pješačkim ulicama kako je označeno u grafičkom 
prilogu. 
 
Vodoopskrbna i hidrantska mreža oko pojedinih građevina detaljno će se razraditi u tehničkoj 
dokumentaciji, i to u skladu sa internim tehničkim pravilima vodovoda Rijeke i važećim zakonom (Pravilnik 
o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara NN 30/91). 
 
U prvoj etapi izgradnje Kampusa graditi će se samo dio planiranog cjelovitog vodoopskrbnog sustava u 
skladu sa predviđenom dinamikom gradnje i uređenjem terena kampusa.  
 
Bolnički kompleks će se u skladu sa idejnim rješenjem instalacija KBC Rijeka izrađenim od strane Z0-
INVEST d.o.o. (oznaka projekta 688-Ri-RI-RO) priključiti na gradsku vodovodnu mrežu na sjevernoj strani 
građevne čestice u Dukićevoj ulici. Odabran je priključak profila 250 mm, a prema količinama vode za 
požarne i sanitarno-tehničke potrebe. Radi sigurnosti opskrbe vodom potreban je i rezervni priključak 
vodovoda s druge strane parcele bolničkog kompleksa u Krautzekovoj ulici.   
Unutar bolničkog kompleksa, oko svih građevina, izvest će se vanjska prstenasta vodovodna mreža 
promjera 150 mm s nadzemnim hidrantima profila 100 mm i ormarićima s požarnom opremom.   
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Za podzemne garaže u kampusu i KBC Rijeka predviđa se izvedba automatske protupožarne sprinkler 
instalacije ‘suhe’ ili ‘mokre’ izvedbe. Opskrba vodom osigurati će se direktno iz gradskog vodovoda ili će 
se izvesti spremnici vode. 
 
Procjena potrošnje vode     
 
Procjena potrošnje izvršena je na osnovu slijedećih raspoloživih podataka: 
 
broj osoba koje borave u kampusu: studenti i zaposleni; 
veličina zelenih površina; 

potrošnja po osobi u danu (specifična potrošnja); 
zahtjevi vezani uz protupožarnu zaštitu. 
 
Prema Prostorno programskoj studiji uređenja Kampusa Sveučilišta u Rijeci na području Kampusa 
planirani broj studenta i zaposlenih je oko 15700. U Tablici 1. prikazan je broj studenata i zaposlenih po 
pojedinim objektima u kampusu, i to za pojedine faze izgradnje, kao i za konačno stanje izgrađenosti.  
 

Tablica 1.  Broj ljudi u kampusu 
 

Centar za informatičke znanosti 1000 141 1141
Sveučilišni odjeli prirodnih znanosti 884 180 1064
Filozofski fakultet 868 242 1110
Visoka učiteljska škola 70 41 111
Umjetnička akademija 240 31 271
Sveučilišna knjižnica - 23 23
Društveno kulturni centar - 15 15
Studentski dom 1200 15 1215
Studentska prehrana - 20 20
Komercijalni sadržaji (3000m2) - 14 14
Tehnički pogon - 5 5
Zelene površine (5 ha) - 0
UKUPNO I FAZA 4262 725 4987
Ekonomski fakultet 1408 92 1500
Građevinski fakultet 397 92 489
Pomorski fakultet 885 147 1032
Centar za temeljne medicinske zn. 1065 343 1408
Studentski dom 1200 15 1215
Zelene površine (15 ha) - - 0
Kapelica - 2 2
UKUPNO II FAZA 4955 689 5644
Pravni fakultet 876 68 944
Tehnički fakultet 1760 222 1982
Rektorat - 30 30
Sportski centar - 20 20
Fakultet za tur i hotelski menadžm. 1500 167 1667
Stanovi za mlade znanstvenike 110 - 110
Budući fakultet 360 44 404
Zelene površine (6 ha) - - 0
UKUPNO III FAZA 4606 549 5155
UKUPNO 13823 1963 15786

broj nastavnog 
osoblja + 

administrativno i 
pomoćno osoblje

ukupnoZGRADA broj 
studenata

 
 
Podatak o broju korisnika-ljudi koji će boraviti u prostoru KBC-a, uzet je iz idejnog rješenja instalacija KBC 
Rijeka izrađenog od strane Z0-INVEST d.o.o. (oznaka projekta 688-Ri-RI-RO). Prema ovom projektu 
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procijenjen je broj od približno 1000 kreveta odnosno pacijenata, 2400 osoba zaposlenih u bolnici i 1750 
dnevnih pacijenata, te je tom broju dodan podatak o potrošnji vode za pranje rublja. 
 
Unutar područja obuhvata Plana predviđena je izgradnja više stambenih građevina s planiranim brojem 
od približno 1200 stalnih stanovnika. 
 
Procjena potrošnje vode potrošača 
 
U skladu sa podacima iz literature, te usvojenim vrijednostima specifične potrošnje za grad Rijeku 
usvojeni su slijedeći normativi potrošnje za pojedine potrošače u kampusu: 
 
- stalni stanovnici       200 l/dan/osobi 
- vanjski studenti (ne stanuju u kampusu)    50 l/dan 
- nastavnici, administrativno i pomoćno osoblje    50 l/dan 
- posjetioci        15 l/dan 
- restorani          20 l/obroku 
- sportski centar        60 l/osobi 
- bazeni         50 l/osobi 
- zelene površine i pranje       0,5 l/m2/dan  
 
Na osnovi raspoloživih podataka o broju potrošača i navedenih normativa potrošnje pojedinih tipova 
potrošača procijenjena je dnevna potrošnja u kampusu (Tablica 2). 
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Tablica 2. Procjena potrošnje vode u kampusu 

 

Vrsta potrošača Broj

maksimalna 
dnevna 

potrošnja 
(m3/dan)

vanjski studenti 3062 153,10
nastavnici, administrativno i pomoćno osoblje 725 36,23
stalni stanovnici (studenti i nastavnici) 1200 240,00
posjetioci 100 1,50
Ugostiteljstvo (studentska prehrana, kafići) 1600 obroka 37,09
Tehnički pogon - 9,97
Zelene površine 2,6 ha 13,00
UKUPNO I. FAZA - 490,89
vanjski studenti 3755 187,75
nastavnici, administrativno i pomoćno osoblje 689 34,46
stalni stanovnici (studenti i nastavnici) 1200 240,00
posjetioci 100 1,50
Ugostiteljstvo (studentska prehrana, kafići) 1600 obroka 37,74
Tehnički pogon - 11,29
Zelene površine 0,8 ha 4,00
UKUPNO II. FAZA 516,74
vanjski studenti 4496 224,80
nastavnici, administrativno i pomoćno osoblje 549 27,46
stalni stanovnici (studenti i nastavnici) 110 22,00
posjetioci 100 1,50
Ugostiteljstvo (studentska prehrana, kafići) 1600 obroka 37,26
Tehnički pogon 10,31
Sportski centar 400 24,40
Zelene površine 10,4 ha 52,00
UKUPNO III. FAZA 399,72
UKUPNO 1407,36

II.
 F

A
ZA

III
. F

A
ZA

I F
A

ZA

 
 
Ukupne potrebne dnevne količine dobiju se tako da se dodaju gubici u mreži od cca 20% (trenutni gubici 
u riječkom vodovodu). U skladu s tim ukupno potrebne maksimalne dnevne količine vode po fazama 
izgradnje iznose: 
 
Nakon izgradnje I. faze: 
 

max

3490,89 20% 589,07 / 6,8 /
dn

m dan l sQ = + = =  

 
Nakon izgradnje II. faze: 
 

max

3(490,89 516,74) 20% 1209,16 / 14,0 /
dn

m dan l sQ = + + = =  

 
Nakon izgradnje III. faze: 
 

max

3(490,89 516,74 399,72) 20% 1688,82 / 19,5 /
dn

m dan l sQ = + + + = =  
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Potrošnja vode je veličina koja se stalno mijenja tijekom dana. U području kampusa neravnomjernost 
potrošnje će najviše ovisiti o radnom vremenu. Veličina neravnomjernosti potrošnje je uzeta u obzir preko 
koeficijenta neravnomjernosti sa kojim se množi srednja dnevna potrošnja. Usvojen je satni koeficijent 
neravnomjernosti 1,5. Maksimalna satna potrošnja je: 
 
Nakon izgradnje I. faze: 
 

max

3589,07*1,5 0,01022 / 10,22 /
3600*24

sat
m s l sQ = = =  

 
Nakon izgradnje II. faze: 
 

max

31209,16*1,5 0,02099 / 20,99 /
3600*24

sat
m s l sQ = = =  

 
Nakon izgradnje III. faze: 
 

max

31688,82*1,5 0,02932 / 29,32 /
3600*24

sat
m s l sQ = = =  

 
 
Za vrijeme raspusta i praznika u kampusu će boraviti mali broj ljudi pa će tada potrošnja vode biti i manja. 
Najduži raspust je tijekom ljeta te  u tom periodu vodoopskrbni sustav kampusa neće opteretiti 
vodoopskrbni sustav grada Rijeke kada ostali potrošači imaju najveću potrošnju. 
 
Potrošnja vode u bolnici je prema idejnom rješenju vodoopskrbnog sustava bolnice 760 m3/dan, odnosno 
potrošnja u sekundi 9,57 l/s. 
 
Potrošnja vode stalnih stanovnika stambene zone u sjevero-zapadnom dijelu obuhvata Plana uz 
specifičnu potrošnju od 200l/stan/dan te kad se uzmu u obzir i gubici u mreži je 288 m3/dan, odnosno 
maksimalna satna potrošnja je 5l/s. 
 
Procjena potrošnje vode za potrebe protupožarne zaštite 
 
Potrebne protupožarne količine u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za 
gašenje požara (NN 30/91), te uz pretpostavku jednog požara iznose 15 /ppq l s= .  
 
Minimalni potrebni profil cjevovoda na kojem je hidrant je 100 mm. Ukupna količina vode potrebna za 
gašenje požara je 108 m3 (gašenje požara najmanje 2 sata). 
 
Za podzemne garaže predviđa se izvedba automatske protupožarne sprinkler instalacija suhe ili mokre 
izvedbe. Opskrbu vode osigurava gradski vodovod (20 l/s) ili će se izvesti spremnici vode (150 m3).  
 
Ukupna količina vode potrebna za gašenje požara za cijeli bolnički kompleks iznosi 35 l/s. (članak 13. 
Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenja požara (NN 30/91), a prema tablici 2. 
građevina 0=>4000.000 m3, kateg K3 otpornosti V i IV). Za sprinkler sustave opskrbu vodom u količini od 
20 l/s, osigurava gradski vodovod ili će se izvesti spremnik vode volumena 150 m3. 
 
Obzirom na procijenjenu potrošnju vode u kampusu i bolnicu i visinski položaj potrošača vodosprema 
Strmica može osigurati potreban tlak za najviše potrošače kampusa za konačno stanje izgrađenosti, kao i 
za potrebe protupožarne zaštite. 
 
Postojeće stambene građevine u ulici Put B Felkera su priključene na postojeću vodoopskrbnu mrežu, a 
Planom je previđena djelomična rekonstrukcija tog dijela mreže kako bi se isti uklopio u  rješenje 
vodoopskrbne mreže na cijelom prostoru obuhvata.
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2.3.3 Kanalizacijska mreža 
 
 
Uvjeti priključenja na kanalizacijski sustav    
 
Dugoročno rješenje odvodnje otpadnih i oborinskih voda sa područja obuhvata Plana, planira se u skladu 
sa dugoročnim rješenjem kanalizacijskog sustava Rijeke, a koji se planira zadržati kao mješoviti sustav. 
Međutim, u skladu sa zahtjevom gradskog komunalnog poduzeća planirani kanalizacijski sustav će se 
graditi kao razdjelni sustav kanalizacije. Postojećim mješovitim sustavom se može upravljati na način da 
se prema stvarnim potrebama, na najbolji mogući način, retencionira ili pak rasterećuje višak oborinskih 
voda (tzv. čistih oborinskih voda) koji bi inače previše opteretio sadašnji mješoviti sustav. Rješenje 
odvodnje u obliku mješovitog sustava bi u određenim fazama zahtijevalo skupu rekonstrukciju postojećeg 
sustava odvodnje sve do spoja sa uređajem za pročišćavanje Delta, a kao rješenja sigurno ne bi bilo bolje 
ni funkcionalnije od predloženog. Veći dio otpadnih i oborinskih voda će se shodno topografskim 
značajkama i raspoloživim kapacitetima postojećih kanala priključiti na postojeću mješovitu kanalizaciju u 
Krautzekovoj, te manji dio na kanalizaciju u Dukićevoj i Strižićevoj ulici.   
  
Prema informacijama od strane poduzeća Vodovoda i kanalizacije grada Rijeke raspoloživi kapacitet koji 
mogu prihvatiti ovi kanali su: 
Kanal u zapadnom dijelu Krautzekove ulice: 600 l/s; 
Kanal u istočnom dijelu u Krautzekove ulice: 1240 l/s; 
Kanal u Dukićevoj ulici: 200 l/s. 
 
Kanal u Krautzekovoj ulici će imati navedene raspoložive kapacitete uz uvjet rekonstrukcije postojećeg 

kanala φ 500 mm u φ 700 mm. Ovu je rekonstrukciju potrebno izvršiti već u I fazi izgradnje 
Sveučilišnog kampusa. 

 
U slučaju dotjecanja većih količina voda potrebna je njihova rekonstrukcija. 
 
Kanali u Krautzekovoj i Strižićevoj ulici a na koje će se priključiti otpadne i oborinske vode bolnice imaju 
ukupni raspoloživi kapacitet od 350 l/s. Kanal u Strižićevoj ulici φ 50/75 cm može računski maksimalno 
prihvatiti 250 l/s. Kanal φ 500 mm u Krautzekovoj ulici može računski prihvatiti i više od 100 l/s, odnosno 
može prihvatiti i ukupnu količinu od 350 l/s. Međutim, pri tom ukupne količine koje dotječu iz bolnice i 
priključuju se na kanale u Krautzekovoj i Strižićevoj ulici ne smiju premašiti količinu od 350 l/s budući da je 
to računska rezerva postojećeg sabirnog kanala φ 60/90 cm od raskrižja Krautzekove i Strižićeve ulici 
dalje prema gradu. 
 
Svi elementi kanalizacijske mreže se planiraju u skladu sa internim tehničkim pravilima za uređenje 
kanalizacije za grad Rijeku. 
 
Koncept dugoročnog rješenja kanalizacijskog sustava 
 
Na prostoru obuhvata Plana danas se nalazi veći broj objekata dosadašnje vojarne. Postojeća 
izgrađenost na ovom prostoru je relativno mala u odnosu na planirane sadržaje i urbanistička rješenja 
Sveučilišnog kampusa. Postojeće neizgrađene parkovne i prirodne površine omogućuju infiltraciju 
oborinskih voda direktno u podzemlje zbog čega su količine oborinskih vode koje otječu površinom do 
sada bile male. Međutim, planirana urbanističko-arhitektonska rješenja kampusa bitno će promijeniti 
uvjete otjecanja oborinskih voda kako u smislu povećanja njihovih količina i brzine kretanja radi veće 
izgrađenosti (cca 61%), tako i u smislu promjene površinskih putova dreniranja oborinskih voda.  
 
Osnovno obilježje geološkog sastava ovog područja je pokrivač od gline srednje plastičnosti, dok se 
podloga sastoji od dolomita i vapnenaca. Na razmatranom prostoru nema površinskih tokova, ni 
podzemnih voda koje samostalno izbijaju na površinu. Na području sliva Kampusa i KBC- ne postoji 
značajna vegetacija ni nasade šuma. Topografske karakteristike prostora su takve da su slojnice terena 
približno položene u smjeru sjeveroistok-jugozapad. Područje obuhvata položeno je između 173 m n.m. 
na vrhu Sveučilišne aleje na sjevernom dijelu kampusa i 115 m n.m. na jugoistočnom rubu kampusa u 
Krautzekovoj ulici. Prosječni pad terena je oko 6%. Sa stanovišta odvodnje cijeli prostor gravitira prema 
jugoistočnom dijelu Krautzekove ulice. 



DPU PODRUČJA  SVEUČILIŠNOG KAMPUSA I KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA NA TRSATU 
 

 

 

68  

 
U smislu hidrogeoloških svojstava tla cjelokupno Sušačko područje, temeljem Odluke o sanitarnoj zaštiti 
izvora vode za piće na riječkom području (‘Službene novine’ primorsko goranske županije 6/94., 12/94. i 
12/95.) je svrstano u vodozaštitno područje visoke II kategorije zaštite.  
 
Rijeka ima tzv. maritimni tip godišnjeg hoda mjesečnih količina oborine koji karakterizira maksimum u 
listopadu i minimum u srpnju. Srednja godišnja količina oborina iznosi 1552,4 mm. Prosječno trećina svih 
dana u godini su oborinski dani, a prosječno  5 dana na godinu u jednom danu padne  količina oborina 
veća od 50 mm.  
 
Navedene prirodne karakteristike područja donekle nepovoljno utječu na rješavanje kanalizacije. 
Relativno strm teren je nepovoljan za rješavanje odvodnje otpadnih i oborinskih voda. Koncentracija 
površinskih voda će biti vrlo brza tako da će i veličina vodnog vala koji se generira sustavom odvodnje biti 
vrlo velika jer se ne očekuje nikakvo značajnije zadržavanje vodnog vala u slivu. Strmi teren će zahtijevati 
izvedbu većeg broja okana za prekid pada čime će se rješenje poskupiti. Visoki stupanj zaštite (II. zona 
sanitarne zaštite) podrazumijeva posebna ograničenja obzirom na upuštanje oborinskih voda u 
podzemlje, te kakvoću izvedbe svih objekata a posebno spojeva cijevi i objekata. Biti će potrebna 
posebna izvedba naročito kanalizacije otpadnih voda.  
 
Otpadne i oborinske vode sa područja kampusa će se priključiti na postojeću gradsku kanalizaciju. 
Mogućnost odvodnje gradskim mješovitim kanalizacijskim sustavom je ograničena kapacitetima 
izgrađene kanalizacijske mreže. Prema podacima gradskog komunalnog poduzeća ova je količina 
ograničena na 2040 l/s, od čega 1840 l/s mogu primiti kanali u Krautzekovoj ulici (uz uvjet rekonstrukcije 
postojećega kanala φ 500 mm u φ 700 mm), a 200 l/s kanal u Dukićevoj ulici.  
 
Za odvodnju komunalnih otpadnih voda i oborinskih voda sa područja kampusa planiran je razdjelnji 
sustav odvodnje. Položaj kolektora i mjesto njihova priključka na postojeće gradske kolektore je prikazan 
u grafičkom prilogu 2c-Kanalizacijska mreža. Fekalne otpadne vode se odvode putem tri glavna kanala i 
to:  
-kanalom 1 smještenim u rubnoj prometnici kampusa tzv. Sveučilišnoj aleji a kojim se prikupljaju 
komunalne otpadne vode svih objekata smještenih uz Sveučilišnu aleju; 
-kanalom 2 položenim kroz čitavu dužinu istočne pješačke ulice smještene u središnjem dijelu kampusa a 
kojim se prikupljaju otpadne vode objekata uz pješačku ulicu; 
-kanalom 3 smještenim u istočnoj prometnici a kojim se prikupljaju otpadne vode iz zgrada studentskog 
doma.  
 
Kanali za odvodnju oborinske vode će se postaviti u prometnice paralelno sa kanalima za fekalne vode. 
Kao i kanali za fekalne vode oborinski kanal 1 se nalazi u Sveučilišnoj aleji i prikuplja oborinske vode sa 
pripadne slivne površine veličine 7,5 ha, oborinski kanal 2 čine kanali postavljeni  kroz dvije pješačke ulice 
kampusa te istočnu prometnicu uz zgrade studentskog doma, a prikuplja oborinske vode pripadne 
površine veličine 19,2 ha. Oborinske vode sa istočnog dijela Dukićeve ulice i područja studentskog doma 
ukupne površine 2,8 ha prikupljaju se kanalom 3.  
 
Kanali fekalne i oborinske kanalizacije se priključuju na mješovite kanale postojeće gradske kanalizacijske 
mreže i to: kanali 1 na kolektor u zapadnom dijelu Krautzekove ulice, kanali 2 na kolektor u istočnom 
dijelu Krauztekove ulice, te kanali 3 na kolektor u Dukićevoj ulici. Dio odvodnje sa prostora iznad sjeverne 
prometnice kampusa riješiti će se u sklopu rješenja odvodnje ove prometnice. S obzirom da postojeća 
gradska kanalizacija ne može prikupiti sve oborinske vode predviđeno je zadržavanje oborinske vode na 
području kampusa sustavom retencija, usporenog površinskog tečenja i infiltracijom u podzemlje 
korištenjem upojnih bunara. 
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U skladu sa prethodno navedenim unutar bolničkog kompleksa izvesti će se također nova mreža 
kanalizacije razdjelnog sustava. Novo izgrađena mreža će se na postojeći gradsku mrežu priključiti na 
dva mjesta i to u Krautzekovoj i Strižićevoj ulici a u skladu sa raspoloživim računskim kapacitetom ovih 
kanala.  Kanali za odvodnju oborinskih i fekalnih voda će se postaviti međusobno paralelno u 
novoizgrađene prometnice. Položaj kolektora i mjesto njihova priključka na postojeće gradske kolektore je 
prikazan u grafičkom prilogu 2c-Kanalizacijska mreža. Oborinski kanali sa priključkom na Krautzekovu 
ulicu prikupljaju oborinske vode sa pripadne slivne površine veličine 6,5 ha, a oborinski kanali sa 
priključkom na Strižićevu ulicu prikupljaju oborinske vode sa pripadne površine veličine 1,9 ha.  
Predviđeno je odvod oborinskih, fekalnih i tehnoloških otpadnih voda priključiti na gradsku kanalizaciju 
preko kontrolo-mjernog okna u kojem će se mjeriti količine otpadne vode i uzimati uzroci za kontrolu 
kakvoće otpadnih voda. Unutar lokacije uz građevine predviđa se odgovarajući predtretman otpadnih 
voda.  
 
Procjenjena količina komunalnih otpadnih voda  
 
Komunalne otpadne vode su vode koje se iz sanitarnih čvorova, kuhinja, laboratorija, praonica i sl., 
ispuštaju u kanalizaciju. Količina ovih voda je u funkciji potrošenih voda, a  procjenjuje se kao 70-90 % od 
opskrbnih količina.  
Za procjenu količina komunalnih otpadnih voda kampusa usvojena je veličina od 80% od opskrbnih 
količina a iz kojih su isključene količine za zalijevanje. Usvojeni koeficijent neravnomjernosti potrošnje je 
1,5. 
 
Na temelju usvojenih parametara i poznatih vodoopskrbnih količina procijenjene su slijedeće količine 
komunalnih otpadnih voda po fazama izgradnje: 
 
Nakon izgradnje I. faze: 

max

max

3

3

(490,89 13,00)*0,8 382,31 / ;

382,31*1,5 0,00664 / 6,64 /
3600*24

dn

sat

m dan

m s l s

Q

Q

= − =

= = =
 

 
Nakon izgradnje II. faze: 

max

max

3

3

382,31 (516,74 4,00)*0,8 792,5 / ;

792,5*1,5 0,01376 / 13,76 /
3600*24

dn

sat

m dan

m s l s

Q

Q

= + − =

= = =
 

 
Nakon izgradnje III. faze: 

max

max

3

3

792,50 (399,72 52,00)*0,8 1070,68 / ;

1070,68*1,5 0,01859 / 18,59 /
3600*24

sat

sat

m dan

m s l s

Q

Q

= − − =

= = =
 

 
Promatrano po pojedinim glavnim kanalima ove su količine za konačno stanje izgrađenosti slijedeće: 
 
KANAL 1:  4,18 l/s 
KANAL 2:  6,02 l/s 
KANAL 3:  8,39 l/s 
 
S obzirom na male količine i veliki pad terena kanalizacija otpadnih voda graditi će se uglavnom od cijevi 
profila 250-300 mm. 
 
Mjerodavna količina otpadnih voda sa područja bolnice dana u idejnom rješenju sustava odvodnje KBC-a 
izrađenog od strane ZO INVEST-a,  je 608 m3/dan, odnosno 7,65 l/s. 
 
Procijenjena količina oborinskih voda    
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Hidrološki proračun mjerodavnih količina oborinskih voda je proveden racionalnom metodom čija je 
primjena uobičajena u domaćoj praksi.  
Oborinske podloge – ITP krivulje su preuzete iz aktualne dokumentacije. Za povratne periode do 2-
godišnjeg reda pojave korišteni su rezultati obrada provedenih za ombrografsku postaju Rijeka na temelju 
20-godišnjeg niza ulaznih podataka u studiji «Hidrološko-hidrotehnička istraživanja oborinskih voda 
područja GUP-a Rijeka» (Građevinski institut Zagreb, 1985.).  
Radi što preciznije ocjene koeficijenta otjecanja izračunat je srednji koeficijent otjecanja pojedinih slivnih 
površina: 

*i i
sr

i

c A
c

A
=∑
∑

 

gdje je: 

ic - koeficijenti otjecanja različitih tipova ili vrsta površina 

iA - pripadajuće površine. 
 
U skladu sa uobičajenim vrijednostima koeficijenata otjecanja za pojedine vrste površina usvojeni su 
slijedeći koeficijenti ci: 
 

Tablica 3. Koeficijenti otjecanja prema vrsti površine 
 

vrsta površine koeficijent otjecanja 

pješačke površine i sportski tereni 0,3 

površine pod objektima 0,9 
prometnice i otvorena parkirališta 
(asfaltirana) 0,85 

zelene površine 0,1 

 
Veličina površina na prostoru Kampusa po fazama izgradnje i vrstama površine je slijedeća: 

 

Tablica 4. Veličine površina pa fazama izgradnje i vrstama površina 
 

 

Vrsta površine (ha) 

krovovi zelena 
površine 

pješačke 
površine 

prometnice i 
otvorena 

parkirališta 
ukupno 

I. faza 3,39 2,58 1,62 1,81 9,40 
II. faza 3,31 0,75 0,82 2,14 7,03 
III. faza 3,64 4,72 3,06 1,59 13,01 
 Ukupno 10,34 8,05 5,50 5,54 29,45 

 

Izračunati srednji koeficijenti otjecanja sa vlastitih slivnih površina na prostoru Kampusa po fazama 

izgradnje su slijedeći: 

 

Faza izgradnje csr A(ha) 
I faza: 0,57 9,4 
II faza: 0,64 16,4 
III faza: 0,56 29,4 

 
Usvojeno vrijeme površinske koncentracije je 20 minuta.  
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Korištenjem navedenih parametara, proračunate su količine oborinskih voda koje otječu sa površine 
kampusa i to po fazama izgradnje, te za različite povratne periode. 
 

Tablica 5. Količine oborinskih voda na području kampusa  (m3/s) 
 

 1-god PP 2-god PP 

I faza 1,08 1,31 
II faza 2,12 2,56 
III faza 3,34 4,04 

 
 
 
Veličine slivnih površina na području bolnice po mjestima priključka i vrstama površine je slijedeća: 

 

Tablica 6. Veličine površina po mjestima priključka i vrstama površina (ha) 

 Vrsta površine  
Mjesto priključka krovovi zelene 

površine 
pješačke 
površine 

prometnice ukupno 

Krautzekova ulica 2,4 1,9 1,2 1 6,5 
Strižićeva ulica 0,5 0,6 0,4 0,4 1,9 
Ukupno: 2,9 2,5 1,6 1,4 8,4 

 

Izračunati srednji koeficijenti otjecanja sa vlastitih slivnih površina po mjestima priključka su slijedeći: 

Mjesto priključka csr 

Krautzekova ulica 0,55 
Strižićeva ulica 0,51 

 

Usvojeno vrijeme površinske koncentracije je 20 minuta.  
 
Korištenjem navedenih parametara, proračunate su količine oborinskih voda koje otječu sa površine 
bolnice i to po mjestima priključaka, te za različite povratne periode. 
 
 

Tablica 7. Količine oborinskih voda na području bolnice  (m3/s) 
 

Mjesto priključka 1-god PP 2-god PP 
Krautzekova ulica 0,722 0,873 
Strižićeva ulica 0,197 0,238 
Ukupno: 0,919 1,110 
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Analiza mogućnosti odvodnje otpadnih i oborinskih voda     
 
Kako će se novoizgrađenim razdjelnim kolektorima na postojeće mješovite gradske kolektore priključiti 
fekalne i oborinske vode sa područja kampusa i KBC-a tako za analizu mogućnosti odvodnje postojećeg 
sustava treba uzeti u obzir ukupne količine. Međutim kako su količine fekalnih voda znatno manje od 
oborinskih voda, iste se u ovoj analizi mogu zanemariti.  
 
Na osnovu prikazanih količina u tablici 5 i poznatog kapaciteta postojećih prihvatnih mješovitih kolektora 
(2040 l/s), može se zaključiti da u prvoj fazi izgradnje kampusa postojeći kolektori imaju dovoljan 
kapacitet za prihvat svih voda. U drugoj fazi izgradnje količine oborinskih voda nešto premašuju 
raspoloživi kapacitete i to za 1-godišnji povratni period 4%, a za 2-godišnji povratni period 25%. Za 
konačno stanje izgrađenosti prekoračenja su nešto veća te za 1-godišnji povratni period postojeći 
kolektori mogu primiti  61% voda, a za dvogodišnji povratni period mogu primiti 50%. Ukoliko se kao 
mjerodavni protok usvoji protok dobiven iz ITP krivulje za 1-godišnji povratni period onda se prekoračenje 
raspoloživog kapaciteta u drugoj fazi izgradnje može zanemariti dok bi se za prekoračenje kapaciteta za 
konačno stanje izgradnje trebalo iznaći odgovarajuće rješenje. 
 
Višak oborinskih voda po pojedinim kanalima te pojedinim fazama izgradnje iznosi:  
 

Tablica 8. Višak oborinskih voda koje lokalni kolektori ne mogu primiti  (m3/s) 
 

PRIKLJUČAK 1-god. povratni period 2-god. povratni period 
FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 

KANALA 1 - - 0,411 - 0,114 0,621 
KANALA 2 - - 0,655 - 0,248 1,049 
KANALA 3 - 0,100 0,238 - 0,163 0,329 

ukupno - 0,100 1,304 - 0,525 1,999 
 
Proračunate količine viškova za konačno stanje izgrađenosti su značajne te je potrebno iznaći optimalno 
rješenje za njihovu odvodnju. Jedno od mogućih rješenja odvodnje ovih voda je kombinirani način 
odvodnje, odnosno, odvođenje dijela voda gradskim odvodnim kolektorom, te retencioniranje i infiltriranje 
preostalih voda u teren na prostoru kampusa. Pri infiltraciji ovih voda u podzemlje potrebno je pripaziti na 
njihovu kakvoću budući da ovo područje pripada drugoj zoni sanitarne zaštite. Zbog toga uz komunalne 
otpadne vode kanalizacijskim sustavom je svakako potrebno odvoditi i zagađene oborinske vode sa 
prometnih i parkirališnih površina. Vode koje otječu sa ostalih površina (krovova, zelenih površina, 
pješačkih površina) su relativno čiste (manje zagađene), te se mogu upuštati u teren direktno ili uz 
pročišćavanje. U slučaju ovakve kombinirane odvodnje, vode koje bi se odvodile kolektorima ukoliko se 
ne pročišćavaju su: 
 

Tablica 9. Količine oborinskih voda koje otječu sa prometnica i otvorenih parkirališta  (m3/s) 
 

 1-god PP 2-god PP 

I faza 0,31 0,38 
II faza 0,68 0,82 
III faza 0,96 1,16 

 
Oborinske vode sa parkirnih površina i vode iz podzemnih garaža će se preko separatora zauljenih voda 
priključiti na kanalizaciju. 
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Ostale vode sa relativno čistih površina (krovovi, pješačke površine, sportski tereni i krovovi) koje bi se 
mogle upuštati direktno u teren su: 
 
Tablica 10. Količine oborinskih voda koje otječu sa zelenih površina, krovova i pješačkih površina 

(m3/s) 
 1-god PP 2-god PP 

I faza 0,77 0,93 
II faza 1,44 1,74 
III faza 2,39 2,88 

 
Oborinske vode sa prometnica mogu prihvatiti postojeći kolektori u svim fazama izgradnje, dok se dio 
oborinskih voda sa ostalih površina (krovovi, zelene površine i pješačke površine) postojeći kolektori ne 
mogu prihvatiti. Zbog nedovoljnog kapaciteta kanalizacije grada potrebno je predvidjeti mjere kojima će se 
vršne količine oborinskih voda koje dotječu s prostora kampusa smanjiti na prihvatljive vršne protoke. 
 
Na osnovu prikazanih količina u tablici 7 i poznatog ukupnog kapaciteta postojećih prihvatnih mješovitih 
kolektora (350 l/s), može se zaključiti da postojeći kolektori nemaju dovoljan kapacitet za prihvat svih 
voda sa prostora bolnice. Naime, kolektor u Strižićevoj ulici ima raspoloživi kapacitet 250 l/s te može 
prihvatiti sve oborinske vode izračunate za 1-godišnji i 2-godišnji povratni period. U tom slučaju kanal u 
Krautcekovoj ulici može prihvatiti preostalu količinu voda do 350 l/s kolika je računska rezerva postojećeg 
sabirnog kanala od križanje Krautzekove i Strižićeve ulice dalje prema gradu. Međutim, ove su količine 
značajno veće te za 1-godišnji povratni period kolektor u Krautzekovoj ulici može prihvatiti 38% voda, a za 
2-godišnji povratni period samo 32% voda. Kako je kapacitet prihvatnih kolektora značajno manji od 
oborinskih voda potrebno je iznaći odgovarajuće rješenje za njihovu odvodnju. 
 
Višak oborinskih voda po pojedinim kanalima iznosi:  
 

Tablica 11. Višak oborinskih voda na prostoru bolnice koje lokalni kolektori ne mogu primiti  
(m3/s) 

 
Mjesto priključka 1-god PP 2-god PP 
Krautzekova ulica 0,569 0,860 
Strižićeva ulica - 0,012 
Ukupno: 0,569 0,848 

 
Proračunate količine viškova za konačno stanje izgrađenosti su značajne te je potrebno iznaći optimalno 
rješenje za njihovu odvodnju. I na prostoru bolnice je moguće primijeniti rješenje predloženo za odvodnju 
oborinskih voda sa područja kampusa. Naime, kombiniranim načinom odvodnje dio voda bi se odvodio 
gradskim odvodnim kolektorima, a preostale vode bi se retencionirale i infiltrirale u teren na prostoru 
bolnice. Pri tom bi se kontrolirala kakvoća ovih voda budući da ovo područje pripada drugoj zoni sanitarne 
zaštite. Zbog toga uz komunalne otpadne vode i tehnološke vode kanalizacijskim sustavom je svakako 
potrebno odvoditi i zagađene oborinske vode sa prometnih i parkirališnih površina. Vode koje otječu sa 
ostalih površina (krovova, zelenih površina, pješačkih površina) su relativno čiste (manje zagađene), te se 
mogu upuštati u teren direktno ili uz pročišćavanje.  
 
U slučaju primjene opisane kombinirane odvodnje, vode koje bi se odvodile kolektorima ukoliko se ne 
pročišćavaju su: 
 

Tablica 12. Količine oborinskih voda na prostoru bolnice koje otječu sa prometnica i otvorenih 
parkirališta  (m3/s) 

 
Mjesto priključka 1-god PP 2-god PP 
Krautzekova ulica 0,172 0,208 
Strižićeva ulica 0,069 0,083 
Ukupno: 0,241 0,292 

 
 



DPU PODRUČJA  SVEUČILIŠNOG KAMPUSA I KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA NA TRSATU 
 

 

 

74  

Oborinske vode sa parkirnih površina i vode iz podzemnih garaža će se preko separatora zauljenih voda 
priključiti na kanalizaciju. 
 
Ostale vode sa relativno čistih površina (krovovi, pješačke površine) koje bi se mogle upuštati direktno u 
teren su: 
 
Tablica 13. Količine oborinskih voda koje otječu sa zelenih površina, krovova i pješačkih površina 

(m3/s) 
 

Mjesto priključka 1-god PP 2-god PP 
Krautzekova ulica 0,550 0,664 
Strižićeva ulica 0,128 0,154 
Ukupno: 0,678 0,819 

 
Ukoliko se kao mjerodavni protok usvoji protok dobiven iz ITP krivulje za 1-godišnji povratni period tada 
postojeći prihvatni kolektori u Krautzekovoj i Strižižćevoj ulici mogu prihvatiti oborinske vode koje otječu 
sa prometnica i otvorenih parkirališta. Međutim, značajan dio oborinskih voda sa ostalih površina (krovovi, 
zelene površine i pješačke površine) postojeći kolektori ne mogu prihvatiti. Zbog nedovoljnog kapaciteta 
kanalizacije grada potrebno je predvidjeti mjere kojima će se vršne količine oborinskih voda koje dotječu s 
prostora bolnice smanjiti na prihvatljive vršne protoke. 
 
 
Rješenje sustava kanalizacije    
 
Rezultati proračuna mjerodavnih količina su pokazali da su ukupne količine komunalnih otpadnih voda i 
oborinskih voda prevelike u odnosu na kapacitete prihvatnih kolektora, odnosno uvjete priključenja.  
 
Na temelju provedenog proračuna utvrđeno je: 
-Višak oborinskih voda sa područja kampusa koje ne mogu prihvatiti lokalni kolektori je za 1-godišnji 
povratni period u drugoj fazi izgradnje 0,100 m3/s, a u trećoj fazi izgradnje 1,304 m3/s. Za 2-godišnji 
povratni period ove su količine u drugoj fazi 0,525 m3/s, te u trećoj fazi 1,999 m3/s; 
-komunalne otpadne vode i oborinske vode sa zagađenih površina mogu se priključiti na postojeće 
lokalne mješovite kanale u svim fazama izgradnje; 
-višak oborinskih voda koje se putem kanala 1 ne mogu priključiti na lokalni kolektor je 411 l/s u trećoj fazi 
izgradnje i to za 1-godišnji povratni period. Za dvogodišnji povratni period ova je količina u drugoj fazi 
izgradnje 114 l/s, te u trećoj fazi izgradnje 621 l/s; 
-višak voda koje se kolektorom 2 ne mogu priključiti na lokalni kolektor je 655 l/s u trećoj fazi izgradnje i to 
za 1-godišnji povratni period. Za dvogodišnji povratni period ove su količine 248 l/s u drugoj fazi izgradnje 
i 1040 l/s u trećoj fazi izgradnje;  
-višak voda koje se kolektorom 3 ne mogu priključiti na lokalni kolektor je 100 l/s u drugoj fazi izgradnje, te 
238 l/s u trećoj fazi izgradnje i to za 1-godišnji povratni period. Za dvogodišnji povratni period ove su 
količine 163 l/s u drugoj fazi izgradnje i 329 l/s u trećoj fazi izgradnje; 
- višak voda koje sa područja bolnice ne mogu prihvatiti lokalni kolektori za 1-godišnji povratni period 
iznosi 569 l/s, a za 2-godišnji povratni period iznosi 848 l/s. 
 
 
Moguća rješenje odvodnje viška vode su slijedeća: 
-povećanje kapaciteta prihvatnih kolektora gradske kanalizacije; 
-smanjenje vršnog otjecanja izgradnjom retencijskih bazena i raznih konstruktivnih elemenata na slivnim 
površinama radi povećanja vremena koncentracije i kolektorima u cilju povećanja retencioniranja vode u 
oborinskom kolektoru; 
-izgradnja infiltracijskih bunara. 
 
Lokalni prihvatni gradski kolektori u sadašnjem stanju nemaju dovoljni kapacitet za prihvat oborinskih 
voda manjim dijelom u drugoj te značajno u trećoj fazi izgradnje kampusa, te izgradnje bolnice. Nije 
poznato da li će se kapacitet gradske kanalizacije povećavati i kada. Zbog toga ova mogućnost kao 
rješenje za odvodnju voda kampusa i bolnice nije uzeta u obzir. 
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Problem vršnog protoka će se riješiti i izgradnjom retencijskih bazena i produženjem vremena 
koncentracije površinskih voda. Sami šahtovi i cijevi imaju određenu funkciju retencija u mreži što je već i 
uzeto u obzir preko nešto većeg vremena koncentracija (20 minuta). Izgradnjom retencijskih bazena ovo 
bi se vrijeme dodatno povećalo, odnosno vršni protok smanjio. Osim toga odgovarajućim konstruktivnim 
elementima moguće je dodatno iskoristiti kolektor kao retencijski bazen. Prema ITP krivuljama za 1-
godišnji povratni period proizlazi da produljenjem vremena koncentracije za oko 22 minute intenzitet kiše 
se smanjuje na veličinu koja daje ukupni protok koji kolektori mogu prihvatiti. To znači da bi ukupne 
količine otjecanja sa područja kampusa tada bile: 
 
FAZA:  0,63 m3/s 
FAZA:  1,30 m3/s 
FAZA:  2,04 m3/s 
 
Iz ovoga proizlazi da je ukupno vrijeme koncentracije potrebno svesti na t=42 minute. 
 
Kao rješenje za odvodnju viška oborinskih voda predložena je primjena kombiniranog pristupa i to 
infiltracijom dijela oborinskih voda u podzemlje i zadržavanjem u infiltracijskim objektima, te zadržavanje 
oborinskih voda u odvodnim kanalima. Ovo rješenje podrazumijeva upuštanje oborinskih voda sa krovova 
i drugih čistih površina u infiltracijske bunare, a pri čemu voda iz infiltracijskih bunara otječe u skladu sa 
infiltracijskim kapacitetom terena te se dijelom zadržava (retencira) u bunaru u skladu sa njegovim 
volumenskim kapacitetom. Mogući višak voda koji podzemlje ne može primiti i objekt retencirati prelijeva 
se u oborinsku kanalizaciju. Ovakvim rješenjem zadržavaju se kiše najvećeg intenziteta i upuštaju u 
podzemlje, a tek eventualni višak voda prelijeva se u oborinsku kanalizaciju. Prelijevanje ovih voda u 
kanalizaciju ne bi je dodatno opteretio jer upuštanjem i retenciranjem voda u podzemlje dolazi do 
vremenskog pomaka u odnosu na maksimalni intenzitet oborina te su tada kanali manje ispunjeni i 
opterećeni vodama pripadajućeg slivnog područja (dulje vrijeme koncentracije, manji intenzitet). Međutim, 
primjena infiltracijskih objekata je uvijek upitna zbog nedovoljnog poznavanja infiltracijskog kapaciteta 
terena. Mjerenih podataka o kapacitetima infiltracije u uglavnom nema, ili su vrlo skromni, tako da se na 
širem analiziranom prostoru Rijeke pa i širega slivnoga područja pri nadležnim Hrvatskim vodama 
uglavnom koristi podatak o minimalnom infiltracijskom kapacitetu terena od 0,25 l/s/m2, dobiven prilikom 
istraživanja mogućnosti evakuacije oborinskih voda upojnim bunarima na području Riječke zaobilaznice. 
Potrebno je imati na umu da je infiltracijski kapacitet lokalno vrlo promjenjiv. Kod infiltriranja voda upojnim 
bunarima prisutne su i nepoznanice vezane uz moguće probleme koji se mogu javiti zbog eventualne 
koncentracije tako infiltriranih voda u podzemlju ka pojedinim nizvodnije izgrađenim sadržajima. Zbog 
toga je potrebno poduzimati i druge mjere kojima će se vršni protok smanjiti na prihvatljivu veličinu. Za te 
potrebe predviđeno je zadržavanje vršnog protoka u oborinskim kanalima odgovarajućom izvedbom istih. 
Uz to predviđeno je i usporenje tečenja oborinskih voda po slivnoj površini a sve kako bi se vrijeme 
koncentracije voda smanjio do potrebne veličine (t>42min). 
 
Da bi se ostvarilo što učinkovitije rješenje infiltracijske objekte je potrebno kombinirati sa retencijama. 
Ovakvo kombinirano rješenje moguće je izvesti u dvije varijante. Jedna je varijanta kojom se voda 
prioritetno upušta u retencije, zadržava i postupno sa dozvoljenom veličinom protoka odvodi u oborinsku 
kanalizaciju a eventualni višak vode iznad dozvoljenog upušta u upojne bunare. Druga je varijanta da se 
voda odvodi najprije u upojne bunare a višak vode koju bunari ne mogu prihvatiti zadržava u retencijama i 
postepeno upušta (preljeva) u kanalizaciju oborinskih voda. Predlažemo da minimalni broj upojnih bunara 
po jednom objektu bude četiri. Shodno karakteristikama objekata, uređenju terena oko objekata i visinskih 
odnosa na terenu graditi će se jedna ili druga varijanta. Rješenje sa prioritetnim odvođenjem u retencije 
ima svoje prednosti u smislu da se na ovaj način izbjegava upuštanje velikih količina krovnih voda u 
podzemlje i time izbjegavaju moguće komplikacije (nedostatan kapacitet tla, vlaženje nizvodnih objekata, 
ugrožavanje temelja zgrada, itd). Kao najprihvatljivije predlažu se cijevne retencije koje se u cjelini 
postavljaju ispod terena. Profili ovih retencija su od φ1000 mm do φ2000 mm ovisno o potrebnom 
retencijskom volumenu i grade se kao normalni veći cjevovodi. Minimalno potrebna udaljenost upojnih 
bunara od zgrade je 10 m a u svrhu sigurnosti temelja zgrada. Svojim izgledom i položajem retencije kao i 
upojni bunari ne utječu na korištenje i izgled prostora iznad njih. Na površini terena su vidljivi samo 
poklopci ulaza.  
 
Sve predviđene mjere/rješenja provoditi će se u svim fazama realizacije sustava i izgradnje kampusa i 
bolnice bez razlike na postojeće stanje kapaciteta u gradskom sustavu. Naime, za sve navedene 
kapacitete postojećeg sustava ne može se sa sigurnošću reći da su to i stvarni kapaciteti, jer one zavise o 
različitim intenzitetima oborina, stvarnim priključenim slivnim površinama i koeficijentima otjecanja, a za 
što ne postoje mjerenja na terenu. Stoga nije moguće znati što se stvarno može dogoditi u nizvodnim 
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dijelovima sustava, u nižim zonama grada. Iz tog razloga je daljnjom razradom projektne dokumentacije 
sve prethodno opisane građevinske zahvate vezane uz odvodnju oborinskih voda potrebno staviti u 
funkciju već u prvoj fazi izgradnje kampusa. U prvoj fazi izgradnje i rada sustava potrebno je pratiti stanje 
otjecanja. Potrebno je postaviti sustav mjerenja, odnosno mjerače protoka na kanalima, retencijama, te 
prije priključaka na postojeću kanalizaciju. Rezultati mjerenja poslužiti će u cilju  daljnjih istražnih radnji 
kao osnova za izvedbene projekte odvodnje oborinskih voda ostalih faza izgradnje. Svi detalji vezani za 
izvedbu predloženih rješenja razraditi će se u višim fazama projektne dokumentacije. 
 
 
2.3.4 Elektroopskrba i javna rasvjeta 
 
Vršno opterećenje zone namijenjene Sveučilišnom kampusu procijenjeno je na nivou 7200 kW. Procjena 
je izvršena na osnovu ovim planom predviđene izgradnje i namjene prostora, te odabranih specifičnih 
opterećenja za pojedinu kategoriju potrošnje električne energije. Napajanje budućih građevina će se 
osigurati iz jedanaest novo predviđenih trafostanica 10(20)/0,4 kV. Tri trafostanice će se izgraditi kao 
slobodno stojeći objekti na zasebnim parcelama. Za trafostanicu oznake TS 1, kapaciteta 2x630(1000) 
kVA, tlocrtne površine cca 5x5 m, potrebno je osigurati parcelu minimalnih dimenzija 8x7 m. Za 
trafostanice oznake TS 4 i TS 8, kapaciteta 1x400(630) kVA, tlocrtne površine cca 4x2 m, potrebno je 
osigurati parcelu minimalnih dimenzija 7x6 m. Parcele trafostanica moraju imati osiguran nesmetan 
pristup na javnu površinu. Ostalih sedam trafostanica, oznake TS 2, TS 3, TS 5, TS 6, TS 7, TS 9, TS 10 i  
TS 11 izgradit će se u sklopu budućih građevina. Lokacije trafostanica prikazane u grafičkom prilogu 
zadovoljavaju buduće potrebe napajanja. Zbog faznosti izgradnje moguće je da trafostanica bude 
uvjetovana u građevini u kojoj ovim rješenjem nije bila predviđena, a da se njenim kapacitetom osigura 
napajanje građevine koja će se izgraditi kasnije, a u kojoj je ovim rješenjem ona bila u planu. Mikro 
lokaciju trafostanica unutar građevine, njezin kapacitet i potreban prostor investitor će odrediti u suradnji s 
nadležnom elektrodistribucijom prije početka izrade projektne dokumentacije. 
Vršno opterećenje zone Kliničkog bolničkog centra prema izrađenom idejnom rješenju očekuje se na 
nivou 2500 kW. Napajanje će se osigurati iz postojeće trafostanice TS Bolnica Sušak i dvije novo 
predviđene trafostanice. Jedna će se izgraditi u sklopu građevine energane, a njena mikro lokacija će se 
u dogovoru s nadležnom elektrodistribucijom odredit u fazi izrade glavnog projekta. Druga, kapaciteta 
1x1000 kVA, je predviđena kao slobodno stojeći objekt. Postojeću TS Bolnica Sušak potrebno je 
rekonstruirati za novi način napajanja (tri trafostanice u vlasništvu kupca). Postojeća TS Tome Strižića 
zadržava se u današnjoj funkciji. 
Postojeći nadzemni 35 kV vod TS 110/35 kV Rijeka – TS 35/3 kV EVP Podvežica, koji jednim dijelom 
trase prolazi zonom ovog plana, zadržava se u funkciji napajanja elektro vučne podstanice Podvežica, do 
izgradnje TS 110/25 EVP Podvežica (izgradnja koje je predviđena izvan granica ovog plana). U slučaju 
izgradnje građevina predviđenih ovim planom, koje su ugrožene sadašnjim koridorom voda prije njegovog 
napuštanja, vod će se zamijeniti podzemnim 35 kV kabelskim vodom. 
Postojeće trafostanice 10/0,4 kV unutar zone Sveučilišnog kampusa, koje su ovim planom predviđene za 
rušenje, treba koristiti za gradilišni priključak u prvoj fazi građenja, odnosno do izgradnje novo predviđenih 
trafostanica. Mogućnost takvog korištenja trafostanica biti će naknadno riješena. 
Napajanje zone plana na 10(20) kV naponskom nivou biti će osigurano iz trafostanice 110/10(20) kV 
Sušak dovršetak koje se planira početkom 2005. godine. Srednje naponska mreža preko koje će s 
osigurati osnovno i rezervno napajanje za sve novo predviđene trafostanice izvesti će se s podzemnim 
kabelima. 
Nova niskonaponska mreža unutar granica plana izvoditi će se isključivo s podzemnim kabelima po 
trasama koje su načelno naznačene u grafičkom prilogu.  
Buduća javna rasvjeta unutar granica plana riješiti će se prema zasebnim projektima, koji će definirati 
njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i sijalica i 
traženi nivo osvijetljenosti.  
 
 Uvjeti gradnje – napajanje el. energijom 
 
Elektroenergetsku mrežu razvijati prema uvjetima iz tekstualnog dijela i grafičkog priloga.  
Vodove 10(20) naponskog nivoa izvoditi isključivo s podzemnim kabelima, po trasama prikazanim u 
grafičkom dijelu. Moguća odstupanja trasa biti će obrazložena kroz projektnu dokumentaciju. Trafostanice 
graditi za kabelski priključak na srednjem naponu i kabelski rasplet na niskom naponu. Mikro lokaciju 
trafostanica, koje se planiraju izgraditi unutar budućih građevina, investitor građevina je obavezan 
dogovoriti s nadležnom elektrodistribucijom prije početka izrade projektne dokumentacije. Lokacije 
trafostanica koje su predviđene unutar budućih građevina prikazane su načelno u grafičkom prilogu. Zbog 
faznosti izgradnje moguće je da se trafostanica izgradi u građevini koja je prva predviđena za izgradnju, a 
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ovim rješenjem u njoj nije bila predviđena, te da se iz nje osigura napajanje za onu u kojoj je ovim planom 
ona bila predviđena, a čija će izgradnja uslijediti kasnije.  
Novu niskonaponsku mrežu izvoditi s podzemnim kabelima, po trasama prikazanim u grafičkom dijelu. 
Moguća odstupanja trasa biti će obrazložena kroz projektnu dokumentaciju.  
Javna rasvjeta ulica, pristupnih cesta i pješačkih staza unutar zone plana riješiti će se prema zasebnim 
projektima, koji će definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmještaj u prostoru, 
odabir armatura i sijalica i traženi nivo osvijetljenosti. Trase buduće javne rasvjete načelno su naznačene 
u grafičkom prilogu. 
 
2.3.5 Telekomunikacijska mreža 
 
Telekomunikacijska mreža TKC  
 
Povezivanje prostora Kampusa, KBC Rijeka i ostalih prostora koja se nalaze unutar granica obuhvata 
Detaljnog plana uređenja na javnu TK mrežu potrebno je riješiti izgradnjom Distributivne 
telekomunikacijske kanalizacije (DTK) od početka naselja do najbliže dodirne točke s TKC mrežom .  
 
Pružanje telekomunikacijskih usluga na području naselja treba omogućiti izgradnjom odgovarajuće 
infrastrukture: 

 
-prostorije za TK čvorište za smještaj telekomunikacijske opreme, ovo čvorište predviđeno je u 
središnjem dijelu područja obuhvata u sklopu građevine na građevnoj čestici D5-13 (Studentska 
prehrana) koja se gradi u prvoj fazi realizacije. Za potrebe TK čvorišta potrebno je osigurati 
prostor površine oko 50m2. 
-TK opremu koja omogućava pružanje govornih i podatkovnih usluga 
-DTK, koja mora omogućiti uvlačenje kabela pristupne mreže kao i kabela za distribuciju signala 
kablovske TV 
-Osim ovog obzirom na kompleksnost funkcije budućih korisnika prostora (Sveučilišni kampus i 
KBC Rijeka) planom je predviđena mogućnost izgradnje interne DTK mreže za ova dva korisnika. 

 
Glavni razvod planirane DTK mreže ide istočnim pločnikom planirane Sveučilišne avenije, južnim 
pločnikom Dukićeve ulice (rekonstruiranim dijelom i planiranim produžetkom), te dijelom po pločničkim 
dijelovima ostalih planiranih prometnica. Sve trase DTK mreže date su u grafičkom prilogu 2E-TKC 
mreža. 
 
Prilikom planiranja objekta(prostora) za smještaj TK opreme treba voditi računa kod planiranja 
razdjelničkog prostora da će se pojaviti više operatera u lokalnoj petlji zbog liberalizacije 
telekomunikacijskog tržišta fiksne mreže poslije 2004. g.  
 
Nova telekomunikacijska mreža u cijelosti mora biti podzemna što podrazumijeva izgradnju kabelske 
kanalizacije od PVC i PHDE cijevi. Glavni pravci planirane distributivne  TK kanalizacije izvodit će se 
kombinacijom PVC cijevi 4 x PHDE ø100mm, a sporedne i priključne trase od PHDE cijevi 2ø50mm, te od 
dva tipa zdenaca MZD1 i MZD2. Zdenci MZD1 postavljaju se na svakom mjestu spoja korisnika s 
glavnom  osi DTK kanalizacije i dimenzija su 600x600x600mm. Ukoliko su zdenci MZD1 na razmaku 
većem od 60m potrebno je radi smanjenja distanci u glavni vod DTK kanalizacije ubaciti zdenac MZD2 
1000x1000x600mm. 
Ulaz izvoda u pojedine objekte planira se izvesti iz planiranih TK zdenaca sa dvije cijevi PHDE promjera 
50mm, a što će biti definirano glavnim projektom. Položaji i mjesta priključaka pojedinih objekata na 
glavnu DTK mrežu mogu u dogovoru s TK distributerom biti i drugačije definirani tijekom izrade glavnih 
projekata. 
DTK kanalizacija polaže se u rov pozicioniran u profilu pločnika. Veličina osnovnog rova kabelske 
kanalizacije je 80cm dubine, i 40cm širine, a prelazi kroz profil prometnica su dubine 100 do 120cm 
dubine i 50cm širine. Na mjestu prijelaza kabelske kanalizacije kroz profil prometnice potrebno je PHDE 
cijevi promjera 100mm postaviti u azbestcementne cijevi SCø110mm, kako bi se spriječila mehanička 
oštećenja.  
Planirana kabelska DTK kanalizacija omogućuje zadovoljenje svih potreba budućih korisnika prostora u 
granici obuhvata plana, te ostavlja mogućnost dodatnog proširenja ovisno o potrebnom povećanju 
kapaciteta planiranih prostora. 
Cjelokupna DTK mreža izvodit će se fazno, kao i cijeli kompleks. U prvoj fazi planirana je realizacija trase 
kroz Sveučilišnu aleju, od spoja na Krautzekovu do križanja s Dukićevom, trase u Dukićevoj ulici od spoja 
na Strižićevu ulicu preko produžetka Dukićeve do spoja na Sveučilišnu aleju,  te dijela trase kroz 
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novoplaniranu prometnicu između I i II faze studentskog doma. U drugoj odnosno trećoj fazi planirano je 
dovršenje kompletne mreže kako je prikazano u grafičkom prilogu. 
Osim prikazane javne DTK kanalizacijske mreže Detaljnim planom uređenja planirana je mogućnost 
realizacije interne TKC  mreže za prostore Sveučilišnog kampusa i KBC Rijeka kako bi se ovim 
prostorima osigurali najkvalitetniji mogući uvjeti rada. 
 
Postojeća TKC mreža I DTK kanalizacijska mreža na prostoru obuhvata Plana se zadržava do izgradnje 
nove DTK mreže nakon čega je planirana za ukidanje ukoliko ne postoji mogućnost njenog uključivanja u 
novi sustav DTK kanalizacije. 
Kompletna instalacija izvest će se prema shemi prikazanoj u grafičkom prilogu Telekomunikacijska mreža 
(Grafički prilog br. 2E.) u mjerilu 1:1000. 
 
 
2.3.6 Opskrba plinom i toplinskom energijom 
 
 
Plinska i toplovodna mreža  
 
Plinska mreža 
 

Područje budućeg sveučilišnog KAMPUSA u Rijeci , bolnice u sklopu naselja i eventualnih okolnih 
naselja , potrebno je plinificirati. U glavnoj ulici (južno od područja vezanog za DPU u izradi) nalaze se 
postojeći niskotlačni (NT) i visokotlačni (VT) plinovod. Plin za potrebe sveučilišnog KAMPUSA u Rijeci 
dobivat će se priključenjem na VT plinovod. 
 Ukupna potrebna toplina za grijanje sveučilišnog KAMPUSA je cca. 33 MW, što uz gubitke 
cjevovoda iznosi 38 MW. Za potrebe grijanja cijelog kampusa izgradit će se toplana kapaciteta cca 38 
MW. Potrebna količina plina za navedenu toplanu je cca q=3500 m3/h. Ostale građevine unutar kampusa 
će imati potrebu za plinom samo za kuhanje ili laboratorije u zgradama fakulteta. Za njih se predviđa 
potrebna potrošnja plina od cca. 400 m3/h. 

Za potrebe grijanja bolnice potrebno je cca. 10 MW prema podacima očitanim u projektnoj 
dokumentaciji za DPU KBC Rijeka  koji je izradila firma ZOINVEST d.o.o. Potrebna količina plina za ovu 
svrhu je cca q=1200 m3/h. Ostale građevine unutar bolničkog kompleksa će imati potrebu za plinom 
samo za kuhanje ili laboratorije u zgradama bolnice. Za njih se predviđa potrebna potrošnja plina od cca. 
120 m3/h. 
 Plinofikacijom ovog područja potrebno je predvidjeti i opskrbljivanje plinom okolnih parcela koje 
nisu sastavni dio ovog DPU-a ali graniče s tim područjem preko cesta kroz koje će prolaziti sva 
komunalna infrastruktura. Kako za iste ne postoje nikakvi podaci predviđena su samo mjesta priključenja 
za iste. 
 

     

  Potrošači prosječna 
potrošnja plina 

1 KAMPUS - grijanje 3500 

1 KAMPUS – kuhanje i laboratoriji 400 

2 BOLNICA- grijanje 1200 

2 BOLNICA – kuhanje i laboratoriji 120 

      

  UKUPNA PRETPOSTAVLJENA 
POTROŠNJA PLINA 

 5220 

 
 
 S obzirom na veliku potrošnju plina postojeća NT mreža neće biti dovoljna za opskrbljivanje svih 
gore navedenih potrošača. Zbog toga je cijelo naselje plinificirano srednjetlačnom (ST) plinskom mrežom i 
to na način da se izgradi plinsko regulacijska stanica u kojoj će se vršiti redukcija plina sa visokog na 
srednji tlak. U sklopu ovog DPU-a je prikazana lokacija plinske stanice te prijedlog trase ST plinovoda. 
Trasa priključka usklađena je s postojećim i projektiranim instalacijama. Kapacitet PRU je do 5500 m3/h, 
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a vrši se redukcija sa 4 - 6 bar na 100 mbar pretlaka. Od gradskog distributera plina potrebno je zatražiti 
projektni zadatak za sve faze projektiranja (plinovoda-ST i VT, plinske stanice) 
 
Visokotlačni plinovod 
 
 U ulici Slavka Krautzeka predviđen je VT plinovod, na koji će se spojiti PRU. Plinski visokotlačni 
priključak za PRU treba spojiti na taj plinovod sa protuplamenim zaporom. 
Plinski visokotlačni priključak treba dimenzionirati za planiranu potrošnju od 5500 m3/h uz pretpostavku da 
je tlak u početnoj točki 4 do 6 bara pretlaka. Tijekom projektiranja potrebno je posvetiti pažnju da bude 
usklađena dubina priključnog VT plinovoda sa postojećim VT plinovodom. 
Plinovod mora imati odgovarajuću katodnu zaštitu, a neposredno prije njegovog ulaska u PRU treba 
ugraditi izolirajući komad pomoću kojeg se ukopani dio čeličnog i katodički štićenog plinovoda dielektrički 
odvaja od nadzemnog dijela opreme PRU. 
Priključni VT plinovod treba biti izveden od čeličnih cijevi i fazonskih komada izrađenih prema standardu 
HRN C.B5.240 ili  HRN C.B5.221. Glavni ulazni i izlazni zapori PRU trebaju biti izvedeni ispred i iza 
regulacijske linije u stanici. Ulazni VT plinovod u PRU, kao i izlazni NT plinovod iz PRU do glavnog 
zapora, moraju se antikorozivno zaštiti izolacijom na bazi polietilena ili epoksilne smole. 
Spoj između novoprojektiranog VT DN250 i postojećeg VT će se izvesti veldolet spojem. Spoj se izvodi 
tako da se "riblja usta" spoje sa postojećim VT plinovodom zavarivanjem, te se ugradi zapor na 
udaljenosti 0,5 m iza veldolet spoja, nakon toga se izvrši bušenje VT plinovoda na mjestu spoja. Zapor 
mora imati puni profil kako bi se omogućio nesmetan pristup garnituri za bušenje. Nakon izvršenog 
bušenja zapor se zatvori. 
Na VT priključku odmah 0,5 metar iza veldolet spoja se ugrađuje protupožarni zapor u šahtu sa 
garniturom. 
Na dubini 0,5 m ispod razine teren se postavlja traka za obilježavanje plinske instalacije. 
 
 Prije početka radova na iskopu rova za visokotlačni plinski priključak izvođač je dužan obavijestiti 
nadležne komunalne radne organizacije o početku radova, te od istih zatražiti provjeru trase postojećih 
instalacija. 
Iskop rova vršiti strojno na mjestima slobodnih površina, a ručno na mjestima postojećih komunalnih 
instalacija. Širina rova za plinovod iznosi 0.6 – 0.8 m, a dubina od 1 do 1.5 m. Na dijelu trase gdje se 
izvodi varenje i spajanje cijevi izvesti iskop za varne jame koje su šire i dublje od profila rova za 50 cm. 
Plinovod na projektiranoj trasi prolazi ispod: 
- kolovoznih i pješačkih površina od asfalta 
- zelenih i zemljanih površina 
- betonskih površina 
Nakon zatrpavanja cijevi sve površine dovesti u prvobitno stanje. 
 
Prije postave cijevi u dno rova planirati i izvesti pješčanu posteljicu debljine 10 do 15 cm u padu prema 
uzdužnom profilu. Cijevi nakon polaganja zatrpati pijeskom u debljini od 10 do 15 cm iznad vrha cijevi 
osim na mjestima varova i spojnica. Ta mjesta zatrpati na isti način nakon izvedene tlačne probe. 
Kompletan rov nakon toga zatrpati sitnim i probranim materijalom iz iskopa u slojevima debljine 25 do 30 
cm uz potrebno ručno nabijanje. 
Na dubini 0,5 m ispod kote terena položiti žutu plastičnu traku za označavanje plinovoda sa natpisom 
vrste položene instalacije. Za vrijeme radova vršiti potrebna geodetska snimanja trase i dubina položenih 
cijevi, te izraditi elaborat izvedenog stanja trase plinovoda. 
Voditi računa o instalacijama s kojima se VTP instalacija križa, mjesta križanja su dana u grafičkoj 
dokumentaciji. Ta mjesta i dubine ukopa shvatiti kao orijentacijske vrijednosti, te iskop rova za VTP 
instalaciju izvesti naročito pažljivo kako bi se izbjeglo oštećenje postojećih ukopanih instalacija (kabela za 
posmična vrata, energetski kabel i telefonski kabel). Dubina ukopa navedenih instalacija se kreće od 0,8 
m do 1,1 m.  
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Udaljenost VTP i projektiranih instalacija iznose: 
 
po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija   1,0 m 
po vertikali kod križanja sa ostalim instalacijama    0,5 m 
stupovi (HPT, struja) računajući od osi stupa    1,0 m 
kanalska okna (HPT, kanalizacija, vodovod)    2,0 m 
zgrade i ostali objekti       10,0 m 
transformatorske stanice, potencijalna mjesta  

istjecanja otapala i ostalih agresivnih tekućina   5,0 m 
debla visokog raslinja        1,5 m 
obod grmolikog raslinja       0,5 m. 

 
Na mjestima križanja gdje su udaljenosti VTP instalacije i navedenih instalacija manje od dozvoljenih 
potrebno je izvršiti udaljenje i zaštitu i to prema detalju za predmetnu instalaciju  i u skladu sa "Upute za 
projektiranje visokotlačnih plinovoda", GPZ, listopad, 1997. 
 
Plinski regulacijski uređaj (PRU) 
 
 Plinski regulacijski uređaj obrađena ovim projektom namjenjen je za potrebe plinifikacije 
predmetnog naselja u Rijeci.  
PRU se projektira za ukupan kapacitet od Qn=5500 m3/h, a postavlja se kao novi objekt. Koncipirana ja 
kao samostojeći objekt, tipa zgrade, smještene prema grafičkom prilogu. Ogradom oko PRU na 
udaljenosti izvan zone opasnosti stvara se zaštitni pojas. 
Primarna zadaća ovog PRU-a se sastoji u regulaciji visokog priključnog tlaka (4 - 6 bar) na potrebni radni 
tlak (100 mbar). 
Plinska stanica obuhvaća: 
 
- filtraciju plina s taložnicom prljavština i kapljevina 
- regulira i održava konstantan izlazni tlak plina, a sigurnosni uređaji sprečavaju povećanje tlaka iznad 
dopuštenog radnog tlaka 
- instrumenti za mjerenje ulaznog i izlaznog tlaka plina 
 
Tehnološki opis 
 
Linija za redukciju tlaka se sastoji od filtracije i redukcije. 
U PRU će biti ugrađena slijedeća oprema: 
- zapori 
- plinski filter, PN16 
- regulacijska grupa sa sigurnosnim uređajima, Rombach, ili slično prema naputku distributera plina, 
ulazni tlak 4 - 6 bar, izlazni tlak 100 mbar pretlaka 
- mjerni uređaji za vizualnu kontrolu ulaznog i izlaznog tlaka 
 
Zapor plina - Općenito se u PRU počinje potrebnim zaporom na ulazu, čime se omogućava sigurno 
zatvaranje dovoda plina. Isti zapor se postavlja na izlazu, za zatvaranje izlaza plina iz PRU. 
 
Plinski filter - Nečistoće u plinu mogle bi za vrijeme rada izazvati smetnje ili onesposobiti mjerne i 
regulacijske uređaje (umetci, brtve, membrane). Filtriranjem se mogu izdvojiti čestice prašine veće od 5 
mikrona, a da gubitak tlaka u čistom filteru (novom) ne iznosi više od 100 mbar.  
Regulator tlaka - Plinski regulator tlaka odgovara standardu DIN 3380. Zadatak regulatora je da 
nezavisno od ulaznog tlaka i protoka održava konstantan izlazni tlak. Kada nema potrošnje (0-protok) 
regulator tlaka potpuno nepropusno zatvara. Odabrani regulator tlaka plina je s prigrađenim sigurnosnim 
zapornim ventilom. 
 
Sigurnosni uređaj - Uz regulator tlaka dograđeni su sigurnosni uređaji (prema DIN 3381), koji djelotvorno 
spriječavaju povećanje tlaka iznad dopuštenog tlaka u vodovima i uređajima iza regulatora tlaka. 
Kako ni kod funkcionalnih smetnji u radu i smetnji u zatvaranju regulatora tlaka (kod 0-protoka) ne bi 
došlo do prekomjernog porasta izlaznog tlaka ugrađen je iza regulatora tlaka sigurnosni odušni ventil 
(SOV) za odušak propuštenog plina u slobodnu atmosferu. 
Drugi osigurač je takozvani sigurnosno zaporni ventil (SZV), koji kod prekoračenja određenog tlaka 
automatski zatvara protok plina, a koji se mora otvoriti ručno. Prigrađen je regulatoru tlaka, a kod 
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podešavanja stavlja se na viši tlak od reguliranog tlaka plina, ali niži od tlaka potrebnog za otvaranje 
sigurnosno odušnog ventila. 
Kontrola tlaka - Na važnijim mjernim točkama u stanici postavljeni su instrumenti za kontrolu tlaka 
(manometri). 
 
Cijevi, brtveni spojevi i ispust plina 
Povezivanje dijelova tehničke opreme i uređaja vrši se cijevnim komadima. Dijelovi cijevovoda spojeni su 
s uređajima i armaturama prirubničkim spojevima ili bolje gdje to dopušta mogućnost demontaže 
zavarenim spojevima. Kao materijal za cijevi i cijevne komade dozvoljne su čelične bešavne cijevi prema 
HRN C.B5.221 za radne tlakove od 16 bar od čelika Č.1212 (prema HRN C.B5.122).  
Ako se cjevovodi ne vare, dozvoljeni su prirubnički spojevi PN16. Za cijevi do DN 50, navojni priključci su 
dopušteni za radni tlak do 4 bar prema HRN M.B0.051. 
Kao materijal za brtvljenje koriste se kod prirubničkih spojeva uglavnom brtve od klingerita. Cijela stanica 
radiografski se snima 100%. Oprema i armatura odgovara nazivnom tlaku PN16. 
 
Način podešavanja regulatora 
Predviđena je ugradnja regulatora s prigrađenim sigurnosno zapornim ventilom. Podešavanje 
regulatora vrši se pravilno odabranom oprugom za zadani izlazni tlak plina. Povećavanjem 
napetosti opruge izlazni tlak raste, a rasterećenjem pada. 
 
Srednjetlačni plinovod 
 
 Prije početka radova na iskopu rova za srednjetlačni plinovod izvođač je dužan obavijestiti 
nadležne komunalne radne organizacije o početku radova, te od istih zatražiti provjeru trase postojećih 
instalacija. 
Iskop rova vršiti strojno na mjestima slobodnih površina, a ručno na mjestima postojećih komunalnih 
instalacija. Širina rova za plinovod iznosi  za strojni iskop 0,3 – 0,6 m, a za strojni iskop 0,4 – 0,6 m, a 
dubina od 0,8 do 1 m. Na dijelu trase gdje se izvodi varenje i spajanje cijevi izvesti iskop za varne jame 
koje su šire i dublje od profila rova za 50 cm. 
Plinovod na projektiranoj trasi prolazi ispod: 
- kolovoznih i pješačkih površina od asfalta 
- zelenih i zemljanih površina 
- betonskih površina 
Nakon zatrpavanja cijevi sve površine dovesti u prvobitno stanje. 
 
Prije postave cijevi u dno rova planirati i izvesti pješčanu posteljicu debljine 10 do 15 cm u padu prema 
uzdužnom profilu. Cijevi nakon polaganja zatrpati pijeskom u debljini od 10 do 15 cm iznad vrha cijevi 
osim na mjestima varova i spojnica. Ta mjesta zatrpati na isti način nakon izvedene tlačne probe. 
Kompletan rov nakon toga zatrpati sitnim i probranim materijalom iz iskopa u slojevima debljine 25 do 30 
cm uz potrebno ručno nabijanje. 
Na dubini 0,5 m ispod kote terena položiti žutu plastičnu traku za označavanje plinovoda sa natpisom 
vrste položene instalacije. Za vrijeme radova vršiti potrebna geodetska snimanja trase i dubina položenih 
cijevi, te izraditi elaborat izvedenog stanja trase plinovoda. 
Voditi računa o instalacijama s kojima se STP instalacija križa, mjesta križanja su dana u grafičkoj 
dokumentaciji. Ta mjesta i dubine ukopa shvatiti kao orijentacijske vrijednosti, te iskop rova za STP 
instalaciju izvesti naročito pažljivo kako bi se izbjeglo oštećenje postojećih ukopanih instalacija (kabela za 
posmična vrata, energetski kabel i telefonski kabel).  
 
Udaljenost STP i projektiranih instalacija iznose: 
 
po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija  0,5 m 
stupovi (HPT, struja) računajući od osi stupa   1,0 m 
kanalska okna (HPT, kanalizacija, vodovod)   1,0 m 
zgrade i ostali objekti      2,0 m 
transformatorske stanice, potencijalna mjesta  

istjecanja otapala i ostalih agresivnih tekućina  5,0 m 
debla visokog raslinja       1,5 m 
obod grmolikog raslinja      0,5 m. 
 
Na mjestima križanja gdje su udaljenosti ST instalacije i navedenih instalacija manje od dozvoljenih 
potrebno je izvršiti udaljenje i zaštitu i to prema detalju za predmetnu instalaciju  i u skladu sa "Upute za 
projektiranje srednjetlačnih plinovoda", GPZ, prosinac, 1998. 
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Tehnički proračun 
 
Dimenzioniranje cjevovoda i opreme 
 
Oprema regulacijske stanice odabira se prema raspoloživom ulaznom tlaku i maksimalnom 
protoku, uz garantirani ulazni tlak.Dimenzioniranje plinske instalacije ne vrši se na bazi pada tlaka, 
već na brzini strujanja plina. U načelu ova brzina ne treba prelaziti 15 m/s, a ne smije biti veća od 
20 m/s. 
 
Dimenzioniranje ulaznog VT cjevovoda 
 
Maksimalni protok plina na ulazu: qnmax = 5500 m3/h 
Minimalni ulazni tlak plina:  pumin = 4 bar 
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Protok plina kod pogonskog stanja Qp  
 
Qp = Qn/fr = 5500/4.691 = 1172,5 m3/h 
 
Proračun pada tlaka je izvršen prema Hardy-Crossu i Spitzglassu, te je dan tablično za VT i ST dio 
plinovoda: 
 

čv
or

 

tlak pad 
tlaka 

pretlak vršni  
protok VS 

(pretpostavljeni) 

l unutrašnji promjer  
cjevovoda 

brzina 
strujanja 
plina, v 

   mbar bar [m3/h] m mm m/s 
1 VT 0 4 1173 120 225,4549143 8,16924 

2 VT 1,06 3,9989         

3 ST 0 3 1173 35 200 10,3811 

4 ST 8,41 2,991         

 
Za ulaz VT plinovoda u redukcijsku stanicu odabrana čelična cijev NO250, a prema proračunu 
danom u tabličnom prikazu. 
 
Dimenzioniranje izlaznog ST cjevovoda 
 
Priključak za objekt 
 
Maksimalni protok plina na ulazu: qnmax = 1172,5 m3/h 
Izlazni tlak plina:    piz = 3 bar 
 
Za izlaz ST plinovoda iz redukcijske stanice odabran je promjer cijevi d200PE, a prema proračunu 
danom u tabličnom prikazu. 
 
Čvrstoća cijevi 
 
Proračun čvrstoće stjenke cijevi nije potrebno provoditi. Odabrane čelične cijevi za ovu instalaciju 
izvedene su i ispitane prema HRN.C.B5.221 i predviđene su za tlačno područje do 25 bar. 
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Energetski sustav KAMPUS 
 
KAMPUS-toplana 
  
U skladu s detaljnim planom uređenja SVEUČILIŠNOG KAMPUSA U RIJECI i bruto površinama 
građevina koje će se u KAMPUSU graditi napravljena je približna ukupna toplinska bilanca prikazana u 
tabeli 1. 
Prema ukupnoj bilanci koja iznosi cca 33 MW predviđena je opskrba cijelog naselja toplinom iz centralne 
toplane u kojoj će se vršiti priprema vode kao medija za grijanje. Navedenu toplanu treba uključiti u izradu 
DPU-a. 
Toplanu čine kontrolna soba i prostor za smještaj kotlova, pumpi ,ekspanzijskih posuda i ostale armature.  
Kako se predviđa izgradnja KAMPUSA u tri faze tako je potrebno i energetski podijeliti samu toplanu. 
Tako bi ukupni gubici mogli biti pokriveni sa cca. tri kotla koji se mogu instalirati po fazama izgradnje ili 
odjednom. 
Kao primarni energent će se koristiti zemni plin. U slučaju nestanka primarnog energenta predviđeno je 
korištenje rezervnog. U tu bi se svrhu koristilo lož ulje što znači da pored toplane treba osigurati prostor 
za uljno gospodarstvo. Dovoljno je da jedan od kotlova bude kombinirano ložen jer svrha rezervnog 
energenta je da pokrije potrebu za toplinom nužnih potrošača. 
Na investiciju bitno utječe i način distribuiranja topline tj. temperaturni režim tople vode do toplinskih 
stanica u objektima (toplovodno do 110C ili vrelovodno iznad 120C). Svako od ovih rješenja ima svojih 
prednosti i mana te je potrebno napraviti ukupnu procjenu investicije za tu vrstu projekta na osnovu koje 
će se donositi odluka.  
Bitno je napomenuti da se za ovakvu građevinu postavljaju visoki akustički zahtjevi koji svakako utječu na 
ukupnu investicijju. 
Za opskrbu KAMPUSA toplinom predviđena je izgradnja toplovoda. 
Toplovodom će se distribuirati topla voda od toplane do toplinskih stanica koje će se nalaziti u 
građevinama. Svaka građevina će za svoje potrebe imati toplinski stanicu. 
Prijedlog trase toplovoda dan je u sklopu grafičke dokumentacije. Toplovod će se izvesti od predizoliranih 
čeličnih cijevi, vanjskog promjera čelične cijevi prema proračunu, debljine stijenke u ovisnosti od NO 
cijevi. Izolacija kojom je cijev izolirana je dvokomponentna poliuretanska pjena, vanjski plašt iz PEHD 
cijevi sa korona obradom, sa ugrađenim kontrolnim vodovima, dužine 6 m. Kontrolni vodovi služe za 
kasnije utvrđivanje eventualnog mjesta propuštanja. 
Kako se predviđaju tri faze izgradnje cijelog naselja tako se i izgradnja toplovoda može predvidjeti u tri 
faze koje su usklađene sa izgradnjom cijelog naselja.  
 
Energetski sustav KBC Rijeka 
 
KBC-tehničko-gospodarski blok 
 
U građevinsko-instalacijskom programu energetske opskrbljenosti KBC Rijeka ispitana su moguća 
rješenja uzimajući u obzir potrebe tehnoloških i drugih potrošača, uz analizu potreba tijekom dana, noći, 
praznika u cjelogodišnjem razdoblju, te je usvojeno rješenje s trigeneracijskim sustavom. 
Kao primarni energetski medij koristi se zemni plin koji se dobavlja do lokacije energetskog centra 
srednjetlačnim plinovodom.  
Plinom se opskrbljuju svi tehnološki potrošači bolnice. Glavi potrošač plina su dva kogeneracijska bloka s 
plinskim motorima s korištenjem otpadne topline iz sustava za proizvodnju tehnološke pare, vrele vode i 
mrzle vode za hlađenje. U sustav se dodatno ugrađuju dva vrelovodna kotla i dva brzoisparavajuća 
generatora pare, koji služe za pokriće vršnog opterećenja u bolnici, kao i pričuva prilikom kvarova i 
servisa. Za proizvodnju mrzle vode za hlađenje koriste se dva apsorpcijska stroja napajana vrelom 
vodom. U sustav za proizvodnju toplinske energije uključuje se i korištenje topline iz dimnih plinova 
postrojenja za termičku obradu bolničkog otpada. 
Cjelokupni sustav je smješten u tehničko gospodarskom bloku s prikladnim položajem za međusobna 
energetska spajanja, za transport otpada i za pouzdanu odvodnju i obradu dimnih plinova. Obrada dimnih 
plinova pri termičkoj obradi otpada  posebno je namijenjen bolničkom otpadu i isporučuje se u sklopu kao 
paketni sustav za termičku obradu otpada. Sklop dimnjaka za pouzdanu odvodnju dimnih plinova je 
smješten tako da uz istovremenu pouzdanost osigurava i prikladnost spajanja na pojedinu opremu. 
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Oprema predviđena za ugradnju u tehničko-gospodarski blok je: 
 
2 kom kogeneracijskih jedinica svaka sa snagom od 836 kW električne energije pri okrištenju 997 kW 
toplinske energije toplom vodom 90ºC i potrošnji 220 Nm³/h zemnog plina. Pored njih se ostavlja mjesto 
za još jedan dodatni motor. 
2 kom vrelovodna kotla svaki po 4 MW troprolazni visokoučinski s automatskim plamenikom, s 
predviđenim prostorom za ugradnju trećeg kotla. 
2 kom brzoisparavajuća parna kotla 14 bara s cjelokupnom opremom za povrat kondenzata i automatski 
plamenikom snage 800 t/h pare. 
2 kom apsorpcijska stroja na vrelu vodu snage 2,6 MW svaki za proizvodnju vode 6/12ºC. 
Postrojenje za termičku obradu otpada s iskorištenjem topline i pročišćavanjem dimnih plinova. Sustav je 
kapaciteta od 4t tijekom 8 sati rada dnevno. Pri tom se koristi oko 1500 kW/h.  
 
Građevinsko instalacijskim programom i postojećim propisima glede učinkovitog korištenja energije, 
predviđa se sustav za povrat topline iz vrućih otpadnih voda kuhinje, praonice, dezinfekcije i sterilizacije te 
otpadne vode iz bolesničkih soba i hidroterapije. Tim načinom se na higijenski dopuštenu razinu spušta 
temperatura otpadne vode. Osim toga se na sustavima za ventilaciju i klimatizaciju pojedinih objekata u 
sklopu KBC-a predviđa ugradnja sustava  za povrat energije iz otpadnog zraka. 
 
Sustav grijanja KBC-a 
 
Građevinsko tehnološkim i instalacijskim programom bolnica je podijeljena u nekoliko sektora prema 
namjeni. To su sektori liječenja, medicinske opskrbe, nastavni i znanstveni sektor, uprava i tehničko-
gospodarski blok. 
U medicinskom sektoru i sektoru medicinske opskrbe postavljeni su posebni zahtjevi u smislu higijenskih 
uvjeta u prostorima. 
Većina ostalih prostora i komunikacija u objektima KBC-a grije se sustavom centralnog grijanja, odnosno 
priključena je na mrežu bolničkog toplovoda, odnosno topla vod za grijanje prostora distribuira se iz 
centralnog gospodarsko-tehničkog bloka do toplinskih podstanica smještenih  svakom pojedinačnom 
objektu. Način distribuiranja topline tj. temperaturni režim tople vode do toplinskih podstanica u objektima 
( toplovodno do 110ºC ili vrelovodno iznad 120ºC) ovisit će o detaljnijoj analizi i procjeni ukupne 
investicije, te ovdje neće biti definirana i precizirana. 
Prijedlog trase toplovoda dan je u sklopu grafičke dokumentacije. Toplovod će se izvesti od predizoliranih 
čeličnih cijevi, vanjskog promjera čelične cijevi prema proračunu, debljine stijenke u ovisnosti od NO 
cijevi. Izolacija kojom je cijev izolirana je dvokomponentna poliuretanska pjena, vanjski plašt iz PEHD 
cijevi sa korona obradom, sa ugrađenim kontrolnim vodovima, dužine 6 m. Kontrolni vodovi služe za 
kasnije utvrđivanje eventualnog mjesta propuštanja. 
Kako je predviđena fazna izgradnja cijelog KBC-a tako se i izgradnja toplovoda može predvidjeti u fazama 
koje su usklađene sa izgradnjom cijelog naselja.  
Za kompletnu infrasturukturu obavezna je izrada idejnih i glavnih projekata ta njihovo usaglašavanje s 
uvjetima i programskim odrednicama distributera . 
 
 
Medicinski plinovi 
 
Tehnološkim programom bolnice određena je centralna priprema i dobava kisika, komprimiranog zraka 5 i 
10 bara, vacuuma i dušičnog oksidula za sve potrošače u sklopu KBC-a. Cjelokupni sustavi, zbog 
mogućih rizika, su pod direktivom EEC 93/42 za medicinske uređaje koja preciznim rječnikom propisuje 
mjere za sigurnost i pouzdanost medicinskih urađaja. To se odnosi na zahtjeve tijekom proizvodnje, 
dobave prema propisanoj količini i sa dovoljnim tlakom na svakom potrošačkom mjestu u bolnici. Ujedno 
se zahtjeva besprijekorna čistoća svakog plina prema Ph Eur (European Pharmacopoeia). Pored svega 
navedenog nužna je i gospodarska opravdanost i učinkovitost dobave te ergonomska izvedba i 
sposobnost rukovanja. 
Svi navedeni zahtjevi uklapaju se u rješenje stanice medicinskih plinova s spremnikom tekućeg kisika 
pored prometnice uz centar za hiperbaričku i podvodnu medicinu. Time je zadovoljena jednostavna 
doprema boca i cisterne s tekućim kisikom s jedne strane i blizina glavnih potrošača u hiperbaričkoj 
komori, OP bloku i JIL-u te u hitnoj medicinskoj službi. 
Dimenioniranje centrale medicinskih plinova temelji se na sadržajima iz medicinskog programa prema 
glavnim potrošačima u poliklinici, dijagnostici OP-bloka, JIL-a, hitne med. Službe i bolesničkih soba. 
Kisik se troši oko 600 m³/dan, komprimirani zrak oko 2400 i/dan. Vacuum se dimenzionira na 580i/min, a 
dušični oksidul s 2x10 boca. 
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Svi materijali koji se koriste za sustave medicinskih plinova moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: 
- ne smiju korodirati 
- moraju potpuno sprečavati difuziju 
- moraju biti potpuno neutralni na medije koji se skladište, dovode ili odvode 
- moraju biti samočisteći i baktericidni jednostavni za pouzdanu montažu i spajanje te sigurni u 
korištenju 
 
Sve navedene zahtjeve u najvećoj mjeri zadovoljava bakar i pojedine bakarne slitine. 
Nadzor i ispitivanja uređaja i opreme obavezan je tijekom izrade, nabave i montaže, te je za svaku fazu 
potrebno izvršiti ispitivanja i izdati odgovarajuće ateste. 
Posebna pažnja mora se posvetiti pričvršćenju i provođenju kroz zidove i pregrade, kao i na razvode 
izvan objekata kroz profile prometnica i drugih javnih površina , kao i na križanje mreže za opskrbu 
medicinskim plinovima s mrežama ostalih infrastrukturnih sustava (plin, elektroopskrba, voda, kanalizacija 
i sl.) 
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2.4 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRAĐEVINA 
 
 
Trgovi i druge veće pješačke površine 
 
Na području obuhvata plana predviđena je izgradnja značajnih i velikih pješačkih površina, trgova i 
parkova koji su glavni nositelji urbanističkog koncepta prvenstveno prostora Kampusa. 
Površine i građevne čestice koje su Planom definirane kao javne pješačke površine detaljnom namjenom 
površina smještene su u zonu namjene –Javne zelene površine-javni parkovi Z1.  
 
Građevna čestica Z1-1 planirana je za izgradnju Sveučilišnog trga. Na ovom prostoru postoji kvalitetno 
visoko zelenilo pa ga je prilikom uređenja ove građevne čestice potrebno maksimalno sačuvati. Obaveza 
kod projektiranja i izgradnje ovog prostora je da minimalno 70% površine čestice mora biti ozelenjeno 
visokim i  niskim zelenilom. 
U sklopu Sveučilišnog trga nije  dozvoljena izgradnja, osim uređenja partera i otvorenih prostora kao što 
su nadstrešnice, pozornice, fontane i drugih likovnih elemenata i urbane opreme. Odabir likovne i urbane 
opreme te materijala za izgradnju Sveučilišnog trga, kao i njegovo oblikovanje, moraju biti u skladu s 
okolnom arhitekturom i ambijentalnim vrijednostima. Površine je potrebno urediti primjenom primjerenih 
elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnim kockama, betonskim elementima , asfaltom u boji, i 
sl. 
Najveća dozvoljena visina podzida u parku iznosi 1,50m, a veće visinske razlike potrebno je urediti 
terasasto i ozeleniti. 
 
Planom je ostavljena mogućnost izgradnje javne podzemne garaže s cca. 600 PM ispod Sveučilišnog trga 
isključivo ako se pokaže da planirani broj parkirališnih mjesta na zadovoljava. Ukoliko se pristupi izgradnji 
podzemne javne garaže ispod Sveučilišnog trga potrebno je pridržavati se sljedećih uvjeta: 
- maksimalna dozvoljena brutto površina garaže je 15.000 m2, 
- dozvoljena je izgradnja dvije podzemne etaže, 
- krovnu plohu garaže obavezno projektirati tako da je na njoj moguća sadnja visokog i niskog 
zelenila u punoj površini garaže, 
- ulaz/izlaz u garažu predvidjeti s prostora KBC-a odnosno s građevne čestice D3-1, 
- površinu Sveučilišnog trga potpuno arhitektonski i hortikulturno urediti na način da se garaža ne 
vidi. 
 
 
1. Građevna čestica Z1-1 –Sveučilišni trg 
Površina građ. čestice 9.964 m2 Min. zelenih površina 70% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
 
Građevne čestice Z1-2, Z1-3, Z1-6, Z1-7, Z1-8 i Z1-9 predviđene su za izgradnju pješačkih ulica koje 
povezuju sve građevine i otvorene prostore Kampusa.  
U sklopu ove građevne čestice nije  dozvoljena nikakva izgradnja, osim uređenja partera i postave 
elemenata urbane opreme. Odabir urbane opreme i materijala za izgradnju pješačkih ulica, kao i njihovo 
oblikovanje, moraju biti u skladu s okolnom arhitekturom i ambijentalnim vrijednostima. Površine je 
potrebno urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnim kockama, 
betonskim elementima , asfaltom u boji, i sl. 
 
 
2. Građevna čestica Z1-2 –Pješačka ulica 1 
Površina građ. čestice 1.922 m2 Min. zelenih površina 0% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
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3. Građevna čestica Z1-3 –Pješačka ulica 2 
Površina građ. čestice 2.751m2 Min. zelenih površina 0% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
 
4. Građevna čestica Z1-6 –Pješačka ulica 3 
Površina građ. čestice 733 m2 Min. zelenih površina 0% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
 
 
5. Građevna čestica Z1-7 –Pješačka ulica 4 
Površina građ. čestice 5.089 m2 Min. zelenih površina 0% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
 
Građevna čestica Z1-8 nalazi se u središnjem dijelu prostora Kampusa i predstavlja česticu koja povezuje 
prostor Kampusa preko enklave postojeće stambene izgradnje. Ova čestica predviđena je jednim dijelom 
za realizaciju nastavka zapadnog kraka pješačke ulice, a u svom drugom dijelu predviđena je za izgradnju 
malog parka koji će stvoriti “zeleni tampon” između Kampusa i postojećih stambenih građevina. 
 
6. Građevna čestica Z1-8 –Pješačka ulica 3 
Površina građ. čestice 4.016 m2 Min. zelenih površina 50% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
 
 
7. Građevna čestica Z1-9 –Pješačka ulica 3 
Površina građ. čestice 2.709 m2 Min. zelenih površina 0% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
 
 
Prilikom projektiranja pješačkih ulica i drugih javnih pješačkih i zelenih površina posebnu pažnju treba 
posvetiti primjeni mjera za sprečavanje arhitektonskih barijera, odnosno treba izgraditi rampe za osobe sa 
smanjenom pokretljivosti. Također treba primijeniti propise za projektiranje prilaza i površina za 
interventna-vatrogasna vozila, kako bi se svim građevinama unutar obuhvata Plana osigurao interventni 
pristup. 
 
Zelene i parkovne površine 
 
Na građevnim česticama Z1-4, Z1-5, Z1-10, Z1-11, Z1-12 i Z1-13 planirana je gradnja i uređenje javnih 
parkova. 
Na ovim građevnim česticama dozvoljena je gradnja pješačkih staza, stubišta, amfiteatara, fontana, 
manjih rekreacijskih igrališta, nadstrešnica, pozornica, te postava urbane i likovne opreme. Odabir likovne 
i urbane opreme te materijala za izgradnju i oblikovanje, moraju biti u skladu s okolnom arhitekturom i 
ambijentalnim vrijednostima. Površine je potrebno urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: 
kamenom, šljunkom, granitnim kockama, betonskim elementima , asfaltom u boji i sl. 
Najveća dozvoljena visina podzida u parku iznosi 1,50m, a veće visinske razlike potrebno je urediti 
terasasto i ozeleniti. Ukoiko je iz opravdanih razloga (morfologija terena, geotehničke karakteristike ili 
oblikovni i arhitektonski razlozi) potrbebno visina potpornih zidova može biti i veća. 
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Javni park potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu. 
Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je maksimalno sačuvati postojeće vrijedno zelenilo te ga 
dopunjavati autohtonim crnogoričnim i bjelogoričnim raslinjem. 
Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stabala. 
 
1. Građevna čestica Z1-4 –Mali park 1 
Površina građ. čestice 2.139 m2 Min. zelenih površina 70% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
 
2. Građevna čestica Z1-5 –Veliki park 
Površina građ. čestice 3.532 m2 Min. zelenih površina 70% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
 
3. Građevna čestica Z1-10 –Tehnološki park 1 
Površina građ. čestice 3.237 m2 Min. zelenih površina 70% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 

 
4. Građevna čestica Z1-11 –Mali park 3 
Površina građ. čestice 1.287 m2 Min. zelenih površina 70% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
 
5. Građevna čestica Z1-12 –Tehnološki park 2 
Površina građ. čestice 2.750 m2 Min. zelenih površina 70% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 

 
6. Građevna čestica Z1-13 –Mali park 4 
Površina građ. čestice 1.229 m2 Min. zelenih površina 70% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
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Građevna čestica Z1-14 Planom je određena za javni park koji povezuje prostor parka sjeverno od 
Dukićevog naselja s zonom zaštitnog zelenila sjeverno od granice obuhvata plana. 
Na ovoj građevoj čestici dozvoljena je gradnja pješačkih staza, stubišta, fontana, te postava urbane i 
likovne opreme. Odabir likovne i urbane opreme te materijala za izgradnju i oblikovanje, moraju biti u 
skladu s okolinom i ambijentalnim vrijednostima. Hodne površine je potrebno urediti primjenom 
primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnim kockama, betonskim elementima , 
asfaltom u boji i sl. Najveća dozvoljena visina podzida u parku iznosi 1,50m, a veće visinske razlike 
potrebno je urediti terasasto i ozeleniti. 
Javni park potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu. 
 
 
7. Građevna čestica Z1-14 –Javni park 
Površina građ. čestice 1.229 m2 Min. zelenih površina 95% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Javne površine (Z1) Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
 
Kao prostor zaštitnog zelenila Planom je određen krajnji sjeverni dio prostora obuhvata, odnosno čestica 
Z-1. Na prostoru ove čestice nije dozvoljena nikakva gradnja. 
U sklopu ove građevne čestice omogućena je postava urbane opreme i drugih prostornih elemenata koji 
će omogućiti uređenje ove građevne čestice kao javnog parka. 
 
8. Građevna čestica Z-1 –Zaštitno zelenilo 
Površina građ. čestice 10.862 m2 Min. zelenih površina 95% 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Max. BRP građevine - 
Površina gradivog dijela - Max. Kig - 
Namjena Zaštitne zelene površine 

(Z1) 
Max. Kis - 

Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje prostora slobodno 
 
Ostale zelene površine planirane su i obvezne za realizaciju u okviru ostalih građevnih čestica, bilo kao 
drvoredi uz prometnice i otvorena parkirališta ili kao parkovne površine i potezi zelenila, a uvjeti njihovog 
uređenja dati su u uvjetima uređenja i gradnje za pojedinu česticu. 
Hortikulturno uređenje građevnih čestica javnih prometnica izvesti sadnjom drvoreda uz trase cesta, a 
slobodne površine čestica potrebno je hortikulturno urediti na drugi način. Kod uređenja zelenih površina i 
drvoreda na građevnim česticama javnih prometnica obavezno poštivati pravilo da se na pet parkirališnih 
mjesta sadi jedno drvo u nizu. 
Za sve građevne čestice unutar obuhvata Plana dana je minimalna površina čestice koja mora biti 
ozelenjena. 
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2.4.1 Uvjeti i način gradnje 
 
Uvjeti i način gradnje Planom su definirani za svaku pojedinu građevnu česticu i dani u sljedećem tekstu i 
tabelama, te u grafičkim prilozima Plana. 
 
1. Građevna čestica D3-1 
 
Na građevnoj čestici D3-1 planom je predviđena izgradnja KBC Rijeka. Na ovoj građevnoj čestici 
planirana je izgradnja građevina Poliklinike i dijagnostike, Hitne službe i OP bloka, Stacionara, Tehničkog 
bloka i medicinske opskrbe, Pedijatrijske klinike, Ginekološke klinike, Hemodijalize, Uprave, Barokomore 
te svih drugih prometnih-garaže, energetskih, servisnih i infrastrukturnih sadržaja i prostora neophodnih 
za funkcioniranje osnovne namjene (KBC).  Na građevnoj čestici D3-1 planirana je izgradnja 9 građevina 
označenih s D3-1.1 do D3-1.9.  
 
1. Građevna čestica D3-1 –KBC Rijeka 
Površina građ. čestice 84.005 m2 Kota prizemlja građevine Prema graf. prilogu 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Kota vijenca građevine Prema graf. prilogu 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

 
29.400 m2 

Max. BRP prizemlja - 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

 
29.400 m2 

Max. BRP građevine  
147.000 

Namjena Zdravstvena (D3) Max. Kig 0,35 
Broj etaža prema graf. prilogu Max. Kis 1,75 
Broj PM na građ. čestici Min. 1750 Oblikovanje građ. slobodno 
Min. zelenih površina 40%   
 
 
2. Građevna čestica D6-1 
 
Na građ. čestici D6-1 planom je predviđena izgradnja Društveno-kulturnog centra. Društveno-kulturni 
centar planiran je prvenstveno za potrebe Kampusa, ali je građevinu obzirom na istaknuto mjesto u širem 
prostoru prilikom programiranja i projektiranja potrebno dimenzionirati tako da može primiti i potrebe šire 
lokalne zajednice. 
 
2. Građevna čestica D6-1 –Društveni i kulturni centar 
Površina građ. čestice 4.400 Kota prizemlja građevine +124,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. Prilogu Kota vijenca građevine +140,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

2.000 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

- 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

 Max. BRP prizemlja 2.000 

Namjena D6 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

4.400 

Broj etaža P+2 Max. Kig 0,45 
Broj PM na građ. čestici  Max. Kis 1,00 
Min. zelenih površina 1.300 (30%) Oblikovanje građ. Slobodno 
 
3. Građevne čestice D5-1 do D5-22 
 
Na građevnim česticama čestice D5-1 do D5-22 planom je predviđena fakulteta sveučilišnih odjela i 
drugih građevina koje će formirati Kampus Riječkog sveučilišta. 
 
3. Građevna čestica D5-1 –Postojeća građevina 
Površina građ. čestice 4.800 m2 Kota prizemlja građevine postojeća građevina 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Kota vijenca građevine postojeća građevina 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

 
2.100 m2 

Max. BRP prizemlja  
2.100 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

 
- 

Max. BRP građevine  
8.400 

Namjena Visoko učilište (D5) Max. Kig postojeća građevina 
Broj etaža Po+P+2 Max. Kis postojeća građevina 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje građ. postojeća građevina 
Min. zelenih površina 20% Vrsta moguće intervencije Rekonstrukcija 
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4. Građevna čestica D5-2 
Površina građ. čestice 7.800 Kota prizemlja građevine +130,00/138,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +153,00/170,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

4.400 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

6.600 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

4.400 Max. BRP prizemlja 2.500 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

15.000 

Broj etaža 2Po+P+2/Po+P+8 Max. Kig 0,55 
Broj PM na građ. čestici 200 Max. Kis 1,90 
Min. zelenih površina 2.300 (30%) Oblikovanje građ. Slobodno 
 
 
5. Građevna čestica D5-3 –Sveučilišna knjižnica 
Površina građ. čestice 7.600 Kota prizemlja građevine +135,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +153,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

5.300 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

5.300 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

5.300 Max. BRP prizemlja 2.800 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

15.000 

Broj etaža Po+P+3 Max. Kig 0,70 
Broj PM na građ. čestici - Max. Kis 1,90 
Min. zelenih površina 500 (10%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
6. Građevna čestica D5-4  
Površina građ. čestice 4.800 Kota prizemlja građevine +135,00 / +140,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +153,00 / +162,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

3.600 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

3.600 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

3.600 Max. BRP prizemlja 3.600 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

15.000 

Broj etaža Po+P+4/Po+P+3 Max. Kig 0,50 
Broj PM na građ. čestici - Max. Kis 2,15 
Min. zelenih površina 500 (10%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
7. Građevna čestica D5-5  
Površina građ. čestice 7.795 Kota prizemlja građevine +144,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +162,00/+182,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

4.600 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

4.600 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

4.600 Max. BRP prizemlja 2.300 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

16.000 

Broj etaža Po+P+3/Po+P+8 Max. Kig 0,50 
Broj PM na građ. čestici - Max. Kis 2,10 
Min. zelenih površina 2.300 (30%) Oblikovanje građ. slobodno 
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8. Građevna čestica D5-6  
Površina građ. čestice 3.230 Kota prizemlja građevine +144,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +162,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

2.100 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

2.000 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

2.100 Max. BRP prizemlja 1.500 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

7.000 

Broj etaža Po+P+3 Max. Kig 0,60 
Broj PM na građ. čestici - Max. Kis 2,70 
Min. zelenih površina 1.000 (30%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
9. Građevna čestica D5-7  
Površina građ. čestice 2.600 Kota prizemlja građevine +144,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +162,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

1.400 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

700 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

1.400 Max. BRP prizemlja 700 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

5.500 

Broj etaža Po+P+3 Max. Kig 0,50 
Broj PM na građ. čestici - Max. Kis 2,15 
Min. zelenih površina 500 (20%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
10. Građevna čestica D5-8-plinska stanica 
Površina građ. čestice 150 m2 Kota prizemlja građevine 130,00 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Kota vijenca građevine - 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

50 Max. BRP prizemlja - 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

 
- 

Max. BRP građevine - 

Namjena Visoko učilište (D5) Max. Kig - 
Broj etaža P Max. Kis - 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje građ. slobodno 
Min. zelenih površina 30%   
 
 
11. Građevna čestica D5-9 –Energetski blok-kotlovnica 
Površina građ. čestice 1.150 m2 Kota prizemlja građevine 143,00 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Kota vijenca građevine 155,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

 
450 m2 

Max. BRP prizemlja  
450 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

 
- 

Max. BRP građevine  
1.350 

Namjena Visoko učilište (D5) Max. Kig 0,39 
Broj etaža P+2 Max. Kis 1,17 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje građ. slobodno 
Min. zelenih površina 20%   
 
 
12. Građevna čestica D5-10  
Površina građ. čestice 6.300 Kota prizemlja građevine +149,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +167,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

3.600 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

4.800 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

3.600 Max. BRP prizemlja 1.800 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

10.500 

Broj etaža Po+P+3 Max. Kig 0,55 
Broj PM na građ. čestici 200 Max. Kis 1,65 
Min. zelenih površina 950 (15%) Oblikovanje građ. slobodno 
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13. Građevna čestica D5-11  
Površina građ. čestice 2.750 Kota prizemlja građevine +149,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +167,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

850 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

850 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

850 Max. BRP prizemlja 850 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

3.000 

Broj etaža Po+P+3 Max. Kig 0,30 
Broj PM na građ. čestici - Max. Kis 1,25 
Min. zelenih površina 1.000 (35%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
14. Građevna čestica D5-12 –Studentska prehrana 
Površina građ. čestice 5.000 Kota prizemlja građevine +144,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +151,50 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

3.000 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

3.000 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

3.000 Max. BRP prizemlja 3.000 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

6.000 

Broj etaža Po+P+1 Max. Kig 0,64 
Broj PM na građ. čestici 120 Max. Kis 1,20 
Min. zelenih površina 1200 (25%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
15. Građevna čestica D5-13 –Studentski smještaj I. faza 
Površina građ. čestice 10.000 Kota prizemlja građevine +150,50/+153,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +165,50 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

7.400 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

2.500 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

7.400 Max. BRP prizemlja 2.500 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

16.500 

Broj etaža Po+P+3/Po+P+5 Max. Kig 0,40 
Broj PM na građ. čestici - Max. Kis 1,65 
Min. zelenih površina 4.000 (40%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
16. Građevna čestica D5-14 –Studentski smještaj II. faza 
Površina građ. čestice 13.500 Kota prizemlja građevine Prema graf. prilogu 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +163,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

8.300 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

5.500 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

8.300 Max. BRP prizemlja 5.500 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

18.000 

Broj etaža Po+P+5/Po+P+1 Max. Kig 0,40 
Broj PM na građ. čestici  Max. Kis 1,33 
Min. zelenih površina 4.000 (40%) Oblikovanje građ. slobodno 
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17. Građevna čestica D5-15 –Studentski smještaj III. faza 
Površina građ. čestice 10.000 Kota prizemlja građevine Prema graf. prilogu 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +167,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

6.000 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

3.000 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

6.000 Max. BRP prizemlja 6.000 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

16.500 

Broj etaža Po+P+4 Max. Kig 0,50 
Broj PM na građ. čestici - Max. Kis 1,65 
Min. zelenih površina 4.000 (40%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
18. Građevna čestica D5-16  
Površina građ. čestice 4.865 Kota prizemlja građevine +155,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +175,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

1.500 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

5.800 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

2.950 Max. BRP prizemlja 1.500 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

6.000 

Broj etaža 2Po+P+4 Max. Kig 0,30 
Broj PM na građ. čestici 250 Max. Kis 1,23 
Min. zelenih površina 2.000 (40%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
19. Građevna čestica D5-17 –Studentska kapela 
Površina građ. čestice 990 m2 Kota prizemlja građevine 153,00 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Kota vijenca građevine 160,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

 
350 m2 

Max. BRP prizemlja  
350 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

- Max. BRP građevine  
700 

Namjena Visoko učilište (D5) Max. Kig 0,35 
Broj etaža P+1 Max. Kis 0,70 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje građ. slobodno 
Min. zelenih površina -   
 
 
20. Građevna čestica D5-18  
Površina građ. čestice 8.710 Kota prizemlja građevine +155,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +175,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

6.250 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

10.000 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

6.250 Max. BRP prizemlja 4.000 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

25.000 

Broj etaža 2Po+P+4 Max. Kig 0,60 
Broj PM na građ. čestici 550 Max. Kis 2,87 
Min. zelenih površina 2.100 (25%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
21. Građevna čestica D5-19  
Površina građ. čestice 7.240 Kota prizemlja građevine +160,00/+165,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +182,00/+196,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

4.120 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

8.000 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

4.120 Max. BRP prizemlja 2.500 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

14.000 

Broj etaža 2Po+P+3/2Po+P+8 Max. Kig 0,45 
Broj PM na građ. čestici 300 Max. Kis 2,09 
Min. zelenih površina 2.500 (35%) Oblikovanje građ. slobodno 
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22. Građevna čestica D5-20  
Površina građ. čestice 7.645 Kota prizemlja građevine +161,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +182,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

5.330 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

5.000 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

5.330 Max. BRP prizemlja 4.000 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

20.000 

Broj etaža Po+P+4 Max. Kig 0,55 
Broj PM na građ. čestici - Max. Kis 2,61 
Min. zelenih površina 2000 (25%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
23. Građevna čestica D5-21  
Površina građ. čestice 5.265 Kota prizemlja građevine +163,50 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +175,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

2.050 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

5.000 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

2.050 Max. BRP prizemlja 1.200 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

4.800 

Broj etaža 2Po+P+2 Max. Kig 0,30 
Broj PM na građ. čestici 200 Max. Kis 0,91 
Min. zelenih površina 2.100 (40%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
24. Građevna čestica D5-22  
Površina građ. čestice 1.980 Kota prizemlja građevine +170,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +205,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

690 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

1.600 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

690 Max. BRP prizemlja 690 

Namjena D5 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

4.500 

Broj etaža 2Po+P+8 Max. Kig 0,30 
Broj PM na građ. čestici 50 Max. Kis 2,27 
Min. zelenih površina 990 (50%) Oblikovanje građ. slobodno 
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4. Građevna čestica D8-1 
 
Na građevnoj čestici D8-1 planirana je izgradnja dječjeg vrtića. Planirani vrtić će služiti potrebama 
Kampusa i potrebama novoplaniranog stambenog naselja te ga je sukladno tome potrebno dimenzionirati. 
 
25. Građevna čestica D8-1 –Dječji vrtić 
Površina građ. čestice 2.900 Kota prizemlja građevine +175,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +185,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

690 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

690 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

935 Max. BRP prizemlja 690 

Namjena D8 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

1.200 

Broj etaža Po+P+1 Max. Kig 0,23 
Broj PM na građ. čestici 10 Max. Kis 0,41 
Min. zelenih površina 1.500 (50%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
5. Građevna čestica R1-1 
 
Na građevnoj čestici R1-1 planirana je izgradnja sportskog centra s trodijelnom sportskom dvoranom, i 
ostalim pratećim sportskim i drugim sadržajima.  
Športski sadržaji planirani na građevnoj čestici R1-1 služit će primarno potrebama Kampusa i studenata 
kao dio nastavnog i rekreacijskog procesa, ali ih je potrebno dimenzionirati tako da mogu imati 
natjecateljski karakter. 
 
 
 
26. Građevna čestica R1-1 –Sportska dvorana  
Površina građ. čestice 5.540 Kota prizemlja građevine +155,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +167,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

3.950 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

3.900 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

3.950 Max. BRP prizemlja 3.950 

Namjena R1 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

5.500 

Broj etaža 2Po+P+2 Max. Kig 0,70 
Broj PM na građ. čestici 300 Max. Kis 0,95 
Min. zelenih površina 850 (15%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
6. Građevna čestica R1-2 
 
Na građevnoj čestici R1-2 planirana je izgradnja sportskog centra zatvorenim bazenom i ostalim pratećim 
sportskim i drugim sadržajima.  
Športski sadržaji planirani na građevnoj čestici R1-1 služit će primarno potrebama Kampusa i studenata 
kao dio nastavnog i rekreacijskog procesa, ali ih je potrebno dimenzionirati tako da mogu imati 
natjecateljski karakter. 
 
 
27. Građevna čestica R1-2 –Plivački bazen 
Površina građ. čestice 6.450 Kota prizemlja građevine +160,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +172,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

3600 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

7.200 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

 Max. BRP prizemlja 3.600 

Namjena R1 Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

6.500 

Broj etaža 2Po+P+2 Max. Kig 0,55 
Broj PM na građ. čestici 300 Max. Kis 1,00 
Min. zelenih površina 2000 (30%) Oblikovanje građ. slobodno 
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7. Građevna čestica R1-3 
 
Na građevnoj čestici R1-3 planirane su otvorene športsko rekreacijske površine. Na ovoj čestici planirana 
je gradnja vanjskih-otvorenih sportskih terena i drugih kompatibilnih sadržaja. Obaveza kod izgradnje 
ovog prostora je da minimalno 50% površine čestice mora ostati ozelenjeno.  
 
28. Građevna čestica R1-3 –Otvoreni sportski tereni 
Površina građ. čestice 28.730 m2 Kota prizemlja građevine - 
Oblik građ. čestice prema graf.prilogu Kota vijenca građevine - 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

 
1.000 m2 

Max. BRP prizemlja  
1.000 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

 
- 

Max. BRP građevine  
1.500 

Namjena Sport i rakreacija (R1) Max. Kig 0,03 
Broj etaža P+1 Max. Kis 0,05 
Broj PM na građ. čestici - Oblikovanje građ. slobodno 
Min. zelenih površina 50%   
 
 
8. Građevne čestice S-1 do S-11 
 
Na građevnim česticama S-1 do S-11 planom je predviđena izgradnja novih višestambenih građevina. Za 
sve građevine na građevnim česticama S-1 do S-11 obavezna je izgradnja podzemnih garaža. 
 
 
29. Građevna čestica S-1 – Višestambena građevina 
Površina građ. čestice 1.600 Kota prizemlja građevine +136,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +149,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

325 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

480 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

480 Max. BRP prizemlja 325 

Namjena S Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

1.300 

Broj etaža Po+P+3 Max. Kig 0,20 
Broj PM na građ. čestici 20 Max. Kis 0,80 
Min. zelenih površina 1000(65%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
30. Građevna čestica S-2 – Višestambena građevina 
Površina građ. čestice 1.440 Kota prizemlja građevine +139,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +152,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

325 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

480 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

480 Max. BRP prizemlja 325 

Namjena S Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

1.300 

Broj etaža Po+P+3 Max. Kig 0,23 
Broj PM na građ. čestici 20 Max. Kis 0,90 
Min. zelenih površina 850(60%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
31. Građevna čestica S-3 – Višestambena građevina 
Površina građ. čestice 1.920 Kota prizemlja građevine +141,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +154,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

325 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

480 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

480 Max. BRP prizemlja 325 

Namjena S Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

1.300 

Broj etaža Po+P+3 Max. Kig 0,17 
Broj PM na građ. čestici 20 Max. Kis 0,65 
Min. zelenih površina 1.200(65%) Oblikovanje građ. slobodno 
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32. Građevna čestica S-4 – Višestambena građevina 
Površina građ. čestice 2.065 Kota prizemlja građevine +163,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +176,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

470 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

470 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

470 Max. BRP prizemlja 470 

Namjena S Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

1.600 

Broj etaža Po+P+3 Max. Kig 0,22 
Broj PM na građ. čestici 20 Max. Kis 0,75 
Min. zelenih površina 2.250(65%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
33. Građevna čestica S-5 – Višestambena građevina 
Površina građ. čestice 3.475 Kota prizemlja građevine +168,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +184,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

1.000 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

1.400 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

1.400 Max. BRP prizemlja 1.000 

Namjena S Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

3.000 

Broj etaža Po+P+2/Po+P+4 Max. Kig 0,20 
Broj PM na građ. čestici 50 Max. Kis 0,85 
Min. zelenih površina 2.250(65%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
34. Građevna čestica S-6 – Višestambena građevina 
Površina građ. čestice 2.420 Kota prizemlja građevine +168,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +184,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

690 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

940 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

940 Max. BRP prizemlja 690 

Namjena S Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

3.000 

Broj etaža Po+P+4 Max. Kig 0,28 
Broj PM na građ. čestici 30 Max. Kis 1,20 
Min. zelenih površina 1.200(50%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
35. Građevna čestica S-7 – Višestambena građevina 
Površina građ. čestice 2.230 Kota prizemlja građevine +169,50 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +185,50 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

690 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

940 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

940 Max. BRP prizemlja 690 

Namjena S Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

3.000 

Broj etaža Po+P+4 Max. Kig 0,30 
Broj PM na građ. čestici 30 Max. Kis 1,30 
Min. zelenih površina 1.100(50%) Oblikovanje građ. slobodno 
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36. Građevna čestica S-8 – Višestambena građevina 
Površina građ. čestice 2.270 Kota prizemlja građevine +171,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +187,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

690 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

940 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

940 Max. BRP prizemlja 690 

Namjena S Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

3.000 

Broj etaža Po+P+4 Max. Kig 0,30 
Broj PM na građ. čestici 30 Max. Kis 1,30 
Min. zelenih površina 1.100(50%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
37. Građevna čestica S-9 – Višestambena građevina 
Površina građ. čestice 2.070 Kota prizemlja građevine +177,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +190,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

690 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

940 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

940 Max. BRP prizemlja 690 

Namjena S Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

2.500 

Broj etaža Po+P+3 Max. Kig 0,30 
Broj PM na građ. čestici 30 Max. Kis 1,20 
Min. zelenih površina 1.100(50%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
38. Građevna čestica S-10 – Višestambena građevina 
Površina građ. čestice 2.150 Kota prizemlja građevine +177,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +190,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

620 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

840 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

840 Max. BRP prizemlja 620 

Namjena S Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

2.000 

Broj etaža Po+P+3 Max. Kig 0,30 
Broj PM na građ. čestici 20 Max. Kis 0,93 
Min. zelenih površina 1.100(50%) Oblikovanje građ. slobodno 
 
 
39. Građevna čestica S-11 – Višestambena građevina 
Površina građ. čestice 775 Kota prizemlja građevine +177,00 
Oblik građ. čestice Prema graf. prilogu Kota vijenca građevine +187,00 
Površina nadzemnog 
gradivog dijela 

210 Max. BRP podzemnog dijela 
građevine 

210 

Površina podzemnog 
gradivog dijela 

210 Max. BRP prizemlja 210 

Namjena S Max. BRP nadzemnog dijela 
građevine 

600 

Broj etaža Po+P+2 Max. Kig 0,27 
Broj PM na građ. čestici 10 Max. Kis 0,77 
Min. zelenih površina 30% Oblikovanje građ. slobodno 
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9. Građevne čestice S-12 do S-26 
 
Na građevnim česticama S-12 do S-26 Planom se postojeće stambene građevine zadržavaju u 
postojećem stanju. Na građevnim česticama S-12 do S-26 dozvoljena je rekonstrukcija s mogućnošću 
dogradnje i nadogradnje građevine s tim da je najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice 30%, 
najveća visina građevine iznosi 7,0m mjereno od konačno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog 
vijenca, te da je dograđeni dio građevine udaljen najmanje 4,0m od ruba građevne čestice odnosno 6,0m 
od javno-prometne površine. 
 
 
10. Građevne čestice GU-1 do PK-1 
 
Na građevnim česticama GU-1 do GU-8, PP-1 do PP-6 i PK-1 Planom je predviđena gradnja i 
rekonstrukcija prometne mreže u punom poprečnom i podužnom profilu pojedinih prometnica. 
 
11. Građevne čestice TS-1 i TS-2 
 
Na građevnim česticama TS-1 i TS-2 planirana je izgradnja trafostanica za opskrbu dijela sadržaja i 
građevina unutar područja obuhvata električnom energijom. 
 
2.4.2 Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih cjelina 
 
Sjeverno područje obuhvata Plana predstavlja osjetljivu prostornu cjelinu unutar koje se događa tektonski 
prijelaz zaravni Sveučilišnog Kampusa prema dolini Drage te se ovo područje Planom štiti kao područje 
zaštitnog zelenila. 
Na ovom području potrebno je trajno održavati postojeću vegetaciju, sadnjom autohtonih visokih i niskih 
biljnih vrsta popunjavati površinu te urediti pješačkim stazama, vidikovcima, odmorištima i slično. 
 
Unutar područja obuhvata Plana nalazimo također građevine koje imaju povijesnu urbanističko-
arhitektonsku vrijednost. To se odnosi prvenstveno na građevine tzv. Sušačke bolnice-izvorno 
Banovinske bolnice koja je izgrađena 1940. godine (arhitekt Stanko Kliska) te predstavlja vrijedno djelo 
hrvatske Moderne. 
Osim ovoga kao građevina vrijednosti definirane arhitekture unutar obuhvata Plana nalazi se i građevina 
centralne zgrade ex. Vojarne. 
Planom se ove građevine štite na način da se zadržavaju u postojećim gabaritima i sa svim svojim 
oblikovnim obilježjima. 
 
2.5 Sprečavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš        
 
Dispozicijom programskih sadržaja unutar područja obuhvata i odgovarajućim tehničkim mjerama 
potrebno je spriječiti međusobne nepovoljne utjecaje (buka, aerozagađenja, ne poželjne vizure). Iste 
mjere treba poduzeti u odnosu na susjedni okoliš van granica obuhvata.  
Uvođenje novih sadržaja ne smije pogoršati zatečenu prometnu situaciju pa izgradnjom uzrokovano 
povećanje kolnog prometa u mirovanju mora biti riješeno na propisan način. Pješačke mogućnosti unutar 
obuhvaćenog područja moraju biti bolje od zatečenih u momentu planiranja.  
Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi 
za dan 65dB, a za noć 50dB. 
Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke(N.N. 17/90 i 
26/93) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. broj 
37/90). 
 
Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (N.N. broj 48/95) uz obavezno 
provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije 
kakvoće zraka. 
Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim 
i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (N.N. broj 101/96 i 2/97). 
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Temeljem odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (“Službene novine” 
Županije primorsko-goranske broj 6/94 i 12/95), područje obuhvata Plana nalazi se unutar zone 
djelomičnog ograničenja zaštite izvora vode II. reda. 
 
Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Odluci o 
odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, 
Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 15/98). 
Iako je na okolnom i kontaktnom prostoru obuhvata Plana izgrađen mješoviti sustav odvodnje, Planom je 
na području obuhvata predviđena izgradnja razdjelnog sustava odvodnje, s u profilu prometnica 
ugrađenim retancijama. 
 
Pošto na većem dijelu prostora obuhvata Plana ne postoji izgrađena javna kanalizacija ni fekalna ni 
oborinska koja bi bila u funkciji, kao privremeno rješenje do realizacije kompletne komunalne 
infrastrukture, a sve sukladno odredbama Plana, omogućava se izgradnja separatnog sustava 
kanalizacije s upuštanjem čistih oborinskih voda u upojne bunare.  
 
Sa svih većih parkirališnih površina Planom je određena ugradnja separatora ulja i masti. 
Usvojen je zatvoreni sistem odvodnje kanalizacije. 
 
U sklopu svake pojedinačne građevine unutar obuhvata Plana potrebno je predvidjeti prostor za otpad, 
koji će se odvoziti na gradski deponij prema uvjetima komunalnog poduzeća za gospodarenje otpadom. 
Nije dozvoljena postava kontejnera za smeće na otvorenom prostoru u nijednom dijelu obuhvata Plana. 
Na pješačkim i otvorenim površinama dozvoljena je postava isključivo koševa za smeće kao elemenata 
urbane opreme. 
Planom je predviđeno da svaki veliki potrošač (Kampus i KBC) trebaju izraditi plan gospodarenja otpadom 
kojeg će uskladiti s komunalnim poduzećem koje gospodari i zbrinjava otpad. Odlaganje i gospodarenje 
otpadom mora u potpunosti biti usklađeno s Zakonom o otpadu N.N. 178/2004.. 
 
Unutar prostora budućeg KBC, obzirom da se radi o izuzetno osjetljivom sadržaju, potrebno je poduzeti 
sve potrebne posebne mjere sprečavanja utjecaja na okoliš, te prilikom izrade plana zbrinjavanja otpada 
treba u potpunosti poštivati sve odredbe Zakona o otpadu NN 178/2004, Naputka Ministarstva zdravstva 
o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite. Planom su definirani svi potrebni 
uvjeti i mjera zaštite za svaku pojedinačnu građevinu i sklop. 
 
Za zaštitu bazena za odlaganje radioaktivnih tekućina potrebno je poduzeti sve potrebne mjere zaštite 
sukladno najvišim svjetskim standardima, te je neophodno ishoditi prethodne uvjete Hrvatskih voda. 
 
U sklopu KBC-a, a u sklopu građevine D3-1.3 (Tehnički blok) predviđena je izgradnja spalionice bolničkog 
otpada. Kod projektiranja ove građevine potrebno je poduzeti sve potrebne mjere zaštite sukladno 
zakonskim propisima i najvišim svjetskim standardima, a posebnu pažnju posvetiti zaštiti zraka i voda, te 
odlaganju i deponiranju otpada. 
 
Svojom brojnošću i samom činjenicom fizičke prisutnosti dijelovima zone Plana, elektroprivredni objekti 
automatski negativno doprinose općem korištenju i oblikovanju prostora, koje nažalost nikakvim mjerama 
nije moguće potpuno eliminirati, već ih je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja 
moguće svesti na manje i prihvatljivije iznose, što je primijenjeno i u ovom rješenju sustava 
elektroopskrbe u maksimalno mogućem opsegu. 
U tom kontekstu mogu se navesti najvažnije mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš. 
Niti jedan od postojećih i planiranih elektroprivrednih objekata na području ove općine nije iz skupine tzv. 
aktivnih zagađivača prostora. 
Primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova nn (1kV) višestruko se povećava sigurnost 
napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj 
nadzemnih vodova na okoliš. 
Primjenom kabelskih razvodnih ormarića (KRO) i kabelskih priključnih ormarića (KPO) izrađenih od 
poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljšava vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost 
od opasnih napona dodira. 
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Trafostanice gradskog tipa izgraditi u obliku kućice adekvatno arhitektonski oblikovane i uklopljene u 
okoliš. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba adekvatno zaštititi od 
širenja negativnih utjecaja na okoliš (buka, zagrijavanje, vibracije, požar i sl.). 
Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uzemljiti i 
izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne opasnosti za 
ljude i životinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini. 
 
Sve vodove i trase visokotlačnog, srednje i niskottlačnog plinovode, te toplovoda unutar granice obuhvata 
Plana, potrebno je izgraditi u skladu s tekstualnim i grafičkim dijelom Plana i sa svim pozitivnim zakonskim 
propisima vezanim za ovo područje. 
 
2.6. Faznost izgradnja, uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna 
planiranoj namjeni 
 
Postojeće građevine unutar obuhvata Plana čija je namjena protivna planiranoj, predviđene su za 
uklanjanje.  
Izuzetno odredbe stavka 1. ovog članka, postojeća građevina označena s RP-1 može se do rekonstruirati 
u okviru postojećih gabarita. Ovo se ne odnosi na pomoćne građevine u okviru njene katastarske čestice. 
Postojeća građevina označena s RP-1 zadržava se do realizacije planiranih građevina i sadržaja na 
građevnim česticama D5-11 i GU-3. 
Uvjeti uklanjanja i rekonstrukcije građevine čija je namjena protivna planiranoj utvrđeni su u 
kartografskom prikazu broj 4c.-Uvjeti gradnje-rušenje i faznost izgradnje. 
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II.     ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA 
 
 
1. Uvjeti određivanja namjene površina 
 
 Namjena površina, razgraničenja i smještaj određenih namjena prikazani su kartografskom 
prilogu broj 1- Detaljna namjena površina. 
 
Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi: 
 
- javna i društvena namjena-zdravstvena     D3  
- javna i društvena namjena-visoko učilište     D5  
- javna i društvena namjena-kultura      D6 
- javna i društvena namjena-predškolska    D8  
- športsko rekreacijska namjena-šport     R1  
- javne zelene površine-javni park      Z1 
- stambena namjena        S  
- zaštitne zelene površine      Z  
-   komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska mreža: 
 
    -Glavna gradske ulica i cesta nadmjesnog značaja 
    -Gradska ulica 
    -Pristupna ulica 
    -Površina za javni prijevoz 
    -Javna prkiralša 
    -Javna garaža 
    -Biciklistička staza 
    -Trg 
    -Pješačka površina 
 
 
Ukupne površine građevnih čestica po određenoj namjeni date su u sljedećoj tablici: 
 
Namjena Površina % 
   
Javna i društvena namjena-zdravstvo (D3) 84.005 m2 19,44% 
Javna i društvena namjena-visoko učilište (D5) 123.870 m2 28,20% 
Javna i društvena namjena-kultura (D6) 4.400 m2 1,00% 
Javna i društvena namjena-predškolska (D8) 2.900 m2 0,70% 
Sportsko-rekreacijska namjena-sport R1 39.523 m2 9,14% 
Javne površine trgovi i parkovi (Z1) 63.350 m2 15,12% 
Stambena namjena (S) 35.035 m2 8,10% 
Zaštitne zelene površine (Z)  10.862 m2 2,50% 
Prometne površine 68.222 m2 15,80% 
   

Ukupna površina obuhvata 432.183 m2 100,0% 
 



DPU PODRUČJA  SVEUČILIŠNOG KAMPUSA I KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA NA TRSATU 
 

 

 

104  

 
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina 
 
 Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevinske čestice i građevina utvrđeni su u 
kartografskim prikazima broj 3–Uvjeti korištenja, uređenja I zaštite površina, broj 4a.–Uvjeti gradnje-visine, 
broj etaža i građevni pravci i broj 4b.–Uvjeti gradnje-građevne čestice i regulacijski pravci, te u točki 2.4. 
Obrazloženja tekstualnog dijela Plana. 
 
 Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine koje su izgrađene 
na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne vlasti te ucrtane u 
katastarske planove Državne geodetske uprave sukladno pozitivnim zakonskim propisima. 
  
Granice obuhvata Detaljnog plana uređenja Sveučilišnog Kampusa i KBC Rijeka, određena je i ucrtana 
na svim kartografskim prikazima Plana. 
 
 Granica obuhvata DPU-a područja Sveučilišnog kampusa i KBC-a na Trsatu, obzirom na 
raspoloživu površinu bivše vojarne, se u svom zapadnom dijelu djelomično preklapa s PUP-om 
stambenog naselja Trsat i to u česticama 351, 372, 400, 401, 402, 415, 416, 417, 418, 419, 420, pZ, te u 
dijelu čestica 128, ceste A, ceste C i ceste G. U tom dijelu se navedene građevne čestice isključuju iz 
PUP-a stambenog naselja trsat i njihove površine se priključuju području obuhvata DPU-a područja 
Sveučilišnog kampusa i KBC-a na Trsatu. 
 
 
2.1. Veličina i oblik građevnih čestica 
  
 Veličina i oblik građevinskih čestica prikazani su u kartografskim prikazima broj 4.a.-Uvjeti 
gradnje- visine, broj etaža i građevni pravci i broj 4.b.-Uvjeti gradnje-građevne čestice i regulacijski pravci. 
 Površina građevnih čestica, izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica prikazani su u točki 
2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 
 Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-
knjižnom stanju, kada to ne remeti provedbu plana. 
 
 Na građevnim česticama na kojima su postojeće građevine ovim Planom definirane kao 
postojeća izgrađena i dovršena struktura  dozvoljena je rekonstrukcija u postojećim gabaritima i 
eventualna nadogradnja do visine vijenca najviše 7,00 m mjereno od najniže kote uređenog okolnog 
terena. 
 
 Na građevinama koje su Planom određene za uklanjanje nije dozvoljen nikakav građevni 
zahvat.  
 Izuzetno od odredbe stavka 1.ovog članka do uklanjanja građevine označene sa RP-1 
dozvoljena je njena rekonstrukcija u postojećim gabaritima s ciljem osiguravanja minimalnih funkcionalnih 
uvjeta korištenja tih građevina. 
 
 U izgrađenost građevne čestice ne uračunava se površina: 
  
 -podzemnih dijelova građevine ako je površina iznad njega uređena kao javna zelena površina,  
 -otvorena parkirališta,  
 -vanjske terase  u razini okolnog terena ako iste nisu konstruktivni dio podzemne etaže, 
 -pristupna i vanjska stubišta koja ne služe kao ulaz u građevinu, 
 -mostovi za spoj građevine s terenom ili pristupnim stubištem, 
 -upojni bunari, cisterne za vodu, spremnici za gorivo koji su ukopani u teren, 
 -nadzemni spremnici za plin. 
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Površina, izgrađenost i iskorištenost pojedinih građevinskih čestica dana je u tabeli: 
 
građevinska čestica površina čestice 

(m2) Kig 

min 
Kig 

max 
Kis 

min 
Kis 

max 
1. D3-1 84.005  0,35  1,75 
2. D5-1 4.800  postojeće  postojeće 
3. D5-2 7.800  0,55  1,90 
4. D5-3 7.600  0,70  1,90 
5. D5-4 4.800  0,50  2,15 
6. D5-5 7.795  0,50  2,10 
7. D5-6 3.230  0,60  2,70 
8. D5-7 2.600  0,50  2,15 
9. D5-8 150  0,33  0,33 
10. D5-9 1.150  0,39  1,17 
11. D5-10 6.300  0,55  1,65 
12. D5-11 2.750  0,30  1,25 
13. D5-12 5.000  0,64  1,20 
14. D5-13 10.000  0,40  1,65 
15. D5-14 13.500  0,40  1,33 
16. D5-15 10.000  0,50  1,65 
17. D5-16 4.865  0,30  1,23 
18. D5-17 990  0,35  0,70 
19. D5-18 8.710  0,60  2,87 
20. D5-19 7.240  0,45  2,09 
21. D5-20 7.645  0,55  2,61 
22. D5-21 5.265  0,30  0,91 
23. D5-22 1.980  0,30  2,27 
24. D6-1 4.400  0,45  1,00 
25. D8-1 2.900  0,23  0,41 
26. R1-1 5.540  0,70  0,95 
27. R1-2 6.450  0,55  1,00 
28. R1-3 27.533  0,03  0,05 
29. Z1-1 9.964  -  - 
30. Z1-2 1.922  -  - 
31. Z1-3 2.751  -  - 
32. Z1-4 2.139  -  - 
33. Z1-5 3.532  -  - 
34. Z1-6 733  -  - 
35. Z1-7 5.089  -  - 
36. Z1-8 4.007  -  - 
37. Z1-9 2.709  -  - 
38. Z1-10 3.237  -  - 
39. Z1-11 1.287  -  - 
40. Z1-12 2.750  -  - 
41. Z1-13 1.229  -  - 
42 Z1-14 22.001  -  - 
43. S-1 1.600  0,20  0,80 
44. S-2 1.440  0,23  0,90 
45. S-3 1.920  0,17  0,65 
46. S-4 2.065  0,22  0,75 
47. S-5 3.475  0,20  0,85 
48. S-6 2.420  0,28  1,20 
49. S-7 2.230  0,30  1,30 
50. S-8 2.270  0,30  1,30 
51. S-9 2.070  0,30  1,20 
52. S-10 2.150  0,30  0,93 
53. S-11 775  0,27  0,77 
54. S-12 940  postojeći-0,18  postojeći-0,55 
55. S-13 695  postojeći-0,15  postojeći-0,15 
56. S-14 1.204  postojeći-0,17  postojeći-0,50 
57. S-15 946  postojeći-0,30  postojeći-1,20 
58. S-16 546  postojeći-0,21  postojeći-0,83 
59. S-17 667  postojeći-0,11  postojeći-0,33 
60. S-18 615  postojeći-0,17  postojeći-0,50 
61. S-19 890  postojeći-0,15  postojeći-0,44 
62. S-20 952  postojeći-0,13  postojeći-0,27 
63. S-21 975  postojeći-0,16  postojeći-0,47 
64. S-22 1.087  postojeći-0,27  postojeći-1,63 
65. S-23 670  postojeći-0,20  postojeći-0,59 
66. S-24 711  postojeći-0,42  postojeći-2,53 
67. S-25 703  postojeći-0,25  postojeći-0,74 
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68. S-26 1.019  postojeći-0,10  postojeći-0,29 
69. Z-1 10.862  -  - 
70. GU-1 9.372  -  - 
71. GU-2 7.445  -  - 
72. GU-3 9.409  -  - 
73. GU-4 4.162  -  - 
74. GU-5 6.687  -  - 
75. GU-6 2.045  -  - 
76. GU-7 6.505  -  - 
77. GU-8 8.149  -  - 
78. PP-1 2.803  -  - 
79. PP-2 4.469  -  - 
80. PP-3 2.273  -  - 
81. PP-4 1.345  -  - 
82. PP-5 866  -  - 
83. PP-6 326  -  - 
84. PK-1 1.892  -  - 
85. TS-1 100  0,30  0,30 
86. TS-2 90  0,33  0,33 
 

UKUPNO 432.183  0,28  0,98 

 
 
 
2.2. Veličina i površina građevina 
  
 Veličina i površina građevina prikazana je u kartografskim prikazima broj 4a.-Uvjeti gradnje- 
visine, broj etaža i građevni pravci i broj 4b.-Uvjeti gradnje-građevne čestice i regulacijski pravci, te 
točkom 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 
 Na građevnoj čestici dozvoljena je gradnja isključivo osnovne građevine. 
 
 Ukupna tlocrtna površina građevine izgrađene na građevnoj čestici ne smije prelaziti 
maksimalnu površinu izgrađenosti čestice.  
 Građevina mora biti izgrađena unutar gradivog dijela građevne čestice. 
 
 Građevine planirane za gradnju uz javne pješačke površine dozvoljeno je izvesti kao dvojne 
(prislonjene) ili skupne građevine koje je moguće spojiti na etažama iznad druge nadzemne etaže, ukoliko 
je to iz funkcionalnih razloga potrebno i opravdano, sukladno kartografskim prikazima broj 4a. i  4b..  
 Površinu građevne čestice ispod spoja građevine koja se gradi na dvije ili više građevnih čestice 
potrebno je urediti kao javnu pješačku površinu. 
 Najmanja dozvoljena visina prolaza ispod spoja građevine iz stavka 1. i 2. ovog članka iznosi 
7,50m. 
 
 Nivelacijska kota nove građevine je kota poda prve etaže građevine položena ravno s najnižom 
kotom konačno uređenog terena. 
 Nivelacijsku kotu nove građevine i javne prometne površine potrebno je uskladiti s 
konfiguracijom terena u suglasju s katastarsko-topografskom podlogom.  
 Dozvoljeno je odstupanje od planirane nivelacijske kote za +/- 1,00m. 
 
 Prizemnom etažom građevine smatra se etaža u razini konačno uređenog okolnog terena. 
 
 Najveća dozvoljena građevinska bruto površina prizemne etaže građevina određena je točkom  
2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 
 Podrumom se smatra etaža ili dio etaže koji je  s minimalno 50% površine obodnih zidova u 
dodiru sa tlom ili podzemnim dijelovima drugih građevina. 
 
 U provedbi ovoga Plana pojmovi iz ove Odluke imaju sljedeće značenje: 
 
 -tlocrtna površina građevine jest vertikalna projekcija svih zatvorenih i otvorenih dijelova 
građevine na građevinskoj čestici. 
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 -građevinska brutto površina građevine jest zbroj svih razvijenih zatvorenih površina 
podzemnog i nadzemnog dijela građevine.  
 
 -najveća dozvoljena visina građevine jest visina mjerena od konačno zaravnatog terena do 
najviše kote završetka plohe pročelja. Iznad kote završetka plohe pročelja dozvoljena je gradnja i postava: 
kućica za lift, izlaza na krov ili terasu, postavljanja drugih uređaja za funkcioniranje građevine, završetka 
ventilacijskih kanala I dimnjaka, te antenske i telekomunikacijske naprave. Izuzetno je dozvoljeno  
odstupanje od najveće dozvolene visine za +1,00m ukoliko za to postoje opravdani arhitektonski ili 
tehnički razlozi. 
 
 -nivelacijska kota jest apsolutna visina poda prizemlja. Od ovim Planom određene nivelacijske 
kote dozvoljeno je odstupanje od +/- 1,00m ukoliko za to postoje opravdani arhitektonski ili tehnički 
razlozi. 
 
 Najveća dozvoljena visina građevine i nivelacijska kota određeni su grafičkim prilogom broj 4a.-
Uvjeti gradnje- visine, broj etaža i građevni pravci. 
 
 Najveći dozvoljeni broj etaža prikazan je u kartografskim prikazima broj 4a.-Uvjeti gradnje- 
visine, broj etaža i građevni pravci i točkom 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 
 Planom je određen broj podzemnih etaža za pojedine građevne čestice sukladno točki 2.2.1. 
obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 4a.-Uvjeti gradnje- visine, broj etaža i 
građevni pravci i broj 4b.-Uvjeti gradnje-građevne čestice i regulacijski pravci. 
 
 Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, ukoliko se utvrdi da geo-tehnički razlozi na pojedinoj 
građevnoj čestici izazovu potrebu izvođenja povećanog opsega radova dozvoljeno je graditi veći broj 
podzemnih etaža u odnosu na Planom predviđen najveći dozvoljeni broj etaža. 
 
 Katnost, nivelacijske kote prizemlja, kote priključka građevine na prometnu mrežu i kote 
obavezne visine vijenca dane su u sljedećoj tabeli, kao i na kartografskom prikazu broj 4a.-Uvjeti gradnje 
-visine, broj etaža i građevni pravci. 
 
 
Br. Građevna 

čestica 
Površina  
nadzemnog 
gradivog dijela 
čestice 

Površina  
podzemnog 
gradivog 
dijela čestice 

Max. bruto 
površina 
prizemlja 

Max. bruto 
površina 
nadzemnog 
dijela  
građevine 

Katnost Nivelacijsk
a kota 
prizemlja 

Kota 
priključka 
na 
prometnic
u 

Max 
visina 
vijenca 

1. D3-1 29.400 29.400 29.400 147.000 Prema graf. 
prilogu 

Prema graf. 
prilogu 

Prema graf. 
prilogu 

Prema 
graf. 

prilogu 
2. D5-1 Postojeća 

građevina-2.100 
Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-

8.400 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

3. D5-2 4.400 4.400 2.500 15.000 2xPo+P+2/ 
Po+P+8 

130,00/ 
138,00 

Prema graf. 
prilogu 

153,00/ 
170,00 

4. D5-3 5.300 5.300 2.800 15.000 Po+P+3 135,00 Prema graf. 
prilogu 

153,00 

5. D5-4 3.600 3.600 3.600 15.000 Po+P+3/ 
Po+P+4 

135,00/ 
140,00 

Prema graf. 
prilogu 

153,00/ 
162,00 

6. D5-5 4.600 4.600 2.300 16.000 Po+P+3/ 
Po+P+8 

144,00 Prema graf. 
prilogu 

162,00/ 
182,00 

7. D5-6 2.100 2.100 1.500 7.000 Po+P+3 144,00 Prema graf. 
prilogu 

162,00 

8. D5-7 1.400 1.400 700 5.500 Po+P+3 144,00 Prema graf. 
prilogu 

162,00 

9. D5-8 50 - - 50 P 150,00 Prema graf. 
prilogu 

- 

10. D5-9 450 - 450 1.350 P+2 143,00 Prema graf. 
prilogu 

155,00 

11. D5-10 3.600 3.600 1.800 10.500 Po+P+3 149,00 Prema graf. 
prilogu 

167,00 

12. D5-11 850 850 850 3.000 Po+P+3 149,00 Prema graf. 
prilogu 

167,00 

13. D5-12 3.000 3.000 3.000 6.000 Po+P+1 144,00 Prema graf. 
prilogu 

151,50 

14. D5-13 7.400 7.400 2.500 16.500 Po+P+3/ 
Po+P+5 

150,50/ 
153,00 

Prema graf. 
prilogu 

165,50 

15. D5-14 8.300 8.300 5.500 18.000 Po+P+1/ 
Po+P+5 

Prema 
terenu 

Prema graf. 
prilogu 

163,00 

16. D5-15 6.000 6.000 6.000 16.500 Po+P+4 Prema 
terenu 

Prema graf. 
prilogu 

167,00 

17. D5-16 1.500 2.950 1.500 6.000 2Po+P+4 155,00 Prema graf. 
prilogu 

175,00 

18. D5-17 350 - 350 700 P+1 153,00 Prema graf. 160,00 
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prilogu 
19. D5-18 6.250 6.250 4.000 25.000 2xPo+P+4 155,00 Prema graf. 

prilogu 
175,00 

20. D5-19 4.120 4.120 2.500 14.000 2xPo+P+3/ 
2xPo+P+8 

160,00/ 
165,00 

Prema graf. 
prilogu 

182,00/ 
196,00 

21. D5-20 5.330 5.330 4.000 20.000 Po+P+4 161,00 Prema graf. 
prilogu 

182,00 

22. D5-21 2.050 2.050 1.200 4.800 2xPo+P+2 163,50 Prema graf. 
prilogu 

175,00 

23. D5-22 690 690 690 4.500 2xPo+P+8 170,00 Prema graf. 
prilogu 

205,00 

24. D6-1 2.000 - 2.000 4.400 P+2 124,00 Prema graf. 
prilogu 

140,00 

25. D8-1 690 935 690 1.200 Po+P+1 175,00 Prema graf. 
prilogu 

185,00 

26. R1-1 3.950 3.950 3.950 5.500 2xPo+P+2 155,00 Prema graf. 
prilogu 

167,00 

27. R1-2 3.600 3.600 3.600 6.500 2xPo+P+2 160,00 Prema graf. 
prilogu 

172,00 

28. R1-3 1.000 - 1.000 1.500 P+1 - Prema graf. 
prilogu 

- 

29. Z1-1 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

30. Z1-2 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

31. Z1-3 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

32. Z1-4 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

33. Z1-5 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

34. Z1-6 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

35. Z1-7 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

36. Z1-8 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

37. Z1-9 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

38. Z1-10 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

39. Z1-11 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

40. Z1-12 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

41. Z1-13 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

42. Z1-14 - - - - - - Prema graf. 
prilogu - 

43. S-1 325 480 325 1.300 Po+P+3 136,00 Prema graf. 
prilogu 

149,00 

44. S-2 325 480 325 1.300 Po+P+3 139,00 Prema graf. 
prilogu 

152,00 

45. S-3 325 480 325 1.300 Po+P+3 141,00 Prema graf. 
prilogu 

154,00 

46. S-4 470 470 470 1.600 Po+P+3 163,00 Prema graf. 
prilogu 

176,00 

47. S-5 1.000 1.400 1.000 3.000 Po+P+2/4 168,00 Prema graf. 
prilogu 

184,00 

48. S-6 690 940 690 3.000 Po+P+4 168,00 Prema graf. 
prilogu 

184,00 

49. S-7 690 940 690 3.000 Po+P+4 169,50 Prema graf. 
prilogu 

185,50 

50. S-8 690 940 690 3.000 Po+P+4 171,00 Prema graf. 
prilogu 

187,00 

51. S-9 690 940 690 3.000 Po+P+3 177,00 Prema graf. 
prilogu 

190,00 

52. S-10 620 840 620 2.000 Po+P+3 177,00 Prema graf. 
prilogu 190,00 

53. S-11 210 210 210 600 Po+P+2 177,00 Prema graf. 
prilogu 

187,00 

54. S-12 Postojeća 
građevina-150 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-450 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

55. S-13 Postojeća 
građevina-100 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-100 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

56. S-14 Postojeća 
građevina-195 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-585 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

57. S-15 Postojeća 
građevina-283 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-

1.132 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

58. S-16 Postojeća 
građevina-113 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-452 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

59. S-17 Postojeća 
građevina-74 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-222 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

60. S-18 Postojeća 
građevina-104 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-312 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

61. S-19 Postojeća 
građevina-132 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-396 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

62. S-20 Postojeća 
građevina-128 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-256 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

63. S-21 Postojeća 
građevina-154 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-462 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

64. S-22 Postojeća 
građevina-296 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-176 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

65. S-23 Postojeća 
građevina-133 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-399 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

66. S-24 Postojeća 
građevina-299 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-

1.794 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 
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67. S-25 Postojeća 
građevina-174 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-522 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

68. S-26 Postojeća 
građevina-100 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina-300 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

Postojeća 
građevina 

69. Z-1 - - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

70. GU-1 9.372 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

71. GU-2 7.445 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

72. GU-3 9.545 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

73. GU-4 4.162 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

74. GU-5 6.687 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

75. GU-6 2.045 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

76. GU-7 6.505 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

77. GU-8 8.149 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

78. PP-1 2.803 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

79. PP-2 4.469 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

80. PP-3 2.273 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

81. PP-4 1.345 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

82. PP-5 822 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

83. PP-6 326 - - - -  Prema graf. 
prilogu 

- 

84. PK-1 1.892 - - - - - Prema graf. 
prilogu 

- 

85. TS-1 30 - - 30 P - Prema graf. 
prilogu 

- 

86. TS-2 30 - - 30 P - Prema graf. 
prilogu 

- 

          

UKUPNO    424.618     

 
 
2.3. Namjena građevina 
 
 Namjena građevina određena je kartografskim prikazom broj 1-Detaljna namjena površina, te 
točkom 2.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.  
 
 Na površinama koje su u momentu donošenja plana neizgrađene, Planom je određena gradnja 
građevina javne i društvene namjene, stambene namjene, uređenje javnih zelenih površina te gradnja i 
uređenje komunalne, prometna, ulična i telekomunikacijska mreža, a sve sukladno kartografskom prikazu 
broj 1-Detaljna namjena površina. 
 
 Na području namjene-Javna i društvena namjena-zdravstvena namjena D3, na građevnoj 
čestici D3-1 planirana je izgradnja Kliničko bolničkog centra.  
 Unutar građevina iz stavka 1. ovog članka dozvoljena je izgradnja prostora i građevina za 
odvijanje bolničke djelatnosti, prostora za znanstveni i istraživački rad te poslovnih, trgovačkih i 
ugostiteljskih prostora u funkciji osnovne namjene.  
 Mikrolokacija i položaj prostora za obavljanje djelatnosti koje su prateće bolničkoj djelatnosti ne 
određuju se ovim Planom te ih nije dozvoljeno planirati/graditi kao samostalne građevine. 
 
 Na području namjene-Javna i društvena namjena-visoko učilište D5, na građevnim 
česticama D5-1 do D5-22 planirana je izgradnja fakulteta, sveučilišnih odjela i ostalih sadržaja 
Sveučilišnog Kampusa.  
 Na građevnim česticama D5-12 do D5-15 planirana je gradnja građevina studentskog smještaja 
(studentski dom i prehrana). 
 Na građevnoj čestici D5-3 planirana je gradnja Sveučilišne knjižnice., a na građevnoj čestici D5-
17 planirana je izgradnja studentske kapele. 
 Na građevnoj čestici D5-8 planirana je gradnja plinske redukcijske stanice, a na građevnoj 
čestici D5-9 planirana je gradnja energetskog bloka-kotlovnice.  
 Unutar građevina planiranih za gradnju na području namjena iz stavka 1. ovog članka 
dozvoljeno je uređenje prostora koji su u funkciji osnovne namjene ili su kompatibilni s njom, kao što su 
ugostiteljski sadržaji, trgovine, laboratoriji, istraživački centri, poslovni prostori i sl.  
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 Na području namjene-Javna i društvena namjena-kulturna namjena D6, na građevnoj čestici 
D6-1 planirana je gradnja društveno-kulturnog centra. 
 U sklopu građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici D6-1 dozvoljeno je uređenje 
prostora za obavljanje ugostiteljske, trgovačke ili druge poslovne djelatnosti u funkciji osnovne namjene ili 
su kompatibilnih s osnovnom namjenom.  
 
 Na području namjene-Javna i društvena namjena-predškolska namjena D8, na građevnoj 
čestici D8-1 Planom je predviđena gradnja dječjeg vrtića.  
 
 Na području namjene-Športsko rekreacijska namjena-šport R1, Planom je predviđena 
izgradnja športskih i rekreacijskih sadržaja. 
 Na građevnoj čestici R1-1 planirana je gradnja sportskog centra s trodijelnom sportskom 
dvoranom i ostalim pratećim sportskim i drugim sadržajima.  
 Na građevnoj čestici R1-2 planirana je gradnja zatvorenog bazenom sa ostalim pratećim 
sportskim i drugim sadržajima.  
 
 U sklopu ovih građevina moguće je predvidjeti i druge sadržaje koji su u funkciji osnovne 
namjene ili su kompatibilni s njom, kao što su ugostiteljski i uslužni sadržaji, trgovine, poslovni prostori i sl.  
  
 Na građevnoj čestici R1-3 planirana je gradnja i uređenje otvorenih športsko-rekreacijskih 
površina. Na ovoj građevnoj čestici dozvoljeno je uređenje prostora za obavljanje ugostiteljske, trgovačke 
ili druge poslovne djelatnosti u funkciji osnovne namjene ili su kompatibilne s osnovnom namjenom.  
 
 Na području namjene-Stambena namjena (S), planirana je i dozvoljena gradnja isključivo 
višestambenih građevina bez mogućnosti gradnje građevina druge namjene.  
 Najviše 10% građevinske bruto površine višestambene građevine dozvoljeno je urediti kao 
poslovni prostor i to isključivo u razini prizemlja. 
 
 Građevne čestice S-12 do S-26, te postojeće građevine izgrađene na njima Planom su 
određene kao izgrađena i dovršena struktura. 
 Na građevnim česticama S-12 do S-26 dozvoljena je rekonstrukcija s mogućnošću dogradnje i 
nadogradnje tako da izgrađenost građevne čestice iznosi najviše 30%, da visina vijenca ne prelazi 7,0m 
mjereno od konačno zaravnatog terena, te da je udalenost dograšenog dijela udaljena najmanje 4,0m od 
ruba graševne čestice, odnosno 6,0m od javno-prometne površine. 
 
 Na svim građevnim česticama unutar obuhvata Plana, moguće je planirati i izgradnju prometnih, 
energetskih, servisnih i infrastrukturnih sadržaja i prostora neophodnih za funkcioniranje osnovne 
namjene. Ove građevine i uređaje potrebno je graditi kao podzemne. Ukoliko su objekti i uređaji ovim 
Planom predviđeni kao nadzemni, dozvoljeno ih je graditi isključivo u sklopu građevine osnovne namjene, 
a nikako kao samostalne  građevine.  
 
2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici 
 
 Smještaj građevina na građevinskoj čestici određen je kartografskim prikazima broj 4.a.-Uvjeti 
gradnje- visine, broj etaža i građevni pravci i broj 4.b.-Uvjeti gradnje-građevne čestice i regulacijski pravci. 
 
 Gradivi dio čestice nad zemljom , određen je u kartografskim prikazima broj 3-Uvjeti korištenja i 
kartografskim prikazima broj 4a.-Uvjeti gradnje- visine, broj etaža i građevni pravci i broj 4b.-Uvjeti 
gradnje-građevne čestice i regulacijski pravci 
 
 Unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine dozvoljena je isključivo gradnja 
osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom. 
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 Izvan gradivog dijela građevne čestice nije dozvoljena nikakva gradnja. Izuzetno, izvan gradivog 
dijela građevne čestice dozvoljena je izgradnja potpornih zidova, terasa u prizemlju, predvrtova, stepenica 
položenih po terenu, nadstrešnica, pergola i sličnih lakih konstrukcija, instalacija i uređaja komunalne 
infrastrukture. Izvan gradivog dijela čestice nije dozvoljena izgradnja balkona, loggia, istaka  ili drugih 
dijelova zgrade. 
 
 Obvezni građevinski pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.a.-Uvjeti gradnje- visine, 
broj etaža i građevni pravci, a regulacijski pravac određen je kartografskim prikazom  broj 4.b.-Uvjeti 
gradnje-građevne čestice i regulacijski pravci. 
 Građevine moraju s najmanje 75% pročelja ležati na obaveznom građevinskom pravcu. 
Izuzetno, u slučaju nepovoljnih rezultata geomehaničkih istraživanja ili drugih opravdanih razloga 
dozvoljava se odstupanje od građevinskog pravca za najviše +/-1,50m. 
 
 Smještaj podzemnih dijelova građevine i granica gradivog dijela podzemnih dijelova građevine 
određeni su u kartografskim prikazima broj 3-Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, broj 4.a.-Uvjeti 
gradnje- visine, broj etaža i građevni pravci i broj 4.b.-Uvjeti gradnje-građevne čestice i regulacijski pravci 
 
 
2.5. Oblikovanje građevina    
 
 Oblikovanje  treba biti suvremeno bez pozivanja na povijesne oblike. 
 Za obradu pročelja i ostalih površina građevine preporučljiva je upotreba svih kvalitetnih i 
suvremenih materijala. 
 U arhitektonskom oblikovanju treba težiti jednostavnim I funkcionalnim volumenima uz umjereno 
korištenje elemenata vertikalne I horizontalne razvedenosti. 
 
 Na uličnim pročeljima građevina nije dozvoljeno konzolno postavljanje uređaja za klimatizaciju, 
ventilaciju i slično, već je iste potrebno uklopiti u postojeće otvore ili postaviti na manje istaknutom mjestu. 
 Instalacije termotehničkih sustava građevina potrebno je postavljati u potkrovlje ili na krov 
građevine. 
 Na pročelju zgrade na dozvoljava se postava antenskih sustava ili drugih sličnih uređaja. 
 
 Krovovi novoplaniranih građevina moraju biti ravni ili jednostrešni maksimalnog nagiba 10 
stupnjeva, 
 Za pokrivanje krovova ne dozvoljava se uporaba kupa, mediteran ili drugog crijepa, drveta, 
pokrova od bitumenske šindre i sl. 
 
 Visina etaže stambene građevine ne smije prelaziti 3,00m mjereno od poda jedne do poda 
druge etaže. 
 Visina etaže poslovnog i drugog javnog prostora ne smije prelaziti 4,00m, osim ako se radi o 
ulaznim foyerima, dvoranama, hallovima i drugim prostorima čija funkcija zahtjeva veću visinu prostora, 
 Prilikom oblikovanja građevina posebnu pažnju treba obratiti na rješavanje kontakta građevine s 
terenom, odnosno s javnim zelenim i pješačkim površinama i projektirati ih tako da imaju maksimalno 
transparentna i prolazna prizemlja, kako bi se omogućilo nesmetano kretanje kroz prostor u svim 
smjerovima. 
 Na javnim zelenim i pješačkim površinama dozvoljena je postava svih elemenata urbane 
opreme-paviljona, sjenica, fontana, kolonada i sl. 
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2.6.  Uređenje građevnih čestica    
 
 Način uređenja i korištenja građevinskih  čestica određen je kartografskim prikazom broj 3 -
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina. 
 Neizgrađeni dio građevne čestice kao i dio građevne čestice koji je izgrađen podzemno 
potrebno je urediti kao zelenu površinu, pješačku površinu ili ulicu.  
 
 Svaka građevna čestica mora imati osiguran interventni kolni prilaz javnoj prometnoj površini u 
širini od 5,0 m.  
 Kao interventni kolni pristup u smislu ove Odluke smatra se i javna pješačka površina ukoliko 
udovoljava tehničkim karakteristikama interventnog i servisnog kolnog prilaza. 
 
 Nije dozvoljena izgradnja ograda između građevinskih čestica.  
 Izuzetno od odredbe stavka 1 ovog članka, građevine Kliničkog bolničkog centra na građevnoj 
čestici D3-1 dozvoljeno je ograditi. 
 Visina podzida u pravilu ne smije prelaziti 1,5 m, a veće visinske razlike potrebno je urediti 
terasasto i ozeleniti. 
 Teren oko građevine, potporne zidovi, terase i slično trebaju se izvesti tako da ne narušavaju 
izgled prostora, te da se ne promijeni prirodno otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i susjednih 
građevina. 
 Pješačke i zelene površine unutar pojedine građevne čestice moraju biti adekvatno obrađene i 
izgrađene zajedno s izgradnjom osnovne građevine, te s njom predstavljati jedinstvenu oblikovnu cjelinu. 
 
 Površina građevne čestice koja mora biti ozelenjena visokim i niskim zelenilom utvrđena je u 
točki 2.2.1 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 Najmanja dozvoljena ozelenjena površina građevne čestice podrazumijeva površinu prirodnog 
terena i u nju ne mogu biti uključeni zeleni krovovi, žardinjere i sl. 
 Prilikom izrade projekata za građevine koje se nalaze u obuhvatu ovog Plana sastavni dio 
projektne dokumentacije obavezno mora biti projekt uređenja okoliša koji mora biti usklađen s odredbama 
Plana. 
 
 Parkirališne potrebe za planirane građevine Kliničkog bolničkog centra potrebno je riješiti unutar 
građevne čestice D3-1. Na građevnoj čestici D3-1 je unutar podzemnih garaža potrebno osigurati 
najmanje 1750 garažnih mjesta. 
 
 Parkirališne potrebe Sveučilišnog Kampusa potrebno je riješiti gradnjom podzemnih garaža na 
građevnim česticama D5-2, D5-10, D5-12, D5-16, D5-18, D5-19, D5-21 i D5-22, te na građevnim 
česticama R1-1 i R1-2. Na ovim građevnim česticama potrebno je osigurati najmanje 2500 parkirališnih 
mjesta. 
 
 Parkirališne potrebe novoplaniranih višestambenih građevina na građevnim česticama oznake 
S-1 do S-11 potrebno je riješiti u sklopu podzemnih garaža u okviru pojedine građevne čestice. 
  
 Unutar profila prometnica na građevnim česticama GU-2, GU-3, GU-5, GU-7, PP-1 i PP-2, 
Planom je predviđena gradnja i uređenje oko 350 parkirališnih mjesta na otvorenom parkiralištu. 
 Prilikom projektiranja pojedinih parkirališta i garaža, potrebno je predvidjeti najmanje 5% 
parkirališnih mjesta za invalidne osobe. 
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Broj parkirališnih mjesta dat je u sljedećoj tablici i predstavlja minimalni broj potrebnih parkirališta: 
 
Br. Građevna 

čestica 
Namjena Površina čestice 

(M2) 
Površina gradivog 
dijela čestice 
(M2) 

Min.  površina 
čestice pod 
zelenilom (%) 

Min. broj parking mjesta 

Garaža 
(PM) 

Otvoreno 
(PM) 

1. D3-1 Zdravstvena D3 84.005 29.400 40 1.750 - 
2. D5-1 Visoko učilište D5 4.800 Postojeća 

građevina-2.100 
20 - - 

3. D5-2 Visoko učilište D5 7.800 4.400 30 200 - 
4. D5-3 Visoko učilište D5 7.600 5.300 10 - - 
5. D5-4 Visoko učilište D5 4.800 3.600 10 - - 
6. D5-5 Visoko učilište D5 7.796 4.600 30 - - 
7. D5-6 Visoko učilište D5 3.230 2.100 30 - - 
8. D5-7 Visoko učilište D5 2.600 1.400 20 - - 
9. D5-8 Visoko učilište D5 150 50 30 - - 
10. D5-9 Visoko učilište D5 1.150 450 20 - - 
11. D5-10 Visoko učilište D5 6.300 3.600 15 200 - 
12. D5-11 Visoko učilište D5 2.750 850 35 - - 
13. D5-12 Visoko učilište D5 5.000 3.000 25 120 - 
14. D5-13 Visoko učilište D5 10.000 7.400 40 - - 
15. D5-14 Visoko učilište D5 13.500 8.300 40 - - 
16. D5-15 Visoko učilište D5 10.000 6.000 40 - - 
17. D5-16 Visoko učilište D5 4.865 1.500 40 250 - 
18. D5-17 Visoko učilište D5 990 350 - - - 
19. D5-18 Visoko učilište D5 8.710 6.250 25 550 - 
20. D5-19 Visoko učilište D5 7.240 4.120 35 300 - 
21. D5-20 Visoko učilište D5 7.645 5.330 25 - - 
22. D5-21 Visoko učilište D5 5.265 2.050 40 200 - 
23. D5-22 Visoko učilište D5 1.980 690 50 50 - 
24. D6-1 Kultura D6 4.400 2.000 30 - - 
25. D8-1 Predškolska D8 2.900 690 50 10 - 
26. R1-1 Sport-rekreacija R1 5.540 3.950 15 300 - 
27. R1-2 Sport-rekreacija R1 6.450 3.600 30 300 - 
28. R1-3 Sport-rekreacija R1 27.533 1.000 50 -  
29. Z1-1 Javne zelene p. Z1 9.964 - 70 - - 
30. Z1-2 Javne zelene p. Z1 1.922 - - - - 
31. Z1-3 Javne zelene p. Z1 2.751 - - - - 
32. Z1-4 Javne zelene p. Z1 2.139 - 70 - - 
33. Z1-5 Javne zelene p. Z1 3.532 - 70 - - 
34. Z1-6 Javne zelene p. Z1 733 - - - - 
35. Z1-7 Javne zelene p. Z1 5.089 - - - - 
36. Z1-8 Javne zelene p. Z1 4.007 - 50 - - 
37. Z1-9 Javne zelene p. Z1 2.709 - - - - 
38. Z1-10 Javne zelene p. Z1 3.237 - 70 - - 
39. Z1-11 Javne zelene p. Z1 1.287 - 70 - - 
40. Z1-12 Javne zelene p. Z1 2.750 - 70 - - 
41. Z1-13 Javne zelene p. Z1 1.229 - 70 - - 
42 Z1-14 Javne zelene p. Z1 22.001 - 95 -  
43. S-1 Stambena S 1.600 325 65 20 - 
44. S-2 Stambena S 1.440 325 60 20 - 
45. S-3 Stambena S 1.920 325 65 20 - 
46. S-4 Stambena S 2.065 470 65 20 - 
47. S-5 Stambena S 3.475 1.000 65 50 - 
48. S-6 Stambena S 2.420 690 50 30 - 
49. S-7 Stambena S 2.230 690 50 30 - 
50. S-8 Stambena S 2.270 690 50 30 - 
51. S-9 Stambena S 2.070 690 50 30 - 
52. S-10 Stambena S 2.150 620 50 20 - 
53. S-11 Stambena S 775 210 30 10 - 
54. S-12 Stambena S 940 Postojeća 

građevina-150 - - - 

55. S-13 Stambena S 695 Postojeća 
građevina-100 - - - 

56. S-14 Stambena S 1.204 Postojeća 
građevina-195 - - - 

57. S-15 Stambena S 946 Postojeća 
građevina-283 - - - 

58. S-16 Stambena S 546 Postojeća 
građevina-113 - - - 

59. S-17 Stambena S 667 Postojeća 
građevina-74 - - - 

60. S-18 Stambena S 615 Postojeća 
građevina-104 - - - 

61. S-19 Stambena S 890 Postojeća 
građevina-132 - - - 

62. S-20 Stambena S 952 Postojeća - - - 
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građevina-128 

63. S-21 Stambena S 975 Postojeća 
građevina-154 - - - 

64. S-22 Stambena S 1.087 Postojeća 
građevina-296 - - - 

65. S-23 Stambena S 670 Postojeća 
građevina-133 - - - 

66. S-24 Stambena S 711 Postojeća 
građevina-299 - - - 

67. S-25 Stambena S 703 Postojeća 
građevina-174 

- - - 

68. S-26 Stambena S 1.019 Postojeća 
građevina-100 

- - - 
69. Z-1 Zaštitno zelenilo 10.862 - 95 - - 
70. GU-1 Gradska ulica  9.372 9.372 - - - 
71. GU-2 Gradska ulica  7.445 7.445 - - 52 
72. GU-3 Gradska ulica  9.409 9.545 - - 60 
73. GU-4 Gradska ulica  4.162 4.162 - - - 
74. GU-5 Gradska ulica  6.687 6.687 - - 60 
75. GU-6 Gradska ulica 2.045 2.045 - - - 
76. GU-7 Gradska ulica 6.505 6.505 - - 68 
77. GU-8 Gradska ulica 8.149 8.149 - - - 
78. PP-1 Pristupna promet. 2.803 2.803 - - 60 
79. PP-2 Pristupna promet. 4.469 4.469 - - 64 
80. PP-3 Pristupna promet. 2.273 2.273 - - - 
81. PP-4 Pristupna promet. 1.345 1.345 - - - 
82. PP-5 Pristupna promet. 866 822 - - - 
83. PP-6 Pristupna promet. 326 326 - - - 
84. PK-1 Prometno križanje 1.892 1.892 - - - 
85. TS-1 Trafo stanica 100 30 - - - 
86. TS-2 Trafo stanica 90 30 - - - 

        
        

UKUPNO  432.183  Cca. 35 4.510 364 
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3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i 
telekomunikacijskom infrastrukturom 
 
3.1. Uvjeti gradnje , rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže 
 
 Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 
2a.-Prometna mreža. 
 
 Mjesta priključka građevnih čestica i prometnica prikazana su kartografskim prikazom broj 2a.-
Prometna mreža. 
 
 Gradnja prometne i cestovne mreže planirana je na građevnim česticama GU-2, GU-3, GU-5, 
GU-6, GU-7, GU-8, PP-1, PP-2, PP-3 i PP-5. 
 Na građevnim česticama GU-1, GU-4, PP-4 i PK-1 planirana je rekonstrukcija postojećih 
prometnica. 
 Na građevnim česticama glavne gradske ulice, gradske ulice i pristupne prometnice planirana je 
izgradnja cjelokupnog prometnog profila, s elementima poprečnog presjeka: kolnikom, nogostupom, 
ugibalištem za vozila javnog prijevoza, drvoredom te cestovnom i uličnom opremom. 
 
 Najmanja dozvoljena širina kolnika za dvosmjernu cestu iznosi 6,0m. Izuzetno od ovog pravila 
sukladno PPU grda Rijeke za građevnu česticu PP-4-produžetak Puta B.Felkera dozvoljena je i planirana 
njegova rekonstrukcija i proširenje poprečnog profila na širinu od najmanje 5,50 m uz obaveznu izradu 
okretišta kako je to prikazano u kartografskom prikazu br 2a.-Prometna mreža. 
 
 Najmanja širina nogostupa iznosi 1,6m, a ako se sadi drvored najmanja dozvoljena širina 
nogostupa iznosi 3,0m. 
 
 Planom nije određen režim prometa na postojećim i planiranim prometnicama. 
 Režim prometa iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se posebnim rješenjem prometa koje će se 
dopunjavati i mijenjati sukladno faznoj realizaciji Plana. 
 
3.1.1.   Glavne gradske ulice i ceste nadomjesnog značaja   
 
 Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja na području obuhvata Plana jesu: 
 
 -Ulica Slavka Krauzeka-županiska cesta Ž5058, 
 -Ulica Tome Strižića-županiska cesta Ž5057. 
  
 Ovim Planom predviđena je rekonstrukcija Ulice Slavka Krautzeka u dijelu kojim prolazi 
područjem obuhvata Plana na građevnoj čestici GU-1, kao i rekonstrukcija križanja Dukićeve i Strižićeve 
ulice na građevnoj čestici PK-1. 

 
Horizontalni i vertikalni elementi trasa, mjesta priključenja cesta manjeg značaja, načelan režim prometa, 
te nove građevine ulica iz stavka 1. ovog članka, utvrđeni su u točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela 
Plana i kartografskom prikazu broj 2a-Prometna mreža. 
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3.1.2. Gradske i pristupne ulice  
  
 Gradske i pristupne ulice na području obuhvata Plana su: 
 
   -Seučilišna aleja, 
   -Dukićeva ulica 
   -ulica na sjevernoj granici obuhvata-spoj na Kačjak, 
   -Studentska ulica, 
   -stambene ulice u sjevero-zapadnom dijelu granice obuhvata Plana, te 
   -postojeća ulica Put Bože Felkera. 
 
 Gradnja novoplanirane gradske ulice-Sveučilišne aleje, planirana je na građevnim česticama 
GU-2 i GU-3. 
 Na građevnoj čestici oznake GU-4 planirana je rekonstrukcija dijela gradske ulice Vjekoslava 
Dukića. 
 Na građevnoj čestici oznake GU-5 planirana je gradnja gradske ulice-produžetak ulice 
Vjekoslava Dukića. 
 Na građevnom česticama GU-6, GU-7 i GU-8 planirana je gradnja gradske ulice-spoj na Kačjak. 
 Na građevnim česticama PP-1, PP-2 i PP-3 planirana je gradnja pristupnih ulica. 
 Na građevnoj čestici PP-4 planirana je rekonstrukcija i proširenje produžetka ulice Put B.Felkera 
u širini od 5,50m s pločnikom i okretištem kako je prikazano u kartografskom prikazu br 2a.-Prometna 
mreža. 
 Horizontalni i vertikalni elementi trasa, mjesta priključenja cesta manjeg značaja, načelan režim 
prometa, te nove građevine ulica iz stavka 1. ovog članka, utvrđeni su u točki 2.3. obrazloženja 
Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 2a-Prometna mreža. 
 
3.1.3. Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta) 
 
 Površine za javni prijevoz unutar obuhvata Plana osigurane su unutar trasa i profila planiranih 
prometnica. Osim ovih Planom je predviđena izgradnja autobusnog stajališta s ugibalištem ispred KBC-a 
u sklopu građevne čestice GU-1. 
 Broj autobusnih stajališta, njihov položaj, kao i eventualna okretišta odredit će se Studijom 
javnog prometa ovog područja. 
 
3.1.4. Javna parkirališta  
 
 Javna parkirališta unutar obuhvata ovog Plana osigurana su unutar poprečnih i podužnih profila 
prometnica. 
 Javna otvorena parkirališta planirana su na građevnim česticama oznake GU-2, GU-3, GU-5, 
GU-7, PP-1 i PP-2. 
 
 Javna parkirališta u okviru građevne čestice prometnice treba projektirati na način da se na 
svaka 4 parkirališna mjesta zasadi 1drvo. 
 
3.1.5. Javne garaže  
 
 Na području obuhvata Planom je predviđena gradnja javnih garaža isključivo u funkciji korištenja 
građevina Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra.  
 
 Planom je predviđena mogućnost izgradnje javne podzemne garaže s cca. 600 PM ispod 
Sveučilišnog trga na građevnoj čestici Z1-1. Mjesto njenog priključenja na javnu prometnicu i  ostali 
urbanistički parametri, utvrđeni su u točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 
3.1.6.   Biciklističke staze 
 
Biciklističke staze unutar obuhvata Plana su sastavni dio poprečnog profila prometnica i javnih pješačkih 
površina te će biti određene glavnim projektom. 
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3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine 
 
 Na građevnim česticama oznake Z1-2, Z1-3, Z1-6, Z1-7, Z1-8 i Z1-9 planirana je gradnja i 
uređenje glavnih pješačkih komunikacija Sveučilišnog kampusa koje je potrebno urediti kao pješačke 
površine. 
 
 Na građevnoj čestici oznake Z1-1 planirana je gradnju Sveučilišnog trga.  
 Najmanje 70% površine građevne čestice iz stavka 1. ovog članka potrebno je ozeleniti sadnjom 
visokim i  niskim zelenilom uz očuvanje postojećeg zelenila u najvećoj mogućoj mjeri. 
 
 
 U sklopu trgova i pješačkih površina dozvoljeno je uređenja partera i otvorenih površina kao i 
postava nadstrešnica, pozornica, fontana i drugih likovnih elemenata i elemenata urbane opreme.  
 Način uređenja površina dat je u točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 Površine trgova i pješačkih površina je potrebno urediti primjenom primjerenih elemenata 
opločenja: kamenom, šljunkom, granitnim kockama, betonskim elementima , asfaltom u boji, i sl. 
 
 Prilikom projektiranja pješačkih ulica i drugih javnih i zelenih površina potrebno je predvidjeti 
rampe za osobe sa smanjenom pokretljivosti te prilaze i površine za interventna vozila. 
 
3.2.  Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže 
  
 Prometna mreža unutar građevne čestice Kliničkog bolničkog centra ovim Planom je riješena 
kao prsten pristupnih prometnica koje se na mrežu glavnih gradskih prometnica priključuju preko 
Krautzekove, Dukićeve i Strižićeve ulice. 
 Horizontalni i vertikalni elementi trasa, mjesta priključenja cesta manjeg značaja, načelan režim 
prometa, te nove građevine ulica iz stavka 1. ovog članka, utvrđeni su u točki 2.3. obrazloženja 
Tekstualnog dijela Plana. 
 
 
3.3.  Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže 
 
Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvoditi sukladno kartografskom prikazu broj 2e.-
Telekomunikacijska mreža i točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 
Planom je predviđeno pozicioniranje TK čvorište za smještaj telekomunikacijske opreme u središnjem 
dijelu područja obuhvata u sklopu građevine na građevnoj čestici D5-12 (Studentska prehrana) koja se 
gradi u prvoj fazi realizacije. Za potrebe TK čvorišta potrebno je osigurati prostor površine oko 50m2. 
 
Glavni razvod planirane DTK mreže ide istočnim pločnikom planirane Sveučilišne avenije, južnim 
pločnikom Dukićeve ulice (rekonstruiranim dijelom i planiranim produžetkom), te dijelom po pločničkim 
dijelovima ostalih planiranih prometnica. Sve trase DTK mreže date su u grafičkom prilogu 2E-TKC 
mreža. 
 
Nova telekomunikacijska mreža u cijelosti mora biti podzemna što podrazumijeva izgradnju kabelske 
kanalizacije od PVC i PHDE cijevi.  
 
Glavni pravci planirane distributivne  TK kanalizacije izvodit će se kombinacijom PVC cijevi 4 x PHDE 
ø100mm, a sporedne i priključne trase od PHDE cijevi 2ø50mm, te od dva tipa zdenaca MZD1 i MZD2. 
Zdenci MZD1 postavljaju se na svakom mjestu spoja korisnika s glavnom  osi DTK kanalizacije i 
dimenzija su 600x600x600mm. Ukoliko su zdenci MZD1 na razmaku većem od 60m potrebno je radi 
smanjenja distanci u glavni vod DTK kanalizacije ubaciti zdenac MZD2 1000x1000x600mm. 
 
Ulaz izvoda u pojedine objekte planira se izvesti iz planiranih TK zdenaca sa dvije cijevi PHDE promjera 
50mm, a što će biti definirano glavnim projektom. Položaji i mjesta priključaka pojedinih objekata na 
glavnu DTK mrežu mogu u dogovoru s TK distributerom biti i drugačije definirani tijekom izrade glavnih 
projekata. 
 
Planom je predviđena mogućnost izgradnje interne TKC  mreže za prostore Sveučilišnog kampusa i KBC 
Rijeka kako bi se ovim prostorima osigurali najkvalitetniji mogući uvjeti rada. 
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3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i 
vodova unutar prometnih i drugih javnih površina      
 
Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno ivoditi untar javnih prometnih površina. 
Izuzetno od ove odredbe mreža komunalne infrastrukture unutar područja javne i društvene namjene 
može se voditi i izvan javne prometne površine. 
 
Trasa mreže komunalne infrastrukture i mjesto priključenja novih građevina na objekte i uređaje 
komunalne infrastrukture, te na javne prometne površine određeno je grafičkim prilozima broj-2b, 2c, 2d, 
2e i 2f. 
 
3.4.1. Opskrba pitkom vodom 
 
Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i 
kartografskom prikazu broj 2b.- Vodovodna mreža u mjerilu 1:1000. 
 
Vodoopskrbni sustav područja obuhvata Plana će se izgraditi u skladu s budućim sadržajima na ovom 
prostoru. Dugoročno rješenje vodoopskrbnog sustava predviđa izgradnju prstenastog sustava s direktnim 
priključkom na vodospremu “Strmica” i to novoizgrađenim cjevovodom profila 250 mm. 
 
Vodoopskrbni prsten kampusa će osim direktnog priključka na vodospremu “Strmica” imati i tri priključka 
na postojeću gradsku mrežu i to: dva priključka na cjevovod u Krautzekovoj ulici, te jedan na cjevovod u 
Dukićevoj ulici. 
 
Postojeći magistralni vod profila 400 mm koji prolazi prostorom obuhvata Plana će se sukladno faznosti 
realizacije Plana dislocirati sukladno prikazu na grafičkom prikazu br.2b. 
 
Vanjska prstenasta  vodovodna mreža promjera 150 do 250 mm će se izvesti u novoizgrađenim 
prometnicama i javnim površinama unutar područja obuhvata. Mreža će se opremiti potrebnim 
armaturama za upravljanje sustavom te podzemnim i nadzemnim hidrantima shodno planu uređenje 
terena i zahtjevima pravilnika o protupožarnoj mreži i objektima. 
 
Planirani vodoopskrbni sustav će se izgraditi u skladu sa dinamikom izgradnje i uređenjem prostora na 
području obuhvata Plana. Graditi će se u skladu sa pravilima struke i internim pravilnicima za grad Rijeku. 
 
U prvoj fazi izgradnje nije planirana izgradnja direktnog priključka na vodospremu “Strmica” već će se 
novoizgrađena mreža prethodno navedenim priključcima spojiti na postojeću gradsku mrežu u 
Krautzekovoj i Dukićevoj ulici. 
 
U slučaju da vodosprema Strmica svojim visinskim položajem ne može osigurati potrebni tlak za pojedine 
građevine, za te građevine je potrebno tlak rješavati individualno ugradnjom adekvatnih uređaja. 
 
Vodoopskrbni sustav KBC-a će na gradsku mrežu imati priključak profila 250 mm na sjevernoj strani u 
Dukićevoj ulici. Radi sigurnosti opskrbe vodom KBC-a predviđen je rezervni priključak vodovoda u 
Krautzekovoj ulici. 
 
Za podzemne garaže unutar područja obuhvata predviđena je izvedba automatske protupožarne sprinkler 
instalacije “suhe” ili “mokre” izvedbe. Opskrba vodom će se rješavati iz vodovodne mreže, a ukoliko 
potrebnu količinu i tlak nije moguće zadovoljiti iz gradske mreže, planirana je izgradnja spremnika vode za 
svaku pojedinačnu građevinu s podzemnom garažom. 
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3.4.2. Odvodnja otpadnih voda 
 
Odvodnju otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i 
kartografskom prikazu broj 2c.- Kanalizacijska mreža u mjerilu 1:1000. 
 
Kanalizacijski sustav područja obuhvata Plana graditi će se kao razdjelni sustav. 
 
Kolektori za oborinske i fekalne vode kampusa će se priključiti na postojeću mješovitu gradsku 
kanalizacijsku mrežu i to sa dva priključka u Krautzekovoj te jednim u Dukićevoj ulici. 
 
Kolektori za oborinske i fekalne vode KBC-a će se priključiti na postojeću mješovitu gradsku 
kanalizacijsku mrežu priključkom u Krautzekovoj, te priključkom u Strižićevoj ulici. 
 
Kolektori za oborinske i fekalne vode postaviti će se uglavnom u novoizgrađene prometnice i pješačke 
ulice. 
 
Fekalna kanalizacija će se izgraditi s minimalnim profilom od 250 mm, a oborinska od 300 mm. 
 
Oborinska kanalizacija se gradi tako da se što više smanje količine oborinskih voda koje su ispuštaju u 
postojeću gradsku kanalizaciju. 
 
Oborinske vode sa relativno čistih površina (krovovi, zelene površine, pješačke površine...) upuštati će se 
putem upojnih bunara i sličnih građevina u podzemlje do razine prihvatne mogućnosti podzemlja. Višak 
oborinskih voda iznad prihvatne mogućnosti podzemlje se ispuštaju u kolektore za oborinsku kanalizaciju. 
 
Oborinske vode sa ostalih površina (prometnice i otvorena parkirališta) kao i eventualni višak oborinskih 
voda  će se kanalima oborinske kanalizacije odvesti do postojeće gradske kanalizacije. Oborinska 
kanalizacije će se graditi tako da se što više uspori površinsko tečenje odgovarajućom izvedbom slivnih 
površina, rigola i slivnika. 
Uz to, na oborinskoj kanalizacije predviđena je izgradnja retencija i to uglavnom povećanjem profila cijevi. 
 
Opremanje kao i izvedba kanalizacije će se prilagoditi uređenju terena i internim tehničkim 
uvjetima/pravilnicima (Sl. nov. broj 25/94 i 23/04 Županije primorsko goranske). 
 
3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta 
 
Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela 
Plana i kartografskom prikazu broj 2d.- Elektroopskrba i javna rasvjeta u mjerilu 1:1000. 
 
Napajanje budućih građevina će se osigurati iz devet novo predviđenih trafostanica 10(20)/0,4 kV.  Pet 
trafostanica je predviđeno za kapacitet 2x630 kVA, jedna za kapacitet od 2x1000 kVA i tri za kapacitet 
1x630 kVA.  
 
Trafostanice će se izgraditi dijelom kao slobodno stojeći objekti na zasebnim parcelama minimalne 
dimenzije 8x7 m za TS kapaciteta 2x1000 i 2x630 kVA, odnosno 7x6 m za TS kapaciteta 1x630 kVA, a 
dijelom u sklopu planiranih građevina. U slučaju kada su nove trafostanice planirane za izgradnju u sklopu 
pojedinih građevina, njihova mikrolokacija će biti određena glavnim projektom građevine.   
Parcele trafostanica moraju imati osiguran nesmetan pristup na javnu površinu. Trafostanicama 
planiranim u sklopu pojedine građevine, također mora biti omogućen nesmetan kolni pristup. 
 
Napajanje KBC-a će se osigurati iz postojeće trafostanice TS Bolnica Sušak i dvije novo predviđene 
trafostanice. Jedna će se izgraditi u sklopu građevine energane, a njena mikro lokacija će se odredit u fazi 
izrade glavnog projekta. Druga, kapaciteta 1x1000 kVA, je predviđena kao slobodno stojeći. Postojeću TS 
Bolnica Sušak potrebno je rekonstruirati za novi način napajanja (tri trafostanice u vlasništvu kupca). 
Postojeća TS Tome Strižića zadržava se u današnjoj funkciji. 
 
Postojeći nadzemni 35 kV vod TS 110/35 kV Rijeka – TS 35/3 kV EVP Podvežica, koji jednim dijelom 
trase prolazi zonom ovog plana, zadržava se u funkciji napajanja elektro vučne podstanice Podvežica, do 
izgradnje TS 110/25 EVP Podvežica (izgradnja koje je predviđena izvan granica ovog plana). U slučaju 
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izgradnje građevina predviđenih ovim planom, koje su ugrožene sadašnjim koridorom voda prije njegovog 
napuštanja, vod će se zamijeniti podzemnim 35 kV kabelskim vodom. 
Postojeće trafostanice 10/0,4 kV unutar zone Sveučilišnog kampusa, koje su ovim planom predviđene za 
rušenje, treba koristiti za gradilišni priključak u prvoj fazi građenja, odnosno do izgradnje novo predviđenih 
trafostanica. Mogućnost takvog korištenja trafostanica biti će naknadno riješena. 
 
Nova niskonaponska mreža unutar granica plana izvoditi će se isključivo s podzemnim kabelima po 
trasama koje su načelno naznačene u grafičkom prilogu.  
 
Buduća javna rasvjeta unutar granica plana riješiti će se prema zasebnim projektima, koji će definirati 
njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i sijalica i 
traženi nivo osvijetljenosti.  
 
3.4.4. Opskrba plinom i toplinskom energijom 
 
Opskrbu plinom i toplinskom energijom potrebno je izvesti sukladno točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog 
dijela Plana i kartografskom prikazu broj 2f.- Opskrba plinom i toplinskom energijom u mjerilu 1:1000. 
 
U ulici Slavka Krautzeka (južno od područja vezanog za DPU) nalaze se postojeći niskotlačni (NT) i 
visokotlačni (VT) plinovod. Plin za potrebe opskrbe prostora unutar područja obuhvata Plana dobivat će 
se priključenjem na VT plinovod. 

  
Plinofikacijom ovog područja predviđeno je i opskrbljivanje plinom okolnih čestica koje nisu sastavni dio 
ovog Plana, ali graniče s tim područjem preko cesta kroz koje će prolaziti sva komunalna infrastruktura.  
 
Kompletan prostor obuhvata Plana plinificiran je srednjetlačnom (ST) plinskom mrežom i to na način da 
se izgradi plinsko regulacijska stanica(PRU) u kojoj će se vršiti redukcija plina sa visokog na srednji tlak.  
 
Planom je definirana lokacija plinske stanice te prijedlog trase ST plinovoda i označena kao građ. čestica 
D5-8. PRU će se spojiti na visokotlačni (VT) plinovod, a trasa priključka usklađena je s postojećim i 
projektiranim instalacijama.  
 
Za potrebe opskrbe PRU planiran je produžetak trase visokotlačnog plinovoda do građevne čestice PRU. 
 
Plinski regulacijski uređaj obrađen ovim projektom namijenjen je za potrebe plinifikacije prostora obuhvata 
Plana. PRU se projektira za ukupan kapacitet od Qn=5500 m3/h, a postavlja se kao novi objekt. PRU je 
planiran kao samostojeći objekt, tipa zgrade, smještene prema grafičkom prilogu. Ogradom oko PRU na 
udaljenosti izvan zone opasnosti stvara se zaštitni pojas. 
 
Udaljenost STP od projektiranih trasa ostale infrastrukture dana je u poglavlju 2.3.6. tekstualnog dijela 
Plana. Na mjestima križanja gdje su udaljenosti ST instalacije i navedenih instalacija manje od 
dozvoljenih potrebno je izvršiti udaljenje i zaštitu i to prema detalju za predmetnu instalaciju  i u skladu sa 
"Upute za projektiranje srednjetlačnih plinovoda", GPZ, prosinac, 1998. 
 
Prema ukupnoj bilanci koja iznosi cca 33 MW predviđena je opskrba cijelog naselja toplinom iz centralne 
toplane u kojoj će se vršiti priprema vode kao medija za grijanje.  
 
Kao primarni energent će se koristiti zemni plin. U slučaju nestanka primarnog energenta predviđeno je 
korištenje rezervnog. U tu bi se svrhu koristilo lož ulje što znači da pored toplane treba osigurati prostor 
za uljno gospodarstvo. Dovoljno je da jedan od kotlova bude kombinirano ložen jer svrha rezervnog 
energenta je da pokrije potrebu za toplinom nužnih potrošača. 
 
Za opskrbu KAMPUSA toplinom predviđena je izgradnja toplovoda. 
 
Toplovodom će se distribuirati topla voda od toplane do toplinskih stanica koje će se nalaziti u 
građevinama. Svaka građevina će za svoje potrebe imati toplinski stanicu. 
 
Prijedlog trase toplovoda dan je u sklopu grafičkog prikaza br. 2e. Toplovod će se izvesti od predizoliranih 
čeličnih cijevi, vanjskog promjera čelične cijevi prema proračunu, debljine stjenke u ovisnosti od NO cijevi. 
Izolacija kojom je cijev izolirana je dvokomponentna poliuretanska pjena, vanjski plašt iz PEHD cijevi sa 
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korona obradom, sa ugrađenim kontrolnim vodovima, dužine 6 m. Kontrolni vodovi služe za kasnije 
utvrđivanje eventualnog mjesta propuštanja. 
 
Plinom se opskrbljuju svi tehnološki potrošači bolnice. Za potrebe energetske opskrbljenosti KBC Rijeka 
Planom je prediđeno rješenje s trigeneracijskim sustavom. 
 
Kao primarni energetski medij koristi se zemni plin koji se dobavlja do lokacije energetskog centra 
srednjetlačnim plinovodom.  
 
Cjelokupni sustav je smješten u tehničko gospodarskom bloku s prikladnim položajem za međusobna 
energetska spajanja, za transport otpada i za pouzdanu odvodnju i obradu dimnih plinova. Obrada dimnih 
plinova pri termičkoj obradi otpada  posebno je namijenjen bolničkom otpadu i isporučuje se u sklopu kao 
paketni sustav za termičku obradu otpada. Sklop dimnjaka za pouzdanu odvodnju dimnih plinova je 
smješten tako da uz istovremenu pouzdanost osigurava i prikladnost spajanja na pojedinu opremu. 
 
Prostori KBC-a griju se sustavom centralnog grijanja, odnosno priključena je na mrežu bolničkog 
toplovoda. Topla voda za grijanje prostora distribuira se iz centralnog gospodarsko-tehničkog bloka do 
toplinskih podstanica smještenih  svakom pojedinačnom objektu.  
 
Prijedlog trase toplovoda dan je u sklopu grafičke dokumentacije. Toplovod će se izvesti od predizoliranih 
čeličnih cijevi, vanjskog promjera čelične cijevi prema proračunu, debljine stjenke u ovisnosti od NO cijevi. 
Izolacija kojom je cijev izolirana je dvokomponentna poliuretanska pjena, vanjski plašt iz PEHD cijevi sa 
korona obradom, sa ugrađenim kontrolnim vodovima, dužine 6 m. Kontrolni vodovi služe za kasnije 
utvrđivanje eventualnog mjesta propuštanja. 
 
U sklopu KBC-a, a za njegove potrebe i u skladu s njegovim zahtjevima, planirana je izgradnja stanice 
medicinskih plinova. Svi navedeni zahtjevi uklapaju se u rješenje stanice medicinskih plinova s 
spremnikom tekućeg kisika pored prometnice uz centar za hiperbaričku i podvodnu medicinu.  
 
 
4. Uvjeti uređenja i opremanja javnih zelenih površina  
 
 Na građevnim česticama Z1-4, Z1-5, Z1-10, Z1-11, Z1-12 i Z1-13 planirana je gradnja i uređenje 
javnih parkova. 
 Na građevnim česticama iz stavka 1. ovog članka dozvoljena je gradnja i uređenje pješačkih 
trgova, staza, stubišta, amfiteatara, fontana, manjih rekreacijskih igrališta, nadstrešnica, pozornica, te 
postava urbane i likovne opreme.  
 Odabir likovne i urbane opreme te materijala za izgradnju i oblikovanje, moraju biti u skladu s 
okolnom arhitekturom i ambijentalnim vrijednostima.  
 Javni park potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu. 
 Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati postojeće 
vrijedno zelenilo te ga dopunjavati autohtonim crnogoričnim i bjelogoričnim raslinjem. 
 Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stabala. 
 Na prostoru građevne čestice Z-1 planirano je uređenje zaštitne zelene površine.  
 Na prostoru građevne čestice Z-1 dozvoljena je postava urbane opreme i drugih prostornih 
elemenata koji će omogućiti uređenje ove građevne čestice kao javnog parka. 
 
 Ostale zelene površine planirane su u okviru pojedinih građevnih čestica, a uvjeti njihovog 
uređenja dati su u uvjetima uređenja i gradnje svake pojedine čestice u točki 2.4.1. obrazloženja Plana. 
 
 Na građevnim česticama javnih prometnica potrebno je planirati i projektirati sadnju drvoreda.  
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5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina  
 
 Sjeverno područje obuhvata Plana predstavlja osjetljivu prostornu cjelinu unutar koje se događa 
tektonski prijelaz zaravni Sveučilišnog kampusa prema dolini Drage, te se ovim Planom štiti kao područje 
zaštitnog zelenila. Za vou namjenu Planom je određena građevna čestica Z1-1. 
 Na području građevne čestice Z1-1 potrebno je trajno đtititi i održavati postojeću vegetaciju, 
sadnjom autohtonih visokih i niskih biljnih vrsta popunjavati površinu te urediti pješačkim stazama, 
vidikovcima, odmorištima i slično. 
 
6. Uvjeti i način gradnje 
 
Uvjeti i način gradnje građevina unutar obuhvata ovog Plana utvrđeni su točkom 2.4.1. obrazloženja 
Tekstualnog dijela Plana i kartografskim prikazima broj 4a.-Uvjeti gradnje- visine, broj etaža i građevni 
pravci, broj 4b.-Uvjeti gradnje-građevne čestice i regulacijski pravci i broj 4c.-Uvjeti gradnje-faznost 
izgradnje. 
 
7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina, građevina i ambijentalnih 
vrijednosti 
 
 Unutar područja obuhvata Plana građevine koje imaju povijesnu urbanističko-arhitektonsku 
vrijednost jesu: 
-građevina tzv. Sušačke bolnice-izvorno Banovinska bolnica izgrađena 1940. godine (arhitekt Stanko 
Kliska) u razdoblju moderne (D3-1.5), 
 Građevina vrijednosti definirane arhitekture jest centralna građevina ex.vojarne (građevna 
čestica D5-1). 
 Ovim Planom građevine koje imaju urbanističko-arhitektonsku vrijednost štite se zadržavanjem 
gabarita građevine i oblikovnih obilježja. 
 
8. Mjere provedbe plana  
 
 Gradnji građevina odnosno uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom 
može se pristupiti nakon izgradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture.  
 Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, gradnji pojedinih građevina javne i društvene 
namjene može se pristupiti istovremeno s gradnjom pripadajućeg dijela građevina i uređaja komunalne 
infrastrukture. 
 
 Postojeće građevine koje se ovim Planom zadržavaju mogu se rekonstruirati prema uvjetima 
ovog Plana.  
 Ukoliko za postojeće građevine koje se zadržavaju iz funkcionalnih, tehničkih ili drugih razloga, 
rekonstrukcijom nije moguće postići funkcionalnost građevine, Planom je dozvoljeno uklanjanje građevine 
i izgradnja zamjenske u istim gabaritima i s istim urbanističkim parametrima kao kod postojeće. 
  
 Za novoplanirane građevine na građevnim česticama D6-1 Društveno-kulturni centar, D5-3 
Sveučilišna knjižnica utvrđuje obveza provedbe općeg javnog državnog arhitektonskog natječaja. 
  
 Neuređene površine građevnih čestica, do privođenja planskoj namjeni moguće je urediti kao 
parkirališnu i zelenu površinu. 
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9. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš 
 
 Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim 
prostorima iznosi za dan 65dB, a za noć 50dB. 
 Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke(N.N. 
20/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. broj 
145/04). 
 
 Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (N.N. broj 178/04) uz 
obavezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. 
kategorije kakvoće zraka. 
 Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o 
preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (N.N. broj 101/96 i 2/97). 
 Temeljem odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (“Službene 
novine” Županije primorsko-goranske broj 6/94 i 12/95), područje obuhvata Plana nalazi se unutar zone 
djelomičnog ograničenja zaštite izvora vode II. reda. 
 
 Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi 
sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i 
općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 
15/98). 
 
 Na području obuhvata ovim Planom je predviđen razdjelni sustav odvodnje fekalnih i oborinskih 
voda. 
 Sustav odvodnje oborinskih voda dozvoljava se izvesti na način da se višak oborinskih voda 
putem upojnih bunara upusti u tlo. 
 Prije upuštanja oborinskih voda u kanalizacijsku mrežu odnosno u tlo ovim Planom predviđena 
je izvedba retencijskih objekata kao i uređaja za pročišćavanje. 
 
 U sklopu svake pojedinačne građevine unutar obuhvata Plana potrebno je predvidjeti prostor za 
odlaganje otpada.  
 Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena postava kontejnera za smeće na otvorenom prostoru.  
 Na pješačkim i otvorenim površinama dozvoljena je postava isključivo koševa za smeće kao 
elemenata urbane opreme. 
 Planom je predviđeno da svaki veliki potrošač (Kampus i KBC) trebaju izraditi plan 
gospodarenja otpadom kojeg će uskladiti s komunalnim poduzećem koje gospodari i zbrinjava otpad. 
Odlaganje i gospodarenje otpadom mora u potpunosti biti usklađeno s Zakonom o otpadu N.N. 178/2004. 
 
 Za zaštitu bazena za odlaganje radioaktivnih tekućina i drugih uređaja i građevina sa štetnim 
sadržaje unutar Kliničkog bolničkog centra, potrebno je poduzeti sve potrebne mjere zaštite sukladno 
zakonskim propisima te posebnim uvjetima. 
 
 U sklopu građevne planirane za gradnju na građevnoj čestici D3-1.3 (Tehnički blok) u sklopu 
Kliničkog bolničkog centra, predviđena je gradnja građevine za tretman bolničkog otpada.  
Prilikom projektiranja ove građevine potrebno je poduzeti sve potrebne mjere zaštite sukladno zakonskim 
propisima, a posebnu pažnju posvetiti zaštiti zraka i voda, te odlaganju i deponiranju otpada. 
Ovisno o načinu obrade bolničkog otpada potrebno je za gradnju građevine iz stavka 1 ovog članka 
izraditi Studiju utjecaja na okoliš i postupak procjene utjecaja. 
 
 Trafostanice gradskog tipa graditi u obliku građevine kvalitetno arhitektonski oblikovane i 
uklopljene u okoliš.  
 Trafostanice koje se temeljem ovog Plana grade unutar drugih građevina, potrebno je 
adekvatno zaštititi od širenja negativnih utjecaja na okoliš (buka, zagrijavanje, vibracije, požar i sl.). 
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9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni 
 
 Postojeće građevine unutar obuhvata Plana čija je namjena protivna planiranoj, predviđene su 
za uklanjanje.  Izuzetno od ovoga postojeća građevina označena s RP-1 može se do rekonstruirati u 
okviru postojećih gabarita. Ovo se ne odnosi na pomoćne građevine u okviru njene katastarske čestice. 
  
 Postojeća građevina označena s RP-1 zadržava se do realizacije planiranih građevina i sadržaja 
na građevnim česticama D5-11 i GU-3. 
 Uvjeti uklanjanja i rekonstrukcije građevine čija je namjena protivna planiranoj utvrđeni su u 
kartografskom prikazu broj 4c.-Uvjeti gradnje-rušenje i faznost izgradnje. 
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	Smještaj unutar parcele izveden je u pokušaju stvaranja centralne kompozicije unutar zone pristupa vojarni, a u odnosu na ulaznu građevinu smještenu na samom rubu Ulice S. Krautzeka. Iz snimka parcele, međutim, vidljivo je da ona nije do kraja i prove...
	Po zapadnom rubu vojarne smještene su prizemne građevine između kojih se veličinom i položajem ističu prve dvije građevine. One su nešto volumenoznije od ostalih jer su bile građene za potrebe časničke službe i svakodnevnih vojničkih aktivnosti. Međus...
	Dominantne građevine iz poslijeratnog razdoblja nastale su kao višekatne građevine za smještaj vojnika, jednostavne bilateralne organizacije spavaonica s obje strane hodnika odnosno stepeništa, smještene s obje strane centralne građevine, te građevina...
	U sjevernom dijelu vojarne smještena je građevina za popravak vojne mehanizacije. Za razliku od zidanih građevina u južnom dijelu, ovaj voluminozni objekt karakterističan je po primjeni metalne i u cijelosti montažne konstrukcije.
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	Šire područje Sušaka, posebno povijesna jezgra Trsata, sadrži veći broj građevina koje su  registrirane kao kulturno dobro ili je njihova registracija u tijeku. Posebno značenje imaju kompleksi bazilike Gospe trsatske i gradina Trsat, koji su ujedno i...
	Pregled zaštićenog kulturnog dobra - Tablica 2.
	Prirodne vrijednosti i baština
	Područje planiranog zahvata ne ističe se autohtonim zelenilom ili planski sađenim nasadima. Osim stablašica razvijenih u području pristupnih aleja glavnoj građevini vojarne, preostale površine uglavnom su zatravnjene s pojedinačnim cvjetnim ili crnogo...
	Međutim, cjelina sušačkog područja i njemu kontaktna područja, posjeduju specifičnu profilaciju  radi postojećeg i/ili planiranog opsega zaštite prirodne baštine (koja dijelom sadrži i kulturno dobro), što je vidljivo iz podataka sadržanih u sljedećoj...
	Pregled zaštićene prirodne baštine i prirodne baštine predložene za zaštitu - Tablica 3.
	Izvor: Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja grada Rijeke 2000.-2020., tablica 36.
	Mjerama provedbe Prostornog plana grada Rijeke određene su opsežne mjere zaštite, usmjerene na zaštitu temeljnog fenomena područja predloženog za zaštitu. Međutim, područje kanjona Rječine i područje Draškog potoka i stijena iznad Drage dozvoljeno je ...
	Sve navedeno stavlja područja pod zaštitom u specifičan odnos prema prostoru područja obuhvata Plana. S jedne strane stvara se ambijent od potencijalnog stručnog  studijskog i sličnog interesa, dok se s druge strane održava ambijent prirodnog područja...
	Opće napomene
	Prostor obuhvata Plana predstavlja do određene mjere autonomnu prometnu zonu, s malim brojem ulaza s tangentnih jakih prometnica, dok u smislu pješačkog, i biciklističkog prometa treba afirmirati otvorenost i pristupačnost.
	Prometnice unutar samog Kampusa su servisne i opskrbne, te trebaju biti u posebnom režimu korištenja. Posebnu pažnju posvetiti oblikovanju i funkcionalnosti pješačkog prometa, te zelenilu koje treba ostati jednako vrijedni oblikovni element. Pješačke ...
	Pažnju posvetiti formiranju javnih prostora, trgova i pješačkih ulica uz valorizaciju vizura prema moru, te prema obroncima zaleđa. Uz glavne prometnice su jednoredni ili dvoredni drvoredi s vrstama koje morfološkim obilježjima zadovoljavaju ekološke ...
	Sustav prometnica
	Prostornim planom uređenja grada Rijeke djelomično su tretirane prometnice koje neposredno tangiraju područje Sveučilišnog kampusa.
	Međutim, Prijedlogom Generalnog urbanističkog plana, mreža prometnica unutar područja Kampusa i šireg kontaktnog područja u cijelosti je određena.
	Po sjevernom rubu Kampusa prijedlog GUP-a pozicionira cestovnu vezu Kampusa i Trsata na postojeću cestu Orehovica-Kačjak. Djelomično, ova je trasa vođena stambenim područjem Trsata, a djelomično predstavlja granicu građevinskog i negrađevnog područja....
	Po zapadnom rubu Kampusa, formira se široka kolno-pješačka aleja koja razdvaja budući Kampus od područja stambenog naselja. Prometni elementi aleje pretpostavljaju dvosmjernu dvotračnu prometnicu, s bogato dimenzioniranim pješačkim nogostupima i moguć...
	Javni gradski prijevoz
	Danas se odvija samo Ulicom S. Krautzeka. Izgradnjom Kampusa doći će do uspostavljanja nove(ih) linija javnog prijevoza, a načelna rješenja dana su u Prostornom planu i Prijedlogu GUP-a. Stajališta će se odrediti nakon definiranja faza i zona izgradnje.
	Prostorni plan predviđa uspostavu linije gradske željeznice na postojećoj pruzi. Postaja gradske željeznice u čiju zonu gravitacije ulazi i područje Kampusa i KBC-a, formirat će se u zoni današnjeg «Istravina», u neposrednoj blizini Ulice Tome Strižić...
	Parkirališne površine
	Parkirališne potrebe rješavaju se, ovisno o namjeni, primjenom sljedećih normativa:
	U odnosu na preporučene normative, urbanističkim i detaljnim planom uređenja mogu se na ovom području  utvrditi i strožiji i razrađeniji normativi.
	Poželjno je parkiranje rješavati uz punktove izrazite koncentracije korisnika, planiranjem javnih parkirališta i garažnih građevina. Javna parkirališta, parkirališta uz prometnice i druga parkirališta na otvorenom, a izvan čestica individualne gradnje...
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